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Resumen
El manejo emp´ırico del sistema de tratamiento de agua requerida en el funcionamiento
de la Central Termoele´ctrica El Descanso deriva en la necesidad de disponer de un manual
de procedimientos para garantizar que se ejecute un proceso de tratamiento eficiente. Con el
fin de determinar los procedimientos adecuados, se realiza una evaluacio´n de la PTA, as´ı, se
analiza el tratamiento definiendo los para´metros o´ptimos, las actividades elaboradas para el
manual son las necesarias para implementarlos. La evaluacio´n sigue criterios de CEPIS. Con la
aplicacio´n del manual de operacio´n, mantenimiento y control de calidad elaborado, se pretende
lograr la calidad de agua requerida por la CTD, garantizando su adecuado funcionamiento.
Palabras claves: Evaluacio´n de planta de tratamiento de agua, agua industrial, central
termoele´ctrica, manual de operacio´n, mantenimiento y control de calidad.
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Abstract
The water treatment system of the “El Descanso” Thermal Power Plant have a empirical
management, so the need of a procedural manual to be sure of have a correct treatment pro-
cess. To determinate the appropriate procedures, a evaluation of the water plant is made, with
which, the treatment is analyzed and optimal parameters are defined. The activities necessary
to implement them are elaborated. In this work is used CEPIS evaluation criteria. With the
application of this new operation, maintenance and quality control manual, the water quality
must be satisfactory in accordance with the requirements of the CTD.
keyword: Evaluation of water treatment plant, thermal power plant, operation and main-
tenance manual.
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Introduccio´n
Antecedentes
Las centrales termoele´ctricas son despue´s de las hidroele´ctricas las ma´s utilizadas para
la generacio´n de energ´ıa en nuestro pa´ıs, estas utilizan la energ´ıa liberada por la quema de
combustibles fo´siles para la generacio´n de energ´ıa ele´ctrica, constan de sistemas que requieren
para su funcionamiento agua con caracter´ısticas espec´ıficas, por lo que, el agua captada desde
una fuente natural no siempre presenta las condiciones para ser utilizada directamente debiendo
someterse a procesos de acondicionamiento. Dos de los sistemas que requieren agua son el de
enfriamiento de maquinaria y calderas. El proceso de tratamiento de agua requiere de un manejo
o´ptimo, pues, en funcio´n de las condiciones que se presenten, se debe tomar las acciones para
un funcionamiento correcto.
Estado del Problema
La Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A. cuenta, entre otras cen-
trales, con la termoele´ctrica de El Descanso, para obtener el agua requerida por esta central,
dispone de un sistema de abastecimiento propio que capta el agua del r´ıo Cuenca y la trata
en una Planta de Tratamiento de Agua (PTA) de tipo convencional, los principales procesos
son: coagulacio´n, floculacio´n, sedimentacio´n, filtracio´n, desinfeccio´n. La operacio´n de la planta
de tratamiento de El Descanso se la realiza emp´ıricamente, se sigue recomendaciones a partir
de la calidad del agua tratada. Por lo cual, es necesario contar con un manual de operacio´n
y mantenimiento te´cnico, donde dependiendo de las caracter´ısticas del agua cruda se realicen
las acciones adecuadas para el tratamiento. Se elabora un manual definiendo los procedimien-
tos para un funcionamiento o´ptimo del sistema de tratamiento para obtener el agua con las
caracter´ısticas requeridas. Para definir los para´metros que permiten la mayor eficiencia de las
unidades se realiza una evaluacio´n de la PTA. Una operacio´n y mantenimiento de forma or-
ganizada, sistema´tica y te´cnica, permitira´ garantizar el funcionamiento adecuado de la central
termoele´ctrica, su estado. Siendo la operacio´n de esta central especialmente para ocasiones de
escases energe´tica debido a las complicaciones que se dan por sequ´ıa en las hidroele´ctricas, es
trascendental su buen estado.
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Objetivos
Objetivo General
Elaborar un manual de operacio´n y mantenimiento para la planta de tratamiento de agua
industrial de la central termoele´ctrica El Descanso.
Objetivos espec´ıficos
1. Definir en base a los requerimientos en la central, las caracter´ısticas que debe tener el agua
a ser empleada.
2. Evaluar los procesos de tratamiento de la planta.
3. Evaluar la aplicabilidad de los resultados obtenidos en el trabajo de titulacio´n “Deter-
minacio´n de la dosis optima del coagulante sulfato de aluminio aplicado en la planta de
tratamiento de la central termoele´ctrica El Descanso” realizado por Izquierdo [8].
4. Determinar procedimientos, de acuerdo con caracter´ısticas del agua captada.
Organizacio´n del trabajo
La PTA de la CTD debe operar con para´metros o´ptimos para lograr su ma´xima eficiencia,
para determinarlos se obtiene informacio´n del proceso de tratamiento y se analiza el funciona-
miento de la planta con una evaluacio´n. Los procedimientos del manual son elaborados para
que se apliquen estos para´metros. La evaluacio´n comprende el tratamiento para la clarificacio´n
y desinfeccio´n del agua, se lleva a cabo con los criterios dados por el manual para Evaluacio´n
de plantas de tecnolog´ıa apropiada (EPTA) destinadas a tratamiento de agua para consumo
humano elaborado por el Centro Panamericano de Ingenier´ıa Sanitaria y Ciencias del Ambiente
(CEPIS) publicado en el an˜o 2006. Se utiliza estos criterios puesto que la planta posee todas
las unidades de tratamiento de una planta convencional. La calidad del agua se evalu´a con
los lineamientos espec´ıficos que debe cumplir para el uso en la CTD. Se presentan los resulta-
dos de la evaluacio´n con las recomendaciones para optimizar el tratamiento. La evaluacio´n a
trave´s de este manual de CEPIS permite un ana´lisis de las unidades f´ısicas de la planta, de la
forma en que esta´ siendo operada, controlada, mantenida y administrada, siendo el resultado
de la evaluacio´n la obtencio´n de informacio´n que permita mejorar la eficiencia del sistema del
tratamiento [4]. El manual esta´ dividido en cuatro cap´ıtulos:
Inspeccio´n general
Ana´lisis de flujo y factores que determinan los periodos de retencio´n
Evaluacio´n de plantas convencionales y de tecnolog´ıa apropiada
Evaluacio´n de plantas de tecnolog´ıa importada
Se sigue los criterios de los tres primeros cap´ıtulos referentes a la evaluacio´n integral para
plantas convencionales cla´sicas y de tecnolog´ıa apropiada. Se utiliza otras fuentes para am-
pliar conceptos y realizar evaluaciones adicionales a fin de cumplir objetivos del manual de
CEPIS, cuyos procedimientos no se encuentran desarrollados en este. Una vez determinados
los para´metros o´ptimos de los procesos de tratamiento e identificado defectos en la PTA se
definen las actividades correspondientes para el manejo. Al principio del trabajo se sintetizan
conceptos teo´ricos que intervienen. Antes de iniciar la evaluacio´n, se define la calidad del agua
requerida en los sistemas de la CTD, con el fin de direccionar el tratamiento, se realiza una
descripcio´n completa del sistema con el que se dispone.
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CAP´ITULO 1
Marco Teo´rico
Se sintetizan conceptos teo´ricos que intervienen en el proceso de elaboracio´n de este trabajo:
“Elaboracio´n de un manual de operacio´n y mantenimiento para la planta de tratamiento de
agua industrial de la Central Termoele´ctrica El Descanso de la Empresa Electro Generadora
del Austro S.A”.
Se definen conceptos sobre el manual de operacio´n, mantenimiento y control de calidad
del proceso de tratamiento de agua; sobre la evaluacio´n que se realiza para definir acciones en
funcio´n del funcionamiento o´ptimo del sistema, tratamiento de agua necesario para obtener la
calidad requerida en los usos en la CTD, me´todos de purificacio´n y caracter´ısticas del agua.
1.1. El agua
1.1.1. Naturaleza del agua
El agua como compuesto qu´ımico puro es una combinacio´n de dos volu´menes de hidro´geno
y uno de ox´ıgeno [12], en la naturaleza contiene diversidad de sustancias por su condicio´n
de solvente. Es as´ı como el agua natural es una solucio´n compleja con sustancias orga´nicas e
inorga´nicas que reflejan las caracter´ısticas de la fuente. Adema´s de los constituyentes que se
disuelven en el agua, las corrientes superficiales contienen materia en suspensio´n que resulta
de la erosio´n [12].
1.1.2. Aspectos fisicoqu´ımicos de la calidad del agua
1.1.2.1. Caracter´ısticas f´ısicas
Algunas caracter´ısticas f´ısicas del agua son:
Turbiedad
Es una propiedad o´ptica del agua, las part´ıculas en suspensio´n reflejan la luz. La tur-
biedad es una expresio´n causada por la dispersio´n e interferencia de los rayos luminosos
que pasan a trave´s de una muestra de agua [1]. Cuanto mayor sea la intensidad de luz
disipada en una muestra, mayor sera´ la turbiedad.
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Color
Es originado por la disolucio´n de materia mineral o vegetal, los elementos ma´s comunes
que generan color son el hierro y el manganeso en estado coloidal o en solucio´n. Dos tipos
de color se reconocen:
− Color verdadero: Color del agua a la cual se le ha removido la turbiedad, es decir
debido solo a sustancias en solucio´n.
− Color aparente: Debido a las sustancias en solucio´n y materia en suspensio´n.
Cantidad de so´lidos en el agua
Se considera como so´lidos totales (ST) a la materia que permanece como residuo despue´s
de la evaporacio´n y secado a 103◦C. El valor de ST incluye material so´lido disuelto (SD)
y no disuelto o suspendido (SS).
Entonces:
ST = SD + SS
− So´lidos disueltos: Son la mezcla de un so´lido en un l´ıquido en forma homoge´nea,
esta combinacio´n se conoce como solucio´n, no tiene lugar ninguna reaccio´n qu´ımica
entre la sustancia disuelta, llamada soluto y el l´ıquido en que se disuelve, llamado
solvente [1]. Son conocidos como residuos filtrables.
− So´lidos suspendidos: Esta´n constituidos por pequen˜as part´ıculas de so´lidos dis-
persas en el agua que impiden el paso de la luz. La mezcla de solidos suspendidos
con el agua se considera como suspensio´n, cuya permanencia dependera´ del taman˜o
y sedimentacio´n de las part´ıculas. Son conocidos como residuos no filtrables.
− Coloides: Son part´ıculas que permanecen uniformes dispersas por toda el agua pero
difunden luz. Se trata de una suspensio´n coloidal.
Olor y sabor
Las causas del olor y sabor en el agua pueden ser: naturales y antro´picas. Dentro de
las naturales se entran con mayor frecuencia las algas. El origen del olor se debe a la
presencia de:
− compuestos orga´nicos en solucio´n
− actividad de microorganismos
− algas
− desechos de descargas industriales
− compuestos feno´licos
− sulfuro de hidro´geno
− cloro, cloruro de sodio, sulfato de sodio, magnesio, hierro, manganeso, aceites, a´cido
sulfh´ıdrico [1]
Temperatura
Var´ıa por factores potencialmente ambientales, retarda o acelera la actividad biolo´gica,
la disolucio´n de ox´ıgeno, la precipitacio´n de compuestos, la formacio´n de depo´sitos, de-
sinfeccio´n mediante cloro y tambie´n indirectamente influye en coagulacio´n, floculacio´n
sedimentacio´n y filtracio´n.
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1.1.2.2. Caracter´ısticas qu´ımicas
Composicio´n qu´ımica del agua
El agua esta´ compuesta por hidro´geno (H) y ox´ıgeno (O), el compuesto qu´ımico puro esta´
representado por la fo´rmula: H2O. El agua se considera un solvente universal, debido a
que es capaz de disolver la mayor´ıa de sustancias con las que tiene contacto.
Ionizacio´n
El agua tiene un cara´cter bipolar impidiendo que las sustancias que se disuelven en
ella conserven sus mole´culas intactas, por lo que, la disolucio´n implica la ionizacio´n o
fraccionamiento de las mole´culas en a´tomos o grupos de a´tomos (radicales o iones) con
una carga positiva (cationes) o negativa (aniones).
Solvatacio´n
Cada ion produce una atraccio´n electroesta´tica entre e´l y los dipolos, los cuales quedan
formando una envoltura a su alrededor. La solvatacio´n en el caso particular del agua se
llama hidratacio´n.
Disociacio´n del agua
Una fraccio´n de las mole´culas del agua se disocia:
H2O ↔ H+ +OH−
Al introducir un a´cido en el agua, la concentracio´n de H+ aumenta y la de OH− dis-
minuye, cuando se introduce una sustancia ba´sica sucede lo contrario. Cuando existen
iguales concentraciones el agua es neutra.
Se definen a continuacio´n algunas caracter´ısticas qu´ımicas del agua:
pH
El pH indica la cantidad de iones libres de H+, es decir es el grado de acidez o basicidad
del agua, el valor de pH para un agua neutra es 7.
Acidez
Es una medida para determinar la cantidad total de sustancias a´cidas presentes en el
agua, es decir, se identifica la cantidad de H+, expresadas generalmente como partes por
millo´n de carbonato de calcio equivalente. Se debe a la presencia de a´cidos minerales, a
la hidrolizacio´n de a´cido fuerte, base de´bil y la presencia de CO2. Las aguas a´cidas tienen
caracter´ısticas corrosivas.
Alcalinidad
Es una medida para determinar la cantidad de sustancias alcalinas presentes en el agua,
es decir la cantidad de OH−, expresadas generalmente como partes por millo´n de car-
bonato de calcio equivalente. En aguas naturales se debe a la presencia de bicarbonatos,
carbonatos e hidro´xidos.
Dureza
La dureza es un te´rmino que se origina en el uso casero del agua para lavado, se requiere
ma´s jabo´n para generar espuma en aguas duras, a diferencia de aguas recogidas de la
lluvia [13]. Se considera que la dureza es causada por iones meta´licos divalentes, capaces
de reaccionar con el jabo´n para formar precipitados y con ciertos aniones presentes en el
agua para formar incrustaciones. Los principales cationes y aniones causantes de dureza
se muestran en la Tabla 1.1.
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Tabla 1.1: Cationes y Aniones causantes de dureza en el agua [1]
.
Cationes Aniones
Ca+ HCO3
−
Mg++ SO4
−
Sr++ Cl−
Fe++ NO3
−
Mn++ SiO3
−
En menor grado Al++ y Fe++ son causantes de dureza. Se expresa como partes por millo´n
de carbonato de calcio equivalente. La dureza produce incrustaciones en sistemas de agua
caliente, calderas, torres de enfriamiento y otras unidades en las cuales se incrementa la tem-
peratura del agua [1].
1.1.3. Aspectos biolo´gicos del agua
En el agua se desarrollan organismos que obtienen de esta nutrientes orga´nicos, los he-
tero´trofos, y los auto´trofos que obtienen sustancias inorga´nicas [14]. Se da el ciclo biolo´gico,
materia orga´nica es el alimento de microrganismos que la desintegran hasta elementos inorga´ni-
cos, estos organismos a su vez sirven de materia alimenticia de formas de vida superiores, con
su muerte son materia orga´nica fuente de alimento [15].
En el agua existen desde microrganismos hasta formas de vida complejas adaptadas a dife-
rentes condiciones qu´ımicas y f´ısicas [15]. Los organismos afectan las caracter´ısticas qu´ımicas
y f´ısicas del agua. El cambio en la cantidad de oxigeno presente en una fuente indica una
alteracio´n en su biolog´ıa [13].
Para diferentes usos del agua existe un rango de tolerancia de organismos en el l´ıquido.
Se distinguen dos tipos de ana´lisis microbiano, para agua potable se debe controlar los mi-
crorganismos pato´genos potencialmente transmisibles que son algunas bacterias, virus y proto-
zoarios [14] y en el agua de uso industrial se controla los organismos causantes de problemas,
existen tres grupos de organismos que se presentan generalmente en los ana´lisis de aguas in-
dustriales: bater´ıas, hongos y algas, las bacterias aerobias son las que mayor problema generan
al formar lamas [13].
1.1.4. Fuentes de agua
Una fuente de abastecimiento de agua es el punto donde se desv´ıa temporalmente el agua
del ciclo natural para ser usada [15].
Para la seleccio´n de una fuente para abastecimiento de agua se incluyen consideraciones en
funcio´n del agua como su calidad, cantidad disponible, seguridad de abastecimiento y costo [15].
Algunas de las fuentes de agua son:
Agua meteo´rica: El te´rmino meteo´rica es aplicado al agua que se precipita desde la
atmo´sfera. Puede ser lluvia, granizo, nieve o escarcha.
Agua superficial: Es el agua que se colecta o fluye en la superficie para formar corrientes,
lagunas, lagos o embalses.
Agua subterra´nea: Es el agua que se sumerge en la tierra y esta´ en forma de manantia-
les o que se saca mediante pozos. En la Figura 1.1 se muestra la clasificacio´n de fuentes
de agua aprovechables [1].
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Figura 1.1: Fuentes de agua [1].
Una de las fuentes que no se considera en la clasificacio´n de Trujillo [1] es el agua de mar.
Comparacio´n de calidad en fuentes
El agua disuelve y desintegra los materiales con los que esta´ en contacto [16], por lo que, las
caracter´ısticas del agua se relacionan con los elementos con los que ha interactuado. El cara´cter
del agua, de manera general, esta´ relacionado con su fuente, por supuesto hay excepciones
ya que se pueden dar condiciones fuera de lo comu´n [16]. El agua meteo´rica al descender
disuelve gases y recoge solidos suspendidos que esta´n en la atmo´sfera, en general la cantidad
de impurezas es pequen˜a. El agua de la lluvia comu´nmente es suave, saturada de ox´ıgeno,
ins´ıpida y puede tener un cara´cter a´cido [1]. Las aguas superficiales de manera general tienen
un contenido mayor de so´lidos suspendidos que las aguas subterra´neas debido a la filtracio´n,
absorcio´n, purificacio´n, que se da a medida que el agua se filtra en la tierra. As´ı tambie´n, las
aguas subterra´neas por el contacto mayor con estratos rocosos tienen un contenido mineral
ma´s alto que las aguas superficiales.
Las aguas subterra´neas en general tienen menores variaciones en sus caracter´ısticas a lo largo
del tiempo relacionado con las de fuentes superficiales. En el caso de las aguas superficiales,
las corrientes tienen una mayor variacio´n en sus caracter´ısticas que el agua de lagos, lagunas y
embalses, en los que, adema´s, por la quietud de las aguas, se da sedimentacio´n purificando el
agua [16] [1].
El agua de manantiales comu´nmente se conoce por ser clara, pero con posible turbidez en
periodos de lluvias [16]. El agua en un pozo profundo (aquel que pasa a trave´s de un estrato
impermeable hasta localizar el agua) [16], tienen agua ma´s altamente mineralizada que pozos
poco profundos, pues esta en general aumenta segu´n la profundidad de la fuente.
De la calidad de la fuente dependera´ el proceso de tratamiento que se de´ al agua, de all´ı la
importancia de seleccionar una fuente con la cual se consiga la mayor eficiencia posible.
1.1.5. Usos de agua
Los usos del agua son diversos para la humanidad, los usos principales en el Ecuador son [17]:
Agua potable
Saneamiento
Riego y drenaje
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Energ´ıa ele´ctrica
Industriales y otros
1.1.5.1. Uso industrial
Los usos ba´sicos del agua en la industria son [18]:
Transferencia de calor
Generacio´n de energ´ıa
Aplicacio´n de procesos: agua para transporte de materiales, agua para lavado, agua como
materia prima, aplicaciones que pueden ser exclusivas de una sola industria.
1.1.5.1.1. Agua de calderas
Corresponde a un uso del agua para transferencia de calor en la industria. Se suministra
calor a un a´rea de un complejo industrial mediante vapor, el que es producido aprovechando el
calor de combustio´n que se da en el proceso industrial, combustio´n de productos de desechos
o recuperando el calor de algu´n proceso de alta temperatura, el dispositivo donde se produce
el vapor es la caldera. El vapor es el principal medio de transmisio´n industrial de calor [18].
1.1.5.1.2. Agua de enfriamiento
Corresponde a un uso del agua para transferencia de calor en la industria. Los sistemas
de enfriamiento se dan mediante circulacio´n de agua en los equipos, pueden ser sencillos como
el bombeo de agua fr´ıa de una fuente natural cercana y descargar agua caliente, o sistemas
de recirculacio´n con un proceso de enfriamiento del agua en una torre o un estanque, lo que
implica un consumo considerablemente menor de agua. Otro me´todo de enfriamiento consiste
en introducir hielo al sistema industrial [18].
1.1.6. Tratamiento segu´n impurezas y usos del agua
La seleccio´n del tratamiento depende principalmente de las caracter´ısticas del agua de la
fuente y el uso.
Para agua potable es necesario eliminar o inactivar cualquier impureza que cause dan˜o a la
salud, en cambio las aguas para uso industrial tienen requerimientos de calidad diversos segu´n
su empleo.
Para definir la tratabilidad del agua se debe determinar los para´metros de disen˜o de sistema
de tratamiento, determinar la eficiencia del tratamiento [1].
Impurezas en el agua: localizacio´n y tratamiento
Algunas impurezas objetables son:
Bicarbonato HCO3
−
El contenido de CO2 en el agua produce la disolucio´n de minerales que contienen carbonatos,
tambie´n se da contaminacio´n por aguas residuales principalmente por contenido de detergentes.
El control de la alcalinidad es importante principalmente en usos industriales de calderas
y agua de enfriamiento en sistemas de evaporacio´n por estar relacionada con la formacio´n de
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incrustaciones. Se debe reducir la alcalinidad para estos usos ya sea por ablandamiento o me-
diante accio´n directa de un a´cido. Tambie´n es objetable en industrias de bebidas pues interfiere
en los sabores a´cidos, en industrias textiles en donde interfiere con colorantes a´cidos.
Calcio Ca++
Es el componente principal de la dureza en el agua, se introduce en esta por la accio´n
disolvente sobre piedra caliza y yeso principalmente.
La dureza es causa de incrustaciones, se requiere su reduccio´n para sistemas de enfriamiento
con torres y en otros usos como agua para calderas se debe eliminarlo por completo. En la ela-
boracio´n de textiles puede producir la precipitacio´n de ciertas anilinas, dando como resultado
manchas o estr´ıas en los art´ıculos ten˜idos, o bien, puede originar una mayor absorcio´n de la
tintura y coloraciones ma´s profundas. El calcio se reduce mediante procesos como ablanda-
miento, intercambio catio´nico.
Magnesio Mg++
Produce, por lo general, la tercera parte de la dureza la otra parte es causada por el calcio.
Causando El magnesio es un componente primordial de minerales como la dolomita, magnesita
y variedades de arcilla. Causa similares problemas que el calcio. Para la reduccio´n de magnesio
el agua se trata por ablandamiento, intercambio io´nico.
Cloruro Cl−
Todas las sales de cloruro son solubles en el agua y pra´cticamente todas las formaciones
geolo´gicas las contienen ya que alguna vez fueron sedimentarias del mar. Tambie´n las aguas de
desechos las contienen. El cloruro de sodio en el agua potable es objetable debido a su sabor.
El u´nico proceso qu´ımico capaz de eliminar los cloruros del agua es el intercambio anio´nico,
sin embargo, algunos procesos f´ısicos pueden separ el agua en dos corrientes, una con menor
contenido de cloruros.
Materia orga´nica
Constituye parte del suelo, es utilizada para el metabolismo de especies vivas, tambie´n
proviene de actividades realizadas por el hombre como la agricultura, es inevitable encontrarla
en el agua. La materia orga´nica puede ser soluble o insoluble en el agua. La materia orga´nica
se registra como carbono presente en el agua COT. Existen diferentes ı´ndices para medir el
contenido de materia orga´nica, algunos de estos son: DBO (Demanda bioqu´ımica de ox´ıgeno),
DQO (Demanda Qu´ımica de Ox´ıgeno), el color. Muchas aguas toman un color amarillento
debido a la descomposicio´n de la materia orga´nica. Es indeseable especialmente por razones
este´ticas, a pesar de que tambie´n existe materia to´xica que puede causar dan˜o a animales.
Tambie´n influye en procesos industriales. La materia orga´nica en forma coloidal puede tratarse
por coagulacio´n. Puede eliminarse mediante tratamiento con carbo´n activado [13].
1.2. Tratamiento de agua
Los suministros de agua deben cumplir con tres requisitos [16]:
Suficiente para cubrir requerimientos presentes y futuros
Disponibles caudales y presiones para satisfacer las ma´ximas demandas
Calidad apropiada para el uso
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1.2.1. Me´todos de purificacio´n
Los procesos de tratamiento pueden dividirse en 4 grupos [2], como muestra la figura 1.2,
que presenta una descripcio´n esquema´tica de estos.
Figura 1.2: Clasificacio´n de los procesos de tratamiento de agua [2].
A continuacio´n, se describe los procesos de clarificacio´n, desinfeccio´n y algunos procesos
requeridos para el acondicionamiento de agua para enfriamiento y de calderas.
Clarificacio´n
Los procesos de clarificacio´n tienen como objetivo separar part´ıculas del agua, ba´sicamente
son tres: la coagulacio´n y la floculacio´n que son solo procesos preparatorios para el tercero,
separacio´n de part´ıculas, este puede ser por sedimentacio´n o filtracio´n o ambos consecutiva-
mente [2].
1.2.1.1. Coagulacio´n
1.2.1.1.1. Conceptos preliminares
Las formas en que una sustancia puede estar en el agua son [2]:
1. Disuelta cuando se encuentra disgregada dentro del agua. Taman˜o: menor de 10−6 mm.
A´tomos y mole´culas.
2. En estado coloidal cuando se encuentran part´ıculas pequen˜as dispersas en el agua. Taman˜o:
De 10−6 mm a 10−3 mm. Bacterias.
3. Suspensio´n cuando part´ıculas grandes esta´n flotando en el agua. Taman˜o: Mayor a 10−3
mm
1.2.1.1.2. Definicio´n
La coagulacio´n consiste en una anulacio´n de cargas ele´ctricas de part´ıculas o desestabiliza-
cio´n de part´ıculas suspendidas, es decir eliminar las fuerzas que las mantienen separadas con el
objetivo de que mediante el posterior proceso de tratamiento, la floculacio´n, se aglutinen entre
ellas en masas con mayor peso espec´ıfico, los flo´culos [2].
1.2.1.1.3. Proceso de coagulacio´n
Existen dos modelos para explicar el proceso: un f´ısico y un qu´ımico [2].
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Modelo f´ısico
Las part´ıculas coloidales tienen una doble capa ele´ctrica: su parte so´lida tiene una carga
e iones con carga contraria se acumulan cerca de su superficie (contraiones) para neutralizar
cargas. A su vez, estos contraiones esta´n dispuestos en dos capas, una adherida a la part´ıcula
y otra formada debido a la agitacio´n te´rmica del l´ıquido que tiende a separar los contraiones
de la superficie de la part´ıcula llamada capa difusa [19].
En una part´ıcula coloidal existen varios potenciales. Debido a la imposibilidad de separar
iones y contraiones en un coloide, el u´nico potencial que se puede determinar es el ubicado en
el ”plano de cizalla”, este se encuentra donde se pueden separar los iones que se mueven junto
con la part´ıcula formando parte integral de ella del resto de la dispersio´n, esta´ situado en algu´n
punto de la capa difusa. Este se llama potencial Z [2].
Cuando dos part´ıculas coloidales se acercan entre s´ı, actu´an dos fuerzas una de repulsio´n
debido a la carga coloidal y otra de atraccio´n llamada de Van Der Waals.
Si se acercan lo suficiente la fuerza atractiva se hace mayor y los coloides se juntan.
Los coloides se aproximan a esta distancia cuando el potencial Z baja hasta un punto lla-
mado isoele´ctrico, lo que es conseguido por introduccio´n de contraiones en la capa difusa del
coloide [2].
Modelo qu´ımico
El modelo comprende una interaccio´n directa entre el coagulante y el coloide.
Se considera que la carga de las part´ıculas coloidales se debe a los iones presentes en su
superficie y al an˜adir iones meta´licos polivalentes mediante los coagulantes se produce una
interaccio´n que termina en la precipitacio´n de los coloides [19].
La Mer [2] propuso la teor´ıa del puente qu´ımico, que supone la mole´cula del pol´ımero
adherida a la superficie del coloide mediante adsorcio´n, dejando libre, extendida en el agua, el
resto de la cadena del pol´ımero, la cual puede pegarse de nuevo a otros coloides. Se forma as´ı
un puente qu´ımico con varios coloides incrementando el taman˜o de part´ıculas.
1.2.1.1.4. Fases de la coagulacio´n
La coagulacio´n se desarrolla en 5 fases consecutivas:
1. Hidro´lisis de los coagulantes y desestabilizacio´n de part´ıculas en suspensio´n por simple
adsorcio´n.
2. Precipitacio´n y formacio´n de compuestos qu´ımicos que se polimerizan
3. Adsorcio´n de las cadenas polime´ricas en la superficie de los coloides.
4. Adsorcio´n mutua de coloides
5. Accio´n de barrido: al sedimentar los microflo´culos formados atrapan en su ca´ıda nuevas
part´ıculas que se incorporan a su formacio´n.
1.2.1.1.5. Sustancias qu´ımicas para la coagulacio´n
Coagulantes
Compuestos de aluminio o de hierro que actu´an como pol´ımeros desestabilizando coloides
para la formacio´n de los flo´culos.
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Modificadores de pH
Debido a que el pH en la solucio´n de agua con coagulante es de fundamental importancia
en la formacio´n del flo´culo pues en todas las reacciones entre coagulante y agua los iones
H+ y OH− esta´n involucrados, se utilizan sustancias para ajustar el pH. Las principales
son: O´xido de calcio o cal viva y a´cido sulfu´rico.
Coadyudantes de la coagulacio´n
S´ılice, polielectrolitos, entre otros compuestos que actu´an como pol´ımeros para convertir
las part´ıculas en ma´s densas y firmes.
1.2.1.1.6. Factores que influyen en la coagulacio´n
Tipo de coagulante
− De Aluminio
− De Hierro
Los coagulantes de aluminio forman flo´culos ma´s ligeros en comparacio´n a los formados
con coagulantes de hierro, a pesar de esto, el sulfato de aluminio por su bajo costo es el
ma´s usado [2].
Cantidad de coagulante
La cantidad que se an˜ade de coagulante depende de las caracter´ısticas del agua, es de-
terminada mediante ensayos de laboratorio.
Caracter´ısticas del agua: f´ısicas y qu´ımicas
Por ejemplo: el pH influye en la coagulacio´n debido a que en todas las reacciones qu´ımicas
los iones de H+ y OH−, la cantidad de coloides influye en la formacio´n de flo´culos, cuando
es baja se necesita una cantidad relativamente alta de coagulante, como alternativa se
puede adicionar arcilla para incrementar los coloides, as´ı mismo, cuando la cantidad de
coloides es alta se necesita alta cantidad de coagulante.
Tiempo de retencio´n de las unidades de mezcla
El tiempo debe ser instanta´neo para la coagulacio´n por adsorcio´n y de algunos segundos
para la coagulacio´n por barrido, se debe disipar el coagulante en toda la masa de agua.
Intensidad de mezcla
Si no hay suficiente velocidad en la mezcla la coagulacio´n no se produce adecuadamente.
Utilizacio´n de coadyuvantes de coagulacio´n
Impulsan flo´culos ma´s densos, pesados.
1.2.1.1.7. Coagulante: Sulfato de Aluminio
Es el ma´s utilizado para el tratamiento de agua.
Su fo´rmula qu´ımica es: Al2(SO4)3.
Es de color marfil generalmente.
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1.2.1.1.8. Equipos
Ca´maras de mezcla ra´pida
Los reactivos qu´ımicos se deben distribuir de manera ra´pida y uniforme por toda la masa de
agua, para lograrlo se deben aplicar los reactivos en puntos que tengan la turbiedad suficiente
para este fin.
Hidra´ulicos
− Resalto hidra´ulico
− Deflectores
Meca´nicos
Mezcladores hidra´ulicos
Aprovechan la energ´ıa del agua para producir la mezcla.
Resalto hidra´ulico: se produce cuando el flujo pasa de un re´gimen ra´pido a uno lento, lo que
produce agitacio´n, perdida de carga. Se pueden utilizar estructuras como vertederos, canaleta
Parshall, etc.
En la figura 1.3 se muestra un mezclador hidra´ulico de resalto hidra´ulico.
Figura 1.3: Mezclador hidra´ulico de resalto hidra´ulico [3].
Mezcladores meca´nicos
Son equipos meca´nicos de agitacio´n. Constan de un motor.
Dosificadores
Los dosificadores son dispositivos para descargar cantidades prefijadas de sustancias en un
tiempo determinado.
Existen dos tipos segu´n la forma de aplicar la sustancia:
Dosificadores en solucio´n: Dosifican la sustancia en forma l´ıquida. Los ma´s conocidos son:
− Dosificadores en solucio´n de orificio de carga constante: mediante un orificio sale la
sustancia de un tanque. Este tanque debe tener un nivel de agua constante, lo que
se logra con una va´lvula de flotador.
En la figura 1.4 se muestra un dosificadores en solucio´n de orificio de carga constante.
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Figura 1.4: Dosificador en solucio´n de orificio de carga constante [4].
− Bombas dosificadoras: Son del tipo aspirantes de diafragma o de pisto´n. Son accio-
nadas por un conjunto motor reductor, donde el desplazamiento del diafragma o
de pisto´n puede ser regulado con una frecuencia de movimientos alternados de los
desplazamientos, lo que permite ajustar el volumen, es decir la dosificacio´n.
Dosificadores en seco: Se usan para dosificar productos en seco como sulfato de aluminio
granular, cal, etc.
Se clasifican segu´n la forma de medicio´n de cantidades:
− Gravime´tricos: la medida de la cantidad de producto se determina pesando el ma-
terial o sobre la base de una pe´rdida de peso constante.
· Tipo banda transportadora
· Tipo pe´rdida de peso
· Tipo tolva oscilante
− Volume´tricos: funcionan por medio de un tornillo o disco giratorio sumergido en el
producto, el cual es arrastrado por el movimiento del dosificador.
· Tornillo giratorio
· Disco giratorio
1.2.1.2. Floculacio´n
1.2.1.2.1. Concepto
Es el proceso por el cual las part´ıculas ya desestabilizadas chocan unas con otras para
formar part´ıculas mayores (los flo´culos).
El agua se agita para promover el crecimiento del microflo´culo con el objetivo de alcanzar
un taman˜o y peso adecuado para la sedimentacio´n.
1.2.1.2.2. Factores que influyen en la floculacio´n
Caracter´ısticas del agua: f´ısicas y qu´ımicas
Por ejemplo, algunos iones como el sulfato cuando esta´n presentes en el agua pueden
influir en la formacio´n de las cadenas polime´ricas, otro factor es la turbiedad, pues es
directamente proporcional a la velocidad de formacio´n de flo´culos.
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Tiempo de floculacio´n
La turbiedad residual despue´s de la sedimentacio´n var´ıa con respeto al tiempo de flo-
culacio´n al que se haya sometido el agua. La permanencia del agua en el floculador un
tiempo diferente al o´ptimo produce resultados inferiores.
Intesidad de mezcla (Gradiente de velocidad)
El gradiente de velocidad se relaciona directamente con la velocidad de aglomeracio´n de
part´ıculas.
1.2.1.2.3. Equipos
Ca´maras de mezcla lenta (Floculadores)
Tienen como finalidad dar al agua una agitacio´n lenta y decreciente para completar la for-
macio´n del flo´culo, grande y pesado para sedimentar.
Dependiendo del tipo de energ´ıa utilizado para la agitacio´n se clasifican en:
Floculadores hidra´ulicos
La agitacio´n lenta se imparte mediante un conveniente disen˜o hidra´ulico, esta´n compues-
tos por canales o compartimientos, con interconexiones, a trave´s de las cuales el agua
pasa el tiempo requerido con una intensidad de agitacio´n decreciente o´ptima.
− De flujo horizontal
En la figura 1.5 se muestra un floculador de flujo horizontal.
Figura 1.5: Floculador de flujo horizontal [5].
− De flujo vertical
Floculadores meca´nicos
Compuestos basicamente por un sistema de paletas fijo a un eje horizontal o vertical,
con un motor. Los agitadores imparten movimiento al agua, pueden ser de paletas o de
turbina.
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1.2.1.3. Sedimentacio´n
1.2.1.3.1. Concepto
La sedimentacio´n es la remocio´n por efecto de la gravedad de las part´ıculas en suspensio´n
presentes en el agua.
Es un proceso f´ısico que constituye uno de los ma´s utilizados para el tratamiento de agua.
Logra la clarificacio´n del agua.
1.2.1.3.2. Procedimiento
La remocio´n de part´ıculas en suspensio´n se obtiene al reducir la velocidad del agua, hasta
lograr que las part´ıculas en suspensio´n se depositen en un determinado tiempo de retencio´n.
Para este proceso se utiliza elementos llamados sedimentadores.
En un flujo las part´ıculas en suspensio´n esta´n sujetas a dos fuerzas:
1. Fuerza horizontal resultante del movimiento del flujo
2. Fuerza vertical debida a la accio´n de la gravedad, que causa que la part´ıcula sedimente con
una cierta velocidad que depende de la naturaleza del fluido y de la part´ıcula.
En un sedimentador la part´ıcula avanza y baja simulta´neamente hasta asentarse, principal-
mente, pero existen otros movimientos producidos por accio´n de corrientes pequen˜as, viento,
temperatura, etc., que se deben tomar en cuenta. El tiempo que le toma a una part´ıcula
asentarse debe ser justo menor al que le toma cruzar el sedimentador.
1.2.1.3.3. Factores que influyen en la sedimentacio´n
Calidad del agua
La concentracio´n de las part´ıculas en el agua modifica la forma en que se depositan, lo
ideal es una baja concentracio´n que permita la ca´ıda libre sin interferencias, as´ı tambie´n,
la densidad de las part´ıculas influye en su velocidad de sedimentacio´n.
Condiciones hidra´ulicas
La presencia de flujo de pisto´n mejora el proceso. El flujo debe estar bien distribuido en
toda la unidad. As´ı mismo se debe tener la velocidad de disen˜o en toda la unidad, un
gradiente o´ptimo en estructuras de entrada y una recoleccio´n adecuada en la zona de
salida.
Floculacio´n y coagulacio´n
Ocasionan altas o bajas eficiencias en los sedimentadores, pues esta depende de la calidad
de los flo´culos.
1.2.1.3.4. Equipos
Sedimentadores
Solo se describe un tipo de sedimentador, el sedimentador laminar de flujo inclinado.
Sedimentador laminar de placas de flujo inclinado.
Son poco profundos y esta´n formados por una serie de placas paralelas planas entre las
cuales circula el agua mientras se van depositando part´ıculas.
Presentan una zona de distribucio´n de agua. Las pantallas se encuentran en la zona cen-
tral, tienen una inclinacio´n generalmente de 60◦, el agua sedimentada se recolecta en la parte
superior.
David Quintun˜a Rodr´ıguez 16
Universidad de Cuenca
La recoleccio´n de lodos se realiza en tolvas y se drena por medio de un canal.
En la imagen 1.6 se muestra una configuracio´n general de un sedimentador laminar de
placas de flujo inclinado.
Figura 1.6: Sedimentador laminar de placas de flujo inclinado [5].
1.2.1.4. Filtracio´n
1.2.1.4.1. Concepto
La filtracio´n es el proceso de remocio´n de part´ıculas suspendidas, coloidales, presentes en
un l´ıquido que escurre a trave´s de un medio poroso. En una planta convencional es el proceso
final de clarificacio´n, entonces es el proceso encargado de lograr la calidad requerida en el agua
tratada.
1.2.1.4.2. Procedimiento
La filtracio´n es el resultado de dos mecanismos: transporte y adherencia. Inicialmente las
part´ıculas por remover son trasportadas de la suspensio´n a la superficie de los granos del lecho
filtrante. Estas permanecen adheridas a los granos, siempre que resistan las acciones de las
fuerzas por condiciones hidra´ulicas del escurrimiento.
El transporte es feno´meno f´ısico afectado por los para´metros que gobiernan la trasferencia
de masas:
− Cernido. Part´ıcula de mayor taman˜o que los poros del filtro queda atrapada.
− Sedimentacio´n. Se considera que las part´ıculas se depositan en el medio filtrante.
− Intercepcio´n. El flujo laminar logra ser tan delgado que las part´ıculas en suspensio´n
son depositadas en el lecho filtrante.
− Difusio´n. Se debe al movimiento erra´tico que presentan las part´ıculas suspendidas
relativamente pequen˜as debido al movimiento browniano (Part´ıculas suspendidas
siempre se desplazan a espacios de menor concentracio´n de part´ıculas), este hace
que las part´ıculas se adhieran a los granos del medio filtrante [2].
− Impacto inercial. Las l´ıneas de escurrimiento divergen al pasar por los granos del
medio filtrante de modo que las part´ıculas suspendidas colisionan con los granos.
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− Accio´n hidrodina´mica. Se da por velocidades tangenciales en direccio´n perpendicular
al escurrimiento que hacen que las part´ıculas relativamente grandes se depositen en
los granos.
− Mecanismo de transporte combinados. Es posible que todos estos mecanismos des-
critos de trasporte actuen combinados [3].
La adherencia entre part´ıculas y granos del filtro es ba´sicamente un feno´meno de accio´n
superficial que es influenciado por para´metros f´ısicos y qu´ımicos.
1.2.1.4.3. Factores que influyen en la filtracio´n
Caracter´ısticas de la suspensio´n
De modo general depende de: tipo de part´ıculas suspendidas, taman˜o, densidad, dureza
entre otras.
Caracter´ısticas del medio filtrante
Depende de: Tipo de medio filtrante, caracter´ısticas granulome´tricas del material, peso
espec´ıfico del material filtrante, espesor de la capa filtrante.
Caracter´ısticas hidra´ulicas
Las caracter´ısticas que influyen son: tasa de filtracio´n, carga hidra´ulica.
1.2.1.4.4. Equipos
Filtros ra´pidos
Pueden ser de dos tipos:
Por gravedad
Estan constituidos por estructuras abiertas a la atmosfera en las que el agua fluye a
trave´s de material filtrante por medio de la gravedad. La filtracio´n segu´n la configuracio´n
hidra´ulica puede ser ascendente o descendente.
En la figura 1.7 se muestra una configuracio´n general de un filtro de flujo ascendente.
Figura 1.7: Filtro de flujo ascendente [3].
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A presio´n
Constan de un cilindro en la´mina de acero cerrado, con dispositivos para el ingreso de
agua y otro para la salida de agua filtrada.
Pueden ser de flujo ascendente o descendente con medios filtrantes constituidos por una
o ma´s capas.
Siempre que las caracter´ısticas operacionales (tasas y niveles de agua en los filtros) y
las del medio filtrante (material, granulometr´ıa, densidad, espesor) sean semejantes, la
filtracio´n a presio´n poco difiere de la realizada por gravedad.
En la figura 1.8 se muestra una configuracio´n t´ıpica de un super filtro a presio´n vertical.
Figura 1.8: Superfiltro vertical a presio´n [3].
1.2.1.5. Desinfeccio´n
La desinfeccio´n es el u´ltimo proceso de tratamiento en una planta convencional, tiene como
objetivo garantizar la calidad del agua en referencia al aspecto microbiolo´gico.
Las aguas suministradas pueden sufrir recontaminacio´n en el almacenamiento o distribu-
cio´n, por lo que, la desinfeccio´n debe lograr protegerlas en estas situaciones posteriores al
tratamiento.
1.2.1.5.1. Concepto
Desinfectar es eliminar del agua los microorganismos pato´genos [3]. La desinfeccio´n se
utiliza en procesos de tratamiento de aguas para diferentes usos, tiene como objetivo lograr los
requerimientos respecto a la calidad microbiolo´gica eliminando organismos indeseables.
1.2.1.5.2. Procedimiento
La desinfeccio´n se realiza en dos etapas:
1. La penetracio´n de la pared celular por parte del desinfectante.
2. La reaccio´n con las enzimas, inhibiendo el metabolismo del microorganismo, provocando su
muerte.
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1.2.1.5.3. Factores que influyen en la desinfeccio´n
Los microorganismos presentes y su comportamiento
Segu´n el tipo de microorganismo la reaccio´n frente al desinfectante var´ıa, debido a la
resistencia de sus membranas celulares y la afinidad qu´ımica con sus sustancias vitales.
Las bacterias, en relacio´n a los virus y protozoarios, son menos resistentes.
La naturaleza y concentracio´n del agente desinfectante
Las sustancias que se forman en el agua con el desinfectante tienen diferentes eficiencias.
mientras la concentracio´n del desinfectante esta´ relacionada con el tiempo de contacto
para matar a los microorganismos.
Caracter´ısticas del agua
Temperatura. Una mayor temperatura favorece la desinfeccio´n.
pH. Mientras ma´s alcalina es el agua, requiere una mayor dosis de coagulante.
Tiempo de contacto
Cuanto mayor tiempo de contacto mayor es la probabilidad de destruccio´n de microor-
ganismos.
1.2.1.5.4. Cloracio´n
Es el proceso de desinfeccio´n mediante cloro.
El cloro es un oxidante, el desinfectante ma´s importante que existe, debido a su fa´cil do-
sificacio´n y costo conveniente. Algunas desventajas son: es corrosivo, requiere seguridad
en su almacenamiento y manejo.
Comportamiento del cloro en el agua
El cloro disuelto en el agua se disocia de acuerdo con:
Cl2 +H2O  HOCl +H+ + Cl−
HOCl OCl− +H+
El cloro con el agua forma el a´cido hipocloroso (HOCl) y este se disocia en iones hi-
poclorito (OCl−). El a´cido hipocloroso y el ion hipoclorito forman el denominado cloro
activo libre. El HOCl es el desinfectante por excelencia y su poder es mucho mayor que
el OCl−.
El cloro adema´s al entrar en contacto con el agua reacciona con sustancias como el
amoniaco formando cloraminas que tienen un bajo poder desinfectante en comparacio´n
con el cloro activo libre. Con otras sustancias reacciona y genera diferentes compuestos
que no tienen ningu´n efecto desinfectante. Al cloro “gastado” en estas reacciones se le
llama demanda de cloro.
1.2.1.5.5. Equipos
Se describe solo un equipo para dosificacio´n de cloro gas: Clorador del tipo de solucio´n al
vac´ıo.
Clorador del tipo de solucio´n al vac´ıo
Son los que succionan el gas por medio de un vac´ıo producido en un inyector, que lo mezcla
con agua para formar una solucio´n que luego es conducida al punto de aplicacio´n.
Esta´n provistos de dispositivos que controlan e indican la dosificacio´n de un flujo de cloro.
se puede ajustar la dosificacio´n en cualquier valor dentro del rango del equipo.
En la figura 1.9 se muestra una configuracio´n t´ıpica de un clorador de solucio´n al vac´ıo.
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Figura 1.9: Clorador de solucio´n al vac´ıo [6].
1.2.2. Equipos de conduccio´n
1.2.2.1. Rejilla
La rejilla sirve para impedir el paso de materiales flotantes o sumergidos.
Los tipos de rejilla ma´s usados son:
Rejillas de barras: Se fabrican con acero inoxidable
Figura 1.10: Rejilla de barras.
Rejillas de mallas: Se fabrican con alambre tejido de acero inoxidable.
La´minas con orificios
Pueden ser de limpieza manual o meca´nica.
1.2.2.2. Va´lvula
Los fluidos al ser trasportados por tuber´ıas requieren una regulacio´n. Las va´lvulas realizan
esta funcio´n mediante una pieza movible que abre u obstruye parcial o totalmente el conducto.
Existen variedades de va´lvulas debido a las distintas capacidades de conductos, clases de
fluido, temperaturas, tipos de tuber´ıas, conexiones, formas de operar.
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Figura 1.11: Partes generales de una va´lvula [7].
Va´lvulas de retencio´n o va´lvulas check
La funcio´n principal de esta va´lvula es evitar el cambio de direccio´n del fluido, son auto´no-
mas. Uno de los mecanismos es el tipo bisagra, consiste en un disco embisagrado que se abre
con la fuerza de empuje producida por el flujo y se cierra cuando existe un contraflujo [20].
Figura 1.12: Va´lvula de retencio´n de bisagra.
Va´lvulas de compuerta
Esta va´lvula regula el flujo. Cuando esta´ completamente abierta la seccio´n mantiene la mis-
ma a´rea de la tuber´ıa. Abre mediante el levantamiento de una compuerta o cuchilla permitiendo
as´ı el paso del fluido.
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Figura 1.13: Va´lvula de compuerta.
Va´lvulas de globo
Esta va´lvula posee un tapo´n obturador en forma de cono sujeto y accionado por un va´stago
para abrir, cerrar o regular el flujo.
Figura 1.14: Va´lvula de globo.
1.2.2.3. Bomba
Es una ma´quina que tiene como funcio´n impulsar el agua a trave´s de conductos cerrados a
distancias o niveles diferentes. Trasforma energ´ıa meca´nica en hidra´ulica.
Existen diversidad de disen˜os y taman˜os. Unas de las ma´s comunes son las centr´ıfugas.
En la imagen se muestra partes de un sistema de bombeo.
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Figura 1.15: Partes generales de un sistema de bombeo.
Bomba centr´ıfuga
Consiste en un rodete dentro de una ca´mara. Se conecta directamente a un motor ele´ctrico.
Figura 1.16: Bomba centr´ıfuga.
1.2.3. Tratamiento del agua para enfriamiento
En la industria se usa agua para enfriar. Algunos elementos que se enfr´ıan son [16]:
Condensadores en plantas de energ´ıa, refiner´ıas, plantas qu´ımicas
Ma´quinas de combustio´n interna
Compresoras en la refrigeracio´n o manufacturacio´n de gases l´ıquidos
Tubos en las estaciones radiotransmisoras
Productos qu´ımicos
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1.2.3.1. Especificaciones del agua de enfriamiento
Las especificaciones del agua de enfriamiento var´ıan de acuerdo a las condiciones de uso:
Sistemas abiertos de un solo paso: debido a que el agua solo se usa una vez el
tratamiento debe ser lo ma´s barato posible.
Sistemas abiertos de recirculacio´n: El agua recircula por el sistema de enfriamiento,
se enfr´ıa en una torre o estanque y luego vuelve a pasar por el equipo. Parte del agua se
evapora en su enfriamiento. En estos sistemas solo necesita tratarse el agua de reposicio´n
que es generalmente el 10 %.
Sistemas de circulacio´n en circuito cerrado: El agua enfr´ıa equipos y pasa por
intercambiadores de calor de aire o agua. Teoricamente no es necesaria agua de compen-
sacio´n, pero en la pra´ctica es necesaria una pequen˜a cantidad. El agua debe tratarse al
principio y en cualquier compensacio´n.
1.2.3.2. Tratamiento
El agua de enfriamiento puede tratarse por cualquiera de los siguientes me´todos:
Coagulacio´n, floculacio´n, sedimentacio´n, filtracio´n. La eliminacio´n de impurezas
puede realizarse por coagulacio´n, floculacio´n, sedimentacio´n, filtracio´n. Adema´s, se puede
requerir un agente desinfectante como cloro. se requiere dosificadores, ca´maras de mezcla,
sedimentadores y filtros.
Proceso de cal en fr´ıo. Los reactivos usados son la cal para reducir la dureza, alumbre
como coagulante seguido de una dosis de a´cido sulfu´rico para ajustar la alcalinidad del
efluente. Se necesita: ablandador, dosificador de cal, dosificador de alumbre, dosificador
de a´cido y frecuentemente filtros.
Intercambio catio´nico en ciclo so´dico. Elimina practicamente toda dureza. Se re-
quiere un equipo de intercambio catio´nico [16].
1.2.4. Tratamiento del agua para calderas
1.2.4.1. Especificaciones del agua de calderas
El agua natural al evaporarse deja un residuo mineral. Este residuo puede ser formador de
un depo´sito, este te´rmino se utiliza para part´ıculas adherentes en las calderas, los depo´sitos a
diferencia de otros sedimentos no se pueden purgar.
1.2.4.2. Tratamiento
1.2.4.2.1. Tratamiento externo del agua de calderas
Los procesos usados para agua de compensacio´n de calderas (en algunos casos no existe
recuperacio´n de condensados as´ı que la compensacio´n es del 100 %.) son:
Proceso de intercambio catio´nico ciclo so´dico (Zeol´ıtas). Este proceso consiste
en un pretratamiento del agua con cal para reducir la dureza, alcalinidad, y en algunos
casos s´ılice, seguido por un tratamiento con ablandadores de intercambio catio´nico con
intercambiadores de zeolita.
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Proceso de intercambio catio´nico ciclo hidro´geno. Este elimina completamente la
dureza, reduce la alcalinidad, el contenido de so´lidos disueltos. Una desventaja es que no
reduce el contenido de s´ılice. Se utiliza una unidad de intercambio catio´nico, desgasifica-
dor, alimentador de sosa ca´usitica.
Otros procesos son: Proceso de cal sodada e intecambio catio´nico en ciclo so´dico, proceso
de cal sodada en fr´ıo, proceso de cal sodada en caliente.
1.3. Evaluacio´n de sistema de tratamiento de agua
La evaluacio´n de un sistema de tratamiento de agua comprende un ana´lisis detallado del
funcionamiento y comportamiento f´ısico de cada una de las partes que lo conforman, de su
eficiencia y de la forma que esta´ siendo operado, controlado, mantenido y administrado.
Como resultado de una evaluacio´n de un sistema de tratamiento se obtendra´ informacio´n
que permite mejorar la eficiencia del sistema.
Una evaluacio´n con un ana´lisis integral del sistema de tratamiento debe incluir el funcio-
namiento y comportamiento f´ısico y qu´ımico, as´ı como, identificar limitantes de produccio´n de
cuatro categor´ıas: administracio´n, disen˜o, operacio´n y mantenimiento.
1.3.1. Evaluacio´n te´cnica
Es un retrato del estado te´cnico en que se encuentra un sistema en su conjunto, cada uno
de sus equipos e instalaciones. Sirve para determinar los fallos que presenta en un momento
determinado e incluso que puede presentar en el futuro.
1.3.2. Evaluacio´n operativa
Es el examen cr´ıtico, sistema´tico e imparcial de la gestio´n de una entidad, para determinar
la eficiencia con que logra los procesos establecidos y la efectividad con que se utiliza los
recursos con el objetivo de sugerir mejoras. Comprende: administracio´n, disen˜o, operacio´n y
mantenimiento.
1.4. Operacio´n, mantenimiento y control en procesos de
tratamiento de agua
Todo sistema de tratamiento de agua debe estar disen˜ado para que pueda producir y dis-
tribuir agua con los requerimientos necesarios con un manejo adecuado.
Para un manejo adecuado de un sistema este debe contar con 4 factores [21]:
Confiabilidad. Todos los equipos de planta deben poder operar con para´metros mı´nimos y
ma´ximos, en condiciones extremas. As´ı, los operadores tienen la capacidad de responder
adecuadamente a los cambios.
Flexibilidad. El sistema debe poder operar aun cuando se presenten dan˜os. Para esto
debe contar con unidades alternas disponibles.
Mano de obra. Es necesario que el personal este´ capacitado para responder ante cualquier
situacio´n.
Control. Los equipos de control deben proveer la ma´xima confiabilidad.
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1.4.1. Operacio´n
La operacio´n es el conjunto de actividades adecuadas y oportunas que se efectu´an para que
todas las partes del sistema funcionen en forma continua y eficiente segu´n las especificaciones
de disen˜o
1.4.2. Mantenimiento
El mantenimiento se realiza con la finalidad de prevenir o corregir dan˜os que se produzcan
en las instalaciones.
1.4.2.1. Mantenimiento preventivo
Es el que se efectu´a con la finalidad de evitar problemas en el funcionamiento de los sistemas
1.4.2.2. Mantenimiento correctivo
Es el que se efectu´a para reparar dan˜os causados por acciones extran˜as o imprevistas o
deterioros normales del uso.
1.4.3. Actividades de operacio´n
La operacio´n se puede clasificar en 4 tipos:
Operacio´n de puesta en marcha
Operacio´n normal
Operacio´n eventual
Operacio´n de emergencia
1.4.3.1. Operacio´n de puesta en marcha
Estas operaciones se ejecutan habiendo finalizado la etapa constructiva y se repiten cada
vez que la planta sale de operaciones, implica: inspeccio´n preliminar, operaciones iniciales y
llenado de la planta.
1.4.3.2. Operacio´n normal
Se considera que un tratamiento esta´ en operacio´n normal cuando esta´ produciendo el
caudal para el cual fue disen˜ado con la calidad requerida. Comprenden una serie de actividades
rutinarias en las unidades.
1.4.3.3. Operacio´n eventual
Se produce como consecuencia del mantenimiento, dan˜os menores y otras causas que impli-
quen la salida de operacio´n, implica tambie´n la parada de la planta, esta se requiere de forma
programada para vaciar el sistema y ejecutar labores que se requieran en seco.
1.4.3.4. Operacio´n de emergencia
Ocurre por fuerza mayor y se presenta en forma imprevista. Fallas graves o desastres.
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1.4.4. Manual de operacio´n, mantenimiento y control de calidad
1.4.4.1. Generalidades
Contiene informacio´n espec´ıfica sobre el tratamiento y sobre procedimientos para la ope-
racio´n, mantenimiento y control de calidad del sistema. Este documento sirve para todas las
personas vinculadas al manejo de la planta, desde el jefe hasta el operador.
1.4.4.2. Redaccio´n del manual
Al ser un documento dirigido a operadores, deben tomarse en cuenta los siguientes criterios:
Las instrucciones deben ser directas y simples, evitando conceptos teo´ricos
Hacer uso terminolo´gico usual de los operadores.
Emplear diagramas, esquemas y tablas para facilitar la comprensio´n de los procedimientos
de operacio´n.
Incluir formularios modelo para recolectar informacio´n del manejo.
Contener un inventario de equipos que se debera´ operar.
1.4.4.3. Contenido
El contenido recomendado es:
Datos de la institucio´n
Descripcio´n general de la planta
Actividades de operacio´n, mantenimiento
Control de calidad
Adema´s, deben incluirse los siguientes documentos como anexos:
Planos
Memoria de ca´lculo y disen˜o
Cata´logos de equipos proporcionados por el fabricante.
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CAP´ITULO 2
Descripcio´n sistema de tratamiento de agua para la CTD
2.1. Marco Institucional
La Empresa Electro Generadora del Austro S.A. cuenta entre otras centrales de generacio´n
con la Termoele´ctrica El Descanso, misma que requiere agua con caracter´ısticas espec´ıficas para
sistemas del proceso de produccio´n de energ´ıa y servicios generales (no interfieren directamente
en los equipos de generacio´n), para lo cual dispone de un sistema de abastecimiento propio que
capta el agua del r´ıo Cuenca y una planta de tratamiento de agua.
2.1.1. Empresa electro generadora del Austro
La Compan˜´ıa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A. inicia sus actividades el
27 de agosto de 1999 como resultado de la escisio´n de la Compan˜´ıa Empresa Ele´ctrica Regional
Centro Sur C.A.
La empresa tiene como objetivo generar energ´ıa para el mercado ele´ctrico ecuatoriano.
ELECAUSTRO S.A., esta´ conformada en el nivel directivo por la Junta General de Accio-
nistas, integrada por: Ministerio de Electricidad y Energ´ıa Renovable, H. Consejo Provincial
del Azuay, Ilustre Municipalidad de Cuenca, H. Consejo Provincial del Can˜ar, H. Consejo Pro-
vincial de Morona Santiago, Ilustre Municipalidad de S´ıgsig, Ilustre Municipalidad de Santa
Isabel, Ilustre Municipalidad de Biblia´n, Ilustre Municipalidad de Morona.
La generacio´n ele´ctrica la realiza mediante 4 centrales hidroele´ctricas y 1 termoele´ctrica:
Centrales hidroele´ctricas Saucay y Saymir´ın que forman el Complejo Hidroele´ctrico Macha´nga-
ra, Central Hidroele´ctrica Ocan˜a, Mini Central Gualaceo y Central Termoele´ctrica El Descanso.
La empresa cuenta con proyectos en ejecucio´n: Central Eo´lica MINAS DE HUASCACHACA,
los proyectos hidroele´ctricos Soldados-Yanuncay, y en estudio: Ocan˜a II [22].
2.1.2. Central termoele´ctrica El Descanso
2.1.2.1. Descripcio´n general
La central cuenta con cuatro unidades de generacio´n interna de fabricacio´n japonesa marca
NIIGATA cada uno de 4 800 kW de capacidad, es decir, una potencia total instalada de 19,2
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MW. Esta central se interconecta con el sistema distribucio´n de la Empresa Ele´ctrica Regional
Centro Sur C.A.
2.1.2.2. Proceso de generacio´n de energ´ıa
La generacio´n cuenta con tres etapas: De la combustio´n se obtiene energ´ıa te´rmica con
la cual se produce energ´ıa meca´nica a trave´s de las unidades de generacio´n de combustio´n
interna, utilizan como combustible crudo residual ma´s el 5 % de die´sel, y la conversio´n de
energ´ıa meca´nica a energ´ıa ele´ctrica en el generador. El proceso se realiza a la par con el
funcionamiento de varios sistemas: enfriamiento, lubricacio´n, entre otros que se requieren.
2.1.2.3. Localizacio´n Geogra´fica
La central Termoele´ctrica El Descanso esta´ ubicada en la Zona 6 del Ecuador, en las orillas
de la confluencia de los r´ıos Cuenca y Burgay. El acceso a la central es por la v´ıa Panamericana
Norte (Cuenca-Azogues), Km 15, en el sector denominado El Descanso.
En la figura 2.1 se muestra la ubicacio´n de la central en la regio´n.
Figura 2.1: Ubicacio´n de la central en la regio´n
2.1.2.4. Instalaciones de la Central Termoele´ctrica El Descanso.
Casa de Ma´quinas
Una nave industrial aloja los cuatro grupos motor-generadores, junto a elementos de los
sistemas auxiliares como: enfriamiento, lubricacio´n, transporte de combustible.
Se encuentran el equipamiento de control y maniobra.
Adicionalmente se dispone de equipamiento como tanques de combustible de bu´nker, com-
presores, tanques de lodos.
Equipamiento y maquinaria externos
Pro´ximo a la casa de ma´quinas se situ´an elementos del sistema de enfriamiento, sistema de
vapor y agua blanda, tanques de almacenamiento de combustible. Se dispone de un sistema de
abastecimiento de agua con captacio´n en el r´ıo Cuenca, tratamiento en una planta convencional.
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Posee una planta de regeneracio´n de residuos l´ıquidos (Planta API). Se dispone de un sistema
contra incendios.
Bodegas
Talleres de Mantenimiento
Instalaciones de servicios generales, administrativos y de guardian´ıa
La central dispone de un conjunto de edificaciones que se encuentran alejadas de la zona
de generacio´n ele´ctrica.
A´reas de recreacio´n y espacio verde
2.2. Tratamiento de agua para la Central Termoele´ctrica
El Descanso (C.T.D.)
Fuente
El sistema de abastecimiento propio de la CTD consiste en una captacio´n del r´ıo Cuenca
que conduce el agua hacia sus instalaciones y la trata en una PTA, las caracter´ısticas de esta
fuente no son las adecuadas para un abastecimiento para agua industrial debido a varias razones
de inestabilidad y mala calidad de agua. Toda fuente superficial tiene mayor variacio´n en las
caracter´ısticas dela agua que las subterra´neas. La fuente tiene descargas no naturales muy
cercanas, como la de aguas tratadas residuales de la ciudad de Cuenca, y algunas industriales.
Existe explotacio´n minera en las inmediaciones que produce contaminacio´n. La captacio´n se
encuentra despue´s de que el r´ıo recorre varias poblaciones incluida la totalidad de la ciudad de
Cuenca, por lo que se produce contaminacio´n.
2.2.1. Captacio´n
Funcio´n: Captar el agua necesaria para el funcionamiento de la C.T.D.
Elementos principales de la captacio´n:
Un canal de derivacio´n de hormigo´n
Una rejilla de entrada
Tanque
Dos Compuertas
Corresponde a una toma por derivacio´n directa.
Consiste en un tanque construido en la orilla del r´ıo Cuenca, al cual llega un canal de deri-
vacio´n lateral de hormigo´n inclinado con respecto al eje del r´ıo. Existe una reja que impide la
entrada de material suspendido. El tanque es un espacio designado como desarenador. Existe
una compuerta al final del canal y una en el tanque, para la remocio´n de material acumulado.
Del tanque parte la conduccio´n.
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2.2.2. Conduccio´n
Funcio´n: Conducir el agua desde la captacio´n a la planta de tratamiento de agua
Elementos principales de la conduccio´n:
Tuber´ıas
Va´lvulas
Bombas
Consta de un tramo de conduccio´n por gravedad y otra por bombeo. Es un conducto
mediante tuber´ıa.
2.2.2.1. Conduccio´n por Gravedad
Desde la captacio´n hasta la estacio´n de bombeo. El flujo no se conduce a presio´n, tiene un
flujo con la seccio´n no llena. El conducto es de hormigo´n y es subterra´neo en la mayor´ıa del
tramo. Existen 7 va´lvulas. La longitud aproximada de la tuber´ıa es de 1300 metros, tiene un
dia´metro nominal de 200 mm.
2.2.2.2. Estacio´n de bombeo
El agua mediante la conduccio´n por gravedad llega a un reservorio de 18m3 de capacidad
[8], desde donde es bombeada a la planta. Cuenta con dos bombas.
2.2.2.3. Conduccio´n por Bombeo
En el segundo tramo el agua es trasportada mediante bombeo por tuber´ıa de acero sub-
terra´nea en la mayor´ıa del tramo. La longitud aproximada de la tuber´ıa es de 60 metros, tiene
un dia´metro nominal de 80 mm.
2.2.3. Tanque de recepcio´n de agua cruda
Funcio´n: Receptar el agua cruda.
Mediante bombeo el agua cruda llega a un tanque de 3,7m3. El agua pasa por una rejilla
de malla al salir del tanque y es conducida hacia el proceso de coagulacio´n.
Elementos principales de la recepcio´n:
Tanque
Rejilla de malla
Va´lvula para desagu¨e
2.2.4. Tratamiento de agua
La planta es de tipo convencional.
Los procesos de tratamiento de los que dispone son:
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Coagulacio´n
Floculacio´n
Sedimentacio´n
Filtracio´n
Desinfeccio´n
Disen˜ada para operar con un caudal promedio de 15 l/s [8].
2.2.4.1. Coagulacio´n y Floculacio´n
Desde el tanque de recepcio´n el agua es conducida hacia la ca´mara de mezcla ra´pida, que
consiste en un resalto hidra´ulico mediante un vertedero rectangular. Se utiliza el coagulante
sulfato de aluminio. La dosificacio´n se da por v´ıa hu´meda. La solucio´n es preparada en dos tan-
ques de 1000 litros [8] con orificio graduable conectados a tuber´ıas que llevan la solucio´n hacia
una canaleta dosificadora ubicada a lo largo del resalto. Una vez aplicado el coagulante el agua
pasa al proceso de mezcla lenta en floculadores hidra´ulicos de flujo horizontal, son tres ca´maras.
Elementos principales:
Vertedero rectangular
Tanques de nivel constante
Dosificador
Floculador hidra´ulico de flujo horizontal.
2.2.4.2. Sedimentacio´n
Se dispone de un sedimentador laminar de placas de flujo inclinado. El agua floculada pasa
desde el floculador a la zona de entrada del sedimentador, desde donde se dirige a un canal
sumergido que la distribuye en la parte inferior de las placas. El agua circula por las placas de
asbesto cemento del sedimentador que esta´n inclinadas un a´ngulo de 60◦. El agua sedimentada
es recolectada por tubos agujerados en la parte superior del sedimentador, estos la dirigen
hacia un canal lateral que descarga en un tanque de almacenamiento.
Los lodos son depositados en una tolva, cuya descarga es un tanque, donde mediante bom-
beo se los dirige al desagu¨e general de la PTA.
Elementos principales:
Sedimentador laminar de flujo inclinado
− Zona de entrada
− Zona de sedimentacio´n
− Zona de salida (canal de agua sedimentada)
Tanque de almacenamiento de agua sedimentada
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2.2.4.3. Filtracio´n
Existen dos filtros ra´pidos a presio´n de flujo vertical descendente de tasa constante, pre-
sio´n variable. Son filtros de lecho simple, solo arena, con una capa soporte de grava. El agua
sedimentada es bombeada desde el tanque de almacenamiento igualitariamente hacia la parte
superior de los dos filtros y la salida del agua filtrada es por la parte inferior cuya descarga es
en un tanque de almacenamiento. El accionamiento del bombeo del agua hacia los filtros tanto
la sedimentada como la filtrada para el retrolavado puede ser manual o automa´tico.
Parte del agua filtrada es almacenada en otro tanque que se encuentra debajo de los filtros,
esta agua es utilizada para el proceso de retrolavado de los filtros mediante bombeo.
Elementos principales:
Dos filtros ra´pidos a presio´n de flujo vertical descendente
Bombas
Tanque de almacenamiento de agua filtrada
2.2.4.4. Desinfeccio´n
Se realiza cloracio´n mediante un clorador de tipo solucio´n al vac´ıo. El cloro gas por medio
de un vac´ıo producido en un inyector se mezcla con agua para formar una solucio´n que luego
es conducida a su aplicacio´n en los tanques de almacenamiento. El cloro gas se almacena en
un cilindro de 68 kg.
Elementos principales:
Sistema de dosificacio´n de alimentacio´n por solucio´n.
2.2.5. Almacenamiento de agua tratada
Existen dos tanques para el almacenamiento de agua tratada de 361m3y 466m3 interconec-
tados.
De estos tanques el agua tratada es distribuida a la CTD.
Elementos principales:
Dos tanques de almacenamiento.
2.3. Demanda de caudal de la CTD
La cantidad de agua consumida por la CTD esta´ definida segu´n su uso, este var´ıa, por
ejemplo, no siempre la CTD utiliza sus cuatro generadores, lo que produce una demanda
irregular. Se puede clasificar en dos grupos el agua necesaria en la central: en maquinaria de
produccio´n de energ´ıa y para servicios generales que no intervienen en el proceso de produccio´n
de energ´ıa. Los usos del agua en la CTD se detallan en el cap´ıtulo 3. Se utiliza agua potable
abastecida por la Empresa Municipal de Agua Potable de Azogues, EMAPAL. Para maquinaria
y sistema contra incendios la fuente es el sistema de abastecimiento propio que capta agua del
r´ıo Cuenca y la trata la PTA.
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2.3.1. Proceso de determinacio´n de la demanda de agua de la CTD
No se encontro´ documentos que indiquen la demanda de agua de la CTD. Se procede a
medir el caudal consumido.
Consumo en maquinaria
Se midio´ la disminucio´n del nivel de agua, ∆h, en los tanques de almacenamiento mientras
no exist´ıa aporte de agua desde la PTA. Se calculo´ el consumo, Q.
Q =
∆hxA
∆t
Donde:
Q: Consumo de los tanques de almacenamiento
∆h: Disminucio´n de nivel de agua de los tanques de almacenamiento
A: A´rea total de los tanques de almacenamiento
∆t: Tiempo en el que se da, ∆h
En la tabla 2.1 se muestra los datos registrados para el ca´lculo del consumo, Q y el resultado.
Consumo de la CTD con 4 motegeneradores
∆h A Q
cm/hora m2 l/s
5 411,15 5,71
Tabla 2.1: Consumo de la CTD con 4 motegeneradores.
Consumo en servicios generales: Sistema contra incendios
Como se ha indicado anteriormente en este trabajo, los dos tanques de almacenamiento
existentes esta´n interconectados, de estos es tomada el agua tanto para maquinaria como para
servicios generales. Pero el disen˜o original habr´ıa sido que el tanque N2 sea para almacenar
agua para el sistema contra incendios y el otro para el resto de usos segu´n indico´ el operador
de la PTA. Por lo cual la capacidad de este tanque ser´ıa el agua requerida para incendios.
Este no es un consumo permanente. Pero es importante tener en cuenta que nunca pueden los
dos tanques tener menos de la cantidad de agua que la necesaria para incendios, es decir la
capacidad del tanque N2.
El valor de la cantidad de agua que se debe almacenar para incendios se muestra en la tabla
2.2.
Almacenamiento de agua para sistema contra incendios
m3
465,7
Tabla 2.2: Cantidad de agua requerida en almacenamiento para sistema contra incendios de la
CTD.
[23]
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2.4. Caudal de disen˜o de la PTA
El caudal de disen˜o de la bocatoma es de 10 l/s segu´n consta en su informe final de disen˜o,
realizado por el departamento de investigacio´n, PROMAS (Programa para el Manejo del Agua
y del Suelo), de la Universidad de Cuenca. Existe una discrepancia entre el trabajo de titulacio´n
realizado por Abdo´n Izquierdo [8] en donde se afirma que el caudal de disen˜o de la PTA es
de 15 l/s. Como la PTA es anterior a la construccio´n de la bocatoma es ilo´gico que se haya
aprobado construir una captacio´n con un caudal de disen˜o menor al de la PTA. Lo que se
pudo comprobar a trave´s de mediciones de caudal realizadas durante todo el desarrollo de este
trabajo, es que el caudal que entraba a la PTA en ningu´n registro fue superior a 11 l/s, es decir
la captacio´n, como es lo´gico, capta su caudal de disen˜o. El caudal de disen˜o que se asume es
de 10 l/s.
2.5. Situacio´n demanda de la CTD frente a produccio´n
de la PTA (Caudal)
El caudal promedio que ingresa a la PTA es mayor al requerido por la CTD.
Tabla 2.3: Demanda de la CTD frente a produccio´n de la PTA (Caudal)
Consumo normal CTD Produccio´n normal PTA
l/s l/s
5,71 10
Esta situacio´n hace que la PTA se deba parar cuando el almacenamiento llega a su ma´ximo.
No se puede equiparar el caudal debido a las variaciones que existen en el consumo de agua de
la CTD, adema´s, la PTA no tratar´ıa el agua adecuadamente con un caudal menor al de disen˜o.
En la siguiente tabla se muestra la situacio´n de la demanda de la CTD y la produccio´n de
la PTA en condiciones normales.
Tabla 2.4: situacio´n de la demanda de la CTD y la produccio´n de la PTA en condiciones
normales
Situacio´n Almacenamiento Almacenamiento
Agua en el
almacena-
miento
Caudal Nivel
l/s cm/h
CTD
funcionando
PTA sin
producir
Disminuye 5,7 5
CTD
funcionando
PTA
produciendo
Aumenta 4,28 3,8
CTD no
funcionando
PTA
produciendo
Aumenta 10 8,8
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En este trabajo con el fin de regular el funcionamiento de la PTA, se propone que esta debe
pararse y ponerse en marcha conforme el nivel que se tenga en el almacenamiento, as´ı:
Pararse: Nivel Ma´ximo: Conforme a la capacidad de los tanques para que no rebocen
Ponerse en marcha: Nivel mı´nimo: conforme a un almacenamiento mı´nimo por seguridad,
y garantizar el agua necesaria para el sistema contra incendios.
La cantidad mı´nima que debe existir en almacenamiento se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 2.5: Cantidad mı´nima que debe existir en el almacenamiento. PTA de la CTD
Usos del almacenamiento
mı´nimo
Cantidad
m3
Agua para sistema contra
incendios (Capacidad
tanque que fue disen˜ado
para este fin)
465.7
Reserva por seguridad
para el funcionamiento de
la CTD (10 % del
almacenamiento)
36.1
Total 501.8
Entonces:
La operacio´n de la PTA en lo referente a su puesta en marcha y parada debe darse conforme
los niveles que se tenga en el almacenamiento mostrados en la tabla 2.6
Tabla 2.6: Niveles y cantidades ma´ximas y mı´nimas que se deben tener en el tanque de alma-
cenamiento N1. PTA de la CTD
Unidad Ma´ximo Mı´nimo
Cantidad m3 826.9 501.8
Nivel en el tanque de
almacenamiento N1
cm 200 122
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CAP´ITULO 3
Requerimientos de calidad de agua necesaria en la Central
Termoele´ctrica El Descanso
El agua tal como se encuentra en la naturaleza no es utilizable directamente para la indus-
tria, porque salvo en casos espora´dicos, no tiene las caracter´ısticas requeridas para su utiliza-
cio´n [18].
Para el funcionamiento de sistemas de una central termoele´ctrica se requiere agua, cuya
calidad depende del uso que se le da. El agua se utiliza en el sistema de enfriamiento de
maquinaria, en calderas, en el sistema contra incendios, para servicios generales como sanitarios,
riego. Si no se toman las precauciones necesarias, las impurezas que contiene el agua a causa
de contaminacio´n natural o artificial pueden afectar los procesos [18].
La CTD dispone de un sistema de abastecimiento propio que capta agua del r´ıo Cuenca
y la trata en una planta de tratamiento convencional. Esta es la fuente para algunos de los
requerimientos de agua, en ciertos casos, se necesita tratamientos adicionales.
Normativa de varias fuentes especifica la calidad del agua para este tipo de usos. Se dispone
del manual sobre los elementos de la central de NIIGATA [24], fabricante de la maquinaria, en
donde consta caracter´ısticas del agua requerida para los equipos. En los reportes de ana´lisis de
agua en elementos de la CTD [25] realizados para control de calidad se da recomendacio´n de
para´metros.
3.1. Usos del agua en la CTD
Se puede clasificar en dos grupos el agua necesaria en la central: en maquinaria de produc-
cio´n de energ´ıa y para servicios generales que no intervienen en el proceso de produccio´n de
energ´ıa: el sistema contra incendios, usos sanitarios, riego.
Los usos de agua en la central se muestran en la Figura 3.1.
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Figura 3.1: Mapa conceptual de los usos del agua en CTD.
A continuacio´n se describen los servicios que presta el agua en la central.
Maquinaria
La central cuenta con cuatro unidades de generacio´n interna de fabricacio´n japonesa
marca NIIGATA cada uno de 4 800 kW de capacidad, es decir, una potencia total ins-
talada de 19,2 MW. En estado de operacio´n normal, el combustible empleado para el
funcionamiento de los grupos es crudo residual ma´s el 5 % de die´sel, mientras que para
el arranque y parada de las unidades u´nicamente se usa die´sel. Los generadores de com-
bustio´n interna requieren agua en el sistema de enfriamiento. Adicionalmente, la central
cuenta con cuatro calderetas, una por cada unidad, estas aprovechan la energ´ıa calor´ıfica
de los gases de escape generados por la combustio´n para producir vapor, el mismo que
es utilizado para precalentar el combustible para poder ser utilizado en las unidades ge-
neradoras. La central posee un caldero adicional, que utiliza Diesel para producir vapor
que es adicionado al vapor generado por las calderetas.
− Sistemas de enfriamiento
El sistema de enfriamiento tiene como funcio´n principal la regulacio´n de la tempe-
ratura de trabajo de los moto generadores. Para el enfriamiento de los generadores
de combustio´n interna se requiere de dos sistemas de enfriamiento:
· Sistema de enfriamiento primario
Son circuitos cerrados uno para las camisas del motor y otro para las va´lvulas
de inyeccio´n de combustible. El agua de los circuitos no se expone a perdidas
por evaporacio´n, sino que se enfr´ıa indirectamente en un intercambiador de
calor, donde circula por serpentines que esta´n en contacto con agua de menor
temperatura del circuito secundario de enfriamiento proveniente de la torre de
refrigeracio´n.
· Sistema de enfriamiento secundario
Es un circuito semicerrado a trave´s de una torre de enfriamiento, uno por cada
motor generador. El agua se usa en sistema escalonado, pasa por el enfriador
de aire, por el intercambiador de calor de aceite -agua, y por el intercambiador
de calor de agua del sistema primario y se enfr´ıa en una torre de enfriamiento,
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en donde por evaporacio´n parte del agua cambia de fase y se transforma de
fase liquida a vapor, que se elimina a la atmo´sfera, el resto de agua (no eva-
porada) se enfr´ıa y vuelve al enfriador de aire, cumpliendo un circuito. Para
compensar la pe´rdida de agua por evaporacio´n se an˜ade agua desde los tanques
de almacenamiento de agua tratada.
− Sistema de agua blanda
El agua despue´s de ser tratada en la planta convencional pasa por ablandadores
para obtener la calidad requerida por las cuatro calderetas y el caldero.
Se calienta agua en las calderetas y caldero que obtienen la energ´ıa de los gases
producido por la combustio´n, pasa a transformarse en vapor que es utilizado para
calentar el combustible crudo residual ma´s el 5 % de die´sel, que debido a su cali-
dad debe ser calentado para usarse en las unidades de generacio´n. As´ı la central
aprovecha los gases producidos por la combustio´n.
El agua tratada es almacenada en dos tanques interconectados, de all´ı el agua se distribuye
para los usos dentro de la central.
En la Figura 3.2 se muestra un flujograma de sistemas que requieren agua en la maquinaria.
Figura 3.2: Flujograma de sistemas de CTD que requieren agua en la maquinaria.
3.2. Calidad requerida sistema de enfriamiento primario
El agua debe estar libre de sustancias que producir´ıan problemas en los elementos del
circuito.
3.2.1. Problemas a causa de la calidad de agua
En los sistemas de enfriamiento los problemas a causa de la calidad de agua son:
Incrustaciones
Corrosio´n
Sedimentacio´n
Crecimiento biolo´gico [16]
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3.2.1.1. Incrustaciones
Se define como un depo´sito adherente sobre la superficie de transferencia te´rmica produ-
cida por impurezas sedimentadas o cocidas sobre la superficie [26]. Pueden llegar a producir
taponamientos [16].
El principal material formador de incrustaciones en el sistema de enfriamiento es el carbo-
nato de calcio.
El ı´ndice de Langelier es el valor en predecir las tendencias a la incrustacio´n del agua de
enfriamiento. Para el ı´ndice es necesario tener: (i) la alcalinidad al anaranjado de metilo, (ii)
dureza de calcio, (iii) So´lidos totales, (iv) pH, (v) temperatura del agua ma´xima. A partir de
este ı´ndice es posible predecir las tendencias del agua de enfriamiento [16].
El ı´ndice se define como la diferencia entre el pH del agua y el pH hipote´tico si estuviera
en equilibrio con los carbonatos, as´ı:
IL = pH − pHs
El pH hipote´tico es funcio´n las variables mencionadas.
Si el ı´ndice es 0, el agua esta´ quimicamente balanceada.
Si el ı´ndice es positivo, es agua incrustante.
Si el ı´ndice es negativo, es agua corrosiva.
El carbonato de magnesio, el sulfato de calcio tambie´n producen incrustaciones en me-
nor proporcio´n que el carbonato de calcio, esto debido a que son ma´s solubles, y, adema´s,
generalmente su contenido es menor que el calcio en aguas naturales. [16].
3.2.1.2. Corrosio´n
Es la accio´n qu´ımica de un metal que se combina y forma un oxido por la accio´n del ox´ıgeno
o bien de un a´cido o a´lcali sobre el metal lo que provoca su degradacio´n y la pe´rdida de sus
propiedades [26]. La forma ma´s comu´n de corrosio´n en materiales con hierro es la debida a
ox´ıgeno disuelto. Esta se acelera notablemente por los pH bajos, de manera que el agua de baja
alcalinidad y alto contenido de bio´xido de carbono libre, el ataque es mucho ma´s ra´pido que
el caso contrario. Este ataque se incrementa notablemente por un aumento de temperatura en
sistemas de enfriamiento [16]. La corrosio´n tambie´n es producida por agua sulfurosa, esto se
da cuando hay formacio´n de sulfuros meta´licos.
3.2.1.3. Sedimentacio´n
Pueden llegar a formar taponamientos. Las aguas turbias que contienen suspensiones y que
forman sedimentaciones son objetables en sistemas de enfriamiento[16].
3.2.1.4. Crecimiento biolo´gico
Las bacterias de hierro y manganeso pueden volverse sumamente perjudiciales en los siste-
mas de agua de enfriamiento que contengan hierro y/o manganeso ya que forman grandes masas
que limitan el flujo de agua. Otros organismos como las algas causan tambie´n problemas [16].
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3.2.2. Caracter´ısticas del agua
Para los circuitos cerrados de enfriamiento de las camisas del motor y las va´lvulas de
inyeccio´n de combustible, el manual de NIIGATA, volumen 5 [27] define para´metros del agua
suministrada y requerida en sistema de enfriamiento interno, por otro lado, en reportes de
ana´lisis de agua en la central realizados por la empresa Tesquimsa [25] se recomiendan varios
para´metros.
Los para´metros definidos se muestran en la Tabla 3.1 junto con los problemas relacionados.
Tabla 3.1: Caracter´ıticas del agua para sistema de enfriamiento primario de la C.T.D.
Parametro Unidad
Agua
suministrada
Agua circuitos de
Efecto
relacionado
camisas e inyectores
Manual
NIIGATA
Manual
NIIGATA
Tesquimsa
Turbiedad UNT 10 15 Sedimentacio´n
PH (25◦C) 6− 8,5 7− 8,5 < 10 Alcalino, a´cido
Conductividad
te´rmica (25◦C) < 400 < 600
Presencia de
so´lidos disueltos
Alcalinidad al
anaranjado de
metilo M
(CaCO3)
Ppm < 140 < 300 Incrustacio´n
Dureza total
(CaCO3)
Ppm < 80 < 120 Incrustacio´n
Ion de cloro
(Cl−) Ppm < 100 < 200
Forma a´cido en el
agua
Ion de a´cido
sulfu´rico
(SO4
−2)
Ppm < 100 Corrosio´n
Ion de amonio
(NH4
+1)
Ppm < 10 < 10 Incrustacio´n
Sulfuro de
hidro´geno (H2S)
Ppm < 10 < 10 Corrosio´n
Hierro total (Fe) Ppm < 0,3 < 1 < 3
Crecimientos
orga´nicos
S´ılice (SiO2) Ppm < 30 < 60 Incrustacio´n
ST Ppm < 400 < 800 Sedimentacio´n
TDS < 6000 Incrustaciones
Nitrito (NO2
−) 500− 3000
3.3. Calidad requerida sistema de enfriamiento secunda-
rio
3.3.1. Problemas a causa de la calidad de agua
Los problemas que pueden presentarse son los mismos que en el sistema de enfriamiento in-
terno: Incrustaciones, corrosio´n, sedimentacio´n y crecimientos orga´nicos. Esquel [16] menciona
que la u´nica especificacio´n general para cualquier sistema de enfriamiento es que el agua debe
tener las caracter´ısticas adecuadas para no causar estos problemas. Cuando el calor del agua
se elimina por evaporacio´n el agua recirculada aumenta su contenido de solidos disueltos y su
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potencial de formaciones de depo´sitos que generan problemas.
3.3.2. Caracter´ısticas del agua
Al igual que en el caso del sistema interno, el manual de NIIGATA, volumen 5, Manual
de instrucciones [27], define la calidad necesaria del agua suministrada al sistema y el agua
que esta´ recirculando. En los reportes de ana´lisis de agua de Tesquimsa [25] se recomienda
para´metros del agua. En Tabla 3.2 se muestran los rangos de las caracter´ısticas del agua junto
con los efectos asociados.
Tabla 3.2: Caracter´ısticas del agua y problemas relacionados en el sistema de enfriamiento
secundario.
Para´metro Unidad
Agua
suministrada
Agua sistema
Efecto
relacionado
secundario
Manual
NIIGATA
Manual
NIIGATA
Tesquim-
sa(Torres)
Turbiedad UNT 10 15 Sedimentacio´n
PH (25◦C) 6− 8,5 7− 8,5 7,5− 8,9 Alcalino-A´cido
Conductividad
te´rmica (25◦C) < 400 < 600
Presencia de
so´lidos disueltos
Alcalinidad al
anaranjado de
metilo M
(CaCO3)
Ppm < 140 < 250 < 100 Incrustracio´n
Dureza total
(CaCO3)
Ppm < 80 < 120 0− 100 Incrustacio´n
Ion de cloro
(Cl−) Ppm < 100 < 200 Forma a´cido
Ion de a´cido
sulfu´rico
(SO4
−2)
Ppm < 100 Corrosio´n
Ion de amonio
(NH4
+1)
Ppm < 10 < 10 Incrustacio´n
Sulfuro de
hidro´geno (H2S)
Ppm < 10 < 10 Corrosio´n
Hierro total (Fe) Ppm < 0,3 < 1 < 5
Crecimientos
orga´nicos
S´ılice (SiO2) Ppm < 30 < 60 Sedimentacio´n
ST Ppm < 400 < 800
TDS < 100 Incrustacio´n
Alcalinidad P < 100 Incrustacio´n
Dureza de calcio < 100 Incrsutacio´n
Fosfato 0, 1− 0, 5 Incrustacio´n
Cloruros > 100 Corrosio´n
I´ndice de Langier −0, 5− 0, 5
3.4. Calidad requerida en el sistema de agua blanda
La presio´n y la temperatura en la caldera determina la calidad del agua requerida. La
regla general expone que cuanto ma´s alta sea la presio´n, la calidad del agua de alimentacio´n
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de la caldera debera´ ser mejor, debido a que condiciones de presio´n incrementa la tendencia a
problemas como incrustaciones [14]. La presio´n de las calderetas de la central es 10Kg/cm2 [28].
La calidad se regula mediante el tratamiento del agua de alimentacio´n (tratamiento externo),
purga y tratamientos internos.
El manual de calderas [26] define cinco pasos posibles necesarios en el tratamiento de aguas
en calderas:
1. Pretratamiento del suministro de agua bruta.
2. Tratamiento del agua de aportacio´n que va a la caldera.
3. Tratamiento interno del agua en la caldera.
4. Tratamiento del condensado que esta´ siendo retornado a la caldera.
5. Control de purga para eliminacio´n de los precipitados en la caldera.
Se habla de calidad de agua de alimentacio´n a la caldera y calidad de agua en la caldera. El
agua en la caldera cumple un circuito cerrado por lo cual esta debe de estar libre de impurezas
en un grado alto adecuado segu´n los requerimientos a diferencia de un funcionamiento en
circuito abierto que exigir´ıa un tratamiento de grandes volu´menes de agua con el consiguiente
encarecimiento. El agua de alimentacio´n para las calderas requiere, adema´s del tratamiento en
la PTA convencional, de tratamiento de ablandamiento y tratamiento secundario que consta
de la dosificacio´n de qu´ımicos en los calderos para controlar los para´metros presentes en el
agua de alimentacio´n.
Los propo´sitos del tratamiento del agua de alimentacio´n de caldera segu´n el manual de la
central de NIIGATA [28] son:
Impedir las aver´ıas en la caldera y en el equipo en donde interviene el agua, debidas a
una mala calidad del l´ıquido.
Mantener una alta eficiencia te´rmica para la caldera.
Dar mayor seguridad en la operacio´n de la caldera.
3.4.1. Problemas a causa de la calidad de agua
Segu´n el manual de calderas [26] los problemas que se pueden dar por la calidad del agua
son: incrustaciones, corrosio´n, natas y espumas, arrastres, fragilidad. Estos problemas se pueden
dar en la caldera o en la maquinaria conectada que use vapor.
3.4.1.1. Incrustaciones
Se define como un depo´sito adherente sobre la superficie de transferencia te´rmica en el lado
del agua producida por impurezas sedimentadas o cocidas sobre la superficie de calefaccio´n.
Los problemas por incrustacio´n son:
La incrustacio´n es un aislante muy eficiente del calor. Su presencia en grosores apreciables
significa menor absorcio´n de calor por el agua de caldera, con la consiguiente pe´rdida de
eficiencia o rendimiento de caldera.
Debido a que la incrustacio´n es un mal conductor del calor, las superficies de calefaccio´n de
caldera aisladas del agua caliente por un lado y expuestas a los gases calientes por el otro,
pueden alcanzar pronto temperaturas peligrosamente altas. Se puede dar roturas. [26].
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3.4.1.2. Corrosio´n
El efecto corrosivo puede debilitar seriamente al metal, de modo que puede ocurrir un
fallo inesperado de una parte del recipiente a presio´n de la caldera. Las principales causas de
corrosio´n son:
La acidez relativa del agua de caldera.
La presencia de ox´ıgeno disuelto en el agua de caldera.
Los para´metros principales por controlar son el ox´ıgeno disuelto el pH y la conductividad
ele´ctrica.
3.4.1.3. Natas y espumas
Las espumas son el resultado de la concentracio´n de impurezas en el agua de las calderas.
La materia orga´nica tambie´n puede originar este problema. El efecto general del espumado es
una reduccio´n de la calidad del vapor por incremento de contenido de humedad de vapor. El
espumeo se puede eliminar o reducir con las siguientes condiciones:
Reduccio´n de la concentracio´n de so´lidos en el agua de la caldera.
Eliminacio´n de materias en el agua de la caldera.
Reduccio´n de la evaporacio´n o de la frecuencia de los cambios de operacio´n.
3.4.1.4. Arrastres
Todas las impurezas so´lidas y l´ıquidas llevadas fuera de la caldera por el vapor generado son
consideradas como contaminaciones y conocidas comu´nmente como arrastre. Las impurezas
so´lidas comprenden los so´lidos suspendidos y disueltos que lleva esta agua y las sustancias
normalmente so´lidas transportadas en su fase de vapor. La cantidad permisible de arrastre en
el vapor depende del uso a que este´ destinado y del equipo a trave´s del cual debe pasar el
vapor.
Arrastre (priming) o vo´mito es el te´rmino usualmente reservado para la proyeccio´n de
grandes volu´menes de l´ıquido en el domo de vapor. El arrastre, causa que grandes volu´menes
de agua pasen con el vapor, lo cual origina una ca´ıda su´bita de la temperatura del vapor, golpe
de ariete en las l´ıneas de vapor y posibles dan˜os en los a´labes de la turbina.
3.4.1.5. Fragilidad
Es la falla o agrietamiento que puede ocurrir en el acero de las calderas, debido a una gran
variedad de causas: Por lo general es el resultado de esfuerzos meca´nicos o combinacio´n de
esfuerzos meca´nicos y corrosio´n, puede ser tambie´n debido a esfuerzos meca´nicos en presencia
de sosa ca´ustica en concentraciones altas.
Es posible que ocurra fragilizacio´n ca´ustica del acero de las calderas cuando se emplea agua
con hidro´xido de sodio en exceso y cuando existe espacios estrechos adyacentes a las a´reas
sumamente tensionadas en las que puede haber sosa ca´ustica [16].
Para el control se debe regular estos elementos en el agua utilizada en la caldera.
Los problemas descritos se evitan con el control de la concentracio´n de impurezas mencio-
nadas.
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3.4.2. Caracter´ısticas del agua
Diferentes organizaciones dan normas para la calidad de agua de alimentacio´n para cal-
deras y de calderas, American Society of Mechanical Engineers (ASME) y American Boiler
Manufacturers Association (ABMA) son dos organizaciones internacionales de investigacio´n
que agrupan a elementos sobre calderas.
La calidad del agua como ya se menciono´ esta´ relacionada a la presio´n de la caldera. Las
calderetas tienen una presio´n ma´xima de 10Kg/cm2. En la tabla se dan los requerimientos
segu´n normativa de ASME y ABMA para esta presio´n. El Manual NIIGATA [27] recomienda
para´metros de calidad para agua de alimentacio´n y de las calderetas. Los para´metros definidos
se muestran en la Tabla 3.3 junto con los problemas relacionados.
Tabla 3.3: Parametros del agua y problemas relacionados en el sistema de agua blanda.
Para´metro Unidad
Agua de alimentacio´n Calderetas Problema
relacionado
NII-
GA-
TA
AS-
ME
AB-
MA
Tes-
quim-
sa
NII-
GA-
TA
AS-
ME
Tes-
quim-
sa
AB-
MA
Alcalinidad P Ppm 80−
600
50−
1000
Incrust.
Alcalinidad M Ppm > 10 100−
800
100−
850
Incrust.
Alcalinidad
total
Ppm
<
700
<
350
Incrust.
Dureza total Ppm < 2 < 1 < 0, 3 < 5 < 5 Incrust.
Hierro Fe Ppm < 0,1 < 0, 1 < 13
<
10
Fosfato PO4 Ppm 20−
40
20−
40
pH
7−
8, 5
8, 3−
10, 0
7−
8, 5
11−
11, 8
10,5−
11,5
TDS Ppm
<
2500
<
3500
<
2500
700−
3500
Oxigeno
disuelto O2
Ppm ↓1 <
0, 007
<
0, 007
Cloro Ppm
<
400
Silice Ppm < 20 < 20
<
200
70−
50
<
150
1mantengala lo ma´s bajo posible
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Para el caldero, Tesquimsa [25] recomienda para´metros, las normas para la calidad de agua
de alimentacio´n para calderas ASME y ABMA dan los mismos rangos que para el caso de
las calderas de la central que para el caldero, debido que la presio´n se encuentra en el mismo
rango.
Los para´metros definidos se muestran en la Tabla 3.4 junto con los problemas relacionados.
Tabla 3.4: Caracter´ısticas del agua y problemas relacionados en las calderas.
Parametro Unidad
Caldero Problema
relacionado
Tesquimsa
Problema
relacionado
Alcalinidad P Ppm > 100 Incrustacio´n
Alcalinidad M Ppm > 100 Incrustacio´n
Dureza total Ppm < 5 Incrustacio´n
Hierro Fe Ppm < 10
Crecimeintos
orga´nicos
Fosfato PO4 Ppm 30− 60 Incrustacio´n
pH 10,5− 115 Alcalinidad-Acidez
TDS Ppm < 3500 Incrsutacio´n
Bicarbonatos Ppm 0− 100 Incrustacio´n
Carbonatos Ppm > 100 Incrustacio´n
Hidroxidos ppm 200− 1000 Incrustacio´n
Sulfito (SO3) ppm 30− 60 Corrosio´n
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CAP´ITULO 4
Evaluacio´n de la PTA de la CTD: Inspeccio´n general
La inspeccio´n general es el inicio de la evaluacio´n. Los objetivos son conocer el sistema e
identificar los problemas ma´s evidentes, establecer la capacidad potencial de la planta, limi-
taciones para alcanzar la optimizacio´n de produccio´n, efectuar un diagno´stico que sirva para
orientar los recursos necesarios para la posterior evaluacio´n de los procesos ma´s cr´ıticos, deter-
minar los recursos disponibles para siguientes etapas del proceso [4].
Procedimiento
Se realiza la inspeccio´n general segu´n el manual de CEPIS, pero para cumplir los obje-
tivos de este manual de analizar la forma que esta´ siendo operada, controlada, mantenida y
administrada la PTA, se adiciona el proceso de “Identificacio´n de los factores que afectan la
produccio´n y asignacio´n de prioridad entre ellos” de la Evaluacio´n integral de la produccio´n
(EIP) que emplea la Agencia de Proteccio´n Ambiental de los Estados Unidos (EPA), este tiene
como objetivo un ana´lisis integral del proceso de tratamiento identificando limitantes de pro-
duccio´n de cuatro categor´ıas: administracio´n, disen˜o, operacio´n y mantenimiento [10]. Por lo
tanto, se realiza:
Inspeccio´n general siguiendo los criterios dados por el manual para Evaluacio´n de
plantas de tecnolog´ıa apropiada (EPTA) elaborado por CEPIS.
Identificacio´n de los factores que afectan la produccio´n y asignacio´n de prio-
ridad entre ellos segu´n la EIP del manual para optimacio´n de la produccio´n de plantas
de tratamiento de agua mediante el Programa de Correccio´n Compuesto de EPA.
4.1. Inspeccio´n general, CEPIS
La inspeccio´n general de acuerdo a CEPIS comprende los pasos descritos a continuacio´n.
4.1.1. Paso 1. Recopilacio´n de informacio´n en el sitio
La informacio´n que es necesario reunir es la siguiente:
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Archivos de control de operacio´n de la planta
Planos de replanteo de obra de la planta
Esquema de flujo de la planta
Manuales de operacio´n y mantenimiento
Manuales de los equipos
Presupuestos anteriores y el del an˜o en curso
Capacidad de la planta
Se solicita esta informacio´n, pero no es proporcionada en su totalidad, se realizan trabajos
de levantamiento de datos.
4.1.2. Paso 2. Recorrido por la planta
Se efectu´a un recorrido por todo el proceso de tratamiento a evaluar. Se va llenando la ficha
de inspeccio´n, Anexo A del Manual de EPTA. Se pregunta acerca de factores que limitan la
produccio´n.
4.1.3. Paso 3. Recopilacio´n de datos de control de la operacio´n
Se construyen gra´ficos a partir de informacio´n histo´rica de turbiedad, a fin de identificar
la capacidad de tratar de cada unidad de la planta, la capacidad de amortiguamiento de los
procesos.
4.1.4. Paso 4. Desarrollo del gra´fico de potencial de produccio´n
Se realiza una evaluacio´n del potencial de produccio´n que considera la capacidad de los
procesos de tratamiento existentes para lograr los niveles de produccio´n deseados. El gra´fico
de potencial de produccio´n muestra los resultados de los principales procesos. Los procesos
considerados por CEPIS para evaluar su potencial son: Floculacio´n, Sedimentacio´n, Filtracio´n
y Desinfeccio´n.
Se procede a determinar la capacidad ma´xima de tratamiento que tienen las unidades, sin
tomar en cuenta si se presentan problemas de operacio´n y se las compara con el caudal pico
instanta´neo que trata la planta.
Para definir el potencial de cada proceso principal de tratamiento se los denomina como de
tipo 1, 2 o 3.
Tipo 1: capacidad excede el caudal pico.
Tipo 2: capacidad de 80 a 100 % del caudal pico.
Tipo 3: Capacidad de proyecto menor del 80 % del caudal pico.
El caudal pico instanta´neo se identifica al revisar los registros de operacio´n, observar las
pra´cticas de operacio´n y la capacidad de caudal.
4.1.4.1. Floculacio´n
La floculacio´n adecuada requiere el tiempo suficiente para aglomerar part´ıculas. La capaci-
dad de los floculadores se estima a partir del volumen de la unidad y del tiempo de retencio´n
hidra´ulica requerido para permitir que se formen los flo´culos. Los tiempos de retencio´n en los
floculadores se seleccionan en funcio´n de la temperatura del agua y el nu´mero de etapas de
floculacio´n.
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Se proporciona la Tabla 4.1, para seleccionar un tiempo de retencio´n adecuado, T .
Tabla 4.1: Criterios para evaluar el floculador [4].
Caracter´ısticas de
la unidad
Temperatura del agua
(◦C)
Tiempo de retencio´n
hidra´ulica (minutos)
Una sola etapa 1
< 0,5 30
> 0,5 25
Mu´ltiples etapas
< 0,5 20
> 0,5 15
Criterio
Tiempo suficiente para aglomerar part´ıculas a fin de removerlas en los procesos de sedi-
mentacio´n y filtracio´n.
Procedimiento:
Definir el tiempo de retencio´n adecuado, T
Calcular el volumen de la unidad, V
Calcular el caudal ma´ximo, Q, que se puede tratar en forma satisfactoria, Q = V/T
4.1.4.2. Sedimentacio´n
La remocio´n de solidos suspendidos es el objetivo de la sedimentacio´n.
La capacidad de la sedimentacio´n se estima a partir de la tasa de sedimentacio´n (TS)
teniendo en cuenta el tipo de unidad, profundidad, uso de accesorios de sedimentacio´n modernos
por ejemplo sedimentador tubular y mecanismos de recoleccio´n de lodo. El manual de CEPIS
proporciona una u´nica tabla (ver Tabla 4.2) para seleccionar la tasa de sedimentacio´n (TS),
esta es referente a agua a 5◦C. Para la evaluacio´n se utiliza esta tabla a pesar de que la
temperatura del agua en la planta de la C.T.D. es mayor a 5◦C [29] debido a que a mayor
temperatura mayor es la tasa de sedimentacio´n [9], pues es conservador. El manual utiliza esta
tabla en su ejemplo con agua a temperatura de 20◦C.
Criterio
El agua sedimentada debe tener un valor de turbidez de menos de 1 UNT en 95 por ciento
del tiempo cuando la turbidez promedio del agua cruda es menor o igual a 10 UNT, y menor
de 2 UNT en un 95 por ciento del tiempo cuando la turbidez promedio de agua cruda excede
10 UNT.
Procedimiento:
Determinar el nu´mero de unidades, el a´rea superficial de la zona de sedimentacio´n y
calcular el a´rea superficial total, A
Seleccionar la tasa de sedimentacio´n que corresponde, TS
Calcular el caudal ma´ximo, Q, que se puede tratar en forma satisfactoria, Q = AxTS
1Cuando no existen deflectores ni compartimientos.
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Tabla 4.2: Criterio de evaluacio´n para los sedimentadores [4].
Unidades convencionales (circular y rectangular) y de contacto de so´lidos
Unidad
convencional,
profundidad
(m)
Unidad de
contacto de
so´lidos,
profundidad
(m)
Modalidad de operacio´n
Remocio´n de
turbiedad
qs(m3/m2.d)
Ablanda-
miento
qs(m3/m2.d)
Remocio´n de
color
qs(m3/m2.d)
3,0 3,60-4,20 29,0 29,0 18,0
3,60-4,20 4,20-4,80 35,0 44,0 24,0
>4,20 >4,80 41,0 59,0 29,0
Unidades convencionales (circular y rectangular) y de contacto de so´lidos
con mo´dulos de decantacio´n tubulares (> 45◦C)
Profundidad (m)
Modalidad de operacio´n
Remocio´n de
turbiedad
qs(m3/m2.d)
Ablanda-
miento
qs(m3/m2.d)
Remocio´n de
color
qs(m3/m2.d)
3,0 59,0 88,0 29,0
3,60-4,20 88,0 117 44,0
>4,20 117 147 59,0
Otros tipos de mo´dulos
Tasa superficial
(m3/m2.d)
Sedimentadores tubulares horizontales (> 45◦C) 120,0
Clarificador por contacto o absorcio´n 527,0
Laminares de placas paralelas 235,0
Super Pulsator 88,0
Con tubos 100,0
Mo´dulos Claricone para turbiedad 59,0
Mo´dulos Claricone para ablandamiento 88,0
4.1.4.3. Filtracio´n
Es el proceso final relacionado con la remocio´n f´ısica, por ende, deben tener altos niveles
de eficiencia.
La capacidad se estima a partir de una tasa de filtracio´n que var´ıa segu´n el tipo de medio.
Las limitaciones causadas por el taponamiento de aire tambie´n pueden tener un impacto
en la tasa de carga seleccionada para estimar el potencial de produccio´n de un filtro e influyen
los valores de la tasa. El taponamiento por aire ocurre en los filtros cuando el aire sale de la
solucio´n por disminucio´n de la presio´n o aumento de la temperatura del agua. El aire colmata
los vac´ıos entre los poros de los medios filtrantes.
Criterio
Los filtros se evalu´an a partir de su capacidad para logar una calidad de agua tratada
menor o igual a 0.1 UNT en 95 por ciento del tiempo sobre la base de un control de produccio´n
efectuado con una frecuencia mı´nima de 4 horas. Se proporciona la tabla 4.3, para seleccionar
la tasa de filtracio´n adecuada, TF .
Procedimiento:
Determinar el a´rea que ocupa el lecho filtrante de un filtro y el nu´mero de filtros
Calcular el a´rea filtrante total, A
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Seleccionar la tasa de filtracio´n de acuerdo con el tipo de lecho filtrante, TF
Tabla 4.3: Criterio de evaluacio´n para los filtros [4].
Tipo de lecho filtrante Taponamiento por aire
Tasa superficial
(m3/m2.d)
Arena sola
Ninguno 117,0
Moderado 88,0
Alto 59,0
Doble o mixto
Ninguno 234,0
Moderado 176,0
Alto 117,0
Profundo, > 1,50 m,
generalmente de
antracita
Ninguno 351,0
Moderado 264,0
Alto 176,0
Calcular el caudal ma´ximo, Q, que se puede tratar en forma satisfactoria, Q = AxTF
4.1.4.4. Desinfeccio´n
Es el proceso responsable de desactivar microorganismos.
En los requerimientos de la calidad del agua para la CTD consta el control de bacterias
que puedan producir crecimientos orga´nicos.
El siguiente procedimiento se usa para evaluar la capacidad de desinfeccio´n de la planta
cuando solo se tiene posdesinfeccio´n, caso de la C.T.D.
Criterio y procedimiento
Se estima la reduccio´n e inactivacio´n logar´ıtmica total de Giardia requerida por los procesos
de tratamiento de agua.
Hay tres grupos diferentes de microorganismos que son transmisibles a trave´s del agua:
bacterias, virus y protozoos [9].
Los requisitos de la inactivacio´n de Giardia, un protozoo, son generalmente los ma´s dif´ıcil de
cumplir en comparacio´n a los requisitos sobre bacterias y virus, fundamentalmente en su estado
de quiste, por lo que, se elige estos como base de la evaluacio´n del proceso de desinfeccio´n [10,
30].
El requisito estandarizado consiste en la inactivacio´n de 3 logaritmos para quistes de Giardia
en agua para consumo humano [10]. Se elige este requisito para la calidad de agua de la CTD,
que a pesar de que se trata de agua industrial, el solo hecho de que el tratamiento se lo realiza
una planta convencional, al final del proceso de filtracio´n se espera una remocio´n de quistes
de Giardia de 2 [10], por lo cual, considerar una inactivacio´n logar´ıtmica menor despue´s de
la cloracio´n implicar´ıa un proceso desinfectante ineficiente. De esta forma la inactivacio´n de
quistes por cloracio´n esperada es de 1 logaritmo.
La EPA emplea el concepto de concentracio´n o dosis de desinfectante C multiplicado por el
tiempo real durante el cual el agua tratada esta´ en contacto con el desinfectante T . El valor de
T.C se puede usar para estimar las diversas remociones logar´ıtmicas en condiciones espec´ıficas
de operacio´n.
El valor de T.C se selecciona a partir de la capacidad de reduccio´n logar´ıtmica necesaria, el
PH ma´ximo, la temperatura mı´nima del agua tratada y el residual ma´ximo desinfectante esti-
mado de las tablas del Guidance Manual for Compliance With the Filtration and Disinfection
Reqirements for Public Systems Usind Surface Water Source. Appendix E. 1991 [31].
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El residual ma´ximo considerado es de 2.5 mg/l. segu´n CEPIS. Y como esta´ dentro de los
rangos de la calidad de agua para la C.T.D se toma como valor para la evaluacio´n.
Se calcula el tiempo de tencio´n requerido para el T.C seleccionado con la siguiente ecuacio´n
dada por CEPIS:
Treq(min) =
T.C
desinfectante residual
Donde:
Treq(min): Tiempo de retencio´n mı´nimo requerido.
T.C: Requisitos de T.C a partir de las tablas de Guidance Manual for Compliance
With the Filtration and Disinfection Reqirements for Public Systems Usind Surface
Water Source. Appendix E. 1991 [31],
desinfectante residual: Residual de desinfectante mantenido en el punto de salida
del tanque de aguas claras.
Se procede a seleccionar un volumen efectivo de los tanques de agua clarificada que se refiere
al volumen de una unidad que esta´ disponible para proporcionar el tiempo de contacto con el
desinfectante.
El volumen efectivo, si no se realiza un proceso ma´s exacto, se puede obtener multiplicando
el volumen total del reservorio por los factores indicados en la Tabla 4.4 dada por CEPIS.
Tabla 4.4: Factores que determinan el tiempo de contacto efectivo [4].
Existencia
de pantallas
Factor Caracter´ısticas del tanque o reservorio de agua tratada
No tiene 0,1
Presenta turbulencia en el interior, alta velocidad de
entrada y salida y nivel de agua variable.
Muy pocos 0,3
Entrada y salida simple o mu´ltiple, directa y sin pantallas.
Sin compartimentos internos.
Promedio 0,5
Entrada y salida con pantallas y algunos compartimientos
internos
Superior 0,7
Entrada con pantalla perforada, pantallas interiores en
forma de serpent´ın (similar a un floculador de flujo
horizontal) o perforadas, vertedero en la salida.
Excelente 0,9
Compartimientos en forma de serpent´ın a lo largo de toda
la unidad.
Perfecta 1,0 Flujo de pisto´n, como de tuber´ıa
Se calcula el caudal Q con el cual la planta alcanzara´ los valores de T.C requeridos para la
desinfeccio´n con la siguiente ecuacio´n:
Q =
V
Treq
Donde:
V : Volumen efectivo para unidades de desinfeccio´n.
Treq : Tiempo de retencio´n mı´nimo requerido.
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4.1.5. Paso 5. Elaboracio´n de un diagno´stico previo
Se analiza la informacio´n obtenida y se elabora un diagno´stico que permite orientar la
evaluacio´n futura. Toda la informacio´n procesada se incluye en la ficha te´cnica elaborada en
base al ejemplo del manual de CEPIS.
4.2. Identificacio´n de los factores que afectan la produc-
cio´n y asignacio´n de prioridad entre ellos
Este proceso esta´ dentro de los para´metros de evaluacio´n de la EIP que emplea la Agencia
de Proteccio´n de los Estados Unidos para lograr una produccio´n o´ptima de en una planta de
tratamiento de agua.
Se emplea este para el cumplir de manera integral el objetivo de la inspeccio´n general del
manual de CEPIS, conocer el sistema e identificar los problemas ma´s evidentes, establecer la ca-
pacidad potencial de la planta, limitaciones para alcanzar la optimizacio´n de produccio´n. Pues
con este procedimiento se identifican factores de cuatro categor´ıas que limitan la produccio´n:
Administracio´n
Disen˜o
Operacio´n
Mantenimiento
Abarcando as´ı un ma´s amplio campo de para´metros para evaluarlos e identificar las causas
fundamentales de las limitaciones de produccio´n, no solo en relacio´n con la capacidad de las
unidades de tratamiento
Despue´s de identificar los factores se aplica prioridad segu´n el efecto adverso que tengan.
4.2.1. Identificacio´n de los factores que afectan la produccio´n
Se evalu´an las a´reas de administracio´n, disen˜o, operacio´n y mantenimiento para identificar
los factores que limitan la produccio´n. Se toman en cuenta 50 factores entre todas las categor´ıas
como lo determina el Manual de Optimacio´n de la produccio´n de plantas de tratamiento de agua
mediante el Programa de Correccio´n Compuesto de EPA.
Esta evaluacio´n se basa en informacio´n obtenida de visitas a la planta, entrevistas, resul-
tados de la inspeccio´n general de CEPIS.
Las determinaciones se las realiza con el juicio del evaluador.
4.2.2. Asignacio´n de prioridades ente los factores que limitan la pro-
duccio´n
Se clasifico´ cada uno de los factores como A, B o C segu´n los siguientes lineamientos
mostrados en la Tabla 4.5.
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Tabla 4.5: Sistema de clasificacio´n para asignar prioridades a los factores que limitan la pro-
duccio´n [10].
Clasificacio´n Descripcio´n
A
Son las principales causas de las deficiencias en la
produccio´n.
B
Causas que contribuyen habitualmente a la produccio´n
deficiente pero no son problema principal y aquellas que
causan deterioro importante en la produccio´n de la planta,
pero solo perio´dicamente.
C Factores que tienen un efecto menor sobre la produccio´n.
4.3. Resultados
4.3.1. Inspeccio´n general, CEPIS
4.3.1.1. Paso 1. Recopilacio´n de informacio´n en el sitio
La informacio´n disponible es la siguiente:
Archivos de control de operacio´n de la planta
Reportes de ana´lisis de agua en la central realizados por la empresa Tesquimsa [25].
Datos del Plan de manejo ambiental, Plan de monitoreo y seguimiento de la calidad del
agua [29].
Ensayo de eficiencia de remocio´n de turbiedad y color de las unidades de la planta. Los
resultados del ensayo se presentan en la Tabla 4.6, los mismos que son tomados de los
resultados de laboratorio presentados en el Anexo B.
Para´metro Unidad Agua cruda
Agua
sedimentada
Agua
filtrada
Turbidez UNT 40.8 10.8 3.8
Color aparente UC 243 56 27
Color real UC 55 32 17
Tabla 4.6: Eficiencia del sistema de tratamiento.
Las unidades de tratamiento son eficientes, esto basado en que logran remover la turbiedad
y el color del agua, logrando la turbidez requerida en el agua filtrada.
Planos de replanteo de obra de la planta
Planos de la P.T.A. de la C.T.D. se presentan en el Anexo A.
Esquema de flujo de la planta
En la Figura 4.1 se presenta el esquema de flujo del desde la captacio´n hasta la distribucio´n
en el sistema de abastecimiento de la CTD.
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Figura 4.1: Esquema de flujo del sistema de abastecimiento de la CTD desde la captacio´n hasta
la distribucio´n.
Manuales de operacio´n y mantenimiento
No existen
Manuales de los equipos
No se manejan
Presupuestos anteriores y el del an˜o en curso
No solicitados, no inciden directamente en los objetivos de este trabajo.
Capacidad de la planta
La planta fue disen˜ada para operar con un caudal promedio de 15 l/s [8].
4.3.1.2. Paso 2. Recorrido por la planta
Las actividades dan como resultado parte de los datos de la Ficha te´cnica de la planta de
tratamiento de agua para la Central Termoele´ctrica El Descanso (C.T.D).
4.3.1.3. Paso 3. Recopilacio´n de datos de control de la operacio´n.
No existe registros
4.3.1.4. Paso 4. Desarrollo del gra´fico de potencial de produccio´n.
La planta fue disen˜ada para operar con un caudal promedio de 15 l/s, se toma este valor
como caudal pico.
a) Floculador
Volumen de la unidad (V) 21,21m3
Tiempo de retencio´n adecuado (T) 15minutos
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Caudal(Q) = (21,21m3 · 1000l/m3)/(15minutos · 60s/minutos) = 23,57l/s
b) Sedimentadores
A´rea superficial total 10,96m2
Tasa de sedimentacio´n 235,0m3/m2.dia
Caudal(Q) = (235,0m3/m2.dia · 1000l/m3 · 10,96m2)/86400s/d = 29,81l/s
c) Filtros
A´rea filtrante total (A) 33,28m2
Tasa de filtracio´n (TF) 117m3/m2.dia
Caudal(Q) = (33,28m2 · 117m3/m2.dia · 1000l/m3)/86400s/dia = 45,07l/s
d) Cloracio´n
Se define T.C con los siguientes datos de entrada:
Capacidad de reduccio´n logar´ıtmica necesaria
1 logaritmo
Temperatura mı´nima
12◦C [29]
PH Ma´ximo
7.96 [29]
Residual de cloro
2.5 mg/l
Entonces:
T.C = 56,4 [31] (Valor obtenido mediante interpolacio´n)
Ca´lculo de tiempo requerido
Treq(min) = 56,4mg/l∗min2,5mg/l
Capacidad de almacenamiento
Volumen total del reservorio (Vt) = 827m3
Factor que determinan el tiempo de contacto efectivo = 0,1
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Volumen efectivo (V) = 82,7m3
Tiempo de retencio´n mı´nimo requerido (Treq) = 23min
Caudal(Q) =
82,7m3
23min
= 3,67m3/min = 61,10l/s
En la Figura 4.2 se muestra el gra´fico de potencial de produccio´n, todos los procesos uni-
tarios poseen un potencial de tipo 1.
Figura 4.2: Gra´fico de capacidad potencial de produccio´n.
4.3.1.5. Paso 5. Elaboracio´n de un diagno´stico previo
El ana´lisis de la informacio´n obtenida y el diagno´stico que permite orientar la evaluacio´n
futura, toda la informacio´n procesada se incluye en la ficha te´cnica de la planta de tratamiento
de agua para la Central Termoele´ctrica El Descanso (C.T.D) 4.3.2.
4.3.2. Resultados de la Identificacio´n de los factores que afectan la
produccio´n y asignacio´n de prioridad entre ellos
Se identifico´ las siguientes limitantes de produccio´n de la planta. Se considero´ que otros
numerosos factores no afectaban la produccio´n de la planta. Los factores y las conclusiones que
respaldan su seleccio´n se resumen a continuacio´n.
Certificacio´n - Categor´ıa Administracio´n. B.
El operador principal de la planta realiza su trabajo de forma eficiente pues lo demuestran
los informes de calidad existentes, toma las decisiones de operacio´n y mantenimiento por
conocimiento y experiencia, bajo la supervisio´n de personal profesional a cargo.
A pesar de ello algunas decisiones tomadas en temas relacionados con la calidad del agua
no son en base a estudios te´cnicos.
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Laguna de presedimentacio´n - Categor´ıa Disen˜o. B.
No existe. Se produce depo´sitos en la estacio´n de bombeo y otras unidades del sistema
de tratamiento. Generalmente se dan problemas de produccio´n durante eventos de alta
turbiedad.
Medicio´n de flujo - Categor´ıa Disen˜o. A.
No existe dispositivos para medicio´n del flujo.
Mezcla ra´pida - Categor´ıa Disen˜o. A.
La dosificacio´n de coagulante se realiza emp´ıricamente.
Floculacio´n - Categor´ıa Disen˜o. B.
Al final del proceso de floculacio´n se produce un flujo no adecuado, la velocidad del flujo
aumenta, con el cual el proceso podr´ıa verse afectado.
Capacidad de control de los procesos - Categor´ıa Disen˜o. B.
No existe un control de los para´metros del agua en ninguna de las etapas a excepcio´n del
almacenamiento final. Lo cual limita el ajuste o control de las unidades de tratamiento.
Espacio y equipo de laboratorio - Categor´ıa Disen˜o. B.
La planta cuenta con un espacio que utiliza personal de Tesquimsa para realizar pruebas,
en este no se cuenta con equipo ni materiales para todas las pruebas de los para´metros
del agua que constan en los requerimientos de la central. El operador no realiza ninguna
prueba de para´metros del agua para la operacio´n.
Pruebas de control de procesos - Categor´ıa Disen˜o. A.
El personal de la planta no mide ni registra el PH, la alcalinidad ni la turbiedad del agua
cruda. Por consiguiente, no puede evaluarse el impacto de la calidad de agua cruda en la
produccio´n de la planta.
Programa de capacitacio´n - Categor´ıa Operacio´n. B.
No existe un programa de capacitacio´n para los operadores en temas relacionados al trata-
miento de agua. No existe un programa de capacitacio´n para los operadores secundarios,
a cargo de la planta ante la ausencia del operador principal.
Gu´ıas/procedimientos operativos - Categor´ıa Operacio´n. A.
Carencia de una gu´ıa de procedimientos operativos de la planta, la operacio´n se la realiza
de manera emp´ırica.
Programa de mantenimiento preventivo - Categor´ıa Operacio´n. B.
No existe una gu´ıa para identificar y corregir los equipos que esta´n funcionando inade-
cuadamente en la planta.
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Ficha te´cnica de la planta de tratamiento de agua para la Central Termoele´ctrica
El Descanso (C.T.D).
Fecha: Recopilacio´n de datos hasta 15/02/2019
Ubicacio´n
− Pa´ıs: Ecuador
− Nombre de la Planta: Sin nombre. Se identifica la planta por su funcio´n como Planta
de tratamiento de agua para la Central Termoele´ctrica El Descanso de ELECAUS-
TRO S.A.
− Localidades abastecidas: No aplica. Abastece a la C.T.D.
− Localizacio´n: Departamento: No aplica; Provincia: Azuay; Distrito: No aplica (Zona
6); Distancia de la capital: Distancia capital provincial y zonal: 15 Km. Distancia
capital del pa´ıs: 473 Km; Altura: 2346 m.s.n.m.
− Institucio´n propietaria o administradora: Empresa Electro Generadora del Austro
S.A. ELECAUSTRO S.A
Fuente de Abastecimiento
− Fuente de abastecimiento: Se dispone de una toma por derivacio´n directa que capta
agua del r´ıo Cuenca, existe un cajo´n construido en la orilla que actu´a como desare-
nador. La conduccio´n consta de un tramo mediante gravedad y otro por bombeo.
Antes de iniciar el primer tratamiento de coagulacio´n, sedimentos quedan retenidos
en la estacio´n de bombeo, en el tanque de recepcio´n.
Calidad de la fuente
Se muestra las Figuras 4.3, 4.4 y 4.5 con datos de algunos para´metros de calidad del
agua cruda en base a las campan˜as realizadas desde 2009 hasta 2018, que corresponden
al Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Agua,
ELECAUSTRO [29].
− So´lidos Suspendidos Totales (SST)
SST var´ıan entre un valor menor a 10 mg/l y 206 mg/l
− Temperatura
La temperatura var´ıa entre 12◦C y 20◦C
− pH
El pH var´ıa entre 6.36 y 7.96
Caracter´ısticas de la planta
− Caudal de la planta
· Caudal de disen˜o: La planta fue disen˜ada para operar con un caudal promedio
de 15 l/s [8].
· Caudal de operacio´n: No existen registros de caudal. Se realiza una medicio´n el
8-feb-2018: 8l/s. Ese d´ıa el operador indico´ que no eran condiciones normales,
sino que se operaba con un caudal menor, pues no se estaba captando agua
correctamente, por obstruccio´n en la rejilla. El operador regula el caudal con
las bombas dependiendo del ingreso de agua a la estacio´n de bombeo. El in-
greso de agua depende del caudal del R´ıo Cuenca, fuente de abastecimiento, y
condiciones del sistema de captacio´n y conduccio´n. La planta no siempre opera
con el mismo caudal.
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Figura 4.3: Variaciones de SST en la fuente de abastecimiento.
Figura 4.4: Variaciones de temperatura en la fuente de abastecimiento.
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Figura 4.5: Variaciones de PH en la fuente de abastecimiento.
− Tipo de planta. Segu´n clasificacio´n CEPIS
· La planta es mixta: de floculadores y filtros convencionales con decantadores de
placas inclinadas (tecnolog´ıa apropiada).
· El disen˜o de la captacio´n y conduccio´n fue realizado en el an˜o 1999. El an˜o de di-
sen˜o de la planta no fue proporcionado con exactitud, pues no se tiene el estudio
de disen˜o. El personal menciona 1985 como probabilidad de construccio´n.
− Descripcio´n
· Medidor de caudal: No existe.
· Mezcla ra´pido:
Tipo: Hidra´ulico, vertedero rectangular.
Punto de aplicacio´n: Resalto Hidra´ulico.
· Floculadores:
Tipo: Hidra´ulico de pantallas de flujo horizontal
Nu´mero de unidades:1
Numero de ca´maras: 3
Profundidad u´til: 0,16m
A´rea Ca´mara 1: 17,37m2
A´rea Ca´mara 2: 58,41m2
A´rea Ca´mara 3: 56,77m2
· Decantadores
Tipo: Convencional de alta tasa, placas inclinadas
Nu´mero de unidades: 1
A´rea de cada unidad: 10,96m2
Tasa superficial del proyecto: No proporcionada
Tasa superficial de operacio´n: No proporcionada
Tasa superficial en base a la capacidad: 235,0m3/m2.d
· Filtros
Tipo: Filtro ra´pido a presio´n de flujo vertical. Tasa declinante
Nu´mero de unidades: 2
Tipo de lecho filtrante: Mixto (ma´s de un material granular)
A´rea de cada filtro: 16,64m2
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· Dosificacio´n
Coagulacio´n
Coagulante: Sulfato de aluminio
Tipo de dosificador: Vı´a hu´meda. La solucio´n es preparada en dos tanques de
nivel constante con orificio graduable conectados a tuber´ıas que llevan la solu-
cio´n hacia un dosificador, un tubo con agujeros.
Nu´mero: 1
Cloracio´n
Tipo de dosificador: Alimentacio´n por solucio´n.
Nu´mero: 1
Ana´lisis de la informacio´n
− Capacidad potencial de produccio´n de la planta
Todos los procesos unitarios de la planta tienen capacidad para tratar un caudal
mayor al caudal pico de la planta, 15 l/s, como permite apreciar la Figura 4.2.
− Evaluacio´n de la produccio´n
Las unidades de tratamiento de separacio´n de so´lidos logran una calidad de agua
cada vez mejor conforme el agua pasa por los procesos, esto segu´n el ensayo realizado
el 14 de febrero de 2019 como se puede apreciar en la Figura 4.6. Se cumple con la
turbiedad requerida (10 UNT) para el sistema de enfriamiento la C.T.D. al final del
proceso de filtracio´n.
Figura 4.6: Eficiencia del sistema de tratamiento.
Diagno´stico Preliminar.
La capacidad potencial de tratamiento de la planta es la adecuada.
La calidad del agua tratada segu´n los registros de Tesquimsa [25] es generalmente la
correcta segu´n esta entidad. Existe baja frecuencia con que realizan recomendaciones
para mejorar la calidad del agua, debido a que generalmente cumple con para´metros que
ellos recomiendan.
Los procesos son eficientes en remocio´n de turbiedad.
La calidad del agua es controlada por Tesquimsa que da adema´s pautas para la operacio´n
segu´n los resultados de ensayos que realizan del agua.
El ingreso de agua depende del caudal del R´ıo Cuenca, fuente de abastecimiento, y condi-
ciones del sistema de captacio´n y conduccio´n, los cuales no siempre presentan condiciones
para operar con el caudal de disen˜o 15 l/s, en especial se produce una dependencia directa
del caudal del r´ıo Cuenca. Sin embargo, segu´n el operador no se han producido problemas
de desabastecimiento que impliquen parar la generacio´n de energ´ıa.
A pesar de no contar con las pruebas para control, el ana´lisis del proceso de tratamiento
da como resultado un funcionamiento general correcto, lo que implica una operacio´n y
mantenimiento eficiente.
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L´ımites de evaluacio´n de los para´metros de calidad del agua usados por Tesquimsa en
algunos casos difieren de los establecidos por el instructivo del fabricante de la maquinaria
de NIGATTA, poniendo en riesgo los sistemas de la CTD.
La operacio´n de la planta se la realiza de manera emp´ırica generalmente en base a criterio
del operador.
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CAP´ITULO 5
Evaluacio´n de la PTA de la CTD: Ana´lisis de flujo y factores que
determinan los periodos de retencio´n
Las unidades de tratamiento pueden tener deficiencias hidra´ulicas que afectan sus periodos
de retencio´n. Estas situaciones tienen su origen en el disen˜o o en pra´cticas inadecuadas de
operacio´n [4]. En esta evaluacio´n se determinan las caracter´ısticas de flujo que se producen en
las unidades de floculacio´n y sedimentacio´n, pues CEPIS no considera otras unidades para la
aplicacio´n pra´ctica en este cap´ıtulo. Se utiliza dos metodolog´ıas: el modelo simplificado de la
teor´ıa de Wolf y Resnick y el ana´lisis de la curva de tendencia de concentracio´n del trazador.
5.1. Modelos de flujo
Los tipos de flujos ideales de una unidad de tratamiento son los mostrados en la Figura 5.1
y descritos a continuacio´n:
Figura 5.1: Tipos de flujos ideales de una unidad de tratamiento de agua. [4].
Flujo estable ideal Cuando una part´ıcula cualquiera del fluido tarda en entrar y salir
de la unidad, el mismo tiempo que todo el resto de part´ıculas.
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Flujo intermitente. El l´ıquido permanece en la unidad llena mientras se realiza el
tratamiento, luego esta se vac´ıa y se repite el ciclo.
Flujo continuo. Puede ser de Pisto´n o mezclado.
Flujo de pisto´n. Las part´ıculas del fluido son descargadas de la unidad en la misma
secuencia en que fueron introducidas. Todos los elementos permanecen el mismo tiempo
en el sistema. No hay ninguna mezcla entre el flujo que entra y el que esta´ en la unidad.
Flujo mezclado. Un reactor con flujo mezclado es aquel en el que todo elemento que
ingresa al reactor se dispersa inmediatamente dentro de e´l. Se cumple que la concentracio´n
de una sustancia a la salida de la unidad es igual a la existente en todo el reactor.
Flujo no ideal Un flujo continuo no ideal corresponde a cualquier grado intermedio entre
flujo de pisto´n y mezcla con posibles alteraciones como zonas muertas, cortocircuitos,
recirculacio´n. Este flujo es habitual en las unidades de tratamiento.
5.2. Influencia del tiempo de retencio´n
Para lograr la transferencia o las reacciones necesarias en un reactor se establece un tiempo
de retencio´n. El tiempo de retencio´n teo´rico, to, es el cociente mostrado en la ecuacio´n 5.1.
to =
V
Q
(5.1)
Donde:
V : Volumen de la unidad
Q: Caudal
Con el conocimiento del tipo de flujo y su tiempo de retencio´n real se conoce la forma
como ha quedado sometida la masa l´ıquida a un determinado tratamiento. En el caso de los
floculadores las eficiencias teo´ricas que se obtienen como resultado de la prueba de jarras
pueden ser mayores que las producidas en la unidad de floculacio´n de la planta con condiciones
similares, adema´s puede existir una menor influencia de la variacio´n del tiempo de retencio´n.
Esto debido a variaciones en el tiempo de retencio´n, sean estas, en menos (cortocircuitos
hidra´ulicos) o en ma´s (espacios muertos) que producen disminuciones en la eficiencia. En la
Figura 5.2 se presenta el periodo de retencio´n teo´rico (prueba de jarras) y el obtenido en con
el floculador de la planta para condiciones similares de tiempo de retencio´n, para el caso de la
planta La Atarjea en Lima, se evidencia la diferencia que existe en la eficiencia de remocio´n de
turbiedad entre proyecciones teo´ricas y mediciones en la planta.
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Figura 5.2: Influencia del periodo de retencio´n en la eficiencia teo´rica (prueba de jarras) y la
“real” (floculador de la planta). Planta La Atarjea Lima, Peru´ [4].
En las unidades de sedimentacio´n se pueden producir variaciones del tiempo esperado de
retencio´n que reducen la eficiencia remocional de la unidad.
5.3. Uso de trazadores para determinar el tiempo de re-
tencio´n y caracter´ısticas hidra´ulicas de un reactor
Una sustancia trazadora es aplicada a la entrada de la unidad y simulta´neamente registrada
su concentracio´n a la salida, este ensayo permite visualizar el funcionamiento de una unidad
desde el punto de vista hidra´ulico.
5.4. Ana´lisis de las caracter´ısticas de un reactor
Se utilizan dos me´todos de evaluacio´n de las caracter´ısticas hidra´ulicas de un reactor:
1. Modelo matema´tico
2. Ana´lisis de la curva de tendencia
5.4.1. Modelo matema´tico
Se determina la proporcio´n que existe de flujo de pisto´n y flujo de mezclado en un reactor.
La determinacio´n de la proporcio´n de flujo de pisto´n mide la fraccio´n del volumen de agua
que pasa por el reactor y que ha permanecido durante todo el tiempo de retencio´n sometida
al tratamiento deseado. Cuanto ma´s flujo mezclado haya en el reactor se puede asumir que
una fraccio´n mayor de agua ha pasado por un tratamiento ya sea ma´s corto o ma´s largo del
deseado.
Por ello, es o´ptimo un flujo lo ma´s cercano al de pisto´n.
El modelo matema´tico usado es de los autores Wolf y Resnick, que se expone a continuacio´n.
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5.4.1.1. Modelo simplificado de la teor´ıa de Wolf y Resnick
Este me´todo determina el porcentaje de flujo de pisto´n y flujo mezclado que se da en
un reactor, adema´s, el porcentaje de espacios muertos. Utiliza la fraccio´n de la totalidad del
trazador, F (t), que sale del reactor en un ensayo de trazadores dada por la funcio´n 5.2.
F (t) = 1− C
Co
(5.2)
Donde:
C: Concentracio´n que permanece en el reactor en el tiempo t.
Co: Concentracio´n en el reactor en el momento que es aplicado el trazador.
La determinacio´n de las caracter´ısticas del flujo se realiza con para´metros de la tangente a
la gra´fica de la relacio´n entre la fraccio´n de la totalidad del trazador aplicado que permanece
en el reactor, 1 − F (t), ordenadas en escala logar´ıtmica, y de t/to, abscisas en escala lineal,
donde t es el tiempo transcurrido desde que se aplica el trazador y to es el tiempo teo´rico de
retencio´n en la unidad (ver Figura 5.3). Se tiene que:
El porcentaje de flujo de pisto´n P en la unidad es dado en la equacion 5.3
P =
θ tanα
log e+ θ tanα
(5.3)
Donde:
θ =
t1
t0
tanα =
1
t1
t0
− t2t0
Los valores t1t0 y
t2
t0
corresponden a los puntos de corte de la tangente de la gra´fica de
la funcio´n de la totalidad del trazador que permanece en el reactor con 1 − F (t) = 1 y
1− F (t) = 0,1 respectivamente [32].
El porcentaje de flujo de mezcla M en la unidad es dado en la Eq. 5.4.
M = 1− P (5.4)
El porcentaje de espacios muertos m en la unidad es dado por Eq. 5.5
m = 1− θ
P
(5.5)
La gra´fica de la cantidad del trazador que permanece en el reactor 1− F (t) en funcio´n de
t/to, se muestra en la Figura 5.3, junto con los para´metros de la curva necesarios para calcular
los valores de caracterizacio´n del flujo.
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Figura 5.3: Curvas de cantidad de trazador que permanece en el reactor 1− f(t) en funcio´n de
t/to.
5.4.1.2. Ana´lisis de la curva de tendencia de concentracio´n del trazador
Mediante el ana´lisis de la curva de concentracio´n del trazador se establece la eficiencia
hidra´ulica de un reactor, as´ı tambie´n, se relacionan para´metros de la curva con condiciones de
flujo.
Al aplicar un trazador los valores de concentracio´n registrados a la salida del reactor au-
mentan con el tiempo hasta un ma´ximo y luego disminuyen. Se origina la curva de tendencia
de concentracio´n del trazador, tal como se muestra en la Figura 5.4.
Figura 5.4: Concentracio´n de trazador en el efluente de un reactor.
Los siguientes para´metros de la curva se utilizan para analizar el flujo:
ti: Tiempo inicial desde que se aplica el trazador hasta que aparece en el efluente
t10: Tiempo correspondiente al paso del 10 % de la cantidad total del trazador
tP : Tiempo modal, correspondiente a la presencia de la ma´xima concentracio´n del trazador
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tm: Tiempo mediano, correspondiente al paso del 50 % de la cantidad del trazador
to; Tiempo medio de retencio´n o tiempo teo´rico de retencio´n
t90: Tiempo correspondiente al paso del 90 % de la cantidad total del trazador
tf : Tiempo que transcurre hasta que atraviesa la totalidad del trazador al reactor
Co: Concentracio´n inicial
CP : Concentracio´n ma´xima a la salida menos la concentracio´n inicial
Adema´s:
tc y tb corresponden a los valores indicados en la Figura 5.4 donde se muestra la curva de
concentracio´n del trazador junto con los para´metros de ana´lisis de flujo.
Los criterios de para la determinacio´n de caracter´ısticas del flujo se describen a continuacio´n:
ti
to
Si es menor a 0,3, puede existir un cortocircuito hidra´ulico, pues existir´ıa un paso
directo del trazador entre la entrada y la salida. Es igual a 1 para flujo de pisto´n y 0 para
flujo mezclado.
tm
to
Si es menor a 1 existen cortocircuitos hidra´ulicos. Si es mayor hay errores experi-
mentales o existen zonas donde el trazador ha quedado retenido por un cierto tiempo
(espacios muertos).
tp
to
Indica la relacio´n entre flujo de pisto´n y flujo de mezclado. Cuando es 1 existe u´ni-
camente flujo de pisto´n y cuando es 0 solo mezclado. As´ı cuando se aproxima a 1 hay
predominio de flujo de pisto´n y cuando se aproxima a 0 de mezclado.
tc
to
Se relaciona con la difusio´n debida a corrientes de inercia, es decir turbulencia. Es
igual a δt0to (razo´n del tiempo de inyeccio´n del trazador) para flujo estable ideal y 0,7 para
flujo mezclado.
tb
to
Se relaciona con las caracter´ısticas de inercia turbulentas y de recirculacio´n grande.
Es igual a δt0to para flujo estable ideal y 2,3 para flujo mezclado ideal.
(tf−tp)−(tp−ti)
to
Esta relacio´n se simboliza con e, es funcio´n de la recirculacio´n. Es igual a
0 para flujo de pisto´n y mayor de 2,3 para flujo mezclado ideal.
I´ndice de Morrill
Al graficar la cantidad del trazador que pasa F (t) expresado en porcentajes, en funcio´n
del tiempo t, en escala logar´ıtmica se obtiene aproximadamente una l´ınea recta similar a
la que se muestra en la Figura 5.5.
El segmento entre 10 % y 90 % es el ma´s regular, por lo que, se toma la relacio´n entre
estos como ı´ndice de dispersio´n de Morrill (IDM) dado en la Eq. 5.6
IDM =
Tiempo en que pasa el 90 % de trazador
T iempo en que pasa el 10 % de trazador
(5.6)
Para flujo de pisto´n la curva ser´ıa una l´ınea horizontal, entonces, el ı´ndice ser´ıa 1, a medida
que hay ma´s flujo mezclado aumenta el a´ngulo que la curva hace con la horizontal. La
eficiencia volume´trica de la unidad se calcula de acuerdo a la Eq. 5.7
Eficiencia volumetrica =
1
Indice de dispersion de Morrill
∗ 100 % (5.7)
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Figura 5.5: Curva para el Indice de Morrill.
5.4.2. Tipos de flujo en el periodo que el trazador pasa por el reactor
La gra´fica de tendencia de trazador indica el comportamiento hidra´ulico del reactor. Flujo
de pisto´n puro ocurre hasta que aparece el trazador, este tiempo se puede tomar en el punto
de inflexio´n I1, cuando la curva cambia de co´ncava a convexa. Entre dicho punto y el punto de
inflexio´n, I2, en la parte descendente de la curva, el flujo es dual pisto´n y no pisto´n. Mientras
que a partir de I2, el flujo es predominantemente mezclado.
5.5. Ensayo con trazadores
Objetivo
Determinar los tiempos de retencio´n reales y los factores en relacio´n: Tipo de flujo, espa-
cios muertos y cortocircuitos hidra´ulicos en unidades de tratamiento. Consiste en agregar una
sustancia trazadora a la entrada de un reactor con concentracio´n conocida y determinar a la
salida la forma como dicha concentracio´n se distribuye en el tiempo.
Sustancia trazadora
Para este trabajo se usa cloruro de sodio, sal de mesa, este trazador es de fa´cil obtencio´n y
bajo costo con relacio´n a otros. No reacciona con los compuestos que hay en el agua. Tambie´n
la determinacio´n es fa´cil y ra´pida a trave´s de la medida de la conductividad, directamente
proporcional a la concentracio´n de cloruro de sodio.
5.5.0.1. Procedimiento
La concentracio´n del trazador en la unidad debe estar entre 30 y 50mg/l para el caso del
ion cloruro. La cantidad de sal, P, en Kg que se necesita an˜adir se determino´ con la ecuacio´n 5.8
de acuerdo a CEPIS.
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P =
V ∗K ∗ Co
I ∗ 103 (5.8)
donde:
P : peso de la sal por an˜adir al reactor en Kg
V : Volumen u´til del reactor en m3
K: Constante de correccio´n
Co: Concentracio´n en mg/l
I: Grado de pureza del trazador como fraccio´n de la unidad
Para el cloruro de sodio K se calcula de acuerdo a la Eq. 5.9.
K =
Peso de NaCl
Peso Cl
(5.9)
5.6. Resultados
5.6.1. Ana´lisis de flujos y factores que determinan los periodos de
retencio´n de la Planta de Tratamiento de Agua de la Central
Termoele´ctrica El Descanso
Determinacio´n de las caracter´ısticas hidra´ulicas del floculador y sedimentador
Se determina y analiza las caracter´ısticas de cada una de las 3 ca´mara del floculador, el
floculador y el sedimentador mediante ensayos de trazadores.
Durante el ensayo realizado para el ana´lisis del floculador existio´ un apago´n en el sistema
de bombeo de agua hacia la planta. Para determinar la validez o no del ensayo se comparo´ la
suma de los tiempos modales de las ca´maras con dicho tiempo del floculador, su diferencia es
0,5 minutos, se consideran como tiempos similares, lo que significar´ıa que el apago´n no afecto´
considerablemente el flujo para desechar el ensayo.
Existen variaciones de conductividad en el agua de entrada a los reactores durante los
ensayos, los errores debidos a esta causa se desprecian.
5.6.1.1. Tiempo de retencio´n teo´rico
El tiempo de retencio´n teo´rico de las unidades se calculo´ con la Ecuacio´n 5.1. Los tiempos
teo´ricos de retencio´n obtenidos de las unidades y los datos considerados para el ca´lculo, caudal
y volumen, se muestran en la Tabla 5.1 1
Tabla 5.1: Tiempos teo´ricos de retencio´n de unidades de tratamiento.
Tiempo teo´rico de retencio´n, to
Unidad Caudal Q [l/s] Volumen V [m3] to [minutos]
Ca´mara 1 del floculador 10.6 2.433 3.82
Ca´mara 2 del floculador 10.6 8.179 12.86
Ca´mara 3 del floculador 10.6 7.948 12.50
Floculador 10.6 18.559 29.18
Sedimentador 9.5 48.938 86.31
1El caudal del sedimentador no fue registrado en la misma fecha del ensayo, corresponde a una medicio´n
realizada en condiciones similares, segu´n el operador, en una fecha posterior.
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5.6.2. Ensayo con trazadores
El trazador que se utilizo´ fue cloruro de sodio contenido en sal de mesa. La concentracio´n de
cloruros que se aplico´ en las unidades fue 45mg/l, segu´n el rango dado de 30mg/l a 50mg/l por
CEPIS []. La cantidad que se dosifico´ de sal P en cada ensayo se obtuvo con la Ecuacio´n 5.8.
La constante de correccio´n K se obtuvo con la Ecuacio´n 5.9, mientras el grado de pureza se
considero´ un I = 90 %, pues CEPIS utiliza este valor para la sal. Entonces:
Ca´lculo de K:
K =
Peso de NaCl
Peso Cl
=
58,5
35,5
= 1,65
La cantidad de sal calculada para aplicar en las unidades se muestra en la Tabla 5.2.
Tabla 5.2: Cantidad de sal para ensayos de trazadores en las unidades.
Cantidad de sal, P
Unidad P [Kg]
Floculador ca´mara 1 0.2
Floculador ca´mara 2 0.7
Floculador ca´mara 3 0.7
Floculador 1.5
Sedimentador 4.0
Una vez agregado el trazador, se registraron las mediciones de la conductividad C a la
salida de las unidades, en tiempos t, con intervalos de 5 minutos hasta medio minuto. Los
datos registrados se muestran las Tablas 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7.
5.6.2.1. Ana´lisis por el me´todo de Wolf y Resnick
Se calculo´ los valores para la gra´fica de la funcio´n de la cantidad de trazador que permanece
en el reactor 1−F (t) en relacio´n de t/to en base a los datos de las mediciones de conductividad
en funcio´n del tiempo obtenidos en los ensayos de trazadores, en la Tabla 5.3 2 se muestran
las ecuaciones utilizadas para los ca´lculos, mientras en las tablas Tablas 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7 se
muestran los valores obtenidos en los casos de ana´lisis. La gra´fica de la ca´mara 1 del floculador
se muestra en la figura 5.6, de la ca´mara 2 en la Figura 5.7, de la ca´mara 3 en la Figura 5.8
del floculador en la Figura 5.9 y del sedimentador en la Figura 5.10.
Tabla 5.3: Ca´lculos para elaboracio´n de la gra´fica 1 − F (t) en funcio´n de t/to del me´todo de
Wolf y Resnick.
Columna Forma de ca´lculo
Muestra i (Dato)
T ti (Dato)
t/to ti/to
C Ci (Dato)
C − Co Ci − Co∑
C − Co ∑Ci − Co
F (t)
∑
i Ci−Co∑n
i=1 Ci−Co
1− F (t) 1−
∑
i Ci−Co∑n
i=1 Ci−Co
2Ca´lculos para la elaboracio´n de las las Tablas 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7
David Quintun˜a Rodr´ıguez 75
Universidad de Cuenca
Tabla 5.4: Valores relativos al me´todo de Wolf y Resnick. Ca´mara 1 del floculador.
Mues-
tra
T
[minutos]
t/to
C
[µS/cm]
C − Co ∑
C − Co F (t) 1− F (t)
0 0.0 0.00 178.9 0.0 0 0.000 1.000
1 0.5 0.13 178.8 -0.1 -0.1 0.000 1.000
2 1.0 0.26 178.6 -0.3 -0.4 0.000 1.000
3 1.5 0.39 181.0 2.1 1.7 0.002 0.998
4 2.0 0.52 269.7 90.8 92.5 0.083 0.917
5 2.5 0.65 443.7 264.8 357.3 0.319 0.681
6 3.0 0.78 506.0 327.1 684.4 0.611 0.389
7 3.5 0.92 383.2 204.3 888.7 0.794 0.206
8 4.0 1.05 314.6 135.7 1024.4 0.915 0.085
9 4.5 1.18 240.1 61.2 1085.6 0.969 0.031
10 5.0 1.31 202.4 23.5 1109.1 0.990 0.010
11 5.5 1.44 188.9 10.0 1119.1 0.999 0.001
12 6.0 1.57 181.0 2.1 1121.2 1.001 -0.001
13 6.5 1.70 179.7 0.8 1122 1.002 -0.002
14 7.0 1.83 178.4 -0.5 1121.5 1.002 -0.002
15 7.5 1.96 178.1 -0.8 1120.7 1.001 -0.001
16 8.0 2.09 178.0 -0.9 1119.8 1.000 0.000
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Tabla 5.5: Valores relativos al me´todo de Wolf y Resnick. Ca´mara 2 del floculador.
Mues-
tra
T
[minutos]
t/to
C
[µS/cm]
C − Co ∑
C − Co F (t) 1− F (t)
0 0.0 0.00 168.4 0.0 0.0 0.000 1.000
1 1.0 0.08 168.4 0.0 0.0 0.000 1.000
2 2.0 0.16 168.3 -0.1 -0.1 0.000 1.000
3 3.0 0.23 168.4 0.0 -0.1 0.000 1.000
4 4.0 0.31 168.5 0.1 0.0 0.000 1.000
5 5.0 0.39 168.6 0.2 0.2 0.000 1.000
6 6.0 0.47 168.9 0.5 0.7 0.000 1.000
7 7.0 0.54 170.9 2.5 3.2 0.001 0.999
8 7.5 0.58 176.4 8.0 11.2 0.003 0.997
9 8.0 0.62 193.5 25.1 36.3 0.009 0.991
10 8.5 0.66 221.2 52.8 89.1 0.021 0.979
11 9.0 0.70 271.9 103.5 192.6 0.046 0.954
12 9.5 0.74 342.5 174.1 366.7 0.088 0.912
13 10.0 0.78 406.5 238.1 604.8 0.145 0.855
14 10.5 0.82 469.4 301.0 905.8 0.217 0.783
15 11.0 0.86 546.0 377.6 1283.4 0.307 0.693
16 11.5 0.89 578.0 409.6 1693.0 0.406 0.594
17 12.0 0.93 591.0 422.6 2115.6 0.507 0.493
18 12.5 0.97 579.0 410.6 2526.2 0.605 0.395
19 13.0 1.01 548.0 379.6 2905.8 0.696 0.304
20 13.5 1.05 490.3 321.9 3227.7 0.773 0.227
21 14.0 1.09 447.8 279.4 3507.1 0.840 0.160
22 14.5 1.13 389.9 221.5 3728.6 0.893 0.107
23 15.0 1.17 339.7 171.3 3899.9 0.934 0.066
24 16.0 1.24 270.6 102.2 4002.1 0.959 0.041
25 17.0 1.32 222.5 54.1 4056.2 0.972 0.028
26 18.0 1.40 195.8 27.4 4083.6 0.978 0.022
27 19.0 1.48 185.4 17.0 4100.6 0.982 0.018
28 20.0 1.56 180.4 12.0 4112.6 0.985 0.015
29 21.0 1.63 179.0 10.6 4123.2 0.988 0.012
30 22.0 1.71 178.6 10.2 4133.4 0.990 0.010
31 23.0 1.79 178.5 10.1 4143.5 0.993 0.007
32 24.0 1.87 178.6 10.2 4153.7 0.995 0.005
33 25.0 1.94 178.8 10.4 4164.1 0.997 0.003
34 28.0 2.18 179.1 10.7 4174.8 1.000 0.000
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Tabla 5.6: Valores relativos al me´todo de Wolf y Resnick. Ca´mara 3 del floculador.
Mues-
tra
T
[minutos]
t/to
C
[µS/cm]
C − Co ∑
C − Co F (t) 1− F (t)
0 0.0 0.00 160.6 0.0 0.0 0.000 1.000
1 1.0 0.08 160.7 0.1 0.1 0.000 1.000
2 2.0 0.16 161.2 0.6 0.7 0.000 1.000
3 3.0 0.24 161.7 1.1 1.8 0.001 0.999
4 4.0 0.32 164.0 3.4 5.2 0.002 0.998
5 5.0 0.40 178.2 17.6 22.8 0.007 0.993
6 5.5 0.44 198.5 37.9 60.7 0.018 0.982
7 6.0 0.48 220.8 60.2 120.9 0.036 0.964
8 6.5 0.52 249.3 88.7 209.6 0.063 0.937
9 7.0 0.56 282.3 121.7 331.3 0.100 0.900
10 7.5 0.60 312.6 152.0 483.3 0.146 0.854
11 8.0 0.64 343.0 182.4 665.7 0.201 0.799
12 8.5 0.68 370.1 209.5 875.2 0.264 0.736
13 9.0 0.72 387.9 227.3 1102.5 0.333 0.667
14 9.5 0.76 400.1 239.5 1342.0 0.405 0.595
15 10.0 0.80 405.0 244.4 1586.4 0.479 0.521
16 10.5 0.84 404.3 243.7 1830.1 0.552 0.448
17 11.0 0.88 395.6 235.0 2065.1 0.623 0.377
18 11.5 0.92 387.7 227.1 2292.2 0.692 0.308
19 12.0 0.96 367.4 206.8 2499.0 0.754 0.246
20 12.5 1.00 345.9 185.3 2684.3 0.810 0.190
21 13.0 1.04 330.3 169.7 2854.0 0.861 0.139
22 14.0 1.12 290.3 129.7 2983.7 0.900 0.100
23 15.0 1.20 253.6 93.0 3076.7 0.929 0.071
24 16.0 1.28 226.6 66.0 3142.7 0.948 0.052
25 17.0 1.36 206.9 46.3 3189.0 0.962 0.038
26 18.0 1.44 190.8 30.2 3219.2 0.972 0.028
27 19.0 1.52 180.6 20.0 3239.2 0.978 0.022
28 20.0 1.60 174.4 13.8 3253.0 0.982 0.018
29 21.0 1.68 171.3 10.7 3263.7 0.985 0.015
30 22.0 1.76 169.1 8.5 3272.2 0.988 0.012
31 23.0 1.84 167.6 7.0 3279.2 0.990 0.010
32 24.0 1.92 166.8 6.2 3285.4 0.991 0.009
33 25.0 2.00 166.7 6.1 3291.5 0.993 0.007
34 27.0 2.16 166.1 5.5 3297.0 0.995 0.005
35 29.0 2.32 166.2 5.6 3302.6 0.997 0.003
36 31.0 2.48 166.0 5.4 3308.0 0.998 0.002
37 35.0 2.80 166.2 5.6 3313.6 1.000 0.000
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Tabla 5.7: Valores relativos al me´todo de Wolf y Resnick. Floculador.
Mues-
tra
T
[minutos]
t/to
C
[µS/cm]
C − Co ∑
C − Co F (t) 1− F (t)
0 0.0 0.00 177.2 0.0 0.0 0.000 1.000
1 5.0 0.06 176.8 -0.4 -0.4 0.000 1.000
2 10.0 0.12 176.6 -0.6 -1.0 0.000 1.000
3 13.0 0.15 176.6 -0.6 -1.6 0.000 1.000
4 16.0 0.19 177.4 0.2 -1.4 0.000 1.000
5 17.0 0.20 182.8 5.6 4.2 0.000 1.000
6 18.0 0.21 197.3 20.1 24.3 0.002 0.998
7 19.0 0.22 230.0 52.8 77.1 0.008 0.992
8 20.0 0.23 288.0 110.8 187.9 0.019 0.981
9 20.5 0.24 327.0 149.8 337.7 0.035 0.965
10 21.0 0.24 372.1 194.9 532.6 0.055 0.945
11 21.5 0.25 421.0 243.8 776.4 0.080 0.920
12 22.0 0.25 477.6 300.4 1076.8 0.111 0.889
13 22.5 0.26 521.0 343.8 1420.6 0.146 0.854
14 23.0 0.27 576.0 398.8 1819.4 0.187 0.813
15 23.5 0.27 628.0 450.8 2270.2 0.233 0.767
16 24.0 0.28 662.0 484.8 2755.0 0.283 0.717
17 24.5 0.28 691.0 513.8 3268.8 0.336 0.664
18 25.0 0.29 713.0 535.8 3804.6 0.391 0.609
19 25.5 0.30 723.0 545.8 4350.4 0.447 0.553
20 26.0 0.30 722.0 544.8 4895.2 0.503 0.497
21 26.5 0.31 712.0 534.8 5430.0 0.558 0.442
22 27.0 0.31 694.0 516.8 5946.8 0.611 0.389
23 27.5 0.32 670.0 492.8 6439.6 0.662 0.338
24 28.0 0.32 632.0 454.8 6894.4 0.709 0.291
25 28.5 0.33 601.0 423.8 7318.2 0.752 0.248
26 29.0 0.34 567.0 389.8 7708.0 0.792 0.208
27 29.5 0.34 517.0 339.8 8047.8 0.827 0.173
28 30.0 0.35 484.0 306.8 8354.6 0.859 0.141
29 30.5 0.35 443.0 265.8 8620.4 0.886 0.114
30 31.0 0.36 412.4 235.2 8855.6 0.910 0.090
31 31.5 0.36 379.0 201.8 9057.4 0.931 0.069
32 32.0 0.37 343.0 165.8 9223.2 0.948 0.052
33 32.5 0.38 324.0 146.8 9370.0 0.963 0.037
34 33.0 0.38 300.7 123.5 9493.5 0.976 0.024
35 34.0 0.39 263.2 86.0 9579.5 0.985 0.015
36 35.0 0.41 234.4 57.2 9636.7 0.991 0.009
37 36.0 0.42 213.6 36.4 9673.1 0.994 0.006
38 37.0 0.43 200.9 23.7 9696.8 0.997 0.003
39 38.0 0.44 191.4 14.2 9711.0 0.998 0.002
40 39.0 0.45 185.6 8.4 9719.4 0.999 0.001
41 40.0 0.46 181.9 4.7 9724.1 1.000 0.000
42 41.0 0.48 179.8 2.6 9726.7 1.000 0.000
43 42.0 0.49 177.7 0.5 9727.2 1.000 0.000
44 43.0 0.50 177.0 -0.2 9727.0 1.000 0.000
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Figura 5.6: Gra´fica del Me´todo de Wolf y Resnick. Ca´mara 1 del floculador.
Figura 5.7: Gra´fica del Me´todo de Wolf y Resnick. Ca´mara 2 del floculador.
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Tabla 5.8: Valores relaticos al me´todo de Wolf y Resnick. Sedimentador.
Mues-
tra
T
[minutos]
t/to
C
[µS/cm]
C − Co ∑
C − Co F (t) 1− F (t)
0 0.0 0.00 165.5 0.0 0.0 0.000 1.000
1 5.0 0.06 158.0 -7.5 -7.5 -0.001 1.001
2 10.0 0.12 154.0 -11.5 -19.0 -0.002 1.002
3 15.0 0.17 152.0 -13.5 -32.5 -0.003 1.003
4 20.0 0.23 151.8 -13.7 -46.2 -0.004 1.004
5 25.0 0.29 151.7 -13.8 -60.0 -0.006 1.006
6 30.0 0.35 151.7 -13.8 -73.8 -0.007 1.007
7 35.0 0.41 152.3 -13.2 -87.0 -0.008 1.008
8 40.0 0.46 155.1 -10.4 -97.4 -0.009 1.009
9 42.0 0.49 160.0 -5.5 -102.9 -0.010 1.010
10 44.0 0.51 186.0 20.5 -82.4 -0.008 1.008
11 45.0 0.52 212.6 47.1 -35.3 -0.003 1.003
12 45.5 0.53 229.8 64.3 29.0 0.003 0.997
13 46.0 0.53 250.5 85.0 114.0 0.011 0.989
14 46.5 0.54 279.5 114.0 228.0 0.021 0.979
15 47.0 0.54 297.0 131.5 359.5 0.033 0.967
16 47.5 0.55 321.0 155.5 515.0 0.048 0.952
17 48.0 0.56 336.1 170.6 685.6 0.064 0.936
18 48.5 0.56 358.8 193.3 878.9 0.082 0.918
19 49.0 0.57 372.4 206.9 1085.8 0.101 0.899
20 49.5 0.57 383.5 218.0 1303.8 0.121 0.879
21 50.0 0.58 393.1 227.6 1531.4 0.143 0.857
22 50.5 0.59 405.3 239.8 1771.2 0.165 0.835
23 51.0 0.59 411.0 245.5 2016.7 0.188 0.812
24 51.5 0.60 416.3 250.8 2267.5 0.211 0.789
25 52.0 0.60 419.9 254.4 2521.9 0.235 0.765
26 52.5 0.61 424.0 258.5 2780.4 0.259 0.741
27 53.0 0.61 426.8 261.3 3041.7 0.283 0.717
28 53.5 0.62 430.8 265.3 3307.0 0.308 0.692
29 54.0 0.63 432.1 266.6 3573.6 0.333 0.667
30 54.5 0.63 430.4 264.9 3838.5 0.357 0.643
31 55.0 0.64 428.8 263.3 4101.8 0.382 0.618
32 56.0 0.65 429.3 263.8 4365.6 0.406 0.594
33 56.5 0.65 429.0 263.5 4629.1 0.431 0.569
34 57.0 0.66 429.0 263.5 4892.6 0.455 0.545
35 57.5 0.67 428.3 262.8 5155.4 0.480 0.520
36 58.5 0.68 426.9 261.4 5416.8 0.504 0.496
37 59.0 0.68 425.7 260.2 5677.0 0.528 0.472
38 59.5 0.69 421.9 256.4 5933.4 0.552 0.448
39 60.0 0.70 421.6 256.1 6189.5 0.576 0.424
40 60.5 0.70 420.1 254.6 6444.1 0.600 0.400
41 61.0 0.71 416.2 250.7 6694.8 0.623 0.377
42 61.5 0.71 414.1 248.6 6943.4 0.646 0.354
43 62.0 0.72 414.0 248.5 7191.9 0.669 0.331
44 63.0 0.73 409.1 243.6 7435.5 0.692 0.308
45 64.0 0.74 406.7 241.2 7676.7 0.714 0.286
46 65.0 0.75 403.6 238.1 7914.8 0.737 0.263
47 66.0 0.76 395.7 230.2 8145.0 0.758 0.242
48 67.0 0.78 390.6 225.1 8370.1 0.779 0.221
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Tabla 5.9: Valores relativos al me´todo de Wolf y Resnick. Sedimentador (continuacion).
Mues-
tra
T
[minutos]
t/to
C
[µS/cm]
C − Co ∑
C − Co F (t) 1− F (t)
49 68.0 0.79 389.7 224.2 8594.3 0.800 0.200
50 69.0 0.80 385.0 219.5 8813.8 0.820 0.180
51 70.0 0.81 379.9 214.4 9028.2 0.840 0.160
52 71.0 0.82 378.1 212.6 9240.8 0.860 0.140
53 72.0 0.83 373.9 208.4 9449.2 0.879 0.121
54 73.0 0.85 369.9 204.4 9653.6 0.898 0.102
55 74.0 0.86 363.5 198.0 9851.6 0.917 0.083
56 75.0 0.87 358.7 193.2 10044.8 0.935 0.065
57 80.0 0.93 332.2 166.7 10211.5 0.950 0.050
58 85.0 0.98 306.5 141.0 10352.5 0.964 0.036
59 90.0 1.04 282.2 116.7 10469.2 0.974 0.026
60 95.0 1.10 260.0 94.5 10563.7 0.983 0.017
61 100.0 1.16 238.1 72.6 10636.3 0.990 0.010
62 105.0 1.22 219.4 53.9 10690.2 0.995 0.005
63 110.0 1.27 196.9 31.4 10721.6 0.998 0.002
64 115.0 1.33 186.3 20.8 10742.4 1.000 0.000
65 120.0 1.39 172.2 6.7 10749.1 1.000 0.000
66 125.0 1.45 166.7 1.2 10750.3 1.001 -0.001
67 130.0 1.51 159.5 -6.0 10744.3 1.000 0.000
Figura 5.8: Gra´fica del Me´todo de Wolf y Resnick. Ca´mara 3 del floculador.
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Figura 5.9: Gra´fica del Me´todo de Wolf y Resnick. Floculador.
Figura 5.10: Gra´fica del Me´todo de Wolf y Resnick. Sedimentador.
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De las tangentes a las gra´ficas del me´todo trazadas (Figuras 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10) se obtuvo
t1/t0 y t2/t0.
Con estos para´metros se determino´:
θ = t1/t0
tanα =
1
t1
t0
− t2/ t0
Estos valores en los casos de ana´lisis se muestran en la Tabla 5.10.
Tabla 5.10: Para´metros de la gra´fica 1− F (t) en funcio´n de t/to. Me´todo de Wolf y Resnick.
Unidad t1/t0 t2/t0 θ tanα
Ca´mara 1 del floculador 0.75 1.03 0.75 3.57
Ca´mara 2 del floculador 0.87 1.16 0.87 3.45
Ca´mara 3 del floculador 0.71 1.12 0.71 2.44
Floculador 0.84 1.06 0.84 4.55
Sedimentador 0.59 0.87 0.59 3.57
Finalmente, con los valores obtenidos se determino´ las caracter´ısticas del flujo:
Con la Ecuacio´n 5.3 se calcula el porcentaje de flujo de pisto´n
Con la Ecuacio´n 5.4 se calcula el porcentaje de flujo mezclado
Con la Ecuacio´n 5.5 se calcula el porcentaje de espacios muertos
En las Tablas 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, y 5.15 se muestra las caracter´ısticas de flujo para las
unidades analizadas.
Tabla 5.11: Caracter´ısticas de flujo de la ca´mara 1 del floculador.
Flujo de pisto´n P Flujo Mezclado M Espacios muertos m
86,0 % 14,0 % 12,8 %
Tabla 5.12: Caracter´ısticas de flujo de la ca´mara 2 del floculador.
Flujo de pisto´n P Flujo Mezclado M Espacios muertos m
87,4 % 12,6 % 0,4 %
Tabla 5.13: Caracter´ısticas de flujo de la ca´mara 3 del floculador.
Flujo de pisto´n P Flujo Mezclado M Espacios muertos m
79,9 % 20,1 % 11,2 %
Tabla 5.14: Caracter´ısticas de flujo del floculador.
Flujo de pisto´n P Flujo Mezclado M Espacios muertos m
89,8 % 10,2 % 6,4 %
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Tabla 5.15: Caracter´ısticas de flujo del sedimentador.
Flujo de pisto´n P Flujo Mezclado M Espacios muertos m
82,9 % 17,1 % 28,8 %
Ana´lisis de resultados
Ca´mara 1 del floculador
La ca´mara tiene un flujo mayoritario de pisto´n 86,0 %. Presencia de espacios muertos de
12,8 %.
Ca´mara 2 del floculador
La ca´mara tiene un flujo mayoritario de pisto´n 87,4 %. Casi no existen espacios muertos en
la unidad. (porcentaje de 0,4 %).
Ca´mara 3 del floculador
La ca´mara tiene un 79,9 % de flujo de pisto´n. Presencia de espacios muertos de 11,2 %.
Floculador
El flujo mayoritario es el de pisto´n en un 89,8 %. Espacios muertos 6,4 % El predominio de
flujo de pisto´n en todas las ca´maras indica un funcionamiento hidra´ulico adecuado, pues este
debe ser el flujo mayoritario en floculadores [4].
Por otro lado, CEPIS para un floculador sencillo de 45l/s considera que se debe dar un flujo
de pisto´n pra´cticamente puro, lo que no se da. Las zonas muertas en la unidad producir´ıan
acumulacio´n de lodos, que es incorrecto [5].
Los defectos en el flujo podr´ıan deberse a la incorrecta colocacio´n las pantallas de asbesto
cemento, pues no tienen una geometr´ıa adecuada, su dimensio´n es menor a la recomendada por
CEPIS en las curvas como se detalla en el cap´ıtulo de Evaluacio´n de plantas convencionales y
de tecnolog´ıa apropiada de este trabajo.
Sedimentador
El sedimentador tiene un flujo mayoritario de pisto´n 82,9 %, considerado un buen compor-
tamiento hidra´ulico, CEPIS indica que un sedimentador debe tener por lo menos 60 % de flujo
de pisto´n. Presencia de espacios muertos de 28,8 %, una cantidad considerable segu´n CEPIS [4].
5.6.3. Ana´lisis por el me´todo de la curva de tendencia
Con los datos de conductividad C, en funcio´n del tiempo t, registrados en el ensayo de
trazadores se realizo´ la curva de tendencia de la concentracio´n del trazador (se da una rela-
cio´n directa entre concentracio´n de cloruro y conductividad [4]). Las curvas obtenidas de las
unidades se muestran en las Figuras 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 y 5.15.
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Figura 5.11: Curva de tendencia de la concentracio´n del trazador en la ca´mara 1 del floculador.
Figura 5.12: Curva de tendencia de la concentracio´n del trazador en la ca´mara 2 del floculador.
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Figura 5.13: Curva de tendencia de la concentracio´n del trazador en la ca´mara 3 del floculador.
Figura 5.14: Curva de tendencia de la concentracio´n del trazador en el floculador.
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Figura 5.15: Curva de tendencia de la concentracio´n del trazador en el sedimentador.
Los para´metros obtenidos en base a estas curvas que se utilizan para analizar el flujo
se muestran en la Tabla 5.16 3. Los criterios de evaluacio´n del me´todo y las consecuentes
determinaciones hidra´ulicas se indican en las Tablas 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 y 5.21.
Tabla 5.16: Para´metros relacionados a la curva de tendencia de trazador en las unidades de la
PTA de la CTD.
Unidad ti t10 tP tm to t90 tf Co CP tc tb
Ca´mara 1
Floculador
1.5 2.0 3.0 3.0 3.82 4.0 5.5
178.9 327.1
2.0 3.5
Ca´mara 2
Floculador
7.0 9.5 12.0 12.0
12.86
14.5 21.0
168.4 422.6
4.5 8.5
Ca´mara 3
Floculador
4.0 7.0 10.0 10.0 12.5 14.0 23.0
160.6 244.4
7.0 14.0
Floculador 17.0 22.0 22.5 26.0
29.27
31.0 43.0
177.2 545.8
8.5 16.0
Sedimen-
tador
35.0 49.0 54.0 58.5
86.31
73.0
130.0 165.5 266.6
38.0 64.5
3Los valores esta´n dados en minutos
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Tabla 5.17: Resultados del ana´lisis de la curva de tendencia del trazador. Ca´mara 1 del flocu-
lador.
Criterio Valor Consecuencia
ti/to 0,39
No existe paso directo de flujo
entre la entrada y la salida.
Predominio flujo mezclado
tm/to 0,78
Existen cortocircuitos
hidra´ulicos
tp/to 0,78 Predominio de flujo de pisto´n
tc/to 0,52 Predominio de flujo
tb/to 0,92 Predominio de flujo estable ideal
(tf−tp)−(tp−ti)
to
0,33
Predominio de flujo de pisto´n
con un valor sobre 85 %
Tabla 5.18: Resultados del ana´lisis de la curva de tendencia del trazador. Ca´mara 2 del flocu-
lador.
Criterio Valor Consecuencia
ti/to 0,54
No existe paso directo de flujo
entre la entrada y la salida.
Predominio flujo de pisto´n
tm/to 0,93
Existen cortocircuitos
hidra´ulicos
tp/to 0,93 Predominio de flujo de pisto´n
tc/to 0,35 Predominio de flujo estable ideal
tb/to 0,66 Predominio de flujo estable ideal
(tf−tp)−(tp−ti)
to
0,33
Predominio de flujo de pisto´n
con un valor sobre 85 %
Tabla 5.19: Resultados del ana´lisis de la curva de tendencia del trazador. Ca´mara 3 del flocu-
lador.
Criterio Valor Consecuencia
ti/to 0,32
No existe paso directo de flujo
entre la entrada y la salida.
Predominio flujo mezclado
tm/to 0,80
Existen cortocircuitos
hidra´ulicos
tp/to 0,80 Predominio de flujo de pisto´n
tc/to 0,56 Predominio de flujo mezclado
tb/to 1,12 Predominio de flujo estable ideal
(tf−tp)−(tp−ti)
to
0,70
Predominio de flujo de pisto´n
con un valor sobre 69 %
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Tabla 5.20: Resultados del ana´lisis de la curva de tendencia del trazador. Floculador.
Criterio Valor Consecuencia
ti/to 0,58
No existe paso directo de flujo
entre la entrada y la salida.
Predominio flujo de pisto´n
tm/to 0,89
Existen cortocircuitos
hidra´ulicos
tp/to 0,87 Predominio de flujo de pisto´n
tc/to 0,29 Predominio de flujo de pisto´n
tb/to 0,55 Predominio de flujo estable ideal
(tf−tp)−(tp−ti)
to
0,35
Predominio de flujo de pisto´n
con un valor sobre 84 %
Tabla 5.21: Resultados del ana´lisis de la curva de tendencia del trazador. Sedimentador.
Criterio Valor Consecuencia
ti/to 0,41
No existe paso directo de flujo
entre la entrada y la salida.
Predominio flujo mezclado
tm/to 0,68
Existen cortocircuitos
hidra´ulicos
tp/to 0,63
Predominio de flujo de pisto´n
con un 63 %
tc/to 0,44 Predominio de flujo mezclado
tb/to 0,75 Predominio de flujo estable ideal
(tf−tp)−(tp−ti)
to
1,06
Predominio de flujo de pisto´n
con un valor sobre 53 %
5.6.3.1. Ana´lisis de resultados
Ca´mara 1 del floculador
La ca´mara tiene flujo mayoritario de pisto´n con un valor sobre 85 %, existen cortocircuitos
hidra´ulicos en mayor cantidad que zonas muertas, originando que la mayor parte del flujo tenga
un tiempo de retencio´n menor al teo´rico, lo que reducir´ıa la calidad de los flo´culos producidos.
No todos los criterios de evaluacio´n utilizados indican predominio de flujo de pisto´n.
En el caso del tiempo inicial de llegada del trazador es corto 0,41 del tiempo teo´rico,
indicando cortocircuitos pronunciados. tc indica que hay turbulencia mayor de la aceptable.
Ca´mara 2 del floculador
La unidad presenta flujo de pisto´n mayoritario con un valor sobre 85 %, todos los criterios
indican un flujo estable.
La presencia de cortocircuitos es aceptable pues esta´ dentro del rango de un flujo de pisto´n.
La unidad es adecuada hidra´ulicamente en base al ana´lisis de la curva de tendencia pues todos
los criterios indican predominio de un flujo estable y mayoritario de pisto´n.
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Ca´mara 3 del floculador
La unidad presenta un flujo de pisto´n mayoritario, con un valor sobre 69 %.
Existen cortocircuitos, el tiempo mediano es 0.8 del teo´rico. El tiempo de retencio´n menor que
se da es de 0.32 del teo´rico, esto provocar´ıa menor calidad de los flo´culos producidos.
Existe turbulencia indebida.
Floculador
El floculador como unidad tiene un buen comportamiento hidra´ulico tomando como criterio
que todos los para´metros evaluados dan como resultado un flujo predominante de pisto´n y
estable.
Existen cortocircuitos en la unidad ya que la mayor parte del flujo sale de la unidad antes del
tiempo teo´rico de retencio´n, la calidad de los flo´culos ser´ıa menor a la esperada en el disen˜o.
Sedimentador
El sedimentador tiene un mal comportamiento hidra´ulico, el flujo de pisto´n es de 53 % segu´n
el criterio que toma el para´metro e de la curva de tendencia para la evaluacio´n, segu´n CEPIS
un sedimentador debe tener por lo menos 60 %.
Algunos criterios para determinar las caracter´ısticas del flujo de CEPIS indican predominio de
flujo estable ideal.
Presencia de cortocircuitos pues el tiempo mediano registrado es un 68 % del tiempo teo´rico
de retencio´n calculado, produciendo una eficiencia de sedimentacio´n menor a la disen˜ada.
Presencia de cortocircuitos grandes, parte del flujo empieza a salir en 0,41 del tiempo ideal.
Presencia de turbulencia inadecuada en la unidad.
I´ndice de Morrill
Se realiza la gra´fica de la cantidad del trazador que pasa F (t), expresado en porcentajes, en
funcio´n del tiempo t, en escala logar´ıtmica mediante los datos obtenidos en base a los ensayos de
trazadores que se muestran en las Tablas 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9 segu´n corresponde para cada
unidad. Las gra´ficas de las unidades analizadas se muestran en las Figuras 5.16, 5.17, 5.18, 5.19
y 5.20.
Figura 5.16: Curva para el ı´ndice de Morrill: Ca´mara 1 del floculador.
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Figura 5.17: Curva para el ı´ndice de Morrill: Ca´mara 2 del floculador.
Figura 5.18: Curva para el ı´ndice de Morrill: Ca´mara 3 del floculador.
Figura 5.19: Curva para el ı´ndice de Morrill: Floculador.
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Figura 5.20: Curva para el ı´ndice de Morrill: Sedimentador.
Se calculo´ el ı´ndice de Morrill con la Ecuacio´n 5.6 mediante los datos obtenidos de la gra´fica
del me´todo de cada unidad. Los ı´ndices, as´ı como los datos se muestran en la Tabla 5.22 para
cada caso de ana´lisis.
Tabla 5.22: Resultados del ana´lisis de la curva de tendencia del trazador. Sedimentador.
Ca´mara 1 Ca´mara 2 Ca´mara 3 Floculador Sedimentador
I10 2 9.5 7 22 49
I90 4 14.5 14 30.5 73
Indice de
Morrrill
2 1.53 2 1.39 1.49
Eficiencia
volume´trica
50 % 63 % 50 % 72 % 67 %
5.6.3.2. Ana´lisis de resultados
Ca´maras del floculador
El ı´ndice de Morrill indica la presencia de flujo dual, mientras la eficiencia volume´trica es
50 %, 63 % y 50 % de la ca´mara 1, 2 y 3 respectivamente.
Floculador
El ı´ndice de Morrill indica la presencia de flujo dual, mientras la eficiencia volume´trica es
72 %, la eficiencia es mayor que de las ca´maras, eso quiere decir que en las interconexiones
existe un flujo de pisto´n mayoritario.
Sedimentador
El ı´ndice de Morrill indica la presencia de flujo dual, mientras la eficiencia volume´trica de
la unidad es del 67 %.
Tipos de flujo en el periodo que el trazador pasa por el reactor
En la Tabla 5.23 se muestran los porcentajes de flujo de pisto´n puro, flujo predominante
mezclado y flujo dual que se presentan en las unidades.
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Tabla 5.23: Resultados del ana´lisis de la curva de tendencia del trazador. Sedimentador.
Unidades Puntos limitantes Porcentaje de flujo
I1 I2
Pisto´n
puro
Dual
Predominante-
mente
mezclado
Ca´mara 1 (2;90.8) (4.5;61.2) 8,3 % 88,7 % 3,1 %
Ca´mara 2 (7.5;8.0) (18.0;27.4) 0,3 % 97,5 % 2,2 %
Ca´mara 3 (5.0;17.6) (19.0;20.0) 0,7 % 97,1 % 2,2 %
Floculador
(18.0;20.1)
(36.0;36.4) 0,2 % 99,2 % 0,6 %
Sedimentador
(44.0;20.5)
(110.0;31.4) 0,0 % 99,8 % 0,2 %
5.6.3.3. Ana´lisis de resultados
Ca´mara 1 del floculador
Un 8 % es flujo de pisto´n puro. Mientras el 3,1 % del flujo es predominante mezclado.
Ca´mara 2 del floculador
Los porcentajes de flujos predominantes de pisto´n y mezclado son bajos 0,3 % y 2,2 %.
Ca´mara 3 del floculador
Los porcentajes de flujo de pisto´n puro y predominante mezclado son bajos, el 97,1 % tiene
un flujo dual.
Floculador
Los porcentajes de flujos puro de pisto´n y predominante mezclado son bajos, menores al
1 %. En el porcentaje de flujo de pisto´n puro del floculador no se dar´ıa una adecuada formacio´n
de flo´culos por el corto tiempo que permanece esta parte del flujo en el reactor, que en el caso
de la ca´mara 1, llega a ser solo la mitad del tiempo teo´rico de retencio´n (Tabla 5.4).
Mientras el flujo predominantemente mezclado permanece ma´s tiempo en la unidad lo que
generar´ıa depo´sitos de sedimentos.
Sedimentador
Los flujos de pisto´n puro y el predominantemente mezclado son pra´cticamente nulos, lo
que indica que el flujo afectado por cortocircuitos y zonas muertas existentes en la unidad es
mı´nimo.
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CAP´ITULO 6
Evaluacio´n de la PTA de la CTD: Evaluacio´n de plantas
convencionales y de tecnolog´ıa apropiada
Introduccio´n
Se evalu´a los elementos que integran la planta de tratamiento de agua, se excluye lo relativo
a operacio´n o mantenimiento debido al manejo emp´ırico que se da en la actualidad, en estos
casos se determina como se esta´ operando actualmente y en lugar de evaluar, se procede a
determinar los para´metros o´ptimos correspondientes, su seleccio´n se realiza en funcio´n de la
estructura existente, pues el fin de determinarlos, es optimizar los sistemas actuales.
6.1. Evaluacio´n del proceso de coagulacio´n
La coagulacio´n debe lograr la desestabilizacio´n de part´ıculas suspendidas en el agua, es
decir eliminar las fuerzas que las mantienen separadas.
La eficiencia en la coagulacio´n depende de variables relacionadas con las caracter´ısticas
del agua, caracter´ısticas de sustancias qu´ımicas utilizadas, caracter´ısticas de las unidades de
dosificacio´n.
La evaluacio´n de estas variables comprende:
Para´metros o´ptimos del proceso
Recepcio´n, manejo y almacenamiento de sustancias qu´ımicas
Dosificacio´n de sustancias qu´ımicas
No se realiza la evaluacio´n completa del proceso de coagulacio´n debido a que este actual-
mente es llevado a cabo de manera emp´ırica, esto, a pesar de existir un estudio sobre la dosis
o´ptima de coagulante aplicable, por lo que, se completa la determinacio´n de para´metros o´pti-
mos del proceso y se establece, almacenamiento, dosificacio´n y ensayos que se deben realizar
en relacio´n con las sustancias qu´ımicas, todo, segu´n nuevos lineamientos.
El estudio que existe es “Determinacio´n de la dosis o´ptima del coagulante sulfato de alumi-
nio aplicado en la Planta de Tratamiento de la Central Termoele´ctrica El Descanso” en el cual
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se determina la dosis o´ptima del coagulante sulfato de aluminio en funcio´n de la turbiedad,
para el tratamiento de agua en la PTA de la CTD. Corresponde a un trabajo de titulacio´n de
la carrera de Ingenier´ıa Ambiental de la Universidad de Cuenca realizado por Abdo´n Izquierdo
en 2015.
A continuacio´n, se presenta un resumen del trabajo de Izquierdo:
Resumen: “Determinacio´n de la dosis o´ptima del coagulante sulfato de aluminio
aplicado en la planta de tratamiento de la central termoele´ctrica El Descanso” [8]
Objetivo general
“Determinar la dosis o´ptima del coagulante sulfato de aluminio, en funcio´n de la turbiedad,
color, pH para el tratamiento de agua en la Planta de la Central Termoele´ctrica El Descanso”.
Metodolog´ıa
Se realizan 26 ensayos de prueba de jarras con varias muestras de agua cruda de diferen-
te turbiedad y color para determinar la dosis o´ptima de coagulante con cada una, con estos
resultados se ajusta una curva de correlacio´n para los datos de turbiedad del agua cruda en
relacio´n con la dosis o´ptima de coagulante sulfato de aluminio.
Resultado
Se obtiene una curva de correlacio´n para turbiedad del agua cruda y la dosis de coagulante
que se debe aplicar, esta se muestra en la siguiente figura
Figura 6.1: Curva de relacio´n entre la turbiedad del agua cruda y la dosis de coagulante a
aplicar en el proceso de coagulacio´n, PTA de la CTD [8].
Conclusio´n
Se determina una curva de dosificacio´n de coagulante que “permitira´ an˜adir la cantidad
exacta de sulfato de aluminio, optimizando el proceso”.
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6.1.1. Seleccio´n de los para´metros o´ptimos del proceso de coagulacio´n
6.1.1.1. Para´metros de dosificacio´n
Un fin de la seleccio´n de para´metros o´ptimos mediante simulacio´n en laboratorio es opti-
mizar sistemas existentes.
Para la seleccio´n de los para´metros de dosificacio´n se deben realizar los siguientes ensayos
de laboratorio:
Determinacio´n de la dosis o´ptima de coagulante.
Seleccio´n del coagulante apropiado.
Concentracio´n optima de coagulante.
pH o´ptimo de coagulacio´n y dosis de modificador de pH.
Seleccio´n de ayudante de coagulacio´n y dosis o´ptima.
En este caso solo se empleara´ uno de estos “Determinacio´n de la dosis o´ptima de coagulante”
con los resultados de Izquierdo expuestos anteriormente, pues con su aplicacio´n se lograr´ıa
obtener el agua con la calidad requerida por la PTA de la CTD en lo referente a turbiedad, as´ı
lo reflejan las simulaciones realizadas por e´l.
6.1.1.1.1. Determinacio´n de la dosis o´ptima de coagulante
Se determina que se debe utilizar los resultados obtenidos por Izquierdo en su trabajo
“Determinacio´n de la dosis o´ptima del coagulante sulfato de aluminio aplicado en la Planta de
Tratamiento de la Central Termoele´ctrica El Descanso” pues fue evaluado y aceptado.
Entonces, la curva de dosificacio´n de coagulante para la PTA de la CTD sera´ la que obtuvo
Izquierdo, figura 6.1.
Se recreo´ la curva de dosificacio´n de coagulante realizada por Izquierdo tomando como base
sus propios datos de turbiedad y de dosis o´ptima de coagulante, con el fin de ver que ajustes
hab´ıa realizado y adema´s encontrar una ecuacio´n que la defina.
Se obtuvo la curva creando una l´ınea de tendencia exponencial en EXCEL de los datos
crudos cuya ecuacio´n es:
y = 2,09.e0,0907x
Donde:
y: Turbiedad. [UNT]
x: Dosis de Sulfato de Aluminio. [mg/l]
La dosis o´ptima de sulfato de aluminio en relacio´n con la turbiedad segu´n la ecuacio´n
mostrada y por ende segu´n la figura 6.1 resultado del trabajo de Izquierdo [8], se expone en la
Tabla 6.1.
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Tabla 6.1: Relacio´n entre la turbiedad del agua cruda y la dosis de coagulante a aplicar en el
proceso de coagulacio´n. PTA de la CTD [8].
Turbiedad
Do´sis o´ptima de
Sulfato de
Aluminio
UNT mg/l
12.9 20
20 25
40 33
60 37
80 40
100 43
120 45
200 51
300 55
400 58
500 61
600 63
700 65
800 66
835 67
6.1.1.1.2. Seleccio´n del coagulante apropiado
El sulfato de aluminio tipo A en estado granular es el coagulante que se utiliza actualmente
en la planta. Se considera o´ptimo seguir utilizandolo, pues la dosis o´ptima determinada por
Izquierdo [8] corresponde a la de este tipo de coagulante y adema´s evitar mayores cambios en
la operacio´n actual de la planta. CEPIS lo coloca en primer lugar entre los coagulantes ma´s
usados, por lo cual, es generalmente el adecuado por su costo y eficiencia.
Las especificaciones te´cnicas del sulfato de aluminio que utilizo´ Izquierdo no esta´n comple-
tamente detalladas en su trabajo segu´n los para´metros que constan en CEPIS.
Con el fin de tener especificaciones completas para la adquisicio´n del coagulante en la planta
se procede a definirlas. Se establece las que da CEPIS haciendo referencia a AWWA para
tratamiento de agua de consumo humano, pues son las comunes en el mercado. Se muestran
en la Tabla 6.2.
Tabla 6.2: Especificaciones te´cnicas del sulfato de aluminio para la PTA de la CTD [4].
Para´metro Estado f´ısico
Impurezas objetables No
Granulometr´ıa 90 % pasa #10
Contenido Aluminia
Al2O3 17 %
Al soluble en el agua 9 %
Contenido hierro Fe2O3 0,75 %
Insolubles suspendidos
Sin purificar 10 %
Purificado 0,5 %
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6.1.1.1.3. Concentracio´n optima de coagulante
Se determina o´ptimo la concentracio´n de 5 %, pues es la que se uso´ para el ensayo de la
dosis o´ptima de coagulante por razones pra´cticas de operabilidad (1 saco de 50 Kg de Sulfato
de Aluminio en un tanque de preparacio´n de solucio´n de 1000 litros).
6.1.1.1.4. pH o´ptimo de coagulacio´n y dosis de modificador de pH
Se determina que no es adecuada la utilizacio´n de un modificador de pH, pues implicar´ıa
un mayor costo por el regulador de pH que se usar´ıa, adema´s de lo definido anteriormente.
El pH en las muestras para la determinacio´n de la dosis o´ptima vario´ de 6.74 a 7.94 en los
ensayos realizados por Izquierdo.
El rango sugerido por CEPIS es de 6.5 a 7 para remover turbiedad, pero como se indico´
anteriormente los resultados de Izquierdo muestran que se obtuvo un agua con la turbiedad
adecuada para la CTD en las simulaciones realizadas sin necesidad de variar el pH.
Pero, para tener agua en la planta en similares caracter´ısticas de pH con las que se realizo´
la determinacio´n de dosis o´ptima, se define el rango o´ptimo de pH de 6.5 a 8.
6.1.1.1.5. Seleccio´n de ayudante de coagulacio´n y dosis o´ptima
Se determina que no es adecuada la utilizacio´n de un ayudante de coagulacio´n, pues impli-
car´ıa un mayor costo por el ayudante de coagulacio´n, adema´s de lo definido.
6.1.1.2. Resultados
6.1.1.2.1. Para´metros de dosificacio´n
Para la dosificacio´n en la PTA de la CTD se definio´ los para´metros mostrados en la tabla 6.3.
Tabla 6.3: Para´metros o´ptimos de dosificacio´n. PTA de la CTD.
Coagulante apropiado
Sulfato de aluminio
granular tipo A con las
especificaciones de la
tabla 6.2
Dosis o´ptima de
coagulante
Curva de relacio´n entre la
turbiedad del agua cruda
y la dosis de coagulante a
aplicar en el proceso de
coagulacio´n de la
figura 6.1
Concentracion o´ptima de
coagulante
5 %
pH o´ptimo de coagulacio´n 6,5− 8
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6.1.2. Recepcio´n, manejo y almacenamiento de sustancias qu´ımicas
Se evalu´a si las condiciones existentes de recepcio´n, manejo y almacenamiento son aptas,
tomando en cuenta los para´metros seleccionados en este trabajo.
Para´metro o´ptimo
Se debe cumplir con los siguientes lineamientos:
El disen˜o de la zona de entrada al almacenamiento debe ser adecuado para que el material
sea correctamente recepcionado.
Las especificaciones te´cnicas de las sustancias qu´ımicas deben coincidir con las especifi-
caciones originales.
Rotulado, envases y estado f´ısico (l´ıquido, so´lido en sus diferentes tipos, gaseoso) de las
sustancias deben coincidir con las especificaciones originales.
El lugar de almacenamiento debera´ tener una capacidad para mı´nimo un mes.
Para determinar si el almace´n tiene la capacidad adecuada se procede a realizar el ca´lculo
de la cantidad de sulfato de aluminio necesario en la PTA.
Ca´lculo de para´metros
Cantidad de material requerido
La cantidad, M, de sulfato de aluminio se calcula con la siguiente fo´rmula, en funcio´n de
la dosificacio´n o´ptima y del caudal de agua que se trata.
M = D.Q.T
Donde:
M: Cantidad del material requerido
D: Dosis o´ptima. Se usa la dosis o´ptima promedio que es igual al promedio de la
dosis requerida cuando se produce la turbiedad ma´xima y la turbiedad mı´nima
Q: Caudal de disen˜o
T: Tiempo
Cantidad de bolsas de material requeridas
Las bolsas de sulfato de aluminio para adquirir, por razones de operatividad, pueden ser
de 25 Kg como se lo hace actualmente o de 50 Kg.
Entonces, en funcio´n del volumen requerido por mes se calcula el nu´mero de bolsas.
N =
M
Contenidodeunabolsa
Donde:
N: Nu´mero de bolsas de sulfato de aluminio requerido en un mes
M: Cantidad de sulfato de aluminio requerido en un mes para la dosis o´ptima
promedio
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Volumen del material por almacenar
El volumen por almacenar de sulfato de aluminio en un mes esta dado por:
V = N.V u
Donde:
V : Volumen del material por almacenar en un mes
N : Cantidad de unidades necesarias por mes (bolsas)
V u: Volumen de la unidad (bolsa)
A´rea neta que ocupa el material por almacenar
La altura de almacenamiento debe ser de 2 metros para transferencia manual, as´ı el
operador puede tener acceso a las bolsas del extremo superior y cuando es de forma
meca´nica debe ser de 3 metros ma´ximo.
El a´rea neta que ocupara´ el material depende de la altura de pilas. El a´rea que ocupa
cada pila, Ap, es el de una unidad, Au, es decir:
Ap = Au
Entonces, segu´n el nu´mero de unidades (bolsas) necesario por mes, tanto si se adquieren
de 25 Kg o de 50 kg, se calcula el a´rea total, A, que se requiere para almacenamiento.
Nu´mero de pilas = Cantidad de unidades requerida en un mes / Np
A = Nu´mero de pilas . Ap
6.1.2.1. Resultados
Se presenta las condiciones de la PTA de la CTD referentes a los lineamientos que se deben
cumplir y su aceptabilidad:
Para´metro
El disen˜o de la zona de entrada al almacenamiento debe ser adecuado para que el material
sea correctamente recepcionado.
Condicio´n
No existen desniveles como gradas, desde la zona de descarga de los veh´ıculos hasta el
almace´n, adema´s, es una distancia de 50 m aproximadamente, por lo que, es factible el
transporte manual.
Aceptabilidad
Correcto.
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Para´metro
Las especificaciones te´cnicas de las sustancias qu´ımicas deben coincidir con las especifi-
caciones originales.
Condicio´n
El producto que se compra es:
Sulfato de aluminio granulado tipo A. Fabricante: Iris Industrial S.A.
En cuanto al tipo y estado de sulfato de aluminio son los correctos segu´n lo definido en
este trabajo.
En el empaque consta que cumple con la con la norma AWWA para consumo humano y
con las especificaciones te´cnicas expuestas en la siguiente tabla:
Tabla 6.4: Especificaciones te´cnicas de Sulfato de Aluminio Pantera producido por Iris Indus-
trial S.A. Actual coagulante utilizado en la PTA de la CTD.
Para´metro Valor
Contenido Aluminia
Al2O3
17 %
Basicidad Al2O3 0,6 %
Contenido de Hierro
Fe2O3
0,05 %
Contenido de Hierro
Fe2O3
0,05 %
Insolubles 0,2 %
Es decir, se estar´ıa cumpliendo con las especificaciones definidas en este trabajo.
Aceptabilidad
Correcto.
Para´metro
Rotulado, envases y forma de las sustancias deben coincidir con las especificaciones ori-
ginales.
Condicio´n
El rotulado contiene la mayor´ıa de especificaciones te´cnicas que define CEPIS, los emba-
ces son bolsas de pla´stico que se consideran adecuadas, el coagulante que se utiliza si es
granular segu´n lo seleccionado.
Aceptabilidad
Correcto.
Para´metro
El lugar de almacenamiento debera´ tener una capacidad para mı´nimo un mes.
Condicio´n
Cantidad de coagulante requerido en la PTA de la CTD
Se calculo´ la cantidad requerida de sulfato de aluminio por hora y por mes, para la dosis
o´ptima mı´nima, ma´xima y promedio, tabla 6.5.
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Tabla 6.5: Cantidad de sulfato de aluminio requerido en la PTA de la CTD.
Dosis Turbiedad Caudal Valor dosis
Cantidad
por hora
Cantidad
por mes
UNT l/s mg/l kg kg
Mı´n. 12.9 15 20 1.076 774.712
Ma´x. 835 15 67 3.603 2594.438
Media 100.8 15 43 2.332 1684.542
Cantidad de bolsas de coagulante requeridas
En la siguiente tabla se muestra el nu´mero de bolsas de 25 Kg o de 50 kg requeridas por
mes para la dosis o´ptima de coagulante promedio.
Tabla 6.6: Cantidad de bolsas de sulfato de aluminio requerido en la PTA de la CTD.
Cantidad de sulfato de aluminio requerido en un mes
Bolsas de 25 Kg Bolsas de 50 Kg
67 34
Volumen y a´rea que ocupa el coagulante por almacenar en un mes
El volumen y a´rea, que ocupara´ el coagulante en almace´n, as´ı como valores calculados
para su obtencio´n, se muestran en la siguiente tabla, tomando en cuenta que se puede
almacenar el coagulante en bolsas de 25 Kg o de 50 Kg.
Tabla 6.7: Volumen y a´rea requeridos de sulfato de aluminio por mes en la PTA de la CTD.
Para´metro Unidad Bolsas de 25 Kg Bolsas de 50 Kg
Dimensio´n − 0.6m x 0.5m x 0.2m 1.2m x 1.0m x 0.2m
Volumen de la unidad
(Bolsa)
m3 0.06 0.12
Nu´mero de unidades
(bolsas) que se pueden
almacenar por pila.
− 10 10
Nu´mero de pilas que se
forman del almacenaje el
coagulante de un mes
− 7 3
El a´rea que ocupa una
pila
m2 0.3 1.2
Volumen del material por
almacenar en un mes
m3 4.043 4.043
A´rea de almacenaje
necesaria para un mes
m2 2.021 4.043
El almace´n es un cuarto con un a´rea mayor a la requerida para almacenamiento de sulfato
de aluminio de un mes. Actualmente existe una tarima de 5 metros de largo para este
fin. El almace´n tiene una capacidad adecuada.
Aceptabilidad
Correcto.
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6.1.2.1.1. Para´metros operacionales de almacenamiento
La cantidad que se debe tener almacenada es, como lo indica CEPIS, la correspondiente a
la necesaria en un mes. Mientras la cantidad mı´nima de almacenamiento se definio´ en base al
tiempo que demora la entrega del pedido, 3 d´ıas, segu´n lo expuesto por el operador.
Entonces, la cantidad de coagulante requerido en la PTA de la CTD se define segu´n la
siguiente tabla:
Tabla 6.8: Coagulante requerido en la PTA de la CTD.
Coagulante requerido en la PTA de la CTD
Requerimiento Bolsas de 25 Kg Bolsas de 50 Kg
Cantidad de bolsas de
coagulante requeridas en un mes
67 34
Cantidad mı´nima que se debe
tener almacenada
20 10
6.1.3. Dosificacio´n de sustancias qu´ımicas
Se evalu´a el sistema actual de dosificacio´n de la PTA, tomando en cuenta los nuevos para´me-
tros determinados en este trabajo.
6.1.3.1. Composicio´n sistema de dosificacio´n
Para´metro o´ptimo
A continuacio´n, se muestran algunas de las consideraciones que CEPIS da para los equipos
de dosificacio´n por solucio´n de gravedad:
El sistema debe asegurar una aplicacio´n de dosis exacta por unidad de tiempo mediante
controles que permiten fijar la cantidad de sustancia.
El principio en que se fundamentan es una carga de agua constante sobre un orificio para
asegurar un caudal constante. El caudal se calibra a la salida mediante una va´lvula.
Incluyen tanques de preparacio´n de solucio´n. Siempre se deben considerar por lo menos dos
tanques.
Una composicio´n t´ıpica de un sistema de dosificacio´n por solucio´n de gravedad se muestra
en la figura 6.2
Figura 6.2: Esquema de un sistema de dosificacio´n por solucio´n de gravedad [5].
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6.1.3.2. Capacidad de los sistemas
Para´metro o´ptimo
El dosificador debe poder entregar el caudal de solucio´n para condiciones de turbiedad
ma´ximas y mı´nimas.
A continuacio´n, se determina los para´metros correspondientes para realizar esta evaluacio´n,
se determina si el actual sistema es apto para dosificar la cantidad requerida segu´n los nuevos
lineamientos definidos en este trabajo.
Ca´lculo de Para´metros
Curva de calibracio´n de la va´lvula dosificadora
Esta curva relaciona la apertura de la va´lvula dosificadora de solucio´n en funcio´n del caudal
que dosifica.
Procedimiento de elaboracio´n de la curva:
Se procede a tomar medidas del volumen entregado de solucio´n, V, para diferentes aperturas
de la va´lvula dosificadora en un cierto tiempo, t. Desde que empieza a salir agua hasta que el
tubo dosificador se empieza a saturar y ya no dosifica de manera adecuada.
El caudal que se dosifica se calcula:
Q =
V
t
Donde:
Q: Caudal que se dosifica
V: Volumen de una muestra
t: Tiempo de toma de una muestra
Se realiza una l´ınea de tendencia de la relacio´n entre la posicio´n de la manija de la va´lvula
y el caudal que pasa. Esta l´ınea es la curva de dosificacio´n. Con esta en la operacio´n se puede
dosificar el caudal deseado.
Determinacio´n de la flexibilidad del equipo
La dosificacio´n se debe realizar segu´n la curva de dosificacio´n, figura 6.1.
El caudal de solucio´n de coagulante que se debe aplicar se calcula con la siguiente ecuacio´n:
q =
Q.D
C
Donde:
q: Caudal de solucio´n que se debe aplicar
D: Dosis o´ptima de sulfato de aluminio
Q: Caudal de agua que se trata
C: Concentracio´n de la solucio´n
Se calcula el caudal de solucio´n que se debe aplicar cuando existe ma´xima y mı´nima tur-
biedad.
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La turbiedad ma´xima y mı´nima utilizada corresponden a los datos extremos con los que
Izquierdo realizo´ la curva de dosificacio´n [8].
Se compara y se determina mediante la curva de calibracio´n de la va´lvula dosificadora si se
puede entregar el caudal de solucio´n para condiciones de turbiedad ma´ximas y mı´nimas.
6.1.3.3. Resultados
Se presenta las condiciones de la PTA de la CTD referentes a los lineamientos que se deben
cumplir y su aceptabilidad:
6.1.3.3.1. Composicio´n sistema de dosificacio´nn
Para´metro
El sistema de dosificacio´n debe contar con las consideraciones que CEPIS da para los
equipos de dosificacio´n por solucio´n de gravedad.
Condicio´n
Actual sistema de dosificacio´n: La dosificacio´n se da por v´ıa hu´meda mediante gra-
vedad. La solucio´n es preparada en dos tanques de 1000 litros [8] con orificio graduable
conectados a tuber´ıas que llevan la solucio´n hacia una canaleta dosificadora, un tubo con
agujeros ubicada a lo largo del resalto hidra´ulico.
Determinacio´n: El sistema de dosificacio´n de la PTA de la CTD no asegura una apli-
cacio´n de dosis exacta, pues, los tanques donde se prepara la solucio´n son los que tienen
el orificio que conduce la solucio´n hacia el vertedero, de esta forma la carga de agua va
disminuyendo con el tiempo y el caudal aplicado de solucio´n disminuye. Por esto, es que
siempre se debe tener tanques para preparacio´n de solucio´n y otro que siempre tenga
carga constante al recibir solucio´n mediante una va´lvula de flotador de los tanques de
preparacio´n, como se muestra en la figura 6.2. Por lo que, se debe implementar el siste-
ma de dosificacio´n mostrado en la figura 6.2 en la PTA de la CTD. Teniendo en cuenta
que es necesario la implementacio´n de un nuevo sistema de dosificacio´n, se realiza las
determinaciones de capacidad para la condicio´n actual del sistema, para que se de´ el
funcionamiento de la PTA de la CTD hasta que se realice la implementacio´n.
Aceptabilidad
Incorrecto.
6.1.3.3.2. Capacidad del sistema
Parametro
El dosificador debe poder entregar el caudal de solucio´n para condiciones de turbiedad
ma´ximas y mı´nimas.
Condicio´n
Ca´lculo de Para´metros
Curva de calibracio´n de la va´lvula dosificadora
Como se explico´ al no existir una carga constante en los tanques de dosificacio´n, el caudal
que se dosifica es variable. La curva var´ıa de acuerdo como se va vaciando el contenido
del tanque. La curva que se elabora se realizo´ con el tanque casi lleno,
En la tabla 6.9 se muestra los datos registrados de relacio´n de la posicio´n de la manija
de la va´lvula y el caudal que pasa. La posicio´n se define segu´n su a´ngulo de giro.
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Tabla 6.9: Relacio´n de la posicio´n de la manija de la va´lvula dosificadora de coagulante y el
caudal dosificado. PTA de la CTD.
Apertura
va´lvula
Tiempo Volumen
Caudal
dosificado
Grados s ml l/min
25 60 150 0.15
30 60 490 0.49
40 30 420 0.84
45 20 675 2.025
45 − − 2.025
En Excel se realizo´ una l´ınea de tendencia de los datos de relacio´n entre la la posicio´n
de la manija de la va´lvula y el caudal que pasa. Esta l´ınea es la curva de dosificacio´n
determinada. La curva se muestra en la siguiente figura:
Figura 6.3: Curva de calibracio´n de la va´lvula dosificadora de solucio´n de coagulante, PTA de
la CTD.
Determinacio´n de la flexibilidad del equipo
En la siguiente tabla se muestra los para´metros de dosificacio´n para turbiedad ma´xima
y mı´nima.
Tabla 6.10: Para´metros de dosificacio´n para turbiedad ma´xima y mı´nima. PTA de la CTD.
Turbiedad
Valor
Turbiedad
Caudal, Q Dosis, D
Concentra-
cio´n,
C
Caudal de
solucio´n de
coagulante,
q
− UNT l/s mg/l mg/l l/min
Mı´n. 12.9 15 20 50 000 0.359
Ma´x. 835 15 67 50 000 1.201
Nota: La turbiedad ma´xima y mı´nima utilizada corresponden a los datos extremos con
los que Izquierdo realizo´ la curva de dosificacio´n [8].
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El dosificador si puede entregar el caudal de solucio´n para condiciones de turbiedad ma´xi-
mas y mı´nimas.
Aceptabilidad
Correcto.
6.2. Evaluacio´n de mezclador
El mezclador debe producir las reacciones de coagulacio´n correspondiente ya sean de ad-
sorcio´n o de barrido.
La eficiencia en la mezcla ra´pida depende de variables qu´ımicas relacionadas con el tipo,
dosis, concentracio´n del coagulante y variables f´ısicas como el tiempo e intensidad de la mezcla
provocada por la energ´ıa disipada en el caso de una coagulacio´n por adsorcio´n.
La evaluacio´n de las variables comprende:
Geometr´ıa de la unidad
Punto de aplicacio´n de las sustancias qu´ımicas
Determinacio´n del tiempo de mezcla
Determinacio´n de la intensidad de la mezcla
Condiciones hidra´ulicas de las obras de interconexio´n
En el anexo A, Planos de la Planta de Tratamiento de Agua de la Central Termoele´ctrica
El Descanso de la Empresa Electro Generadora del Austro S.A., consta las dimensiones de la
unidad de mezcla consideradas para esta evaluacio´n.
6.2.1. Geometr´ıa de la unidad y punto de aplicacio´n de las sustancias
qu´ımicas
CEPIS contempla la correcta proyeccio´n de la unidad y el adecuado colocado espacial de
coagulante.
Para esto, se evalu´a la unidad existente con criterios de disen˜o de vertederos como mezcla-
dores expuestos en “Teor´ıa y pra´ctica de la purificacio´n del agua” de Arboleda [9].
Para´metros o´ptimos
Arboleda [9] expone en relacio´n con la geometr´ıa de la unidad y el punto de aplicacio´n de
sustancias qu´ımicas:
Los coagulantes deben aplicarse en el punto “I” para estimular la dispersio´n segu´n figura
6.4
Los vertederos deben calcularse con ca´ıda, y, entre 2 y 3 veces hc.
El punto “I” se encuentra a una distancia X1 del vertedero:
X1 = 4,3y(
hc
y
)0,9(CEPIS)
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Donde:
Los factores y, ha son las dimensiones que se muestran en la figura 6.4 del funcionamiento
de un vertedero como mezclador.
Figura 6.4: Funcionamiento de vertedero como mezclador [9].
6.2.2. Determinacio´n del tiempo de mezcla
Para´metros o´ptimos
Para CEPIS en una coagulacio´n por adsorcio´n el tiempo de mezcla debe ser menor a un
segundo, mientras que si se produce coagulacio´n por barrido debe estar entre menos de 1 a 7
segundos.
Para la determinacio´n del tiempo de retencio´n, no se utiliza los procedimientos descritos en
el manual de evaluacio´n de CEPIS: ensayo de trazadores o de determinacio´n la relacio´n volu-
men sobre caudal, debido al corto tiempo de mezcla que se tiene con el vertedero, que dificulta
la medicio´n con trazadores y la determinacio´n del volumen se considera no adecuado. En su
lugar se realiza un ca´lculo teo´rico del tiempo de retencio´n con las dimensiones de la unidad
mediante los criterios definidos en Teor´ıa y pra´ctica de la purificacio´n del agua de Arboleda [9]
para vertederos como mezcladores, segu´n ecuaciones de Richter y Scimeni, pues la unidad no
presenta defectos apreciables que alteren resultados teo´ricos.
Entonces para el ca´lculo del tiempo de retencio´n se procede as´ı:
Se calcula la altura conjugada h1:
h1 =
hc
√
2
1,06 +
√
y
b − 32
Donde:
b = 3
√
q2
g
hc =
3
√
q2
g
(CEPIS)
Siendo q el caudal unitario dado por el vertedero:
q =
Q
L
David Quintun˜a Rodr´ıguez 109
Universidad de Cuenca
Donde:
Q: Caudal
L: Largo del vertedero
El factor “y” es la dimensio´n que se muestran en la figura 6.4 del funcionamiento de un
vertedero como mezclador.
Se calcula el nu´mero de Froude:
Nf =
v1√
gh1
Donde:
v1 =
q
h1
Se calcula la altura conjugada h2:
h2 =
h1
2
(−1 +
√
1 + 8N2f )
Donde:
La velocidad v2 esta´ dada por:
v2 =
q
h2
El tiempo de mezcla es:
Tr =
xr
vm
Donde:
xr = 6(h2 − h1)
vm =
v1 + v2
2
6.2.3. Determinacio´n de la intensidad de la mezcla
Para´metros o´ptimos
Para mezcla por coagulacio´n de barrido los gradientes adecuados ser´ıan de 400 a 800 s−1,
y con coagulacio´n por adsorcio´n, gradientes entre 1000 y 3000 s−1 [9], segu´n Arboleda.
Mientras CEPIS define el rango o´ptimo de gradiente de velocidad segu´n el tipo de unidad
y la coagulacio´n para las que son eficientes, estos se muestran en la tabla 6.11.
Se determina el gradiente de velocidad:
El gradiente medio de velocidad, G, puede ser calculado con una ecuacio´n derivada de la
de Camp y Stein [2]:
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Tabla 6.11: Gradientes o´ptimos de mezcla [4].
Unidad de mezcla Valores de G o´ptimos s−1 Coagulacio´n adecuada
Mezclador 800− 1000 Barrido
Salto hidra´ulico ≈ 1000 Barrido y adsorcio´n
Difusores 800− 1000 Barrido y adsorcio´n
Mezcladores de l´ınia 3000− 5000 Barrido y adsorcio´n
G =
√
δ
µ
√
H
Tr
Donde:
G: Gradiente de velocidad
H: Pe´rdida de carga
Tr: Tiempo de retencio´n
µ: Coeficiente de viscosidad absoluta del agua
δ: Peso espec´ıfico del agua
Se determina la pe´rdida de carga:
La ecuacio´n de energ´ıa en un flujo gradualmente variado entre dos secciones apartadas en
un canal abierto es:
v21
2g
+ h1 + z1 =
v22
2g
+ h2 + z2 +H
Donde:
v: Velocidad
g: Gravedad
h: Profundidad de agua
z: Cota del fondo con respecto al nivel de referencia
H: Perdida de carga
La relacio´n
√
δ
µ se determina en base a la temperatura del agua segu´n la tabla 6.12 dada
por CEPIS.
Temperatura (◦C)
√
δ
µ
0 2337
4 2502
10 2737
15 2920
17 2998
20 3115
25 3267
Tabla 6.12: Relacio´n de temperatura con factores de gradiente hidra´ulico [4].
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6.2.4. Condiciones hidra´ulicas en las interconexiones
Se determina las condiciones hidra´ulicas existentes en las estructuras de interconexio´n entre
la mezcla ra´pida y los floculadores.
En la planta la interconexio´n es un canal desde el vertedero hasta el floculador.
Se mide el tiempo real de retencio´n mediante ensayo de trazadores, la pe´rdida de carga y
se determina el gradiente de velocidad segu´n el procedimiento indicado en 6.2.3.
Para´metros o´ptimos
El gradiente de velocidad en interconexio´n entre unidades de mezcla ra´pida y floculacio´n
no debe exceder los 100 s−1. Pueden ser perjudiciales valores superiores.
6.2.5. Resultados
Los resultados de la evaluacio´n de los para´metros de mezcla ra´pida, junto con criterios,
ca´lculos, se muestran en las tablas 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 y 6.17.
6.2.5.1. Geometr´ıa de la unidad
Tabla 6.13: Evaluacio´n de geometr´ıa de la unidad de mezclador. PTA de la CTD.
Datos Ecuaciones Ca´lculos Resultados
Q = 0,015m3/s
L = 0,41m
y = 0,67m
(Anexo A)
q = QL q =
0,015m3
0,41m
q = 0,037m3/s/m
hc =
3
√
q2
g hc =
3
√
(0,037m3/s/m)2
9,81m/s2
hc = 0,051m
2hc ≤ y ≤ 3hc 2(0,051m) ≤ y ≤3(0,051m)
0,10m ≤ y ≤ 0,15m
Se tiene en la planta
y = 0,67m
Interpretacio´n de resultados
No cumple con el criterio de disen˜o para una ca´ıda del vertedero adecuada.
6.2.5.2. Punto de aplicacio´n de sustancias qu´ımicas
Tabla 6.14: Evaluacio´n de punto de aplicacio´n de sustancias qu´ımicas en el mezclador. PTA de
la CTD.
Datos Ecuaciones Ca´lculos Resultados
ha = 0,086m
(Relacio´n
caudal-altura.
Vertedero.
Ecuacio´n
vertedero)
L = 0,41m
(Anexo A)
X1 =
4,3y(hcy )
0,9
X1 =
4,3(0,086m)( 0,051m0,086m )
0,9
X1 = 0,29m Se tiene en
la planta X1 = 0,25m
Interpretacio´n de resultados
No se cumple con la aplicacio´n de coagulante en el punto para estimular la dispersio´n.
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6.2.5.3. Determinacio´n del tiempo de mezcla
Tabla 6.15: Evaluacio´n de tiempo de mezcla del mezclador. PTA de la CTD.
Datos Ecuaciones Ca´lculos Resultados
Punto
inicial: I
Punto final:
B Figura 6.4
b = 3
√
q2
g b =
3
√
(0,037m3/s/m)2
9,81m/s2
b = 0,051m
h1 =
hc
√
2
1,06+
√
y
b− 32
h1 =
(0,051m)
√
2
1,06+
√
0,67m
0,051m− 32
h1 = 0,016m
v1 =
q
h1 v1 =
0,037m3/s/m
0,016m
v1 = 2,24m/s
Nf =
v1√
gh1
Nf =
2,24m/s√
(9,81m/s2)(0,016m)
Nf = 5,59
h2 =
h1
2 (−1 +√
1 + 8N2f )
h2 =
0,016m
2 (−1 +√
1 + 8(5,59)2)
h2 = 0,12m
v2 =
q
h2 v2 =
0,037m3/s/m
0,12m
v2 = 0,30m/s
vxr = 6(h2−h1) xr = 6(0,12m− 0,016m) xr = 0,630m
vm =
v1+v2
2 vm =
2,24m/s+0,30m/s
2
vm = 1,27m/s
Tr =
xr
vm
Tr =
0,630m
1,27m/s Tr = 0,50s
Interpretacio´n de resultados
El tiempo de mezcla es o´ptimo para coagulacio´n tanto de adsorcio´n como de barrido.
6.2.5.4. Determinacio´n de la intensidad de mezcla
Tabla 6.16: Evaluacio´n de intensidad de mezcla de mezclador, PTA de la CTD.
Datos Ecuaciones Ca´lculos Resultados
Punto inicial: I,
Punto final: B,
Figura 6.4
√
δ
µ en funcio´n
de T
(temperatura)
√
δ
µ en funcio´n de
T = 16◦C (temperatura
promedio 2009-2018)
Tabla 6.12
√
δ
µ = 2959
T: 16◦C
(temperatura
promedio
2009-2018).
H =
v21
2g + h1 +
z1−(v
2
2
2g +h2+z2
H =
(2,24m/s2)2
2(9,81m/s2) + 0,016m−
( (0,30m/s
2)2
2(9,81m/s2 + 0,12m
H = 0,146m
Se considera
z1 = z2
G =
√
δ
µ
√
H
Tr
G = 2959
√
0,146m
0,50s
G = 1603s−1
Interpretacio´n de resultados
El gradiente es o´ptimo para la coagulacio´n.
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6.2.5.5. Condiciones hidra´ulicas en las interconexiones
Tabla 6.17: Evaluacio´n de Condiciones hidra´ulicas en las interconexiones. PTA de la CTD.
Datos Criterios Ca´lculos Resultados
Se considera la
interconexio´n desde el
punto B despue´s del
vertedero y el inicio del
floculador. Los
para´metros para
determinar la perdida de
carga en el punto inicial
se calculan teo´ricamente
siendo este el punto final
del resalto, esto por la
dificultad de medicio´n
por la turbulencia.
Q = 0,0106m3/s
z′1 = 1,501m(Anexo A)
z′2 = 1,49m(Anexo A)
h′2 = 0,115m(medido)
L′ = 0,47m(Anexo A)
q = QL q =
0,0104m3/s
0,41m
q = 0,026m3/s/m
b = 3
√
q2
g b =
3
√
(0,026m3/s/m)2
9,81m/ss
b = 0,041m
hc =
3
√
q2
g hc =
3
√
(0,026m3/s/m)2
9,81m/ss
hc = 0,041m
hc =
3
√
q2
g hc =
3
√
(0,026m3/s/m)2
9,81m/ss
hc = 0,041m
h1 =
hc
√
2
1,06+
√
y
b− 32
h1 =
(0,041m)
√
2
1,06+
√
0,67m
0,041m− 32
h1 = 0,012m
v1 =
q
h1 v1 =
0,026m3/s/m
0,012m
v1 = 2,20m/s
Nf =
v1√
gh1
Nf =
2,20m/s√
(9,81m/s2)(0,012m)
Nf = 6,49
h2 =
h1
2 (−1 +√
1 + 8N2f )
h2 =
0,012m
2 (−1 +√
1 + 8(6,49)2)
h2 = 0,102m
v2 =
q
h2 v2 =
0,026m3/s/m
0,102m
v2 = 0,25m/s
v′2 =
Q
(h′2L′)
v′2 =
0,0106m3/s/m
0,115m(0,47m)
v′2 = 0,20m/s
h′1 = h2 v
′
1 = v2
(punto inicial)
h′1 = 0,102m
v′1 = 0,25m/s
H =
v′21
2g + h
′
1 + z
′
1 −
(
v′22
2g + h
′
2 + z
′
2)
H = (0,25m/
2)2
2(9,81m/s2 +0,102m+
0,501m− ( (0,20m/s2)22(9,81m/s2 +
0,115 + 1,49m)
H = −0,001m
Interpretacio´n de resultados
Al ser la pe´rdida calculada negativa y cercana a cero, indica que: se debio´ cometer errores en
la toma de mediciones por precisio´n de instrumentos, representa una perdida no considerable.
Por esto, el gradiente de velocidad tambie´n ser´ıa cercano a cero. Por lo tanto, las condiciones
hidra´ulicas en la interconexio´n entre la mezcla ra´pida y el floculador son adecuadas.
6.2.5.6. Interpretacio´n de resultados
No se cumple con para´metros que permitir´ıan una mayor eficiencia en todo el proceso de
tratamiento posterior hasta el filtrado, espec´ıficamente el punto de aplicacio´n del coagulante y
la geometr´ıa de la unidad.
El tiempo e intensidad de mezcla son adecuados para la coagulacio´n, sin embargo, la mezcla
no es efectiva por no estar el punto de aplicacio´n del coagulante correctamente ubicado. Para
el caso analizado del caudal normal de operacio´n de 15 m/s el punto de aplicacio´n no es el
adecuado.
La interconexio´n entre el vertedero de mezcla ra´pida y el floculador es adecuada.
David Quintun˜a Rodr´ıguez 114
Universidad de Cuenca
6.3. Evaluacio´n del floculador
La funcio´n de esta unidad es la de la formacio´n del flo´culo.
Algunas de las principales variables en el proceso de floculacio´n que influyen en su eficiencia
son: la naturaleza del agua, la intensidad de agitacio´n, el tiempo de floculacio´n.
Para la evaluacio´n se requiere determinar:
Geometr´ıa de la unidad
Caudal de operacio´n
Para´metros o´ptimos de floculacio´n, gradientes de velocidad y tiempos de retencio´n
Tiempo de retencio´n de la unidad de floculacio´n
Intensidad de floculacio´n o gradientes de velocidad de la unidad
Caracter´ısticas hidra´ulicas de la unidad tipo de flujo, espacios muertos y cortocircuitos
Tiempo de formacio´n del flo´culo
Taman˜o de flo´culo producido
6.3.1. Geometr´ıa de la unidad
Se evalu´a la correcta proyeccio´n de la unidad, su construccio´n y su estado de mantenimiento.
Se debe determinar:
Si todas las pantallas se traslapan
La uniformidad del espaciamiento entre pantallas en cada tramo
La uniformidad del ancho de las vueltas y que este sea 1.5 el espaciamiento de las pantallas
La igualdad de la profundidad inicial y final
En el anexo A, Planos del sistema de tratamiento de agua para la Central Termoele´ctrica El
Descanso de la Empresa Electro Generadora del Austro S.A., consta las dimensiones utilizadas
para esta evaluacio´n.
6.3.2. Caudal de operacio´n
Se requiere conocer el caudal para los ca´lculos que se realizan, cuando existe una sola unidad
el caudal es el mismo de entrada a la planta, pero si varias unidades funcionan en paralelo se
debe determinar el caudal de cada una mediante una prueba de distribucio´n de caudales.
6.3.3. Para´metros o´ptimos del proceso
No se realizo´ la determinacio´n de los para´metros o´ptimos del proceso, pues el plan de
trabajo para esta evaluacio´n no hace referencia a esta actividad, el plan comprende “evaluar
hidra´ulicamente el funcionamiento actual de la planta de tratamiento de agua industrial de El
Descanso. Para detallar el proceso de tratamiento de agua en la planta y evaluar cada una de
las unidades de acuerdo con los requerimientos para los cuales fueron construidos. Se dara´n
recomendaciones para mejorar el funcionamiento de ser identificadas posibles mejoras”. Una
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determinacio´n de los para´metros o´ptimos del proceso de floculacio´n implica, en caso de requerir
mejoras, la intervencio´n en la estructura de la unidad; en el presente trabajo se realizan las
evaluaciones con el propo´sito principal de definir los procesos de operacio´n y mantenimiento
o´ptimos de la planta, pues su u´nico objetivo general es “Elaborar un manual de operacio´n y
mantenimiento para la planta de tratamiento de agua industrial de la central termoele´ctrica
El Descanso”.
6.3.4. Tiempo de retencio´n real y caracter´ısticas hidra´ulicas de la
unidad
Esta evaluacio´n consta en el Cap´ıtulo 5. Evaluacio´n de la PTA de la CTD: Ana´lisis de flujo
y factores que determinan los periodos de retencio´n, de este trabajo.
6.3.5. Intensidad de floculacio´n
Las intensidades de mezcla o gradientes de velocidad de las ca´maras floculador fueron
determinadas en el trabajo de titulacio´n “Determinacio´n de la dosis optima del coagulante
sulfato de aluminio aplicado en la planta de tratamiento de agua de la central termoele´ctrica
“El Descanso”” [8] el procedimiento utilizado para su obtencio´n se encuentra en dicho trabajo.
Ca´lculo de para´metros
6.3.6. Tiempo de formacio´n inicial del flo´culo
Se determina el tiempo que tarda en iniciar la formarcio´n del flo´culo.
Procedimiento
Desde el inicio del floculador se toman muestras en cada tramo.
Cada muestra se va observando a contra luz hasta observar una con indicios de formacio´n
del floculo.
Se determina el volumen, V, de la parte del floculador comprendida entre el inicio y el
punto que se detecto los primeros floculos.
Se determina el tiempo de formacio´n del flo´culo, Tp:
Tp =
V
Q
Donde:
Tp: Tiempo de formacio´n del flo´culo
V : Volumen de la parte del floculador comprendida entre el incio y el punto que se
detecto los primeros floculos
Q: Caudal en el floculador
6.3.7. Taman˜o del flo´culo producido
Para´metro o´ptimo
El taman˜o del flo´culo debe permitir su depositacio´n.
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En la siguiente figura se da una comparacio´n visual de la Water Research Association que
permite estimar el taman˜o del flo´culo.
Figura 6.5: Comparador para estimar el taman˜o del flo´culo producido segu´n la Water Research
Association [4].
En la tabla 6.18 se muestra el ı´ndice de floculacio´n de Willcomb que permite determinar la
calidad del flo´culo producido.
Nu´mero del ı´ndice Descripcio´n
0
Flo´culo coloidal. Ningu´n signo de
aglutinacio´n.
2
Visible. Flo´culo muy pequen˜o, casi
imperceptible para un observador no
entrenado.
4
Disperso. Flo´cuo bien formado pero no
uniformemente distribuido. (sedimenta
muy lentamente o no sedimenta)
6
Claro. Flo´culo de taman˜o
relativamente grande pero que
precipita con lentitud.
8
Bueno. Flo´culo que se deposita fa´cil
pero no completamente.
10
Excelente. Flo´culo que se deposita
totalmente, dejando el agua cristalina.
Tabla 6.18: I´ndice de floculacio´n de Willcomb [4].
Procedimiento
Se toma varias muestras al final del proceso de floculacio´n con el fin de comparar resultados.
Se ve cada muestra a contra luz para determinar el taman˜o del flo´culo producido haciendo
una comparacio´n visual con la figura de la Water Research Association, figura 6.5, y su calidad
mediente la asignacio´n del ı´ndice de Willcomb, tabla 6.18.
6.3.8. Resultados
Los resultados de la evaluacio´n de los para´metros del floculador, junto con criterios, ca´lculos,
se muestran a continuacion.
6.3.8.1. Geometr´ıa de la unidad
Los resultados de la evaluacio´n de los para´metros de geometr´ıa de la unidad, junto con su
situacio´n actual se exponen a continuacio´n:
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Todas las pantallas se traslapan.
A continuacio´n, se detalla la situacio´n del espaciamiento entre pantallas de las 3 ca´maras
del floculador.
En la ca´mara 1 el espaciamiento entre pantallas general es 0.45 m, el espaciamiento var´ıa
en pantallas del inicio y final de la unidad, en el caso menos uniforme el espaciamiento
es 24 % mayor al general.
En la ca´mara 2 el espaciamiento entre pantallas general es 0.55 m, el espaciamiento var´ıa
en pantallas al inicio y final de la unidad, en el caso menos uniforme el espaciamiento es
el 87 % del general.
En la ca´mara 3 el espaciamiento entre pantallas general es 0.53 m y 0.63 m de forma
alternada, el espaciamiento var´ıa en pantallas al inicio y final de la unidad, el caso menos
uniforme se da al final de la ca´mara, el espaciamiento entre la pantalla y el borde de
cemento es 0.72 m.
Las pantallas tienen en general un espaciamiento uniforme.
El ancho de las vueltas del floculador se detalla a continuacio´n.
En la ca´mara 1 el ancho de las vueltas general es de 0.6 m, con casos de variacio´n de
hasta 0.04 m, no es 1.5 veces el espaciamiento entre pantallas es decir 0.68 m.
En la ca´mara 2 el ancho de las vueltas es de 0.64 m y 0.66 m de manera alternada, las
variaciones son menores. El ancho de las vueltas no es 1.5 veces el espaciamiento general,
es decir, 0.83 m.
En la ca´mara 3 el ancho de las vueltas es de 1 metro las variaciones son menores. El
ancho de las vueltas no es 1.5 veces el espaciamiento general es decir 0.80 m y 0.95 m
alternadamente.
El ancho de las vueltas en general es uniforme, pero no es 1.5 veces el espaciamiento
general, lo que podr´ıa generar una velocidad no adecuada en estas partes.
Se considera que existe igualdad de la profundidad inicial y final.
Las pantallas son de asbesto cemento y miden todas 0.18 m de altura.
Las dimensiones del floculador se encuentran el anexo A, Planos del Sistema de tra-
tamiento de agua para la Central Termoele´ctrica El Descanso de la Empresa Electro
Generadora del Austro S.A.
En s´ıntesis, las unidades tienen en general una buena geometr´ıa conforme a los para´me-
tros evaluados, esta´n en un estado, respecto al mantenimiento, adecuado.
6.3.8.2. Caudal de operacio´n
El caudal de operacio´n es el mismo que ingresa a la planta, pues solo existe una unidad.
6.3.8.3. Tiempo de retencio´n real y caracter´ısticas hidra´ulicas de la unidad
Los resultados estan en el cap´ıtulo 5.
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6.3.8.4. Intensidad de floculacio´n
En la tabla 6.19 se presenta la intensidad de floculacio´n o gradiente de velocidad del flocu-
lador obtenido por Abdo´n Izquierdo.
Ca´mara del floculador
Gradiente de velocidad
(s−1)
1 67
2 47
3 42
Tabla 6.19: Gradientes de velocidad en las ca´maras del floculador de la PTA de la CTD [8].
Ca´lculo de para´metros
6.3.8.5. Tiempo de formacio´n inicial del flo´culo
Se determino´ que en el tercer tramo de la primera ca´mara ya existe indicios de formacio´n
de floculos.
En la figura 6.6 se muestra una fotograf´ıa de la muestra que se considero´ que ten´ıa los
primeros flo´culos formados.
Figura 6.6: Muestra del inicio de formacio´n de flo´culos en la PTA de la CTD.
En la siguiente tabla consta el tiempo de formacio´n del flo´culo, Tp, el volumen de la parte
del floculador comprendida entre el incio y el punto que se detecto los primeros floculos, V, y
el caudal en el floculador cuando se realizo´ el ensayo, Q.
Para´metro Unidad Valor
V m3 0.608
Q m3/s 0.0118
Tp s 51.5
Tabla 6.20: Tiempo de formacio´n inicial del flo´culo, PTA de la CTD.
Los resultados corresponden a las condiciones del momento del ensayo, no representan una
condicio´n general.
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6.3.8.6. Taman˜o del flo´culo producido
En la siguiente figura constan fotograf´ıas de muestras de agua tomadas a la salida del
floculador, se aprecia los flo´culos producidos.
Figura 6.7: Fotograf´ıas de muestras de agua al final del proceso de floculacio´n en la PTA de la
CTD.
Se determino´ que el taman˜o del flo´culo es de 0.75 mm a 1 mm.
Se determino´ que el ı´ndice de floculacio´n de Willcomb para el flo´culo es de 4. Disperso.
Flo´cuo bien formado pero no uniformemente distribuido. (sedimenta muy lentamente o no
sedimenta).
Los resultados corresponden a las condiciones del momento del ensayo, no representan una
condicio´n general.
6.3.8.7. Interpretacio´n de resultados
La unidad tiene una geometr´ıa adecuada, con excepcio´n del incorrecto espaciamiento del
ancho de vueltas que podr´ıa generar una velocidad que afecte el proceso de formacio´n de
flo´culos. La unidad se encuentra en buen estado de mantenimiento.
En la salida del floculador se produce turbulencia, debido a la configuracio´n de la estructura,
lo que afecta a los flo´culos, pues se aumenta el gradiente de velocidad, cuando este siempre se
debe variar en forma decreciente hasta la sedimentacio´n [5]
El taman˜o del flo´culo producido no es el adecuado, pu´es al comparar con los 7 taman˜os de
referencia de la Water Research Association es apenas similar al tercero de menor taman˜o.
6.4. Evaluacio´n del sedimentador
El proceso de sedimentacio´n es el primero de remocio´n de impurezas en una planta conven-
cional o en una de tecnolog´ıa apropiada, el ma´s importante en un sistema de filtracio´n ra´pida,
pues es el de mayor eficiencia en separar so´lidos del agua.
Los factores que intervienen en la eficiencia del proceso de sedimentacio´n son:
Las caracter´ısticas del agua.
Las caracter´ısticas del pretratamiento: coagulacio´n y floculacio´n.
Configuracio´n de la unidad: entrada, sedimentacio´n, depo´sito de lodos y salida.
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Las caracter´ısticas de obras de interconexio´n.
Operacio´n y mantenimiento.
La evaluacio´n de los factores comprende:
Eficiencia en funcio´n de la calidad del agua y la carga superficial.
Geometr´ıa de la unidad.
Comportamiento del canal de distribucio´n.
Tiempo de retencio´n.
Caracter´ısticas hidra´ulicas.
Velocidad o´ptima de sedimentacio´n.
Carga superficial real.
Caracter´ısticas de las zonas de entrada y salida.
6.4.1. Eficiencia
Los para´metros ma´s importantes para determinar la eficiencia de un sedimentador son:
Calidad del agua sedimentada
Calidad del agua cruda
Carga superficial
6.4.1.1. Eficiencia en funcio´n del agua sedimentada
Para´metro o´ptimo
El agua tratada por la PTA de la CTD debe tener una turbiedad ma´xima de 10 UNT como
se definio´ en el cap´ıtulo 1. A pesar de que, si se cumple con este criterio, como indicaron los
resultados de la inspeccio´n inicial, siempre se debe perfeccionar los disen˜os y optimizar opera-
cio´n y mantenimiento para que la sedimentacio´n sea ma´s eficiente, tratar de que la turbiedad
sea la menor posible para aumentar la seguridad de la central en relacio´n a los problemas a
causa del agua.
Procedimiento
Se debe determinar la calidad del agua sedimentada en base a la turbiedad. Definir la
frecuencia con la que el sedimentador produce agua de varios rangos de calidad.
Como en la planta no se realizaban ensayos de caracterizacio´n del agua en los procesos de
tratamiento, solo existen registros de calidad de agua en el almacenamiento al final del proceso,
se realiza la determinacio´n de eficiencia sobre algunas muestras de agua sedimentada tomadas
en esta evaluacio´n.
La clasificacio´n de la eficiencia de un sedimentador para CEPIS en funcio´n de la calidad
del agua que produce en plantas de filtracio´n ra´pida para consumo humano esta´ dada en la
Tabla 6.21.
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Eficiencia Turbiedad del agua sedimentada (UNT)
Excelente < 5
Muy buena 5− 10
Buena 10− 15
Regular > 15
Tabla 6.21: Clasificacio´n de la eficiencia de un sedimentador en funcio´n de la calidad del agua
producida [4].
6.4.1.2. Eficiencia en funcio´n del agua cruda
Procedimiento
Se determina la eficiencia de la unidad de sedimentacio´n en funcio´n de la calidad del agua
cruda mediante la relacio´n de la turbiedad del agua sedimentada en funcio´n de la turbiedad
del agua cruda.
Tambie´n se realiza un ajuste lineal de estos datos y se define su ecuacio´n. Mientras menor
es la pendiente de la l´ınea de ajuste, menor es la eficiencia del sedimentador.
Y = a+ bX
Donde:
Y : Turbiedad del agua cruda
X: Turbiedad del agua sedimentada
a, b: Constantes
6.4.2. Geometr´ıa de la unidad, comportamiento del canal de distri-
bucio´n, velocidad o´ptima de sedimentacio´n, carga superficial
real, caracter´ısticas de las zonas de entrada y salida
Se evalu´a la geometr´ıa, comportamiento del canal de distribucio´n y caracter´ısticas de las
zonas de entrada y salida para determinar si el sedimentador reu´ne las condiciones para operar
correctamente y se determina la carga superficial real, con el siguiente proceso que evalu´a las
3 zonas del sedimentador, de entrada, de sedimentacio´n y de salida, por separado.
6.4.2.1. Zona de entrada
Para´metro o´ptimo
Las condiciones con las que debe cumplir son:
La estructura de entrada debe contar con:
− Compuerta para aislar la unidad
− Canal longitudinal de distribucio´n uniforme de agua floculada a lo largo del sedi-
mentador.
En la entrada se debe tener los siguientes gradientes de velocidad para evitar depo´sitos
y posibles rupturas de los flo´culos:
− En la compuerta no debe ser mayor a 20s−1.
− En el conducto de paso no debe ser menor de 10s−1 y no mayor a 20s−1.
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− En los orificios de distribucio´n no mayor a 10s−1.
Procedimiento
Para comprobar los gradientes de velocidad se utiliza la siguiente ecuacio´n
G =
√
δ
µ
∗
√
1
2g
∗
√
f
4Rh
∗ v1,5
Donde:
G: Gradiente de velocidad
δ: Peso espec´ıfico del agua
µ: Coeficiente de viscosidad absoluta del agua
f : coeficiente de Darcy Weisbach
Rh: Radio hidra´ulico
v: Velocidad
A f se le asigna el valor de 0.023 que corresponde al promedio del rango de variacio´n de
este para´metro segu´n CEPIS, 0.015 a 0.03; la rugosidad, seccio´n de la conduccio´n, caudal
son factores que intervienen para la determinacio´n de este coeficiente.
La distribucio´n en la salida del caudal por los orificios debe ser uniforme. La siguiente
relacio´n corresponde a una distribucio´n pareja.
n
Al
Ac
< 0,46
Donde:
n: Nu´mero de orificios
Al: A´rea de un orificio
Ac: Seccio´n del canal de distribucio´n
Los elementos de un sedimentador esta´n indicados en la figura 1.6
6.4.2.2. Zona de sedimentacio´n
Para´metro o´ptimo
Las condiciones con las que debe cumplir son:
Los mo´dulos de sedimentacio´n pueden ser:
− Pantallas planas paralelas, los materiales pueden ser:
· Asbesto cemento
· Fibra de vidrio
· Pla´stico
· Lonas de vinilo reforzado
− Prefabricados de:
· Pla´stico
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· Fibra de vidrio
La altura de agua sobre los mo´dulos debe estar entre 0, 65 m y 1 m.
Ca´lculo de para´metros
Tasa de sedimentacio´n
Se calcula la separacio´n normal entre placas, d.
d = 0,866d′ − e
Donde:
d: Separacio´n normal entre placas
d′: separacio´n entre placas en el plano horizontal
e: espesor de pantallas
Se calcula la longitud u´til entre placas, lu.
lu = l − d′ cos θ
Donde:
lu: longitud u´til dentro de las placas
l: longitud de la placa
d′: separacio´n entre placas en el plano horizontal
Se calcula la longitud relativa del mo´dulo, L.
L = lu/d
Donde:
L: Longitud relativa del mo´dulo
lu: Longitud u´til dentro de las placas
d: Separacio´n normal entre placas
Se calcula el factor de forma del mo´dulo, f .
f = 0,866(0,866 + 0,5L)
Donde:
f : factor de forma del mo´dulo
L: Longitud relativa del mo´dulo
Se calcula la velocidad real de sedimentacio´n entre las placas, Vs
Vs =
Q
Asf
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Donde:
Vs: Velocidad real de sedimentacio´n entre placas
Q: Caudal
As: A´rea del sedimentador cubierta con las pantallas
f : Factor de forma del mo´dulo
La carga superficial es un valor equivalente de la velocidad de sedimentacio´n, es el mismo
para´metro expresado con una unidad diferente, m3/m2/d.
6.4.2.3. Zona de salida
Para´metro o´ptimo
Las condiciones con las que debe cumplir son:
Debe abarcar toda el a´rea de la unidad, con canaletas o tubos perforados repartidos de
manera uniforme en toda la superficie. En caso de unidades pequen˜as tambie´n pueden
ser vertederos perimetrales.
El sistema debe estar instalado de 0,65 m a 1 m sobre el mo´dulo de placas.
Las tuber´ıas perforadas deben tener una carga de agua de alrededor de 0,10 m.
El nu´mero de canaletas o tubos debe ser el adecuado de acuerdo con una tasa de reco-
leccio´n en alrededor de 1.3 l/s.m hasta una ma´xima de 3 l/s.m. El l´ımite ma´s bajo es
adecuado para flo´culos de color (de´biles y livianos) y para flo´culos de turbiedad (grandes
y pesados) las tasas aceptables son las cercanas al l´ımite superior.
La tasa de recoleccio´n se calcula mediante:
qa =
Q
L
Donde:
qa: Tasa de recoleccio´n
Q: Caudal
L: Largo total de los tubos de recoleccio´n
6.4.3. Resultados
Los resultados de la evaluacio´n del sedimentador, junto con criterios, ca´lculos utilizados se
muestran a continuacio´n.
6.4.3.1. Eficiencia
6.4.3.1.1. Eficiencia en funcio´n de la calidad del agua sedimentada
En la tabla 6.22 consta la eficiencia del sedimentador segu´n la turbiedad de muestras to-
madas del agua sedimentada. Anexo 2: Reportes de laboratorio.
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Fecha
Turbiedad de muestra de
agua sedimentada
Eficiencia
UNT
14/02/2019 10.8 Buena
28/02/2019 8.36 Muy Buena
18/03/2019 5.97 Muy Buena
05/07/2019 3.55 Excelente
Tabla 6.22: Eficiencia del sedimentador segu´n calidad de agua sedimentada de la PTA de la
CTD.
6.4.3.1.2. Eficiencia en funcio´n de la calidad del agua cruda
En la tabla 6.23 consta la turbiedad de muestras de agua cruda y sedimentada. Anexo 2:
Reportes de laboratorio.
Fecha
Turbiedad de muestra de
agua cruda
Turbiedad de
muestra de agua
sedimentada
UNT UNT
14/02/2019 40.8 10.8
28/02/2019 46.5 8.36
18/03/2019 3.75 5.97
05/07/2019 17.2 3.55
Tabla 6.23: Turbiedad de agua cruda y sedimentada de la PTA de la CTD.
En la tabla 6.23 se puede notar como cuando se tomo´ la muestra de agua cruda de 3.75
UNT se tuvo una turbiedad mayor en la muestra de agua sedimentada, 5.97 UNT, lo que
implicar´ıa un problema de la PTA al tratar agua cruda con turbiedad baja, originado talvez
en la coagulacio´n, pues podr´ıa no estarse dando adsorcio´n por tener un agua demasiado clara,
para tratarla se necesitar´ıa de una coagulacio´n por barrido para la formacio´n del flo´culo y la
planta no esta´ disen˜ada para este tipo de coagulacio´n. por lo que se estar´ıan formando flo´culos
livianos y pequen˜os con los que es dif´ıcil la sedimentacio´n. En ocasiones as´ı se debe dar paso
directo a los filtros, proceso que no se puede realizar por la carencia de infraestructura en la
PTA que lo permita.
El ajuste lineal de la relacio´n entre la turbiedad del agua cruda y agua sedimentada se
muestra en la figura 6.8. En esta figura adema´s se muestra el ajuste lineal de la misma realacio´n
pero en la simulacio´n realizada por Izquierdo [8] en laboratorio aplicando la dosis o´ptima de
coagulante.
La ecuacio´n que define la tendencia entre la relacio´n de turbiedades es:
Y = 0,11X + 4,10
Donde:
Y : Turbiedad del agua sedimentada
X: Turbiedad del agua cruda
David Quintun˜a Rodr´ıguez 126
Universidad de Cuenca
Figura 6.8: Eficiencia sedimentador en funcio´n del agua cruda, PTA de la CTD.
Como se puede apreciar la diferencia en turbiedad es considerable entre el agua sedimentada
resultante en la PTA actualmente y el agua sedimentada a nivel de laboratorio con la dosis
o´ptima de coagulante.
6.4.3.2. Geometr´ıa de la unidad, comportamiento del canal de distribucio´n, carga
superficial real, caracter´ısticas de las zonas de entrada y salida
Se presenta las condiciones de la PTA de la CTD referentes a los lineamientos que se deben
cumplir y su aceptabilidad:
6.4.3.2.1. Zona de entrada
En la siguiente tabla se muestra la aceptabilidad de las condiciones de composicio´n de la
zona de entrada.
Tabla 6.24: Aceptabilidad de condiciones en la zona de entrada.
Condicio´n Estado Aceptabilidad
Compuerta para
aislar la unidad
No tiene Incorrecto
Canal longitudinal
de distribucio´n
uniforme de agua
floculada a lo largo
del sedimentador
Existe un canal de paso
longitudinal de
distribucio´n sumergido
Correcto
Gradientes de velocidad en la zona de entrada
La zona de entrada carece de compuerta de ingreso, consta de un canal de paso rectangular
de 0,42m por 0,38m que distribuye el agua a cuatro tubos de 4 pulgadas de dia´metro que
desembocan en el fondo de la zona de sedimentacio´n.
Se calculo´ el gradiente para cada una de estas partes de la zona de entrada.
El resultado de evaluacio´n de este para´metro junto con criterios, ca´lculos se muestra en
la tabla 6.25
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Tabla 6.25: Gradiente. Zona de sedimentacio´n.
Elemen-
to
Dato Ecuacio´n Ca´lculo Resultado
Interpreta-
cio´n de
resultado
Conducto
de paso
Q=15l/s
Dimensiones
seccio´n
L1 = 0,42m
L2 = 0,28m
(Anexo A)
√
δ
µ en funcio´n
de T
(temperatura)
√
δ
µ en funcio´n
de T = 16◦C
(temperatura
promedio
2009-2018) con
la tabla 6.12
√
δ
µ = 2959 El gradiente
no esta en el
rango
aceptable, al
ser menor al
recomenda-
do se puede
producir
depositos
indebidos en
el conducto
Rh = AP =
(L1)(L2)
2(L1+L2)
Rh =
(0,42m)(0,38m)
2(0,42m+0,38m)
Rh = 0,010
v = QA =
Q
(L1)(L2)
v =
15l/s
(0,42m)(0,38m)
v =
0,094m/s
G =
√
δ
µ ∗
√
1
2g ∗√
f
4Rh ∗ v1,5
G = 2959 ∗√
1
2(9,81m/s2 ∗√
0,023
4(0,010) ∗
(0,094m/s)1,5
G = 4,62
Orificios
Q=15l/s
Dimensiones
seccio´n D =
0,4pulgadas
n=4 (Anexo
A)
√
δ
µ en funcio´n
de T
(temperatura)
√
δ
µ en funcio´n
de T = 16◦C
(temperatura
promedio
2009-2018) con
la tabla 6.12
√
δ
µ = 2959 El gradiente
esta por
encima del
rango reco-
mendado. Lo
que ocasiona
rompimiento
de los
flo´culos
Rh = AP =
n∗pi∗(D/2)2
n∗pi∗D
Rh =
4∗pi∗(4pulgadas/2)2
4∗pi∗4pulgadas
Rh = 0,025
v = QA =
Q
n∗pi∗(D/2)2
v =
15l/s
4∗pi∗(4pulgadas/2)2
v =
0,463m/s
G =
√
δ
µ ∗
√
1
2g ∗√
f
4Rh ∗ v1,5
G = 2959 ∗√
1
2(9,81m/s2 ∗√
0,023
4(0,025) ∗
(0,463m/s)1,5
G = 99,98
La condicio´n de distribucio´n en la salida del caudal por los orificios se presenta en la
tabla 6.26 junto con criterios, ca´lculos.
Tabla 6.26: Aceptabilidad de condiciones en la zona de sedimentacio´n.
Dato Ecuacio´n Ca´lculo Resultado
Interpretacio´n de
resultado
Dimensio´n seccio´n canal
L1=0.42m L2=0.38m
Dimensio´n seccio´n orificios
D=4 pulgadas n = 4
Al =
pi ∗ (D/2)2
Al =
pi ∗ (4pulgadas/2)2
Al =
0,032m2 La distribucio´n en la
salida del caudal por los
orificios es uniforme.
Ac = L1 ∗L2 Al = 0,42m ∗ 0,38m Ac =
0,160m2
n∗ AlAc < 0,46 4 ∗ 0,032m
2
0,160m2 < 0,46 0,23 < 0,46
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6.4.3.2.2. Zona de sedimentacio´n
En la siguiente tabla se muestra la aceptabilidad de las condiciones de la zona de sedi-
mentacio´n referentes a su composicio´n.
Tabla 6.27: Aceptabilidad de condiciones en la zona de sedimentacio´n.
Condicio´n Estado Aceptabilidad
Caracter´ısticas
Pantallas
Planas, paralelas, de
asbesto cemento
Correcto
Altura de agua
sobre los mo´dulos
0.79 m Correcto
Ca´lculo de para´metros
Tasa de sedimentacio´n
En la siguiente tabla se muestra los ca´lculos para hallar la tasa de sedimentacio´n de la
unidad, Vs y su equivalente carga superficial, q.
Tabla 6.28: Tasa de sedimentacio´n.
Dato Criterio Ca´lculo Resultado
e = 0,01m
d′ = 0,08m d = 0,866d
′ − e d = 0,866(0,08m)−
0,01m
d = 0,059m
l = 1,03m
θ = 60◦ lu = l − d
′ cos θ lu = 1,03m−
0,08m(cos 60◦) lu = 0,99m
L = lu/d L = 0,99m/0,059m L = 16,70m
f =
0,866(0,866 + 0,5L)
f = 0,866(0,866 +
0,5(16,70m))
f = 7,98
As =
10,96m2
Q = 15l/s
Vs =
Q
Asf
Vs =
15l/s
10,96m2
Vs = 0,0171cm/s
q = 14,82m3/m2/d
Tiempo de retencio´n y caracter´ısticas hidra´ulicas
Esta evaluacio´n consta en el cap´ıtulo 5 de este trabajo.
Velocidad o´ptima de sedimentacio´n
No se realizo´ la determinacio´n de para´metros o´ptimos del proceso, por la finalidad del
trabajo, optimizar sistemas existentes, este para´metro implica intervencio´n en la infraes-
tructura de no estarse produciendo el o´ptimo.
6.4.3.2.3. Zona de salida
En la siguiente tabla se muestra la aceptabilidad de condiciones de la zona de salida del
sedimentador referentes a su composicio´n.
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Tabla 6.29: Aceptabilidad de condiciones en la zona de sedimentacio´n.
Condicio´n Estado Aceptabilidad
A´rea de salida
tubos perforados
repartidos uniformemente
Correcto
Altura de los tubos
recolectores sobre
placas
0.60 m Incorrecto
Carga de agua
sobre las tuber´ıas
perforadas
0.19 m Incorrecto
Ca´lculo de tasa de recoleccio´n
El resultado de la evaluacio´n de este para´metro, junto con criterios, ca´lculos, se muestran
en la tabla 6.30
Tabla 6.30: Tasa de recoleccio´n. Salida del sedimentador.
Dato Criterio Ca´lculo Resultado
Interpreta-
cio´n de
resultado
Q = 15l/s
L = 6,39m
(Anexo A)
qa =
Q
L
qa =
15l/s
6,39
qa =
2,35l/s.m
La tasa de
recoleccio´n
esta´ dentro
del rango
aceptable
para flo´culos
de turbiedad
6.4.3.3. Interpretacio´n de resultados
El sedimentador en general tiene una composicio´n adecuada. No contiene una compuerta
para aislamiento. La ubicacio´n de los tubos recolectores de agua sedimentada no es la adecuada,
esta´n a un nivel inferior del recomendado, lo que disminuye la eficiencia del sedimentador, pues
pasaran ma´s part´ıculas que si estuviera a un nivel mayor.
La carga de agua sobre estos tubos tambie´n es inadecuada.
No se cuenta con un sistema que permita pasar el agua cruda directamente a los filtros,
procedimiento requerido cuando se tiene agua clara como lo indica CEPIS.
Se puede generar depo´sitos en el canal de entrada de agua hacia la ca´mara de sedimentacio´n
debido al bajo gradiente que presenta. Contrariamente el gradiente es alto en los orificios de
salida de este canal hacia la ca´mara de sedimentacio´n, lo que en cambio podr´ıa producir
rompimiento de los flo´culos.
El sedimentador con la nueva aplicacio´n de dosis de coagulante o´ptima se espera tenga una
eficiencia mayor.
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6.5. Evaluacio´n de los filtros
La filtracio´n remueve part´ıculas suspendidas y coloidales, al ser el proceso final de clarifi-
cacio´n en una PTA de filtracio´n ra´pida, la calidad del agua que produce es coincidente con los
esta´ndares requeridos, respecto a este tipo de tratamiento, para el uso.
La eficiencia de la filtracio´n esta´ relacionada con las caracter´ısticas de la suspensio´n de las
part´ıculas del agua, del medio filtrante, de la hidra´ulica de la filtracio´n y la calidad del efluente.
La evaluacio´n de los factores comprende:
Caracter´ısticas de la unidad
Eficiencia del proceso
Caracter´ısticas del proceso de filtracio´n
Caracter´ısticas del medio filtrante
Caracter´ısticas del proceso de lavado
6.5.1. Caracter´ısticas de la unidad
El ana´lisis consiste en determinar si la unidad de tratamiento de filtracio´n tiene un correcto
disen˜o.
CEPIS solo especifica la evaluacio´n de filtros de tasa declinante y lavado mutuo en el Manual
III que se ha utilizado para esta evaluacio´n. Por lo que esta seccio´n se refiere a los lineamientos
dados para filtros a presio´n en el manual I “Teor´ıa” de CEPIS y otra bibliograf´ıa relacionada.
Se utiliza algunos para´metros de evaluacio´n del Manual III que son aplicables a filtros a pre-
sio´n. Se ha elegido algunos criterios encontrados.
Caracter´ısticas de un filtro a presio´n
La filtracio´n ra´pida a presio´n se realiza en tanques de acero.
Puede ser de flujo ascendente, descendente o ascendente descendente.
Puede estar constituido por lecho filtrante de una o ma´s capas.
La filtracio´n a presio´n poco difiere de la realizada a gravedad si se tiene similares carac-
ter´ısticas del sistema. La tasa de filtracio´n en filtros a presio´n es mayor pero no necesariamente
influye en la calidad del agua filtrada [3].
Requisitos para el lavado
Se debe producir la velocidad ascensional necesaria para expandir el medio filtrante entre
25 % y 30 %.
Las bater´ıas deben estar interconectadas.
Debe existir una forma de compensar las pe´rdidas durante la operacio´n de lavado.
Se debe poder modificar las condiciones de presio´n, velocidad, flujo para conseguir la ex-
pansio´n deseada del material filtrante.
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Geometr´ıa de la unidad
Caja de filtro
La configuracio´n general de un sistema de filtracio´n a presio´n vertical de flujo ascendente
− descendente es la que se muestra en la figura 6.9
Figura 6.9: Filtro Ascendente Descendente bajo presio´n vertical.
Se observa como un filtro de presio´n simple esta´ conformado por el material filtrante de
arena, por una capa de soporte de grava, por un sistema de tuber´ıas, equipos de control entre
otros elementos que permiten el filtrado y el lavado.
6.5.2. Eficiencia del proceso
Se determina la calidad del agua producida por los filtros.
Para´metros o´ptimos
La turbiedad del agua debe ser la mejor posible como ya se definio´ anteriormente, los filtros
ra´pidos pueden llegar a producir un agua con menos de 1 UNT en plantas convencionales.
El agua tratada por la PTA de la CTD debe tener una turbiedad ma´xima de 10 UNT como
se definio´ en el cap´ıtulo 1.
Procedimiento
Se debe determinar la calidad del agua filtrada en base a la turbiedad, definir la frecuencia
de la eficiencia de los filtros.
Como en la planta no se realizaban ensayos de caracterizacio´n del agua en los procesos de
tratamiento, solo existen registros de calidad de agua en el almacenamiento al final del proceso,
se realiza la determinacio´n de eficiencia sobre algunas muestras de agua filtrada tomadas en
esta evaluacio´n.
6.5.3. Caracter´ısticas del proceso de filtracio´n
Los para´metros principales que se evalu´an en el proceso de filtracio´n son la velocidad de
filtracio´n, la calidad del filtrado inicial y la duracio´n de las carreras de filtracio´n.
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6.5.3.1. Determinacio´n de la velocidad y caudal de filtracio´n
Para´metros o´ptimos
Segu´n autores de GEAMA, Grupo de Ingenier´ıa del Agua y Medio Ambiente en Espan˜a, el
rango de velocidad de filtracio´n, Vf, de disen˜o recomendada para filtros ra´pidos es [11]:
40m/h < V f < 60m/h
Para la determinacio´n de estos para´metros se siguio´ este proceso:
Procedimiento
Ca´lculo del caudal de filtracio´n
Se determino´ el caudal que se bombea a los filtros, pues es el caudal de filtracio´n:
El bombeo hacia los filtros es intermitente, el agua sedimentada es tomada desde el tanque
de almacenamiento, la operacio´n de las bombas es automa´tica, se apagan y prenden segu´n el
nivel de agua en el tanque, son accionadas mediante un flotador.
Un ciclo de bombeo comprende que las bombas se prendan, bombeen, se apaguen y finaliza
inmediatamente antes de que se prendan nuevamente.
Se define el volumen que se bombea por unidad de tiempo (caudal):
Se midio´ la variacio´n del nivel del tanque de agua sedimentada desde donde se realiza el
bombeo, multiplicando este valor por su a´rea se define el volumen que se bombea en un ciclo.
V = A.∆H
Donde:
V: Volumen de agua bombeado en un ciclo
A: A´rea del tanque de agua sedimentada desde donde se bombea
∆H: Variacio´n del nivel de agua del tanque de agua sedimentada desde donde se
bombea
El volumen que es bombeado en un ciclo para el tiempo de bombeo de un ciclo es el caudal
de filtracio´n.
Q =
V
T
Donde:
Q: Caudal bombeado a los filtros (caudal de filtracio´n)
V: Volumen bombeado a los filtros en un ciclo de filtracio´n
T: Tiempo de bombeo en un ciclo
Ca´lculo de la velocidad de filtracio´n:
v =
Q
A
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Donde:
V: Velocidad de filtracio´n
Q: Caudal de filtracio´n
A: A´rea de los filtros
6.5.3.2. Determinacio´n de la calidad del filtrado inicial
Para´metro o´ptimo
Despue´s del lavado generalmente la turbiedad del agua filtrada es mayor que en el resto de
la carrera. Cuando la turbiedad alta persiste despue´s de los 30 minutos es sen˜al que el proceso
de filtracio´n es deficiente. Tambie´n una turbiedad inicial muy alta indica que falto´ tiempo de
lavado.
Procedimiento
A partir que se inicia la operacio´n de filtrado se toman muestras cada minuto hasta com-
pletar 15 y se determina su turbiedad.
Se grafica turbiedad versus tiempo.
Se determina si la turbiedad alta desaparece hasta los 15 minutos, sino el filtro no esta´
funcionando adecuadamente. Adema´s, si la turbiedad inicial es muy alta falto´ tiempo de lavado.
6.5.3.3. Duracio´n de las carreras de filtracio´n
Para´metro o´ptimo
Las carreras de filtracio´n pueden durar entre 30 a 50 horas ma´s o menos dependiendo de la
calidad del agua decantada que ingresa a los filtros.
Procedimiento
Se pide informacio´n en la PTA de cua´l es la duracio´n de la carrera de filtracio´n.
6.5.4. Caracter´ısticas del sistema de lavado
6.5.4.1. Duracio´n del proceso de lavado
Para´metro o´ptimo
Cuando se hace el lavado de un filtro la turbiedad de agua de lavado aumenta al principio
y luego a medida que la arena se va limpiando la turbiedad disminuye, se puede obtener una
curva de relacio´n entre turbiedad y tiempo para la evaluacio´n. El tiempo o´ptimo de lavado es
cuando la turbiedad del agua que sale del lavado ya no disminuye considerablemente, es decir
ya no es necesario prolongar ma´s el lavado.
Procedimiento
Iniciar el lavado del filtro y apenas empiece a salir el agua de lavado tomar una muestra,
tomar luego varias muestras para posteriormente determinar su turbiedad.
Dibujar la curva de turbiedad versus tiempo en escala semilogar´ıtmica.
Determinar en la curva el punto en donde esta empieza a tender a ser asinto´tica con respecto
el eje horizontal. Este es el tiempo o´ptimo de lavado.
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6.5.5. Caracter´ısticas del medio filtrante
6.5.5.1. Composicio´n del lecho filtrante. Granulometr´ıa del lecho filtrante
Para´metro o´ptimo
Los para´metros de disen˜o apropiados para filtros a presio´n de lecho simple segu´n autores
de GEAMA (Grupo de Ingenier´ıa del agua y del Medio Ambiente) en su art´ıculo ”Filtracio´n
ra´pida-[11], es la que se muestra en la tabla 6.31
Tabla 6.31: Caracter´ısticas recomendadas del medio filtrante [11].
Caracter´ısticas
Filtros a presio´n de
lecho simple
Material Arena Sil´ıcea
Espesor 0,7m− 1,2m
Taman˜o efectivo 0,3− 0,5
Coeficiente de
uniformidad
1,5− 1,8
La determinacio´n del taman˜o efectivo y el coeficiente de uniformidad permiten saber si
se ha perdiendo material durante el lavado o si part´ıculas se esta´n adhiriendo a los granos,
hacie´ndolos ma´s grandes, por una mala remocio´n.
En tanto la granulometr´ıa debe ser uniforme.
Procedimiento
No se realizo´ la apertura de los filtros de presio´n debido a la negacio´n por parte del operador
por el tiempo que toma este procedimiento.
Las dimensiones de las capas dentro de los filtros fueron dadas por el operador.
No se pudo realizar los ensayos dados por CEPIS en lo referente a Granulometr´ıa del mate-
rial filtrante, por tanto adema´s, no se encontro´ para´metros relacionados, como la determinacio´n
del taman˜o efectivo y el coeficiente de uniformidad.
6.5.6. Resultados
Los resultados de la evaluacio´n de los para´metros de los filtros, junto con criterios, ca´lculos,
se muestran a continuacio´n.
6.5.6.1. Caracter´ısticas de la unidad
El filtro de la planta no es del tipo que ejemplifica CEPIS con su figura 6.9, es un filtro
ma´s sencillo, solo de flujo descendente para filtracio´n, pero al igual, debe contener elementos
de control como medidores de presio´n para poder constatar el nivel de colmatacio´n.
En general, a parte de la falta de equipos de control, si son filtros bien concebidos.
Al ser filtros de presio´n, deben ser herme´ticos, lo cual no permite controlar algunos aspectos
como la expansio´n de la arena en el proceso de retrolavado, o apreciar el estado del medio
filtrante.
6.5.6.2. Eficiencia del proceso
La calidad de agua producida, reflejada en la turbiedad de algunas muestras de agua, consta
en la tabla 6.32. Se muestra la turbiedad de agua cruda y filtrada. Los datos corresponden a
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las medidas realizadas en laboratorio cuyos informes de resultados constan en el Anexo B.
Tabla 6.32: Turbiedad de agua cruda y sedimentada de la PTA de la CTD.
Turbiedad de muestra de
agua cruda
Turbiedad de
muestra de agua
filtrada
UNT UNT
40.8 3.82
46.5 3.66
3.75 0.466
17.2 1.27
Se puede apreciar en los datos registrados que el proceso de tratamiento es adecuado segu´n
lo reflejado en la reduccio´n de turbiedad. Segu´n estas muestras, la turbiedad del agua producida
cumple con el requisito de suministro para el sistema de enfriamiento.
6.5.6.3. Caracter´ısticas del proceso de filtracio´n
Para el ca´lculo de los para´metros que caracterizan el proceso de filtracio´n se siguio´ este
procedimiento:
Se tomaron medidas del tiempo y variacio´n de nivel de agua en el tanque de agua sedimen-
tada de varios ciclos de bombeo. Los datos se muestran en la tabla 6.33
En la primera columna se muestra el evento en el que se med´ıa, en la columna 2, el tiempo
tomado, en la columna 3, la variacio´n de tiempo que existe entre los eventos, en la columna 4,
el nivel de agua, en la columna 5, la variacio´n de nivel.
Tabla 6.33: Valores de tiempo y nivel de ciclos de bombeo, PTA de la CTD.
Evento Tiempo, t ∆ t Nivel, H ∆H
− s s m m
Bombas se apagan 0′′ − − −
Bombas se prenden 2′25′′ 2′25′′ − −
Bombas se apagan 4′36′′ 2′11′′ 0,710 −
Bombas se prenden 7′09′′ 2′33′′ 0,945 0,235
Bombas se apagan 9′20′′ 2′11′′ 0,705 −
Bombas se prenden 11′50′′ 2′30′′ 0,940 0,235
Nota. El nivel de agua corresponde a la medida desde el fondo del tanque de agua sedimen-
tada.
Se realizo´ un promedio para definir el tiempo que se bombea en cada ciclo y el nivel de
agua de prendido y apagado de las bombas. En la siguiente tabla se muestra los resultados.
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Tabla 6.34: Valores de duracio´n y nivel en el tanque de agua sedimentada un ciclo de bombeo,
PTA de la CTD.
Ciclo de bombeo s
Tiempo de bombeo 2′11′′
Tiempo de no bombeo s 2′29′′
Tiempo de un ciclo s 4′40′′
Nivel ma´ximo del tanque
(encendido de bombas)
0,943m
Nivel mı´nimo del tanque
(apagado de bombas)s
0,708m
Entonces, como las bombas son automa´ticas el nivel ma´ximo y mı´nimo de agua es el mismo
siempre, pero el tiempo de duracio´n de un ciclo de filtracio´n var´ıa dependiendo del caudal de
la planta.
Calculo del caudal y velocidad de filtracio´n
En la siguiente tabla se muestran los valores de ca´lculo y resultado del caudal de filtracio´n.
Tabla 6.35: Caudal de filtracio´n de la PTA de la CTD.
A´rea del tanque de agua
sedimentada, A
m2 7.12
Diferencia de niveles
ma´ximo y mı´nimo, ∆H
m 0.235
Volumen que es
bombeado en un ciclo, V
m3 1.67
Tiempo de bombeo de un
ciclo, T
s 131
Caudal de filtracio´n, Q l/s 12.8
En la siguiente tabla se muestra los ca´lculos y resultado correspondiente a la velocidad de
filtracio´n.
Tabla 6.36: velocidad de filtracio´n de la PTA de la CTD.
Caudal de filtracio´n, Q l/s 12.8
A´rea de los filtros, A m2 5.2
Velocidad de filtracio´n, v
m/h —
m3/m2/dia
8.84 — 212
La velocidad de filtracio´n en los filtros de la PTA esta´ por debajo del rango recomendado
por GEAMA.
6.5.6.3.1. Determinacio´n de la calidad del filtrado inicial
La gra´fica de turbiedad de agua filtrada en relacio´n al tiempo de los primeros 15 minutos
de filtracio´n despue´s de un lavado se muestra en la Figura 6.10.
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Figura 6.10: Turbiedad de filtrado inicial. PTA de la CTD
Se observa como la primera muestra, es decir justo cuando empieza a salir el agua filtrada
despue´s del lavado, tiene una turbiedad ma´s alta que el resto de muestras.
Se tomo´ una medida de turbiedad del agua filtrada despue´s de los 15 minutos iniciales para
comparar calidad. La turbiedad de esta fue de 1.27 UNT.
Las variaciones de turbiedad en la gra´fica, a excepcio´n de la primera medida, que es ma-
yormente debida al filtrado inicial, se deben al bombeo intermitente hacia los filtros. A pesar
de que no se bombea continuamente, los filtros si arrojan agua todo el tiempo debido a que
una cantidad de agua se queda en la caja del filtro y drena por gravedad, producie´ndose varia-
ciones en la calidad del agua filtrada. Analizando la gra´fica en funcio´n del periodo de bombeo,
se obtiene una turbiedad mayor al inicio y fin de un ciclo.
La calidad del filtrado es normal despue´s del primer ciclo de bombeo, pues, en este las
muestras tiene una turbiedad mayor que el de los dos siguientes que ya tienen turbiedades por
debajo de la muestra tomada despue´s de los 15 minutos.
Se considera que la turbiedad alta de la primera muestra es normal despue´s de un retrola-
vado, pues despue´s del tan solo un minuto la calidad mejora considerablemente.
Por lo tanto, si se aumenta el tiempo de lavado en un lapso o´ptimo se puede lograr mejor
calidad en el filtrado inicial.
6.5.6.3.2. Duracio´n de las carreras de filtracio´n
Las carreras de filtracio´n duran generalmente 24 horas, no se dan carreras mayores. El
tiempo var´ıa dependiendo del criterio del operador segu´n la turbiedad del agua que se tenga
en la planta.
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6.5.6.4. Caracter´ısticas del sistema de lavado
6.5.6.4.1. Duracio´n del proceso de lavado
Condicio´n actual
El operador realiza el retrolavado con una duracio´n de 5 minutos, variando el tiempo segu´n
su criterio respecto a la turbiedad que haya tenido el agua.
En la siguiente figura se muestra la curva que relaciona la turbiedad del agua de lavado con
el tiempo.
Figura 6.11: Turbiedad del agua de retrolavado.
En la figura 6.11 se puede notar como en los 7 minutos de duracio´n del retrolavado aun no
se logra una l´ınea asindo´tica, pero la curva ya tiene un punto de inflexio´n a los 5 minutos, por
lo que, el retrolavado deber´ıa durar por lo menos ese tiempo, segu´n CEPIS [4], no as´ı segu´n
Arboleda [2] , el tiempo de retrolavado debe ser donde la curva empieza a ser asindo´tica.
Nota: Los resultados de este ensayo no son generales pues esta´n en funcio´n de la cambiante
turbiedad del agua.
En cuanto a las caracter´ısticas del flujo en el lavado no ser´ıan las adecuadas, debido a que a
la salida del agua de lavado se encontro´ material filtrante en una cantidad considerable, es decir,
se da pe´rdida del material, el operador menciono´ que es frecuente. Esto, podr´ıa ser, debido a un
incorrecto disen˜o de la estructura de soporte del material filtrante, puede la granulometr´ıa de
la grava no ser la adecuada, considerando que es el u´nico soporte, no existe una rejilla despue´s
de la grava. El problema tambie´n implica una posible granulometr´ıa inadecuada del material
filtrante.
El operador tambie´n comento´ que, cuando se realizo´ por primera vez la filtracio´n despue´s
de colocado el material filtrante en una reparacio´n, se dio salida de material excesiva junto con
el agua filtrada.
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6.5.6.5. Caracter´ısticas del medio filtrante
6.5.6.5.1. Composicio´n del lecho filtrante. Granulometr´ıa del lecho filtrante
En la siguiente tabla se muestra la aceptabilidad de las condiciones de la unidad.
Para´metro Condicio´n Aceptabilidad
Material Arena Sil´ıcea Correcto
Espesor 0,4m Incorrecto
Tabla 6.37: Aceptabilidad de las condiciones de los filtros de la PTA de la CTD [11].
El espesor del material filtrante esta´ por debajo del rango definido por GEAMA para este
tipo de filtro.
6.5.6.6. Interpretacio´n de resultados
El operador esta´ pra´cticamente a ciegas en la operacio´n del filtro. En un filtro a presio´n con
tasa constante, el nivel de colmatacio´n se ve reflejado en la presio´n que existe en la bater´ıa. y
no existen medidores en los filtros de la PTA.
Para Arboleda [2] el primer proceso de evaluacio´n es analizar las condiciones en que se
desarrolla la filtracio´n, espec´ıficamente la precisio´n de los equipos de control de variables como
caudal y pe´rdida de carga, as´ı como el estado del medio granular, ya que estos son los que
proporcionan los datos para poder operar el filtro. Es por esto que, en la PTA de la CTD es
urgente su instalacio´n.
El tiempo de lavado actual no es el adecuado, pues no se alcanza una limpieza del filtro
correcta, la duracio´n del proceso debe ser hasta alcanzar una turbiedad constante en el agua que
sale del lavado, lo cual no se logra con el tiempo actual de lavado de 5 minutos, lamentablemente
el ensayo solo se realizo´ con un lavado de duracio´n de 7 minutos, en base a la operacio´n actual,
se considero´ que 2 minutos era suficiente margen para que se logre un lavado eficiente, pero
aun con 7 minutos no se logra una turbiedad constante en el agua de lavado, por lo que para la
operacio´n se sugiere realizar nuevamente este ensayo. A pesar de esto, se define como tiempo de
lavado 7 minutos pues, aunque no se logra una turbiedad constante, la turbiedad ya disminuye
considerablemente y se cumple con el criterio de CEPIS para un tiempo lavado o´ptimo, en la
curva de turbiedad vs tiempo, ya existe un punto de inflexio´n. (Segu´n el ensayo realizado, el
tiempo del lavado depende de la calidad del agua sedimentada que se tenga).
El espesor del material filtrante que menciona el operador, es muy delgado segu´n el criterio
de GEAMA, el espesor se puede aumentar disminuyendo el espesor de la capa de soporte de
grava.
Durante la realizacio´n de este trabajo un filtro fue cambiado, debido a que hab´ıa presentado
problemas, el agua habr´ıa estado saliendo por encima del filtro en varias ocasiones debido a
una saturacio´n. Esto pudo deberse a un proceso deficiente lavado, ya sea por la duracio´n o por
la periodicidad con la que se realizaba. Otro factor pudo haber sido la condicio´n del material
filtrante en relacio´n a factores como una granulometr´ıa incorrecta, una acumulacio´n de bolas
de lodo, o posibles otros factores.
En relacio´n a las variaciones de calidad que se producen en el agua filtrada, es debida
principalmente a la naturaleza misma de los filtros, pues, una parte se filtra a presio´n y otra a
gravedad. En general, se recomienda verificar las condiciones del material filtrante para evitar
inconvenientes.
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6.6. Evaluacio´n de las instalaciones para desinfeccio´n
No se realiza la evaluacio´n completa del proceso de cloracio´n indicada en el manual III de
CEPIS, debido al manejo emp´ırico que se da en la actualidad, los para´metros no evaluados son
definidos segu´n criterios te´cnicos.
La desinfeccio´n es el u´ltimo proceso en una planta convencional de tecnolog´ıa apropiada,
es el proceso encargado de asegurar que el agua llegue a su destino con las caracter´ısticas
microbiolo´gicas requeridas. La mayor parte de remocio´n de organismos debe ser completada
en los procesos anteriores, teniendo a la desinfeccio´n solo como asegurador de que se mantenga
la calidad alcanzada.
Los factores que intervienen en la eficiencia del proceso de sedimentacio´n son:
Las caracter´ısticas del agua
Las caracter´ısiticas del sistema de cloracio´n
La evaluacio´n de los factores comprende:
Tiempo real de contacto
Dosis o´ptima de cloro
Caracter´ısticas del sistema de aplicacio´n
Caracter´ısticas de las instalaciones de cloracio´n
Grado de contaminacio´n ocacionada por el proceso
6.6.1. Tiempo real de contacto
Para´metro o´ptimo
El tiempo de retencio´n mı´nimo requerido, Treq, para lograr una desinfeccio´n adecuada
segu´n las consideraciones realizadas en la inspeccio´n general para el agua en la PTA, se toma
el mismo que se definio´ en esta seccio´n.
Treq = 26min
(Inspeccion general)
El Treq determinado esta´ tambie´n dentro del rango establecido para inactivacio´n de bac-
ter´ıas segu´n CEPIS (20 minutos - 30 minutos).
El tiempo real de contacto, T debe ser mayor al tiempo de retencio´n mı´nimo requerido,
Treq.
Procedimiento
Determinar el tiempo de retencio´n en las estructuras por donde se conduce el agua clo-
rada antes de llegar a su destino de uso: tuber´ıas y en el tanque de almacenamiento.
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Determinacio´n del tiempo de retencio´n en el tanque de almacenamiento
El tiempo de contacto del agua con el cloro se calcula de forma teo´rica.
Se utiliza la siguiente fo´rmula:
T =
V e
Q
Donde:
T: Tiempo de retencio´n en el tanque de almacenamiento
Ve: Volumen efectivo del tanque de almacenamiento.
Q: Caudal que llega al tanque de almacenamiento desde la PTA
El volumen efectivo esta´ en funcio´n de las condiciones de flujo que se presentan, se obtiene
multiplicando el volumen total del tanque por los factores indicados en la tabla 4.4 dada
por CEPIS.
6.6.2. Dosis o´ptima de cloro
Se determinan para´metros o´ptimos de la dosificacio´n de cloro.
6.6.2.1. Determinacio´n de la dosis o´ptima
Se determina la dosis o´ptima de cloro que se debe aplicar.
La dosis de cloro aplicada debe ser aquella que deje el residual o´ptimo para el punto ma´s
alejado de la distribucio´n.
La dosis o´ptima se determina mediante la curva de demanda de cloro. En la que se selecciona
la dosis que produce el residual libre requerido.
En este trabajo no se realiza este proceso. La dosis de cloro para la PTA de la CTD
se determina que sea la correspondiente “a la pra´ctica usual”segu´n CEPIS, que indica una
dosificacio´n por cilindros de cloro gas de 1 mg/L a 3 mg/L.
Por lo tanto, la dosis promedio determinada es 2 mg/L.
Como ya se menciono´ anteriormente, se elige un requisito para agua potable a pesar de que
se trata de agua industrial, debido a que el solo hecho de que el tratamiento se lo realiza en una
planta convencional, al final del proceso de filtracio´n tiene una remocio´n de microoganismos
alta, por lo que, considerar una desinfeccio´n menos efectiva implicar´ıa un proceso ineficiente.
Al no desinfectar se puede producir problemas biolo´gicos en los sistemas de la CTD como
crecimiento de algas.
Para control de bacterias (algas) que son los microorganismos ma´s fa´ciles de eliminar en
una desinfeccio´n, se toma generalmente como referencia la inactivacio´n de Escherichia coli, esta
en condiciones de PH normales requiere para su inactivacio´n del 99 % un cloro residual libre
de 0.1 mg/L en un tiempo de retencio´n de 99 s.
El pH esperado en el agua filtrada esta´ alrededor de 7, no var´ıa el pH del agua cruda
considerablemente con la adicio´n del coagulante, as´ı lo indican las simulaciones realizadas por
Izquierdo. [8].
Si con la dosis elegida promedio de 2 mg/L se produce cloro residual libre ya se estar´ıa
logrando el objetivo pues la cantidad necesaria es mı´nima, adema´s que en CEPIS se menciona
que se dosifica generalmente al “punto de quiebre”, es decir justo la dosis en donde empieza
a existir cloro residual libre, pero, no se puede asegurar la presencia de cloro residual libre, lo
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que s´ı se puede asegurar es la formacio´n de cloro residual combinado, que tiene una eficacia
“moderada”para la inactivacio´n de bacterias con relacio´n al cloro libre que es “excelente”. Al
tener un tiempo de retencio´n de ma´s de 55 veces el requerido, se considera que de todas formas
se lograr´ıa eliminar las bacterias.
6.6.2.2. Determinacio´n de la dosificacio´n
Se define la forma de dosificacio´n
Dosis
Dosis definida a aplicar 2 mg/L como se definio´ anteriormente.
Ca´lculo de cloro gas a aplicar
Se calcula la cantidad que debe de dosificar el equipo de cloracio´n, P, con:
P = QxD
Donde:
P: Cantidad requerida de desinfectante
Q: Caudal normal de la PTA
D: Dosis o´ptima de desinfectante
Concentracio´n de solucio´n de cloro
La solucio´n de cloro aplicada debe tener una concentracio´n, C, de 3 500 mg/L segu´n CEPIS.
Para tener esta concentracio´n en la solucio´n se debe cumplir la relacio´n:
3500mg/l =
P
q
Donde:
P: Cantidad requerida de desinfectante [mg/s]
q: Caudal de solucio´n [l/s]
Cloro residual
El cloro residual no se determina mediante ensayos. Pero como se indico´ con la dosis aplicada
se espera la presencia de cloro residual o´ptimo de 0.1 mg/l.
6.6.3. Caracter´ısticas del sistema de aplicacio´n
Parametro o´ptimo
El sistema debe tener las siguientes caracter´ısticas para una correcta aplicacio´n de cloro:
Debe aplicarse en forma sumergida
Debe distribuirse en toda la masa de agua mediante un difusor.
El difusor debe localizarse en un punto en que el agua este´ generando turbulencia.
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6.6.4. Caracter´ısticas de las instalaciones de cloracio´n
Parametro optimo
Las instalaciones de cloracio´n deben reunir las caracter´ısticas para ser seguras ante posibles
fugas y permitir una correcta operacio´n.
6.6.4.1. Criterios para evaluar la sala de cloracio´n y el almace´n de cilindros de
cloro
La sala de cloracio´n y el almace´n de cilindros deben tener las siguientes condiciones:
Ventilacio´n a la altura del piso
Existencia de amoniaco para detectar fugas y el equipo para repararlas.
Los operadores deben estar capacitados para reaccionar correctamente ante fugas.
Facilidad en el traslado de los cilindros mediante carretillas manuales.
Existencia y estado adecuado de balanza para controlar el peso del cilindro en uso.
El cilindro de cloro que esta´ en uso no debe encontrarse escarchado o congelado por fuera.
6.6.5. Grado de contaminacio´n ocasionada por el proceso
Parametro o´ptimo
Se produce contaminacio´n cuando existe presencia de trihalometanos por adicio´n de cloro.
Esta situacio´n se da especialmente cuando se desinfecta agua con color y/o cantidad de
materia orga´nica abundante como para generar este problema. Sobre todo en precloracio´n.
6.6.6. Resultados
No se realiza la evaluacio´n completa del proceso de cloracio´n indicada en el Manual III de
CEPIS, debido al manejo emp´ırico que se da en la actualidad, los para´metros no evaluados son
definidos segu´n criterios te´cnicos.
Proceso actual
En la actualidad se dosifica desinfectante en funcio´n del criterio visual del operador.
El cloro es aplicado cuando en los tanques de almacenamiento de agua filtrada hay presencia
de algas.
La aplicacio´n la realiza el operador desde que se acaba su turno laboral a las 4 de la tarde
hasta que empieza su nuevo turno a las 8 de la man˜ana del d´ıa siguiente.
La dosis que aplica es de 200 gramos por hora de cloro gas generalmente, esta var´ıa segu´n
haya ma´s o menos presencia de algas. El dosificador de cloro gas esta´ provisto de un marcador
que indica la dosis aplicada.
Lo que se pudo apreciar durante la evaluacio´n es que los tanques de almacenamiento pre-
sentaban algas cuando la CTD no estaba en funcionamiento en varias ocasiones, el operador
en ocasiones realiza la limpieza mediante una aspiradora manual de agua.
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6.6.6.1. Tiempo real de contacto
Para´metro
El tiempo real de contacto debe ser mayor al tiempo de retencio´n mı´nimo requerido.
Procedimiento de evaluacio´n
Por la condicio´n recirculante de agua entre el tanque de almacenamiento y sistemas de la
central, se tiene una especial, pues generalmente en el tratamiento de agua el flujo no vuelve
al punto de aplicacio´n de desinfectante.
El caudal procedente de los procesos anteriores de tratamiento llega al tanque de almace-
namiento donde se tiene que desinfectar, al usarse en la central este se divide en dos partes,
una se pierde en el uso de la central y otra se acumula en el tanque.
Se halla entonces el menor tiempo de retencio´n a la que estara´ sometida el agua con el
desinfectante, pues sera´ el cr´ıtico.
Este se da en la masa de agua que inmediatamente despue´s de llegar al tanque sale hacia
la central.
No hay perjuicio alguno por tener mayor tiempo de retencio´n que el de disen˜o, pues lo que
se define tecnicamente siempre es el mı´nimo necesario para inactivar los microorganismos que
se requieran.
Entonces:
Se considera solo el tiempo en el tanque de almacenamiento despreciando las tuber´ıas que
conducen a los equipos para enfriamiento por su corta longitud.
Para el ca´lculo del volumen efectivo del tanque se eligio´, factor = 0.1 de la tabla 4.4 pues
el tanque no tiene compartimientos.
As´ı:
Factor para volumen efectivo= 0,1 Volumen del tanque de almacenamiento= 827m3
V e = 0,1 ∗ 827m3 = 82,7m3
T =
82,7m3
15l/s
T = 91,9minutos
El tiempo real de retencio´n es mayor al tiempo mı´nimo de retencio´n requerido.
Aceptabilidad
Correcto.
En la operacio´n no se realiza la cloracio´n de manera constante. Se debe realizar un estudio
ma´s detallado del tiempo de contacto del agua con el cloro debido a que el agua recircula en el
sistema de enfriamiento siendo el tanque de almacenamiento parte de esta recirculacio´n, por lo
que no se puede aplicar cloro sin considerar este aspecto, pu´es una sobredosis causa problemas
de corrosio´n, adema´s de que as´ı no se llegue a una cantidad que implique problemas en el
sistema de enfriamiento, una sobredosis causa un gasto innecesario.
La dosificacio´n se debe dar solo cuando la planta esta´ produciendo agua tratada, si no se
esta´ an˜adiendo un flujo de agua filtrada que llegue al tanque de almacenamiento no se dan las
condiciones de desinfeccio´n definidas en este trabajo.
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Pues se disen˜a la dosificacio´n para un flujo no recirculante, lo cual se produce solo cuando
se an˜ade agua proveniente de los procesos de tratamiento.
6.6.6.2. Dosis o´ptima de cloro
Se determinan para´metros o´ptimos de la dosificacio´n de cloro.
6.6.6.2.1. Determinacio´n de la dosis o´ptima
La dosis o´ptima promedio de cloro gas determinada es 2 mg/L.
6.6.6.2.2. Determinacio´n de la dosificacio´n
La dosis optima de cloro que se debe aplicar en la PTA de la CTD es 2mg/l.
Calculo de cloro gas a aplicar
Se calculo la cantidad que debe dosificar el equipo, P:
P = 15l/sx2mg/l
P=30 mg/s =108 g/h
Es, decir esta es la cantidad que debe marcar el clorador.
La solucio´n de cloro aplicada en la PTA de la CTD debe tener una concentracio´n, C, de 3
500 mg/L.
Concio´n actual
El caudal de solucio´n, q, se estima en funcio´n del dia´metro de la tuber´ıa y la bomba, se
determino´ q = 0.44 l/s
Se determina si la concentracio´n optima se cumplir´ıa
3500mg/l 6= 30mg/l
0,44l/s
3500mg/l 6= 68,18mg/l
Con el caudal actual de solucio´n no se cumplir´ıa la concentracio´n o´ptima, se debe disminuir
el caudal de solucio´n.
El cloro residual o´ptimo que debe existir en la recirculacio´n del agua de la CTD es de 0.1
mg/l.
6.6.6.2.3. Para´metros operacionales de almacenamiento
La cantidad que se debe tener almacenada es como lo indica CEPIS es la correspondiente
a la necesaria en un mes. La cantidad es menor a la de un cilindro de 68 kg. Mientras que la
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cantidad mı´nima almacenada se define en un cilindro de 68 Kg debido a cualquier eventualidad
que pudiera suscitarse, tener un repuesto.
Entonces, la cantidad de cilindros de cloro gas requeridos en la PTA de la CTD se define
segu´n la siguiente tabla:
Cloro gas requerido en la PTA de la CTD
Requerimiento Cilindros de 68 Kg
Cantidad requerida en un
mes
1
Cantidad mı´nima que se
debe tener almacenada
1
Tabla 6.38: Cloro gas requerido en la PTA de la CTD.
6.6.6.3. Caracter´ısticas del sistema de aplicacio´n
A continuacio´n, se muestra la aceptabilidad de las caracter´ısticas del sistema de aplicacio´n.
Para´metro
Debe aplicarse en forma sumergida la solucio´n de cloro.
Condicion
Se aplica en forma sumergida.
Aceptabilidad
Correcto.
Para´metro
Debe distribuirse en toda la masa de agua mediante un difusor.
Condicion
El cloro no es distribuido uniformemente pues solo existe una salida de la solucio´n dosi-
ficadora en cada tanque.
Aceptabilidad
Incorrecto.
Para´metro
El difusor debe localizarse en un punto en que el agua este´ generando turbulencia.
Condicion
La solucio´n de cloro llega al tanque de almacenamiento que esta´ en relativa quietud,
lo cual no generar´ıa una mezcla adecuada, pues se necesita una turbulencia que mezcle
rapidamente el cloro con la masa de agua.
Aceptabilidad
Incorrecto.
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6.6.6.4. Caracter´ısticas de las instalaciones de cloracio´n
A continuacio´n, se muestra la aceptabilidad de las caracter´ısticas de las instalaciones de
cloracio´n
Para´metro
Ventilacio´n a la altura del piso.
Condicion
En el caso del lugar donde se encuentran los equipos del sistema de cloracio´n, es un lugar
ventilado, tiene grandes ventanas y existen dos entradas, la una no tiene ningu´n tipo de
puerta, y la otra con una puerta con malla. Se desconoce donde se realiza el almacena-
miento, se recomienda que se realice en este mismo sitio.
Aceptabilidad
Correcto.
Para´metro
Existencia de amoniaco para detectar fugas y el equipo para repararlas.
Condicio´n
Se desconoce si existe un sistema con amoniaco referente a fugas. Pero si existe un plan
de emergencia.
Aceptabilidad
Correcto.
Para´metro
Los operadores deben estar capacitados para reaccionar correctamente ante fugas.
Condicio´n
Existen instrucciones visibles para reaccionar ante emergencias, los operadores si esta´n
capacitados.
Aceptabilidad
Correcto.
Para´metro
Facilidad en el traslado de los cilindros mediante carretillas manuales.
Condicio´n
No existen impedimentos para el traslado mediante carretillas de cilindros en su recep-
cio´n y en la operacio´n.
Aceptabilidad
Correcto.
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Para´metro
Existencia y estado adecuado de balanza para controlar el peso del cilindro en uso.
Condicio´n
No existe una balanza.
Aceptabilidad
Incorrecto.
Para´metro
El cilindro de cloro que esta´ en uso no debe encontrarse escarchado o congelado por fuera.
Condicio´n
El cilindro se encuentra en buenas condiciones
Aceptabilidad
Correcto.
6.6.6.5. Grado de contaminacio´n ocasionada por el proceso
No se realizo´ la determinacio´n de la existencia de trihalometanos. Pero se puede suponer
que no se da contaminacio´n de trihalometanos debido a que el agua es desinfectada despue´s
del proceso de clarificacio´n. no se puede asegurar tampoco esta situacio´n debido al color visible
que se presenta en ocasiones en el almacenamiento.
6.6.6.6. Interpretacionde resultados
La falta de un instrumento de medicio´n de caudal no permite regular el caudal de solucio´n
de cloro y conseguir la concentracio´n o´ptima.
Se debe colocar difusores que distribuyan el cloro en los tanques de almacenamiento, aunque
la mezcla aun no ser´ıa la o´ptima, pues se necesita una turbulencia que mezcle rapidamente el
cloro con la masa de agua, lo recomendable es disen˜ar un sistema con condiciones de mezcla
adecuadas.
Si bien existen planes de emergencia, se considera que los operadores no reciben capacita-
ciones frecuentes.
Se considera que se debe revisar los planes de emergencia y aumentar la capacitacio´n a los
operadores, implementar evaluaciones habituales.
Para realizar el almacenamiento de cilindros de cloro en el mismo sitio donde se encuentran
los equipos del sistema de cloracio´n, se debe implementar todo lo requerido para este fin como
mecanismos de sujecio´n, no se puede almacenar ningu´n otro tipo de material.
En general para llevar cabo la operacio´n de las unidades se necesita conocer la turbiedad
del agua, por lo que, se debe adquirir un nefelo´metro para ser utilizado por el operador.
Como el crecimiento de algas se incentiva por la exposicio´n al sol. Se recomienda tapar los
tanques de almacenamiento.
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6.7. Medicio´n de caudal
En la PTA no exist´ıa un medidor de caudal hasta esta evaluacio´n, se instalo´ uno para poder
llevar a cabo la evaluacio´n y para su posible utilizacio´n en la operacio´n.
Se decidio´ medir el caudal con el vertedero para mezcla ra´pida, este genera un nivel de agua
en el canal que le antecede relacionado con el caudal, para la medicio´n del nivel se instalo´ una
regleta.
Procedimiento de instalacio´n de medicio´n de caudal
Se coloco´ en el canal que parte de la recepcio´n, a una distancia de 1 metro antes del
vertedero de mezcla ra´pida (debido a que a una distancia menor se produce disminucio´n
de la altura), una regleta de 20 cm, de forma vertical, con su cero al nivel de la cresta
del vertedero (se fijo´ la regleta con silico´n).
Se midio´ el caudal mediante aforo directo volume´trico, es decir, se midio´ el tiempo de
llenado de un recipiente (se utilizo´ uno de capacidad de 50 litros), con el caudal que
ingresa a la planta:
− Se fabrico´ una estructura en lata para ser colocada en el vertedero de mezcla ra´pida
con el fin de redirigir el caudal para el llenado del recipiente (figura 6.12).
− Se coloco´ la estructura y se sello´ con silico´n para evitar fugas.
− Se realizo´ el llenado y el registro de su tiempo en segundos, as´ı como la capacidad
exacta del recipiente.
Se desmonto´ toda estructura colocada para redirigir el caudal. Se registro´ el nivel de agua
sobre la cresta del vertedero que marca la regleta.
Se repitio´ el llenado tres veces, es decir, se registra tres tiempos y se realiza un promedio.
Con el tiempo y la capacidad medidos se calculo´ el caudal as´ı:
Q =
t
V
Donde:
Q: Caudal que entra a la planta (l/s)
t: Tiempo de llenado del recipiente (s)
V : Capacidad del recipiente (l)
Se calculo´ “ m”, el para´metro espec´ıfico para la ecuacio´n de caudal-altura general en
vertederos.
m =
Q
LH
√
2gH
Donde:
Q: Caudal que entra a la planta (el calculado con los datos obtenidos con el llenado
del recipiente) (l/s)
L: Ancho del canal (41 cm) (cm)
H: Nivel de agua sobre la cresta del vertedero medido mediante la regleta (cm)
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La ecuacio´n para el ca´lculo del caudal con relacio´n al nivel de agua antes del vertedero
de mezcla ra´pida es:
Q = mLH
√
2gH
Donde:
Q: Caudal que entra a la planta (l/s)
m: Para´metro espec´ıfico para ecuacio´n de aforo de caudal con vertederos. (el
calculado en este procedimiento)
H: Nivel de agua que marca la regleta (cm)
En la siguiente tabla se muestra los datos registrados y los ca´lculos para determinar el
factor m de la ecuacio´n de relacio´n caudal altura.
Figura 6.12: Esquema de mecanismo para redirigir el caudal para aforar. PTA de la CTD.
6.7.1. Resultados
Los valores registrados y los ca´lculos para la determinacio´n de la ecuacio´n de relacio´n
altura-caudal, se muestran en la siguiente tabla.
Volumen del recipiente (m3)
0.05
Tiempo de llenado del recipiente (s)
t1 5.64
t2 5.7
t2 5.5
Promedio t 5.61
Caudal (m3/s)
0.00944
Ancho del canal (m)
0.41
Nivel de agua que marca la regleta (m)
0.063
Para´metro espec´ıfico para ecuacio´n de aforo de caudal con vertederos
0.329
Tabla 6.39: Datos registrados y los ca´lculos para determinar el factor m de la ecuacio´n de
relacio´n caudal.
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Con m y reemplazando constantes la ecuacio´n para el ca´lculo del caudal con relacio´n al
nivel de agua antes del vertedero de mezcla ra´pida es:
Q = 0,597 ∗H ∗
√
H
Donde:
Q: Caudal que entra a la planta (l/s)
H: Nivel de agua que marca la regleta (cm)
La tabla y el gra´fico de caudal vs nivel de agua que marca la regleta que se muestran a
continuacio´n fueron realizados con esta ecuacio´n.
Tabla 6.40: Relacio´n caudal que entra a la PTA con nivel que marca regleta antes del vertedero,
PTA de la CTD.
Altura H Caudal Q
cm l/s
0.2 0.053
0.6 0.227
1.0 0.597
1.4 0.989
1.8 1.442
2.2 1.948
2.6 2.503
3.0 3.102
3.4 3.743
3.8 4.442
4.2 5.139
4.6 5.890
5.0 6.675
5.4 7.491
5.8 8.339
6.2 9.216
6.6 10.123
7.0 11.057
7.4 12.018
7.8 13.005
8.2 14.018
8.6 15.056
9.0 16.119
9.4 17.205
9.8 18.315
10.2 19.448
10.6 20.603
11.0 21.780
David Quintun˜a Rodr´ıguez 152
Universidad de Cuenca
Figura 6.13: Relacio´n caudal que entra a la PTA con nivel que marca regleta antes del vertedero,
PTA de la CTD.
6.8. Calidad de agua tratada esperada
La calidad del agua tratada esperada por la P.T.A. se define en base a simulaciones de
laboratorio y registros histo´ricos.
Simulaciones de laboratorio
Izquierdo en su T.T. realizo´ simulaciones con la do´sis o´ptima de coagulante, obtuvo tubiera-
dad, color y pH de agua sedimentada en laboratorio, para muestras con diferentes turbiedades
de agua cruda.
Registros histo´ricos
Se dispone del registro histo´rico del “ Plan de manejo ambiental. Plan de monitoreo y segui-
miento de la calidad del agua 2009-2018.en el que constan registros de caracter´ısticas del agua
de la fuente, importante pues algunas caracter´ıstifcas como la temperatura no cambian signifi-
cativamente con el tratamiento permitiendo predecir las caracterticas del agua que producira´
la PTA en base a promedios de este registro histo´rico.
6.8.1. Caracteriticas f´ısicas
6.8.1.1. Temperatura
La temperatura esperada en el agua tratonata por la PTA, es la misma que se registra en la
fuente, pues con exepcio´n de los tanques de almacenamiento en los que puede verse afectada la
temperatura, la situacio´n en general indica que la temperatura no cambia con el tratamiento.
As´ı:
Temperatura esperada de agua tratada por la PTA es igual a la temperatura promedio del
registro histo´rico, que tambpoco var´ıa considerablemente.
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Para´metro Unidad Cantidad
Temperatura esperada de
agua tratada por la PTA
◦C 16
Tabla 6.41: Temperatura esperada del agua tratada por la PTA de la CTD.
6.8.1.2. Turbiedad
Las simulaciones de laboratotio indican una turbiedad de agua sedimentada menor a 5
UNT en pruebas con agua cruda de una turbiedad de hasta 800 UNT. Lo cual indica la gran
eficiencia del proceso.
En la figura se puede observar los datos de simulacio´n en laboratorio.
Figura 6.14: Turbiedad de agua sedimentada en relacio´n al agua cruda. Simulacio´n de labora-
torio [8].
La turbiedad del agua tratada por la PTA es una menor a 5 UNT. Pues si bien es una
simulacio´n en laborator´ıo que podr´ıa implicar mejores resultados que los que se obtengan en
la PTA, tambie´n hay que notar que no se toma en cuenta el proceso de filtrado.
6.8.2. Caracteriticas qu´ımicas
6.8.2.1. pH
El pH se registro´ en cada una de las pruebas de laboratorio despu´es de aplicado el coagu-
lante, unica causa para que se afecte esete para´metro. En la siguiente taba se muestra el pH
del agua cruda y el posterior del agua sedimentada, de los ensayos de laboratorio.
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Figura 6.15: pH de agua sedimentada en relacio´n al agua cruda. Simulacio´n de laboratorio [8].
6.8.3. Determinaciones adicionales
La planta no cuenta con unidades alternas en los procesos de coagulacio´n, floculacio´n,
sedimentacio´n, y desinfeccio´n. Siendo la excepcio´n la presencia de dos filtros con capacidad
conjunta de tratar un caudal mayor al caudal pico, se ha presentado situaciones en los que se
ha operado con uno solo.
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CAP´ITULO 7
Manual de operacio´n, mantenimiento y control de calidad
7.1. Introduccio´n
La elaboracio´n del manual de operacio´n, mantenimiento y control de calidad para la PTA
tiene como finalidad la regulacio´n de procedimientos, un funcionamiento o´ptimo del proceso
de tratamiento para obtener el agua con las especificaciones requeridas.
7.2. Metodolog´ıa de elaboracio´n del manual de operacio´n,
mantenimiento y control de calidad de la PTA de la
CTD
La elaboracio´n del manual sigue conceptos de operacio´n, mantenimiento y control de calidad
definidos especialmente por CEPIS.
Los para´metros o´ptimos de tratamiento determinados en la evaluacio´n definen las activi-
dades del manual.
Los procedimientos son elaborados con referencia a documentos relacionados a la operacio´n,
mantenimiento y control de calidad, principalmente los definidos por CEPIS para este fin y el
conocimiento de las actuales actividades que se realizan en la PTA, estos pasan por un proceso
de ana´lisis para su implantacio´n, mejora o sustitucio´n.
Los documentos principales seguidos se tratan de ejemplares y gu´ıas de elaboracio´n de
manuales:
CEPIS/OPS. Manual IV Operacio´n, mantenimiento y control de calidad. Tratamiento
de agua para consumo humano. Plantas de filtracio´n ra´pida. 2005. Lima.
En este documento se trata formas correctas de operacio´n, mantenimiento y control de
calidad. Se presentan los procedimientos espec´ıficos para cada unidad de tratamiento de
plantas convencionales, de “ tecnolog´ıa apropiada” y de “ tecnolog´ıa importada”.
Care Internacional-Avina. Fortalecimiento de capacidades de Organizaciones comunita-
rias prestadoras de servicios de agua y saneamiento (OCSAS) en Ame´rica Latina Modulo
5. Operacio´n y mantenimiento de sistemas de agua potable. Quito. 2012.
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Es el resultado de un proceso de compilacio´n de propuestas y experiencias de capacitacio´n
impulsado por Care y Advina en nuestra regio´n, constan de procedimientos de operacio´n
y mantenimiento para el funcionamiento de sistemas de agua.
Secretar´ıa de relaciones exteriores de Me´xico. Gu´ıa te´cnica para la elaboracio´n de ma-
nuales de procedimientos. Me´xico.
Presenta una gu´ıa para la elaboracio´n de procedimientos para esta entidad. Constan las
partes de un procedimiento, definido el lineamiento de cada elemento.
Adema´s, se utilizo´ una serie de documentos e ima´genes de varias fuentes que constan en
bibliograf´ıa.
7.3. Formato del manual
El manual esta´ dividido en tres partes: operacio´n, mantenimiento y control de calidad del
agua.
Operacio´n
− Puesta en marcha de la PTA
− Parada de la PTA
− Tratamiento de agua
· Medicio´n de caudal
· Coagulacio´n
· Floculacio´n
· Sedimentacio´n
· Filtracio´n
· Desinfeccio´n
· Otros elementos
− Emergencia
Mantenimiento
Control de calidad de agua
La operacio´n, mantenimiento y control de calidad de la P.T.A. esta´ definida por procedi-
mientos con una o ma´s actividades, cada actividad contiene una frecuencia de ejecucio´n. Cada
caso contiene procedimientos, si es aplicable, de puesta en marcha, de operacio´n normal, de
operacio´n eventual y parada. En algunos procedimientos de operacio´n constan actividades de
mantenimiento que esta´n interrelacionadas. Los procedimientos en general son definidos para
condiciones normales, es decir cuando las condiciones de entrada son aceptables y la CTD esta´
operando en forma continua, a partir de ah´ı, se describen acciones ante eventualidades. Al
final de algunos procedimientos se considero´ necesario mostrar aclaraciones sobre la razo´n de
realizar una o ma´s actividades. Una parte de este manual son elementos de este trabajo de
titulacio´n:
Marco Teo´rico
Descripcio´n del Proceso de Tratamiento de Agua de la P.T.A. de la C.T.D.
David Quintun˜a Rodr´ıguez 158
Universidad de Cuenca
Requerimiento de la calidad de agua de la C.T.D.
Evaluacio´n del Sistema de Tratamiento de Agua de la P.T.A. de la C.T.D.
Planos de la P.T.A de la C.T.D
Estos documentos forman parte de este manual como anexos.
El manual contiene elementos para facilitar el uso a los operadores como:
Fichas de registro.
Gra´ficas
Tablas
7.4. Resultado
Manual de Operacio´n y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua de la Central
Termoele´ctrica El Descanso.
David Quintun˜a Rodr´ıguez 159
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Introducción 
Presentación 
Este manual se ha realizado con el fin de contar con un documento que contenga las actividades 
necesarias para el funcionamiento de la PTA de la CTD definidas técnicamente, debido al manejo empírico 
que se tenía. Con este manual se pretende garantizar una producción de agua con la calidad adecuada 
mediante un funcionamiento óptimo de la PTA. 
Nace como un pedido de la dirección de Ingeniería Civil y Medio Ambiente de ELECASUTRO S.A., 
responsable del manejo de la PTA, su elaboración se realiza como un trabajo de titulación de la 
Universidad de Cuenca, en el marco del convenio que ELEAUSTRO S.A. tiene con esta institución 
académica. 
En este manual están definidas las actividades de operación, mantenimiento y control de calidad, para 
que cualquier operador con una preparación similar a la que tienen los actuales, pueda manejar la planta.  
Alcance 
Este manual es para uso de personas que vayan a realizar la operación, mantenimiento y control de la 
calidad de agua de la Planta de Tratamiento de Agua de la Central Termoeléctrica El Descanso. El 
seguimiento de las actividades de este manual permite el manejo en condiciones normales, así como en 
eventualidades en la PTA. Las actividades siempre deben estar monitoreadas por el personal encargado 
de la empresa. 
Objetivo 
Ser una guía para la ejecución del proceso de tratamiento de clarificación y desinfección de agua para uso 
de la Central Termoeléctrica El Descanso mediante el seguimiento de procedimientos determinados con 
criterios técnicos. Se pretende la obtención de agua de calidad según el fin para el cual se diseñó la P.T.A. 
de la C.T.D., mediante su funcionamiento óptimo. 
Contenido 
El manual está dividido en tres partes: operación, mantenimiento y control de calidad del agua. 
▪ Operación 
• Puesta en marcha de la PTA 
• Parada de la PTA 
• Tratamiento de agua 
Cada caso siguiente contiene un procedimiento, si es aplicable, de puesta en marcha, de 
operación normal, de operación eventual y parada. 
o Medición de caudal 
o Coagulación 
o Floculación 
o Sedimentación 
o Filtración 
o Desinfección 
o Otros elementos 
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• Emergencia 
▪ Mantenimiento 
▪ Control de calidad de agua 
La operación, mantenimiento y control de calidad de la P.T.A. está definida por procedimientos con una 
o más actividades, la frecuencia en algunos casos está definida por actividad. 
En algunos procedimientos de operación constan actividades de mantenimiento que están 
interrelacionadas y viceversa. 
Además, este manual contiene una sección de requerimientos previos a la operación, mantenimiento y 
control de calidad. 
Una parte de este manual comprende elementos del trabajo de titulación: “Elaboración de un manual de 
operación y mantenimiento para la planta de tratamiento de agua industrial de la central termoeléctrica 
El Descanso de la empresa Electro Generadora del Austro S.A.” del que es producto. En el T.T. se 
encuentra: 
• Marco Teórico 
• Descripción del Proceso de Tratamiento de Agua de la P.T.A. de la C.T.D. 
• Requerimiento de la calidad de agua de la C.T.D. 
• Evaluación del Sistema de Tratamiento de Agua de la P.T.A. de la C.T.D. 
• Planos de la P.T.A de la C.T.D 
Estos documentos forman parte de este manual como anexos. 
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Organización de procedimientos 
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Procedimientos de operación 
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Procedimientos para la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua 
 
Introducción 
La puesta en marcha implica el correcto estado de todos los elementos de la PTA para el funcionamiento 
y su puesta en marcha.  
Se realiza tres procedimientos sucesivos en la puesta en marcha de la PTA: inspección preliminar, 
operación inicial y llenado de la PTA. 
 
Manejo de la puesta en marcha de la PTA 
Aun cuando la CTD opera de forma continua el funcionamiento de la PTA no es permanente. 
La planta se debe parar por dos razones:  
• Operación y mantenimiento de las unidades 
• Almacenamiento de agua en su máximo: El funcionamiento de la PTA está ligado al requerimiento 
de agua de la CTD, debido a esto, se debe parar cuando el almacenamiento alcanza su máximo. 
La planta debe ponerse en marcha: 
• Cuando se alcanza el almacenamiento mínimo, es decir la cantidad necesaria para el sistema 
contra incendios y una reserva por seguridad para el funcionamiento de la CTD. 
Tabla 1 Cronograma de funcionamiento de la PTA de la CTD en condiciones normales 
 Ocasión 
 
Poner en Marcha la PTA 
 
 
Nivel del tanque de almacenamiento N1 debajo de 133 cm 
 
 
Parar la PTA 
 
 
 
Necesaria operación o mantenimiento en la PTA 
 
 
Nivel del tanque de almacenamiento N1 máximo (200 cm) 
 
Organización de procedimientos 
Inspección 
preliminar
Operación 
inicial
Llenado 
de la PTA
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Procedimiento Código: 
P01  
Inspección preliminar para la puesta en 
marcha de la PTA 
Fecha: 
07/08/2019 
 
Inspección preliminar para la puesta en marcha de la PTA P01 
 
Objetivo 
Tener lo necesario para el funcionamiento de la PTA, buen estado las instalaciones de la PTA. 
 
Actividades 
Realice las siguientes verificaciones del estado de las instalaciones, en caso de que no logre una 
verificación corrija el problema antes de continuar con la puesta en marcha de la PTA. 
a) Verifique de forma visual que no exista daños en las instalaciones: Buen estado físico, no 
existencia de fugas y ubicación correcta de los elementos. 
 
b) Revise que las siguientes operaciones de mantenimiento estén realizadas conforme a su 
frecuencia. 
• Válvulas. Procedimiento P28. 
• Bombas. Procedimiento P29. 
• Tuberías. Procedimiento P30. 
 
c) Verifique que exista sustancias químicas en esta cantidad: 
• Sulfato de aluminio: mínimo 500 kg. 20 bolsas de 25 Kg. 
• Cloro: mínimo 68 kg. 1 cilindro. 
 
d) Verifique que se cuente con los siguientes requerimientos previos a la operación, 
mantenimiento y puesta en marcha de la PTA. 
• Personal de la PTA 
El personal requerido es el dispuesto para la estructura orgánica de ELECAUSTRO S.A 
Personal para utilización directa de este manual: 
Ingeniero Civil del Departamento de Obras Civiles 
Supervisor de la CTD 
Operador Sistema de Aguas 
 
 
11 
 
Albañiles. Serán ayudantes del operador del sistema de aguas para los 
procedimientos que lo requieran. 
• Documentación 
La documentación que siempre deben estar disponible es la relacionada con la PTA de la 
CTD. 
Manuales de NIGGATA de la CTD 
Normativa de ELECAUSTRO S.A 
Trabajo de Titulación “Elaboración de un manual de operación y mantenimiento 
para la planta de tratamiento de agua industrial de la Central Termoeléctrica El 
Descanso de la Empresa Electro Generadora del Austro S.A.” 
Libro “CEPIS/OPS. Plantas de filtración rápida. Tratamiento de agua para consumo 
humano. 2005. Lima” 
Formularios para Operación, mantenimiento y control e calidad de este manual 
• Equipos de trabajo y seguridad 
Es necesario que se cuente con lo básico para la operación, mantenimiento y control de 
calidad de la PTA, así como el equipo de protección personal necesario para realizar las 
funciones en condiciones seguras. 
Materiales y equipos 
Equipos propios del funcionamiento de la PTA 
Materiales y equipos de limpieza 
Trapo 
Escoba 
Balde 
Cepillos 
Detergente 
Pintura 
Equipo de Protección personal 
Cascos de seguridad 
Botas 
Guantes de goma 
Guantes de cuero 
Overol industrial 
Mascara contra el polvo 
Protector de ojos 
Protector de piel 
Respirador de oxigeno 
Herramientas 
Carretilla 
Pala 
Caja de herramientas menores: Martillo, clavos, llaves, tornillos, arandelas, 
tijeras de acero. 
Manguera 
Brochas 
Cepillos de acero 
Flexómetro 
Termómetro 
Cronómetro 
Calculadora 
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Materiales y equipos de laboratorio 
Frascos para toma de muestras 
Turbidímetro y accesorios 
Probeta 
Se pueden necesitar otros materiales en los procedimientos de este manual 
 
 
Utilice Ficha RP01P02 
Frecuencia procedimiento. Cada vez de puesta en marcha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
Ficha RP01RP02. En caso de que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los materiales indicados en estos. 
 
Equipos 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los equipos indicados en estos. 
 
 
13 
 
 
Operación inicial para la puesta en marcha de la PTA P02 
 
Objetivo 
Disponer las instalaciones para el funcionamiento de la PTA. 
 
Parámetros óptimos 
Tabla 2 Turbiedad máxima de agua cruda. PTA de la CTD 
Turbiedad máxima de agua cruda UNT 835 
 
Actividades 
a) Realice una limpieza general de las instalaciones: Barra, retire polvo, retire maleza. 
 
b) Verifique que las instalaciones estén libres de escombros y sustancias que impliquen peligro de 
contaminación en la planta sino retirarlos. 
 
c) Revise que las siguientes operaciones de mantenimiento estén realizadas conforme a su 
frecuencia. De no ser así, realice los procedimientos de mantenimiento correspondientes.  
• Estación de bombeo. Procedimiento P27.  
• Tanques de agua: cruda, sedimentada, filtrada y los tanques de almacenamiento agua 
tratada. Procedimiento P25. 
• Rejillas. Procedimiento P31. 
• Tanques, canales y demás instalaciones de la PTA. Procedimiento P26. 
• Tanques de solución de coagulante. Procedimiento P21. 
• Floculador. Procedimiento P22. 
• Sedimentador. Procedimiento P23. 
• Filtros. Procedimiento P24 
 
 
Procedimiento Código: 
P02  
Operación inicial para la puesta en marcha de 
la PTA 
 
Fecha: 
07/08/2019 
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d) Realice la calibración de la válvula dosificadora de solución de coagulante según proceso P11. 
 
e) Prepare la solución de coagulante según proceso P08 en caso de ser necesario. Ninguno de los 
dos tanques debe estar vació. 
 
f) Realice retrolavado de filtros según proceso P16. 
 
g) Prenda las bombas de los filtros en modo automático (bomba F1 y bomba F2) mediante sus 
botones de la caja de control (botón “Bomba de abastecimiento agua piscina filtro #1” y botón 
“Bomba de abastecimiento agua piscina filtro #1”). 
 
h) Ponga en marcha la dosificación de cloro según proceso P17. 
 
i) Si el nivel de agua en el tanque de la estación de bombeo es inferior 50 cm por debajo del piso o 
el tanque está vació, llénelo: 
• Abra la válvula de paso de la conducción, válvula VP1, permitiendo el paso del agua cruda 
hacia la estación de bombeo y cerrar la válvula de desagüe, válvula VD1 de la conducción.  
• Cierre la válvula de desagüe de la conducción, válvula VD1. 
• Cierre la válvula de paso, válvula VP1, cuando el nivel de agua esté a 50 cm por debajo del 
piso de la estación de bombeo. Utilice un flexómetro para medir el nivel de agua. 
• Abra la válvula de desagüe de la conducción VD1. 
 
Figura 1 Esquema para actividad i 
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Figura 2 Medición del nivel de agua en la estación de bombeo 
j) Llene el tanque de recepción de agua cruda de la PTA. 
• Prenda las bombas de la estación de bombeo y apagarlas cuando el tanque esté lleno, es 
decir el nivel de agua coincida con la marca de cero en la regleta de medición de caudal. 
 
k) Tome una muestra de agua cruda del tanque de recepción y determine su turbiedad según 
procedimiento P33. 
 
a) Compruebe que la turbiedad de la muestra de agua cruda este por debajo del máximo admisible 
según la tabla 2. 
Reacción: 
• Suspender la puesta en marcha de la PTA, por mala calidad de agua cruda. 
• Informar inmediatamente al jefe de la CTD. 
• Solicite una revisación de la fuente por contaminación. 
• Llene ficha RE01. 
 
l) Inicie el dosificador de coagulante según proceso P09. 
 
Utilice Ficha RP01P02 
Frecuencia procedimiento. Cada vez de puesta en marcha. 
 
Materiales 
 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los materiales indicados en estos. 
 
Equipos 
Flexómetro, material de limpieza. Protección personal: Casco de seguridad, Guantes de 
goma, overol industrial, protector de ojos. En caso de que se tenga que realizar 
procedimientos interconectados, utilice los materiales indicados en estos. 
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Procedimiento Código: 
P03  
Puesta en marcha de la PTA 
Llenado de la PTA 
Fecha: 
07/08/2019 
 
Puesta en marcha de la PTA: Llenado de la PTA P03 
 
Objetivo 
Poner en funcionamiento la PTA 
 
Parámetros óptimos 
Tabla 3 Rango de caudal de ingreso aceptable.  PTA de la CTD 
Máximo caudal entrante a la PTA l/s 20 
Mínimo caudal entrante a la PTA l/s 6 
 
Actividades 
a) Regule el caudal de ingreso y salida en la estación de bombeo para que el nivel en el tanque de la 
estación de bombeo se mantenga constante.  
El caudal de ingreso se regula mediante la válvula de paso de la conducción, válvula VP1, que 
permite el paso de agua hacia la estación. Mientas el caudal de salida (caudal que va a la planta) 
se regula, una vez prendidas las bombas, mediante las válvulas de paso en la estación de bombeo.  
Esta operación depende del caudal que la conducción trae desde la captación. 
 
b) Compruebe el ajuste de las válvulas de la PTA, para que el agua sea dirigida por las unidades y 
llegue finalmente al almacenamiento. 
Nota: Para operar los sistemas se debe seguir los procedimientos correspondientes. No manipule 
las válvulas si no está siguiendo un procedimiento. 
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Tabla 4 Ajuste de válvulas para operación normal de la PTA. Flujo dirigido por las unidades como destino 
almacenamiento. 
Ajuste de válvulas para operación normal de la PTA 
Flujo dirigido por las unidades con destino almacenamiento 
 
Válvulas de paso para el funcionamiento de las unidades abiertas y reguladas, válvulas de 
desagüe cerradas. 
 
Parte del sistema de TA Válvulas abiertas y reguladas Válvulas cerradas 
Conducción 
 
Válvula de paso VP1 
 
Válvula de desagüe VD1 
 
Estación de bombeo  
Válvulas de paso de agua 
bombeada 
 
Válvulas de paso de agua 
hacia la PTA en general 
 
Válvulas de que desvían el 
flujo no dirigiéndolo hacia la 
PTA. 
Tanque de recepción  VD2 
Floculador  VD3 
Sedimentador  Válvula de extracción de 
lodos 
Filtros 
 
VF1 
VF2 
VF3 
VC1 
VC2 
VT5 
VT6 
VS1 
VT3 
VT4 
VT7 
VT8 
VR1 
VR2 
VS3 
 
VS2 (válvula de flotador) ser funcional 
 
b) Inspeccione visualmente el llenado de la planta. 
 
c) El agua inicial filtrada correspondiente al primer ciclo de bombeo de los filtros se debe eliminar. 
Restrinja el paso hacia los tanques de almacenamiento y desvíela hacia el drenaje. 
Para lo cual se debe tener las válvulas de los filtros con el siguiente ajuste: 
• Ajuste las válvulas para operación normal según tabla 4. 
• Cierre las válvulas: 
VS1 
VS2 
• Abra las válvulas: 
VS3
    18 
 
Una vez eliminada el agua filtrada correspondiente al primer ciclo de bombeo de los filtros, se debe 
dirigir el agua hacia los tanques de almacenamiento: 
Para lo cual se debe tener las válvulas de los filtros con el siguiente ajuste: 
• Cierre las válvulas: 
VS3 
• Abra las válvulas: 
VS1 
VS2 
 
Figura 3 Esquema para actividad c 
d) Mida el caudal que entra a la planta según el procedimiento P05. 
 
e) Verifique que el caudal medido este dentro del rango admisible según tabla 3. 
Reacción si el caudal que entra es menor al mínimo admisible: 
Ra) Si la válvula de paso de la conducción, VP1, no está abierta completamente aumente el 
caudal que entra a la estación de bombeo dando mayor apertura de la válvula VP1 de la 
conducción y nuevamente regular las válvulas de paso hasta lograr un nivel de agua constante 
en el tanque de la estación de bombeo.  
Rb) Si la válvula de paso de la conducción, VP1, está abierta completamente 
• Informe inmediatamente al jefe de la CTD. 
• Solicite una revisión del sistema de captación y conducción. 
• Llene ficha PE01. 
Reacción si el caudal que entra es mayor al máximo admisible: 
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Ajuste las válvulas de paso de las bombas en la estación de bombeo. Si no se soluciona el   
problema: 
• Solicite una revisión del sistema de la estación de bombeo. 
• Llene ficha PE01. 
 
f) Prenda el sistema de aireación en modo automático con su botón de prendido de la caja de 
control ubicado en la caseta del ablandador. 
 
g) Verifique que las unidades de tratamiento de la PTA se hayan llenado adecuadamente mediante 
inspección visual. Revise que no existan fugas. 
Reacción: 
Detenga la puesta en marcha, pare la PTA según procedimiento P04 y solucione el problema. 
 
h) Tome una muestra de agua filtrada y determine su turbiedad, proceso P33, después de 15 
minutos de iniciado el filtrado y compruebe que sea menor de 10 UNT. 
Reacción: 
• Determine nuevamente la turbiedad del agua filtrada durante 10 minutos cada 
minuto. Si todas tienen una turbiedad mayor a 10 UNT:
o Constate la correcta aplicación de los procedimientos de puesta en marcha y en 
caso de detectar errores corregirlos. 
o Si no se encuentra el problema solicite una revisión de todo el sistema de 
tratamiento y sugiera una para de la PTA por mala calidad del agua tratada. 
 
Frecuencia procedimiento. Cada vez de puesta en marcha. 
 
 
 
Nota Actividad h: Para verificar la calidad de agua se toma cada minuto durante 10 minutos, debido a que un ciclo de bombeo 
dura aproximadamente 5 minutos y en este existen variaciones de calidad, al inicio y al final del ciclo la calidad es menor, pudiendo 
superar las 10 UNT. Pero si durante todo el ciclo se presenta mala calidad hay un problema que se debe solucionar. Se toman 
muestras en dos ciclos. 
 
 
 
  
 
Materiales 
 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los materiales indicados en estos. 
 
Equipos 
Protección personal: Casco de seguridad, overol industrial. En caso de que se tenga 
que realizar procedimientos interconectados, utilice los materiales indicados en estos. 
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 Procedimiento para la parada de la Planta de Tratamiento de Agua 
 
Introducción 
La parada implica que la PTA deje de producir agua tratada y que todos sus elementos estén 
salvaguardados hasta su próxima utilización. 
Consta de un solo procedimiento: Parada de la planta. 
 
Organización de procedimientos 
 
(Procedimiento único) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parada de la 
PTA
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Procedimiento Código: 
P04  
Parada de la PTA 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
 
Parada de la PTA P04 
 
Objetivo 
Detener la producción de agua de la PTA y salvaguardar todos sus elementos hasta su próxima utilización. 
 
Actividades 
a) Programe las actividades operacionales y/o de mantenimiento que se requieran realizar en la PTA 
durante la parada, defina: actividad, personal, materiales, equipos, tiempo.  
Llene ficha RA01. 
 
b) Apague las bombas de los filtros (bomba F1, bomba F2) mediante los botones de apagado de la 
caja de control (botón “Bomba de abastecimiento agua piscina filtro #1” y botón “Bomba de 
abastecimiento agua piscina filtro #2”) 
 
c) Abra la válvula de desagüe de la conducción (válvula VD1). 
 
d) Cierre la válvula de paso de la conducción (válvula VP1). 
 
e) Pare el dosificador de sulfato de aluminio según procedimiento P10. 
 
f) Pare la dosificación de cloro según procedimiento P19. 
 
g) Apague las bombas de la estación de bombeo. 
 
h) Apague el sistema de aireación con su botón de apagado de la caja de control ubicado en la caseta 
del ablandador. 
Frecuencia actividad: Cada vez que se vaya a vaciar los tanques de almacenamiento 
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Vaciado de las unidades 
El vaciado de las unidades responde a una frecuencia en función de su mantenimiento. 
• Drenaje de la estación de bombeo. Procedimiento P25. 
• Drenaje de tanques de agua: cruda, sedimentada, filtrada y los tanques de almacenamiento 
agua tratada. Procedimiento P31 
• Drenaje de tanques, canales e instalaciones que lo requieran. Procedimiento P32. 
• Drenaje del floculador. Procedimiento P16. 
• Drenaje del sedimentador. Procedimiento P18. 
Frecuencia procedimiento. Cada vez de parada de la PTA, a excepción de las actividades donde se indica 
frecuencia exclusiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
Ficha RA01.  En caso de que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los materiales indicados en estos. 
 
Equipos 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los equipos indicados en estos. 
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Procedimientos. Tratamiento de agua 
 
Introducción 
Comprende la operación para el tratamiento de agua en la PTA. Se operan los elementos implicados en 
los procesos de tratamiento: coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. La 
operación de los elementos para el tratamiento incluye, en los casos que apliquen, puesta en marcha, 
operación normal, parada y operaciones eventuales. 
La operación normal se da cuando se está produciendo el caudal de diseño con la calidad requerida.  
 
Parámetros óptimos 
Tabla 5 Turbiedad máxima de agua cruda. PTA de la CTD 
Turbiedad máxima de agua cruda UNT 835 
 
Tabla 6 Rango de caudal entrante aceptable.  PTA de la CTD 
Máximo caudal entrante a la PTA  l/s 20 
Mínimo caudal entrante a la PTA l/s 6 
 
Tabla 7 Turbiedad aceptable en los procesos de tratamiento de la PTA de la CTD 
Agua sedimentada UNT 10  
Agua filtrada UNT 5 
Agua tratada UNT 5 
 
 
 
 
Nota Tabla 7. Los resultados de simulaciones en laboratorio de Izquierdo no superaban la turbiedad de 5 UNT en agua 
sedimentada, es decir, añadiendo el trabajo de los filtros se aseguraría prácticamente agua de esta calidad. 
Como contras se tiene: la simulación en laboratorio es más eficiente que el tratamiento en la planta, 
al realizar una línea de tendencia para obtener la curva de dosificación, existe error, produciendo una variación en la 
dosis definida. 
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Procedimientos. Medidor de caudal 
 
Introducción 
Para el tratamiento es necesario ajustar algunas operaciones de la planta con respecto al caudal. 
(CEPIS,2005). 
El caudal debe estar dentro del rango adecuado para el funcionamiento de la PTA. 
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Procedimiento Código: 
P05  
Medición de caudal 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
 
 
Medición de caudal P05 
 
Objetivo 
Determinar el caudal que ingresa a la PTA. 
 
Parámetros óptimos 
Tabla 8 Rango de caudal entrante aceptable.  PTA de la CTD 
Máximo caudal entrante a la PTA l/s 20 
Mínimo caudal entrante a la PTA l/s 6 
 
Actividades 
Registre el nivel que marca la regleta de medición de caudal 
 
Figura 4 Esquema medidor de caudal. PTA de la CTD. 
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El caudal que está entrando a la planta se calcula así: 
Q = 0.597 ∗ H ∗ √H 
Donde: 
Q: Caudal que entra a la planta (l/s) 
H: Nivel de agua que marca la regleta (cm) 
En caso de no tener una calculadora, se utiliza la siguiente gráfica, esta muestra el caudal que entra a la 
planta según el nivel de agua que marca la regleta. 
 
Figura 5 Curva que relaciona el caudal que entra a la planta con el nivel de agua sobre la cresta del 
vertedero de mezcla rápida medido con la regleta. PTA de la CTD. 
Verifique que el caudal medido este dentro del rango admisible según tabla 8. 
Utilice para el registro de datos la ficha PR05. 
Frecuencia procedimiento. Aplique el procedimiento en cualquiera de los siguientes casos: 
• Puesta en marcha de la PTA 
• Cada 4 horas 
• Cada vez que se requiera en un procedimiento. 
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Materiales 
 
Ficha R05.  
 
 
Equipos 
Calculadora. 
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Procedimiento Código: 
P06  
Calibración de medición de caudal 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
 
Calibración de medición de caudal P06 
 
Objetivo 
Determinar el caudal que entra a la PTA en función del nivel de agua que se produce antes del vertedero 
de mezcla rápida. 
Implementar nuevamente el sistema de medición de caudal. 
 
Causa para implementar el procedimiento 
Si se da una situación que afecte el mecanismo de medición del caudal que entra a la planta se debe 
considerar implementar nuevamente el mecanismo, si la situación no está relacionada con la desubicación 
de la regleta con respecto a la cresta del vertedero solo se necesita calibrar. 
Pueden darse situaciones como: 
− Modificaciones en el canal anterior al vertedero de mezcla rápida o en dicho vertedero que 
cambien sus dimensiones. 
− Desubicación de la regleta actual. 
 
Actividades 
Para implementar nuevamente el mecanismo proceda así: 
• Coloque en el canal que parte de la recepción, a una distancia de 1 metro antes del vertedero de 
mezcla rápida, una regleta de 20 cm, de forma vertical, con su cero al nivel de la cresta del 
vertedero (la regleta debe quedar fija, pegada con silicón u otro material con mayor adherencia). 
 
 
 
28 
 
 
Figura 6 Esquema implementación de medidor de caudal. PTA de la CTD. 
• Mida el caudal mediante aforo directo volumétrico, es decir, mida el tiempo de llenado de un 
recipiente de capacidad de por lo menos 50 litros con el caudal que ingresa a la planta, se 
recomienda hacerlo de la siguiente manera: 
o Fabrique una estructura en lata para ser colocada en el vertedero de mezcla rápida con 
el fin de redirigir el caudal para el llenado del recipiente. Vea figura 5. 
o Coloque la estructura y selle con silicón para evitar fugas, también puede usar otros 
materiales adherentes. 
o Realice el llenado del recipiente y el registro de su tiempo en segundos, así como de la 
capacidad exacta del recipiente (necesario dos personas, una toma el tiempo y otra coloca 
el recipiente) 
 
 
Figura 7 Esquema para redirigir el caudal para aforar 
 
• Desmonte toda estructura colocada para redirigir el caudal. Registre el nivel de agua sobre la 
cresta del vertedero que marca la regleta. 
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• Repita el llenado tres veces, es decir, registre tres tiempos y realice un promedio. De ser los 
tiempos registrados muy diferentes (mayor a 1 segundo de diferencia) realice más registros hasta 
obtener similares y obtenga su promedio, regístrelo como tiempo de llenado del recipiente. 
• Con el tiempo y la capacidad medidos se calcula el caudal así: 
Q =
t
V
 
Donde: 
Q: Caudal que entra a la planta (l/s) 
t: Tiempo de llenado del recipiente (s) 
V: Capacidad del recipiente (l) 
• Se calcula “m”, el parámetro específico para la ecuación de caudal-altura en vertederos. 
m =
Q
L ∗ H ∗ √H
 
Donde: 
Q: Caudal que entra a la planta (el calculado con los datos obtenidos con el llenado del recipiente) 
(l/s) 
L: Ancho del canal (41 cm) (cm) 
H: Nivel de agua sobre la cresta del vertedero medido mediante la regleta (cm) 
• La nueva ecuación para el cálculo del caudal con relación al nivel de agua antes del vertedero de 
mezcla rápida es: 
Q = m ∗ H ∗ √H 
Donde: 
Q: Caudal que entra a la planta (l/s) 
m: Parámetro específico para ecuación de aforo de caudal con vertederos. (el calculado en este 
procedimiento) 
H: Nivel de agua que marca la regleta (cm) 
 
Para calibrar el sistema excluya el primer paso para la implementación y proceda con el resto. 
 
Registre en un documento la nueva ecuación determinada para cálculo de caudal, realice una tabla y 
gráfico que relacione el nivel de agua marcado por la regleta con el caudal que ingresa a la PTA.  
Frecuencia: Cada que se dé una causa para implementar el procedimiento. 
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Materiales 
Silicón u otro material con mayor adherencia, regleta de 20 cm, hoja de papel para el registro, 
plancha de lata 1mX1m, tijeras para lata. 
 
 
Equipos 
Flexómetro, cronómetro, calculadora, recipiente de capacidad de por lo menos 50 litros. 
Protección personal: Casco de seguridad, Guantes de cuero, overol industrial.  
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Procedimientos. Sustancias químicas 
 
Parámetros óptimos 
• Coagulante: sulfato de aluminio 
El coagulante debe ser Sulfato de Aluminio. Tipo A. Granular. 
Las especificaciones técnicas del sulfato de aluminio para la PTA de la CTD se muestran en la tabla 
9. 
Tabla 9 Especificaciones técnicas del sulfato de aluminio para la PTA de la CTD 
Parámetro Estado físico 
Impurezas objetables No 
Granulometría 90% pasa tamiz #10 
Contenido de Aluminia Al2O3 17% 
Al soluble en el agua  9% 
Contenido de hierro  
Fe2O3 
0.75% 
Insolubles suspendidos Sin purificar 10% 
Purificado 0.5% 
 
Nota: Las especificaciones mostradas corresponden a sulfato de aluminio para tratamiento de 
agua de consumo humano, son especificaciones de la American Water Works Association 
(AWWA) 
 
• Desinfectante: cloro 
El desinfectante debe ser cloro gas 
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Procedimiento Código: 
P07  
Manejo de sustancias químicas 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
 
Manejo de sustancias químicas P07 
 
Objetivo 
Correcto manejo de las sustancias químicas. 
 
Actividades 
A) Recepción de sustancias químicas 
Para la recepción emplee los siguientes criterios: 
Coagulante: sulfato de aluminio 
a) Realice el pedido de coagulante, según la cantidad para la PTA de la CTD que se muestran en la 
siguiente tabla, puede pedir bolsas de 25 kg o de 50 kg. 
Tabla 10 Coagulante requerido por mes en la PTA de la CTD 
Coagulante requerido en la PTA de la CTD 
Requerimiento Bolsas de 25 Kg Bolsas de 50 Kg 
Cantidad de bolsas de coagulante requeridas 
en un mes 
67 34 
Cantidad mínima que se debe tener 
almacenada 
20 10 
Nota: Estas cantidades fueron calculadas con datos promedios. 
b) Verifique que la cantidad total coincida con la solicitada.  
c) Verifique que los envases (bolsas) estén en buen estado. 
d) Observe el rótulo de los envases (bolsas) para comprobar especificación técnica del producto. 
Tabla 9. 
e) Verifique el estado granular del coagulante de una de las unidades. 
f) Solicite la comprobación de la composición química de una muestra, esta debe cumplir con las 
especificaciones técnicas de la Tabla 9. Utilice ficha SP07. 
Frecuencia actividad: Cada vez que haya cambio de proveedor. 
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Desinfectante: cloro gas 
a) Realice el pedido de cloro gas según la cantidad que se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 11 Cantidad de cloro gas por mes requerido en la PTA de la CTD 
 Cilindros de 68 Kg de 
capacidad 
Cantidad requerida en un mes 1 
Cantidad mínima que se debe tener almacenada 1 
Nota: Estas cantidades fueron calculadas con datos promedios. 
b) Verifique que la cantidad total coincida con la solicitada (número de unidades y la cantidad 
mostrada en el rótulo del envase (cilindro)). 
c) Verifique que los cilindros estén en buen estado. 
d) Observe el rótulo de los cilindros (bolsas), compruebe que sea cloro. 
 
B) Almacenamiento 
Para el almacenamiento emplee los siguientes criterios: 
Coagulante: sulfato de aluminio 
a) Almacene el coagulante sobre tarimas de madera. 
b) No deposite sustancias químicas nuevas sobre existentes. 
c) No apile a una altura mayor de 2 metros. 
d) Deje espacio entre pilas y pared, y entre pilas. 
e) Mantenga la bodega seca y ventilada. 
f) No almacene otra sustancia química en la bodega. 
Desinfectante: cloro gas 
a) Se debe almacenar los cilindros asegurados en una posición vertical. 
b) No debe dar el sol de forma directa a los cilindros nunca.  
c) Mantenga la bodega seca y ventilada. 
 
C) Transferencia 
En la siguiente tabla se muestra las precauciones y medidas empleadas para la transferencia de sustancias 
químicas 
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Tabla 12 Precauciones y medidas para el manejo de sustancias químicas 
Sustancia química 
Precauciones y equipos de protección 
Guantes de 
goma 
Máscara 
contra 
el polvo 
Protector 
de ojos 
Protector 
de piel 
Detector 
de fugas 
Respirador 
de oxigeno 
Coagulante: sulfato de aluminio X X   x     
Desinfectante: gas cloro X   X   X X 
 
Frecuencia procedimiento: Cada vez que se requiera recepcionar, almacenar o transportar sustancias 
químicas para la PTA, a excepción de las actividades donde se indica frecuencia exclusiva. 
 
 
 
 
Nota Procedimiento. Este procedimiento está definido bajo la condición de operación continua de la CTD. 
 
 
 
 
Materiales 
 
Ficha SP07. 
 
Equipos 
Protección personal: Guantes de hule, máscara contra el polvo, protector de ojos, 
protector de piel, detector de fugas, respirador de oxígeno. 
   35 
Procedimientos. Instalaciones de coagulación 
 
Introducción 
La operación de este proceso comprende manejo y dosificación de sustancias químicas involucrando la 
operación de los equipos dosificadores. 
 
El manejo del coagulante consta en el procedimiento P07. 
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Procedimientos. Dosificación de sustancias químicas 
 
Parámetros de dosificación 
Dosis óptima de coagulante 
La dosis óptima de coagulante se determina en función de la turbiedad del agua cruda, la figura 6 muestra 
esta relación. 
 
 
Figura 8 Curva de relación entre la turbiedad del agua cruda y la dosis de coagulante a aplicar en el proceso 
de coagulación. PTA de la CTD. 
 
Concentración óptima de coagulante 
Tabla 13 Concentración óptima 
Concentración de la solución de coagulante óptima 5%   50 000 mg/l 
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Procedimiento Código: 
P08 Instalaciones de coagulación 
Dosificación de sustancias químicas 
Puesta en marcha 
Fecha: 
07/08/2019 
 
 
 
Instalaciones de coagulación. Dosificación de sustancias químicas. Puesta en marcha P08 
 
Objetivo 
Tener en correcto estado todos los elementos del sistema de dosificación de la PTA para su 
funcionamiento. 
Preparar la solución de coagulante 
Iniciar la dosificación de coagulante 
 
Actividades 
a) Compruebe visualmente limpieza y estado físico del sistema de dosificación 
Reacción: 
• Corrija el problema de estado físico. 
• Revise que esta operación de mantenimiento esté realizada conforme a su frecuencia:  
Tanques de solución de coagulante. Procedimiento P21. 
 
b) Prepare la solución de coagulante. (Actividad igual para ambos tanques). 
• Cierre la válvula de salida de del tanque. 
• Llene el tanque mediante la apertura de las válvulas que permiten el paso de agua filtrada hacia 
los tanques. 
Prenda la bomba 
BS1 
Abra las válvulas 
VS1 
VA3 
VA4 (N1) 
VA5 (N2) 
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• Coloque 50 kg de sulfato de aluminio (1 bolsa de 50 kg o 2 bolsas de 25 kg) en el tanque de 
solución. 
 
Figura 9 Esquema para actividad b 
• Mezcle la solución con una paleta hasta que se compruebe de forma visual que todo el sulfato de 
aluminio se haya disuelto. 
 
 
Figura 10 Mezcla de solución de sulfato de aluminio 
c) Realice el proceso de operación normal. 
Frecuencia procedimiento. Aplique el procedimiento en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cada vez de puesta en marcha 
• Cada vez que los tanques se vacíen 
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Materiales 
 
Sulfato de aluminio 100 Kg (Para los dos tanques).  En caso de que se tenga que 
realizar procedimientos interconectados, utilice los materiales indicados en estos. 
 
Equipos 
Protección personal: Casco de seguridad, guantes de goma, overol industrial, protector 
de ojos.  En caso de que se tenga que realizar procedimientos interconectados, utilice 
los equipos indicados en estos. 
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Procedimiento Código: 
P09 Instalaciones de coagulación 
Dosificación de sustancias químicas 
Operación normal 
Fecha: 
07/08/2019 
 
 
 
Instalaciones de coagulación. Dosificación de sustancias químicas. Operación normal P09 
 
Objetivo 
Dosificar óptimamente las sustancias químicas en la coagulación. 
 
Actividades 
a) Seleccione la dosis óptima de coagulante 
• Tome una muestra de agua cruda del tanque de recepción y determine su turbiedad 
según procedimiento P33. 
• Con el dato de la medición de la turbiedad, determine la dosis óptima de sulfato de 
aluminio mediante la curva de relación entre la turbiedad del agua cruda y la dosis de 
coagulante a aplicar en el proceso de coagulación, figura 8. 
 
b) Determine el caudal de solución, q, que se debe aplicar en el proceso de coagulación con la 
siguiente fórmula. 
q =
6 ∗ D ∗  Q
5 000
 
Donde: 
q: Caudal de solución (l/min) 
D: Dosis óptima de sulfato de aluminio (determinada a partir de la turbiedad del agua cruda con 
la curva de la figura 8) (mg/l) 
Q: Caudal que entra a la planta (determinación mediante procedimiento P05) (l/s) 
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c) Determine la posición de la válvula dosificadora para dosificar el caudal de solución 
determinado. 
Para dosificar el caudal calculado, q, se utiliza la curva de calibración que se muestra en la figura 11. En la 
que se da la posición de la manija de la válvula en función del caudal que pasa. La posición se define según 
su ángulo de giro como se indica en la figura 12. 
 
Figura 11 Curva de calibración de la válvula dosificadora de solución de coagulante. PTA de la CTD 
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Figura 12 Ángulo de giro de manija de la válvula dosificadora 
d) Abra la válvula de paso VA1. 
e) Abra la válvula de dosificación con la posición de su manija definida 
f) Compruebe el caudal de solución, q, que está aplicando el dosificador así: 
• Tome el tiempo de llenado de cierto volumen de solución. 
• Calcule el caudal dosificado: 
q =
V
t
 
Donde: 
q: Caudal de solución dosificado (l/min) 
V: Volumen de solución (l) 
t: Tiempo de llenado (min) 
Nota: Siempre compruebe que el caudal de solución sea el correcto después de ajustar la válvula 
Reacción: 
• Reajuste la apertura de la válvula con su manija para que se dosifique el caudal de solución 
requerido. 
Frecuencia actividad: Después de ajustar la válvula con la figura 11 y cada dos horas. 
g) Cuando se vacié el tanque de solución de coagulante N1 abra la válvula de paso VA2.  
d) Prepare la solución de coagulante en el tanque N1. (Según Procedimiento P08 Actividad b). 
h) Cuando se vacíe el tanque de solución de coagulante N2, prepare la solución de coagulante 
en este tanque. (Según Procedimiento P08 Actividad b). 
 
 
Figura 13 Esquema para actividades d, e, g 
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Frecuencia procedimiento: Cada vez de puesta en marcha a excepción de las actividades donde se indica 
frecuencia propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
Sulfato de Aluminio en la cantidad requerida. En caso de que se tenga que realizar 
procedimientos interconectados, utilice los materiales indicados en estos. 
 
Equipos 
Paleta, calculadora.  Protección personal: Casco de seguridad, guantes de goma, overol 
industrial, protector de ojos. En caso de que se tenga que realizar procedimientos 
interconectados, utilice los equipos indicados en estos. 
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Procedimiento Código: 
P10 Instalaciones de coagulación 
Dosificación de sustancias químicas 
Operación de parada 
Fecha: 
07/08/2019 
 
 
Instalaciones de coagulación. Dosificación de sustancias químicas. Operación de parada P10 
 
Objetivo 
Detener la dosificación de sustancias químicas del proceso de coagulación y salvaguardar todos los 
elementos del sistema de dosificación hasta su próxima utilización. 
 
Actividades 
a) Cierre la válvula dosificadora. 
b) Drene los tanques de solución de coagulante según procedimiento P21. 
 
Frecuencia: Cada vez de parada de la PTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los materiales indicados en estos. 
 
Equipos 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los equipos indicados en estos. 
 
 
45 
 
 
Procedimiento Código: 
P11  
Calibración de la válvula dosificadora de 
solución de coagulante 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
 
Calibración de la válvula dosificadora de solución de coagulante P11 
 
Objetivo 
Determinar el caudal que sale por la válvula dosificadora en función de la posición de su manija.  
 
Causa para implementar el procedimiento 
Si se da una situación que afecte la dosificación de solución de coagulante se debe después de solucionarlo 
realizar la calibración de la válvula dosificadora. 
 
Actividades 
Para calibrar la válvula dosificadora de coagulante se procede así: 
a) Llene los tanques de solución de coagulante con agua. 
Prenda la bomba 
BS1 
Abra las válvulas 
VS1 
VA3 
VA4 (N1) 
VA5 (N2) 
(ver figura 9) 
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b) Tome el tiempo de llenado de cierto volumen de agua con diferentes aberturas de la válvula 
dosificadora, desde que empieza a salir solución hasta que el tubo dosificador rebose debido a 
que el caudal que sale por sus orificios es menor al que sale por la válvula dosificadora. 
 
 
Figura 14 Medición de caudal que sale por la válvula dosificadora de solución de coagulante 
 
c) Registre la posición de la manija de la válvula, es decir su ángulo de giro junto con el caudal que 
sale en esa posición (ver figura 11) y grafique una curva de tendencia de la relación entre estos 
dos (se grafican en un plano cartesiano, en el un eje el caudal y en el otro la posición, los puntos 
y se traza la curva de tendencia como la figura 10), esta será la curva de calibración de la válvula 
dosificadora de solución de coagulante. 
Registre en un documento la Curva de calibración de la válvula dosificadora de solución de coagulante. 
Frecuencia procedimiento. Aplique el procedimiento en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cada que se dé una causa para implementar el procedimiento. 
• Cada vez de puesta en marcha. 
 
 
 
 
  
 
Materiales 
 
Hoja de papel para el registro. 
 
 
Equipos 
Cronómetro, recipiente de 1 litro o más con mediciones.  Protección personal: Casco 
de seguridad, overol industrial, botas. 
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Procedimientos. Mezclador: Vertedero 
 
Introducción 
El objetivo de esta unidad es producir una mezcla homogénea del coagulante con el agua y lograr la 
máxima desestabilización de partículas, mediante condiciones óptimas intensidad y tiempo. (CEPIS, 2005) 
 
La Puesta en marcha no cuenta con procedimiento debido a que: 
Con la puesta en marcha de la PTA (procedimientos P01, P02 y P03) se incluye también la mezcla rápida. 
 
La Parada no cuenta con procedimiento debido a que: 
Con la parada de la PTA (procedimiento P04) se incluye también la mezcla rápida. 
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Procedimiento Código: 
P12 Mezclador: Vertedero 
Operación normal Fecha: 
07/08/2019 
 
Mezclador: Vertedero. Operación normal P12 
 
Objetivo 
Correcto funcionamiento del mezclador: vertedero rectangular. 
 
Actividades 
a) Compruebe mediante observación que la salida de la solución de coagulante se de a lo largo 
de toda la canaleta. De no darse corregir el problema. 
 
b) Compruebe que el caudal de operación esté dentro del rango adecuado para operación de la 
PTA, tabla 6. Mida el caudal según el procedimiento P05. 
Reacción: 
Verifique el sistema de ingreso del caudal y aplique correcciones si es el caso. Realice la 
actividad e del procedimiento P03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los materiales indicados en estos. 
 
Equipos 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los equipos indicados en estos. 
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Procedimientos. Floculador 
 
Introducción 
El objetivo del floculador es producir el crecimiento del flóculo para que tenga un tamaño y peso adecuado 
para la decantación mediante condiciones óptimas de intensidad y tiempo. (CEPIS, 2005) 
 
La Puesta en marcha no cuenta con procedimiento debido a que: 
Con la puesta en marcha de la PTA (procedimientos P01, P02 y P03) se incluye también la mezcla rápida. 
 
La Parada no cuenta con procedimiento debido a que: 
Con la parada de la PTA (procedimiento P04) se incluye también la mezcla rápida. 
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Procedimiento Código: 
P13 Floculador 
Operación normal Fecha: 
07/08/2019 
 
Floculador. Operación normal P13 
 
Objetivo 
Correcto funcionamiento del floculador. 
 
Actividades 
a) Compruebe que el caudal de operación esté dentro del rango adecuado para operación de la PTA 
tabla 6. Mida el caudal según el procedimiento P05. 
Reacción: 
Verifique el sistema de ingreso del caudal y aplique correcciones si es el caso. Realice la actividad 
e del procedimiento P03. 
 
b) Compruebe que la formación de flóculos inicie en la primera cámara. Tome una muestra de 
agua en un recipiente de vidrio trasparente al final de la primera cámara, mire y compruebe la 
existencia de flóculos. 
Reacción: 
Revise dosificación. Revise la correcta aplicación del procedimiento P09. 
Frecuencia procedimiento: Cada 4 horas 
 
 
 
 
Materiales 
 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los materiales indicados en estos. 
 
Equipos 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los equipos indicados en estos. 
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Procedimientos. Sedimentador 
 
En este equipo se da la sedimentación de sólidos contenidos en el agua sometida a los procesos de 
coagulación y floculación. 
 
Introducción 
La Puesta en marcha no cuenta con procedimiento debido a que: 
Con la puesta en marcha de la PTA (procedimientos P01, P02 y P03) se incluye también la mezcla rápida. 
 
La Parada no cuenta con procedimiento debido a que: 
Con la parada de la PTA (procedimiento P04) se incluye también la mezcla rápida. 
 
Parámetros de sedimentación 
Calidad del agua sedimentada 
El agua sedimentada por la PTA de la CTD debe tener una turbiedad de 10 UNT. Pero siempre se debe 
tratar de que sea la menor posible. 
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Procedimiento Código: 
P14 Sedimentador 
Operación normal Fecha: 
07/08/2019 
 
Sedimentador. Operación normal P14 
 
Objetivo 
Correcto funcionamiento del sedimentador. 
 
Actividades 
a) Compruebe que el caudal de operación esté dentro del rango adecuado para operación de la PTA 
tabla 6. Mida el caudal según el procedimiento P05. 
Reacción: 
Verifique el sistema de ingreso del caudal y aplique correcciones si es el caso. Realice la actividad 
e del procedimiento P03. 
 
b) Determinar la turbiedad de una muestra de agua sedimentada en el canal de salida según 
procedimiento P33. Si la turbiedad es mayor a 10 UNT realizar el procedimiento de lavado de 
filtros. 
Frecuencia: Cada 4 horas 
 
c) Retirar el material flotante. 
 
a) Se debe comprobar estas condiciones en el sedimentador: 
• No presencia de burbujas de aire 
• No presencia de espuma 
• El agua sea tan clara que las placas se puedan contar 
• No presencia de algas 
• Nivel de lodos del sedimentador sea menor a 50 cm medidos desde la base de la tolva. 
Reacción: Pare la unidad y realice su limpieza según procedimiento P23. 
Frecuencia: cada 4 horas
53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
Espumadera.  En caso de que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los materiales indicados en estos. 
 
Equipos 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los equipos indicados en estos. 
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Procedimientos. Filtros 
 
Introducción 
La filtración es el proceso de tratamiento de clarificación final de la PTA. Es esencial que los 
filtros presenten altos niveles de eficiencia en forma constante y permanente. 
 
 
Parámetros de filtración 
Calidad del agua filtrada 
El agua filtrada por la PTA de la CTD debe tener una turbiedad máxima de 5 UNT. (comprobar y definir y 
poner en evaluación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
Procedimiento Código: 
P15 Filtros 
Operación normal Fecha: 
07/08/2019 
 
Filtros. Operación normal P15 
 
Objetivo 
Correcto funcionamiento de los filtros. 
 
Actividades 
a) Determine la turbiedad de una muestra de agua filtrada según procedimiento P33 y verifique que 
esté dentro del rango óptimo (Tabla 7). 
Reacción: 
▪ Realice el retrolavado de los filtros según procedimiento P16 
▪ Si el problema persiste programe una operación de mantenimiento de filtros 
según procedimiento P24. 
Frecuencia: Cada 4 horas 
 
b) Realizar el retrolavado de los filtros según procedimiento P16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los materiales indicados en estos. 
 
Equipos 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los equipos indicados en estos. 
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Procedimiento Código: 
P16 
Retrolavado de filtros 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
Retrolavado de filtros P16 
 
Objetivo 
Reducir la colmatación de los filtros para mantener la eficiencia del proceso de filtración.  
 
Actividades 
Nota1: Para realizar este procedimiento la PTA debe estar parada. 
Nota2: Se debe disponer de agua en el tanque de almacenamiento de agua filtrada. 
a) Ajuste las válvulas de los filtros para dirigir el agua de lavado. 
Partiendo del ajuste de válvulas de filtros normal, realizar: 
• Abra las válvulas de desagüe de agua de lavado  
VT17 
Vt18 
• Cierre las válvulas 
VT5 
VT6 
• Abra las válvulas 
VT3 
VT4 
b) Prenda las bombas de retrolavado (bombas BR1 y bomba BR2) mediante los botones de 
encendido “Bomba retro #1” y “bomba retro #2” 
c) Prolongue la operación durante 7 minutos, tiempo necesario para obtener un agua con baja 
turbiedad. 
d) Apague las bombas de retrolavado (bombas BR1 y bomba BR2) mediante los botones de apagado 
“Bomba retro #1” y “bomba retro #2” 
e) Ajuste las válvulas de los filtros para disponerlos para la operación normal 
• Cierre las válvulas de desagüe de agua de lavado  
VT17 
Vt18 
• Abra las válvulas 
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VT5 
VT6 
• Cierre las válvulas 
VT3 
VT4 
Figura 15 Esquema para el procedimiento 
Utilice para el registro la ficha RP16. 
Frecuencia procedimiento. Aplique el procedimiento en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cada día 
• Cada vez que el agua sedimentada presenta una turbiedad mayor a 10 UNT según las 
muestras tomadas en los periodos definidos (cada 4 horas) 
 
 
 
 
Nota procedimiento. Con criterio personal se definió el lavado de filtros ante una turbiedad mayor a 10 UNT del agua sedimentada. 
El operador actualmente realiza el lavado dos veces al día dependiendo de su inspección visual de la turbiedad del agua. 
 
 
Materiales 
 
Ficha RP16. En caso de que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los materiales indicados en estos. 
 
Equipos 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los materiales indicados en estos. 
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Procedimientos. Instalaciones de desinfección 
 
Introducción 
La desinfección es el último proceso de tratamiento de la PTA, es el proceso encargado de asegurar que 
el agua llegue a su destino con las características microbiológicas requeridas. La mayor parte de remoción 
de organismos debe ser completada en los procesos anteriores, teniendo a la desinfección solo como 
asegurador de que se mantenga la calidad alcanzada. 
 
 
Parámetros de desinfección 
Calidad del agua desinfectada 
El agua desinfectada por la PTA de la CTD debe tener una turbiedad máxima de 5 UNT. 
 
Manejo de sustancias químicas 
 
El manejo del coagulante consta en el procedimiento P07.  
 
Dosificación de sustancias químicas 
 
Parámetros de dosificación 
 
Dosis de cloro 
El dosificador debe marcar 110 g/h de solución de cloro 
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Procedimiento Código: 
P17 Instalaciones de desinfección 
Dosificación de sustancias químicas 
Puesta en marcha 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
Instalaciones de desinfección. Dosificación de sustancias químicas. Puesta en marcha P17 
 
Objetivo 
Dosificar el desinfectante. 
 
Actividades 
Previo: El tanque de almacenamiento debe tener un nivel superior a 130 cm de no ser así poner en marcha 
la planta según procedimientos P01, P02 y P03 saltándose esta actividad hasta cumplir con dicha 
condición. 
a) Coloque el cilindro de cloro en la balanza para determinar el peso del cloro líquido. 
b) Observe en la balanza el peso bruto del cilindro, más el peso del cloro.  
El peso bruto de los cilindros utilizados es de 60 Kg y la capacidad es de 68 Kg de cloro. 
c) Determine el peso del cloro gas licuado que contiene. A la medida de peso registrada por la 
balanza se le resta el peso bruto del cilindro. Se debe comprobar que el cilindro contenga cloro. 
Reacción: 
Colocar otro cilindro y repetir actividades a), b) y c). 
d) Quite la tapa de protección del cilindro. 
e) Haga coincidir la tuerca de la válvula auxiliar con la rosca ubicada en la válvula del cilindro y ajuste 
la unión con una llave ajustable. 
f) Regule las válvulas para permitir el paso del caudal de solución. 
g) Prenda una o más bombas de recirculación (bomba R1, bomba R2, bomba R3) mediante los 
botones de encendido de la caja de control (botón “Bomba #1 de recirculación” botón “bomba 
#2 de recirculación y botón “Bomba #3 de recirculación”). 
h) Abra lentamente la válvula del cilindro accionándola según el giro de las manecillas del reloj. 
i) Verifique si existen fugas de cloro, utilizando amoniaco. Verifique que no se vea “humo blanco” 
ante la presencia de vapor de amoniaco.  
j) Abra la válvula de conexión con el manifold usando la llave adecuada para hacer pasar el gas 
dosificador. 
k) Ajuste la dosificación rotando la perilla del clorador. Hacia la Izquierda se aumenta la dosificación. 
El marcador debe mostrar la cantidad de cloro requerida de desinfectante. 
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La cantidad requerida de desinfectante es 110 g/h. 
 
 
Frecuencia: 
Cada vez de puesta en marcha de la PTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
Cilindro/s de cloro gas, amoniaco. 
 
Equipos 
Balanza. Protección personal: Protector de ojos, overol industrial, detector de fugas, 
respirador de oxígeno, casco. 
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Procedimiento Código: 
P18  
Instalaciones de desinfección 
Dosificación de sustancias químicas 
Operación normal 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
 
Instalaciones de desinfección. Dosificación de sustancias químicas. Operación normal P18 
 
Objetivo 
Correcto funcionamiento de las instalaciones de desinfección 
 
Actividades 
 
a) Verifique que la dosificación sea la correcta: 
 
• Ajuste la dosificación rotando la perilla del clorador hacia la Izquierda se aumenta la dosificación. 
El marcador debe mostrar la cantidad de cloro requerida de desinfectante.  
La cantidad requerida de desinfectante es 110 g/h. 
 
l) Verifique la existencia de fugas utilizando amoniaco. Verifique que no se vea “humo blanco” ante 
la presencia de vapor de amoniaco.  
b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
Amoniaco. 
 
Equipos 
Equipos para control con amoniaco.  Protección personal: Protector de ojos, overol 
industrial, detector de fugas, respirador de oxígeno, casco. 
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Procedimiento Código: 
P19  
Instalaciones de desinfección 
Dosificación de sustancias químicas 
Operación de parada 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
 
Instalaciones de desinfección. Dosificación de sustancias químicas. Operación de parada P19 
 
Objetivo 
Detener la dosificación de cloro y salvaguardar todos los elementos del sistema de dosificación de 
desinfectante hasta su próxima utilización. 
 
 
Actividades 
a) Cierre el suministro de cloro al clorador accionando la válvula de control en el sentido indicado 
para evitar el paso del cloro. 
 
b) Cuando el marcador del clorador marque cero, rotar la perilla hasta la posición de cerrado. 
 
Frecuencia: Cada vez de parada de la PTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
Ninguno, a excepción que se tenga que realizar procedimientos interconectados, 
utilice los materiales indicados en estos. 
 
Equipos 
Protección personal: Protector de ojos, overol industrial, detector de fugas, respirador 
de oxígeno, casco. 
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Procedimientos. Emergencia 
 
Introducción 
Las situaciones de emergencia implican la inmediata suspensión de actividades para atenderla. 
Acurre por motivos de fuerza mayor y se presenta de forma imprevista a causa de fallas graves o desastres. 
 
Organización de procedimientos 
 
(Procedimiento único) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emergencia
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Procedimiento Código: 
P20  
Operaciones de emergencia Fecha: 
07/08/2019 
 
Operaciones de Emergencia P20 
 
Objetivo 
Sobrellevar la emergencia. 
 
Las emergencias que se pueden suscitar son: 
 
• Falla de energía. 
• Falla en estructura o equipos esenciales 
• Terremotos 
• Incendios 
• Inundaciones 
• Escapes de cloro 
En todas las emergencias: 
• Suspenda inmediatamente las actividades y atienda la emergencia 
• Apenas tenga un momento informe al jefe de la CTD 
• Si es posible parar la PTA según procedimiento P04 
• Llame al Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 
En casos específicos, además: 
• En caso de incendio utilice el extintor de incendios. 
• En caso de inundación se debe avisar al jefe de la CTD apenas vea peligro de inundación. 
• En caso de escape de cloro: 
o Ponerse la máscara protectora 
o Cierre la válvula del cilindro 
o Ubique la fuga por medio del amoniaco. Verifique que no se vea “humo blanco” ante la 
presencia de vapor de amoniaco. 
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Procedimientos de Mantenimiento 
 
Los procedimientos de mantenimiento abarcan diversos ámbitos que implican actividades tanto 
correctivas como preventivas. 
Para llevar a cabo un mantenimiento se debe utiliza la ficha RA01. 
Los procedimientos de mantenimiento deben organizarse de modo que se minimice el tiempo de 
parada de la PTA. Se debe intentar coincidir con las paras obligatorias de la PTA. 
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Procedimiento Código: 
P21  
Tanques de solución de coagulante 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
 
Tanques de solución de coagulante P21 
 
Objetivo 
Verificar el estado de los tanques de solución de coagulante, drenarlos, limpiarlos y desinfectarlos para 
tenerlos en condiciones para su utilización. 
 
Actividades 
Nota: Para realizar este procedimiento la PTA debe estar parada. 
 
Inspección 
a) Verifique que no existan daños en los tanques, fisuras. 
Reacción: 
Solicite una reparación o un nuevo tanque. Utilice SE01. 
Frecuencia inspección: Cada semana 
 
Drenaje 
a) Verifique si no está ingresando agua a los tanques, de no ser así, cierre las válvulas de paso. 
VS1 
VA3 
VA4 (N1) 
VA5 (N2) 
b) Abra las válvulas de desagüe de los tanques, drene los tanques hasta que estén vacíos.  
VA1 (N1) 
VA2 (N2) 
Válvula dosificadora 
Nota. Realizar el drenaje de preferencia cuando la cantidad de solución de coagulante en los 
tanques es poca o nula. 
Frecuencia drenaje. Aplique estas actividades en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cuando la planta va estar parada por una semana o más. 
• Cada mes 
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Limpieza y desinfección 
a) Drene los tanques 
b) Con un balde eche agua a las paredes interiores limpiándolas con un cepillo hasta que esté 
eliminada toda la suciedad. 
 
Figura 16 Cepillado 
b) Eche cuatro 2 cucharas (20 g) de hipoclorito de calcio al 30-35% a un recipiente de 10 litros de 
capacidad y disuélvalo bien. 
 
Figura 17 Preparación de solución de hipoclorito de calcio 
c) Con la solución y un trapo frote el interior de los tanques. 
 
Figura 18 Frotación con un trapo
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Frecuencia limpieza y desinfección. Aplique estas actividades en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cuando la planta va estar parada por una semana o más. 
• Cada mes 
 
 
Utilice ficha MP21 
 
 
 
 
Fuentes específicas para este procedimiento: 
CEPIS. Procedimientos para la operación y mantenimiento de captaciones y reservorios de almacenamiento. 2005 
Frecuencias impuestas con criterio personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
Hipoclorito de calcio. 
 
 
Equipos 
Paleta pequeña, recipiente de 10 litros o más, trapo, balde, cepillo.  Protección 
personal: Casco de seguridad, overol industrial, guantes de goma. 
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Procedimiento Código: 
P22  
Floculador Fecha: 
07/08/2019 
 
Floculador P22 
 
Objetivo 
Dejar el floculador en un estado adecuado para su utilización. 
 
Actividades 
Nota: Para realizar este procedimiento la PTA debe estar parada. 
 
Inspección 
a) Verifique que no existan fugas, grietas en el floculador.  
Alrededor de fugas existe humedad. 
b) Verifique que las pantallas estén en buen estado y en su posición correcta. 
No debe existir filtraciones en las uniones entre pantallas-paredes y pantallas-piso. 
Reacción: 
• Cambie las pantallas que estén en mal estado 
• Fije las pantallas desubicadas aplicando el correcto sistema de sujeción. (vea planos) 
• Selle las uniones que presentan filtraciones con silicón. 
Frecuencia inspección. Cada semana 
 
Drenaje 
a) Abra la válvula de drenaje, VD3, para la evacuación de agua de la unidad. 
Frecuencia drenaje. Aplique la actividad en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cada vez que se dé una para de la PTA 
• Cada semana 
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Limpieza de la unidad 
a) Drene la unidad 
b) Con palas, cubetas, baldes remueva los sedimentos del fondo, empujándolos con una escoba 
hacia el drenaje. 
 
 
Figura 19 Limpieza floculador mediante escoba y baldes de agua dirigiendo hacia el drenaje 
c) Raspe el fondo y paredes de la unidad para dejarlo libre de lodo. 
 
Figura 20 Raspado de paredes del floculador con un cepillo 
d) Con una manguera a presión rocié las paredes y el fondo dirigiendo la suciedad al drenaje 
desprendiendo el material adherido utilizando una escobilla. 
e) Mediante chorros de agua a presión desprender lodos de pantallas, también utilizar una 
escoba y cepillo. 
Frecuencia limpieza: Cada semana 
 
Desinfección de la unidad 
a) Drene la unidad  
b) Limpie la unidad 
c) Eche dos cucharas (20 g) de hipoclorito de calcio al 30-35% a un recipiente de 10 litros de 
capacidad y disuélvalo bien. 
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Figura 21 Preparación de solución de hipoclorito de calcio 
d) Con la solución frote el interior de la unidad. 
 
 
Figura 22 Frotación 
e) Con la solución de frote las pantallas. 
f) Remueva algas de las pantallas mediante un cepillo. 
Frecuencia desinfección. Aplique estas actividades en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cuando se ve presencia de algas en el tanque 
• Cada 6 meses 
 
Mantenimiento preventivo específico 
a) Coloque impermeabilizante en la base del floculador 
Frecuencia. Cada año 
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Utilice Ficha MP22 
 
 
 
 
Fuentes específicas para este procedimiento: 
CEPIS. Procedimientos para la operación y mantenimiento de captaciones y reservorios de almacenamiento. 2005 
Frecuencias impuestas con criterio personal 
 
 
 
Materiales 
 
 
Hipoclorito de calcio, impermeabilizante. 
 
 
Equipos 
Paleta pequeña, recipiente de 10 litros o más, trapo, balde, cepillo, escoba, manguera.  
Protección personal: Casco de seguridad, overol industrial, guantes de goma, botas. 
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Sedimentador P23 
 
Objetivo 
Dejar la cámara de sedimentación en un estado adecuado para su utilización. 
 
Actividades 
Nota: Para realizar este procedimiento la PTA debe estar parada. 
Inspección 
a) Verifique que no existan fugas, grietas en el sedimentador.  
Alrededor de fugas existe humedad. 
b) Verifique que las placas estén en buen estado y en su posición correcta. 
Reacción: 
• Cambie las placas que estén en mal estado 
• Fije las placas desubicadas aplicando el correcto sistema de sujeción. (vea planos) 
Frecuencia inspección. Cada semana 
 
Drenaje y extracción de los lodos del sedimentador 
a) Abra la válvula de drenaje para la evacuación de lodos 
b) Prenda la bomba sumergible de lodos mientras se drena el sedimentador. 
Frecuencia drenaje y extracción de lodos. Aplique estas actividades en cualquiera de los 
siguientes casos: 
• Cada vez que el nivel de lodos del sedimentador sea mayor a 50 cm medidos desde la base 
de la tolva. 
• Cuando la planta va estar parada por una semana o más. 
Nota: Cuando la PTA va a estar parada por un tiempo menor a una semana no drenar la 
unidad, agregar cloro en una concentración de 50 mg/l cada día. 
 
Procedimiento Código: 
P23  
Sedimentador 
 
Fecha: 
07/08/2019 
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Limpieza del sedimentador 
a) Drene y extraiga los lodos del sedimentador. 
b) Retire las placas del sedimentador necesarias para poder ingresar al fondo de la tolva. 
c) Con palas, cubetas, baldes remueva los sedimentos del fondo, empujándolos hacia el 
drenaje. 
d) Raspe el fondo del tanque para dejarlo libre de lodo. 
e) Con un chorro de agua a presión rocíe las paredes y el fondo dirigiendo la suciedad al 
drenaje desprendiendo el material adherido utilizando una escobilla 
f) Las pantallas se limpian con chorros de agua a presión y cepillos para remover el lodo. No 
pararse en las pantallas. 
Frecuencia limpieza. Aplique estas actividades en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cada mes 
• Cada que se dé una situación indicada en el procedimiento P14 
 
Desinfección 
a) Drene la unidad (actividad a) de este procedimiento) 
b) Limpie la unidad (actividad b) de este procedimiento) 
c) Eche dos cucharas de hipoclorito de calcio al 30-35% a un 
d) recipiente de 10 litros de capacidad y disuélvalo bien. 
e) Con la solución frote el interior de la unidad. 
f) Con la solución frotar las placas.  
g) Remueva algas de las placas mediante un cepillo. 
Frecuencia desinfección. Aplique estas actividades en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cuando se vea presencia de algas en el tanque 
• Cada 6 meses 
 
Utilice Ficha MP23 
Nota1: Vea figuras del procedimiento P22 
Nota2: Los lodos contienen bacterias virus y protozoario. Tener especial cuidado en la remoción. Utilice 
la protección adecuada. 
 
 
 
 
Fuentes específicas para este procedimiento: 
CEPIS. Procedimientos para la operación y mantenimiento de captaciones y reservorios de almacenamiento. 2005 
Frecuencias impuestas con criterio personal
 
Materiales 
 
 
Hipoclorito de calcio 
 
 
Equipos 
Paleta pequeña, recipiente de 10 litros o más, trapo, balde, cepillo, escoba, manguera.  
Protección personal: Casco de seguridad, overol industrial, guantes de goma, botas. 
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Filtros P24 
 
Objetivo 
Funcionamiento adecuado de filtros 
 
Actividades 
Nota: Para realizar este procedimiento la PTA debe estar parada. 
Inspección. Mantenimiento preventivo 
a) Revise la estructura para verificar que no exista fugas, daños o deterioro 
Reacción: Solicite su reparación. Llene ficha SE01. 
Frecuencia: Cada semana 
 
b) Destape los filtros. Verifique: 
• Que la cantidad de material filtrante no haya disminuido, para ello mida introduciendo una varilla 
el espesor de la capa de material, debe tener un espesor mayor a 40 cm. 
• La capa superior del material filtrante no debe ser irregular, sino regúlela. 
• No exista bolas de lodo visibles formadas en el material filtrante. Si existen solicite inspección de 
supervisor. 
Frecuencia. Aplique esta actividad en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cuando perciba una disminución en la eficiencia de los filtros  
• Cada 6 meses. 
 
c) Pinte las estructuras de acero 
Frecuencia: Cada año 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento Código: 
P24  
Filtros 
 
Fecha: 
07/08/2019 
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Utilice ficha MP24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
Pintura, brocas. 
 
 
Equipos 
Varilla, baldes, flexómetro, paleta. Protección personal: Casco de seguridad, overol 
industrial, guantes de goma, botas. 
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Tanques de agua: cruda, sedimentada, filtrada y los tanques de almacenamiento agua tratada P25 
 
Objetivo 
Dejar los tanques en un estado adecuado para su utilización. 
 
Actividades 
Nota: Para realizar este procedimiento la PTA debe estar parada. 
Cada vez que se vaya a proceder al drenaje del tanque de agua filtrada y del tanque de almacenamiento 
de agua tratada, se debe pedir la autorización al jefe de la CTD. 
Inspección 
a) Revise si existen filtraciones, fugas, grietas en la estructura. Existencia de humedad en las paredes 
externas. 
Reacción: 
Solicite reparación. Utilice ficha SE01 
Frecuencia inspección. Cada Semana 
Drenaje 
a) Cierre la entrada de agua al tanque: Cierre válvulas y pague bombeo. 
b) Apague todas las bombas de recirculación (bomba 1R, bomba 2R y bomba 3R) mediante los 
botones de apagado de la caja de control (botón “Bomba #1 de recirculación” botón “bomba #2 
de recirculación y botón “Bomba #3 de recirculación”) 
c) Abra la válvula de drenaje para la evacuación. 
Tanque de agua cruda (válvula VD2)  
Tanque de agua sedimentada (válvula de desagüe del tanque)  
Tanque de agua filtrada (válvula de desagüe del tanque) 
Tanques de almacenamiento (válvulas de desagüe de los tanques) 
d) Prenda la bomba sumergible de lodos mientras se drena el sedimentador. 
 
 
Procedimiento Código: 
P25  
Tanques de agua: cruda, sedimentada, 
filtrada y los tanques de almacenamiento 
agua tratada 
 
Fecha: 
07/08/2019 
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Frecuencia drenaje. Aplique estas actividades en cualquiera de los siguientes casos: 
Tanque de agua cruda y tanque de agua sedimentada: 
• Cuando la planta va estar parada por una semana o más. 
• Cada mes 
Tanque de agua filtrada y tanques de almacenamiento: 
• Cada 6 meses previa autorización  
 
Limpieza de los tanques 
 
a) Drene el tanque (actividad a) de este procedimiento)  
b) Con palas, cubetas, baldes remueva los sedimentos del fondo, empujándolos hacia el drenaje. 
c) Raspe el fondo del tanque para dejarlo libre de lodo. 
d) Con una manguera a presión rociar las paredes y el fondo dirigiendo la suciedad al drenaje 
desprendiendo el material adherido utilizando una escobilla y cepillos. 
Frecuencia limpieza. 
Tanque de agua cruda y tanque de agua sedimentada: 
Cada mes 
Tanque de agua filtrada y tanques de almacenamiento: 
Cada 6 meses 
 
Desinfección de los tanques 
a) Drene el tanque 
b) Limpie el tanque 
c) Eche dos cucharas con hipoclorito de calcio al 30-35% a un recipiente de 10 litros de capacidad y 
disuélvalo bien. 
d) Con la solución frote el interior del tanque. 
e) Prepare una solución de hipoclorito de calcio al 30-35% de acuerdo con el volumen del tanque 
con una concentración de 50 ppm.  
f) Disuélvalo bien. 
g) Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad y eche poco a poco la solución de hipoclorito de 
calcio, procurando que se disuelva bien. 
h) Llene completamente el tanque. 
i) Deje la solución de hipoclorito de calcio en el reservorio durante cuatro (4) horas por lo menos. 
j) Transcurrido ese tiempo, drene el tanque. 
Frecuencia desinfección. Aplique estas actividades en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cuando se vea presencia de algas en el tanque 
• Cada 6 meses 
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Mantenimiento preventivo 
a) Pinte el exterior e interior de la estructura con pintura adecuada. 
Frecuencia: Cada año 
 
Mantenimiento específico Tanque de almacenamiento 
 
a) Revise si el tanque contiene sedimentos. 
Reacción: 
Realice la limpieza del tanque 
Frecuencia: 
Cada semana 
 
b) Retire sedimentos mediante un filtro para agua 
Frecuencia 
Cada semana 
 
Utilice ficha MP25 
 
 
 
 
Fuentes específicas para este procedimiento: 
CEPIS. Procedimientos para la operación y mantenimiento de captaciones y reservorios de almacenamiento. 2005 
Frecuencias impuestas con criterio personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
Hipoclorito de calcio 
 
 
Equipos 
Paleta pequeña, recipiente de 10 litros o más, trapo, balde, cepillo, escoba, manguera, 
filtro para agua. Protección personal: Casco de seguridad, overol industrial, guantes de 
goma, botas. 
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Procedimiento Código: 
P26  
Tanques, canales y demás instalaciones de la 
PTA 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
 
Tanques, canales y demás instalaciones de la PTA P26 
 
Objetivo 
Dejar los tanques, canales y demás instalaciones que se requieran en un estado adecuado para su 
utilización. 
 
Alcance 
Este procedimiento se aplica para tanques, canales e instalaciones de la PTA que requieran 
mantenimiento, a excepción de: tanque de agua cruda, tanque de agua sedimentada, tanque de agua 
filtrada, tanque de almacenamiento de agua tratada, tanques de solución de coagulante. 
 
Actividades 
Nota: Para realizar este procedimiento la PTA debe estar parada. 
Inspección 
a) Verifique que no existan filtraciones, verifique que no existan grietas en la estructura. Revise que 
no exista humedad por afuera de la estructura. 
Reacción:  
• Solicite reparación 
• Informe al jefe de CTD. 
Frecuencia inspección. Cada semana 
 
Drenaje 
a) Si existe, abra la o las válvulas de drenaje para la evacuación de agua de la unidad, caso contrario 
saque el agua con un balde. 
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Frecuencia drenaje. Aplique esta actividad en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cuando la planta va estar parada por una semana o más. 
• Cada semana 
 
Limpieza 
a) Drene la unidad 
b) Con palas, cubetas, baldes remueva los sedimentos, empujándolos hacia el drenaje. 
c) Raspe el fondo de la unidad para dejarlo libre de lodo. 
d) Con una manguera a presión rocíe las paredes y el fondo dirigiendo la suciedad al drenaje 
desprendiendo el material adherido utilizando una escobilla. 
Frecuencia limpieza: Cada semana 
 
Desinfección 
a) Drene el tanque 
b) Limpie el tanque 
c) Eche dos cucharas con hipoclorito de calcio al 30-35% a un 
recipiente de 10 litros de capacidad y disuélvalo bien. 
d) Con la solución frote el interior de la unidad. 
Frecuencia desinfección. Aplique estas actividades en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cuando se vea presencia de algas en el tanque 
• Cada 6 meses 
 
Mantenimiento preventivo 
a) Coloque material anti filtrante en las bases de las estructuras que ya lo tengan actualmente. 
Frecuencia: Cada año 
 
b) Pinte el exterior e interior de la estructura con pintura adecuada 
Frecuencia: Cada año 
 
Utilice ficha MP26 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
Hipoclorito de calcio, anti filtrante, Pintura. 
 
 
Equipos 
Paleta pequeña, recipiente de 10 litros o más, trapo, balde, cepillo, escoba, manguera, 
filtro para agua. Protección personal: Casco de seguridad, overol industrial, guantes de 
goma, botas. 
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Procedimiento Código: 
P27  
Estación de bombeo 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
Estación de bombeo P27 
 
Objetivo 
Dejar el tanque de la estación de bombeo en un estado adecuado para su utilización. 
 
Descripción 
El tanque de la estación de bombeo acumula lodos, esta condición genera o puede generar problemas 
como: reducción en su capacidad de almacenamiento, contaminación del agua cruda, daño en el sistema 
de bombeo. Por lo que, se debe extraer los lodos. 
 
Nota: En este procedimiento se necesita además del operador un albañil. 
 
Actividades 
Drenaje, extracción de lodos y limpieza 
a) Verifique que esté cerrado el paso de agua cruda proveniente desde la conducción a la 
estación de bombeo (válvula VP1), de no ser así, cerrarla. 
b) Verifique que estén apagadas las bombas de la estación de bombeo (bomba BE1, bomba BE2) 
de no ser así, apáguelas con los botones de la caja de control. 
c) Mueva el lodo del tanque con una pala o varilla para volverlo menos viscoso. 
d) Prenda la bomba de succión de lodos mediante el interruptor “Bomba sumergible” ubicado 
en la caja de control en la estación de bombeo. 
e) A medida que la bomba succiona los lodos vaya removiendo el agua con los lodos, si se hace 
una mezcla muy viscosa agregue agua desde la conducción o con una manguera para cambiar 
esta condición. 
En caso de que la bomba disminuya notablemente la succión, pare el procedimiento y 
agregue agua al tanque para volver al lodo menos viscoso y remueva especialmente el lodo 
viscoso del área cercana al ingreso a la tubería de drenaje. 
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f) Con una escobilla limpie las paredes y el fondo del reservorio con una manguera a presión 
hasta que quede limpio. Drene con la bomba sumergible el agua que se acumula al realizar 
esta limpieza. 
 
Frecuencia procedimiento. Aplique el procedimiento en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cada mes 
• Cada vez que la PTA se vaya a parar por más de un mes 
Nota: La frecuencia puede variar, depende de la calidad del agua cruda, mientras más sedimentos tenga 
más pronto se deberá realizar el procedimiento y viceversa, frecuencia se cambia según criterio del 
operador. 
 
 
 
 
Fuentes específicas para este procedimiento: 
CEPIS. Guía de procedimientos para la operación y mantenimiento de desarenadores y sedimentadores. 2005. 
CEPIS. Procedimientos para la operación y mantenimiento de captaciones y reservorios de almacenamiento. 2005.
 
Materiales 
 
 
Ninguno 
 
Equipos 
 
Pala, varilla, manguera, escobilla 
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Válvulas P28 
 
Objetivo 
Verificar que las válvulas que intervienen en los procesos referentes a este manual tengan un correcto 
funcionamiento. 
Arreglar o solicitar cambio de válvulas en mal estado. 
 
Definiciones 
• Daño 
Se da cuando una válvula no funciona adecuadamente, es decir: 
− No regula adecuadamente el líquido o gas 
− Se presenta fugas al exterior 
 
• Causas de daño 
Las causas de fallo más comunes son la corrosión; el desgaste; sobrepresión; conexiones 
defectuosas; obstrucciones; roturas, grietas o debilitamiento ya sea por vibraciones o por 
tensiones cíclicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento Código: 
P28  
Válvulas 
 
Fecha: 
07/08/2019 
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• Clasificación de válvulas de la PTA de la CTD 
Las válvulas se clasifican en grupos según su la frecuencia con la que se debe realizar su revisión. 
Grupo A  
Válvulas que siempre intervienen en el proceso de tratamiento. 
Válvulas Grupo A 
VP1 VD2 CD2 
VD1 VF1 VC2 
Válvulas EB VF2 VT5 
Válvulas Sistema de dosificación VF3 VT6 
CD1 VC1 VS1 
Válvula de extracción de lodos VT3 VT4 
VT7 VS2 VS3 
VT8 VR1 VR2 
 
Grupo B 
Válvulas que no siempre se usan en el proceso de tratamiento 
Válvulas grupo B. Resto de válvulas 
 
Actividades 
Inspección. Mantenimiento correctivo. 
a) Realice las siguientes verificaciones de funcionamiento de válvulas, en el caso de que no logre una 
verificación aplique las actividades de mantenimiento de válvulas para una posible solución. 
Verificación del correcto funcionamiento de 
válvulas 
Causa Corrección 
Verifique de forma visual que no exista fugas 
al exterior en la válvula mientras se 
encuentra operando normalmente 
regulando flujo 
 
Frecuencia: Grupo A diaria 
         Grupo B Mensual 
Corrosión 
Sobrepresión 
Debilitamiento o desgaste de 
materiales 
Fallo mecánico 
 
Revise que las juntas estén correctas 
Revise la presión en el conducto. 
Verifique el empaque de la válvula 
(de existir) y si lo considera 
reemplácelo. 
Verifique de forma visual que no exista fugas 
al exterior con la válvula completamente 
cerrada 
 
Frecuencia 
Mensual 
Tipo de válvula inadecuado 
Sobrepresión 
Obstrucción parcial que 
interrumpe el cerrado 
Debilitamiento o desgaste de 
materiales 
Bloqueo de la válvula 
Fallo mecánico 
 
Compruebe que no se utilicen 
válvulas inadecuadas: Válvula de 
mariposa pueden no ser herméticas. 
Válvulas cónicas o de aguja son 
factibles solo para diámetros 
pequeños. 
Verifique el empaque de la válvula 
(de existir) y si lo considera 
reemplácelo. 
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Verifique que la válvula se pueda abrir y 
cerrar completamente, es decir que permita 
e impida el paso de la totalidad del flujo 
correspondientemente. Verificar que se 
pueda regular la cantidad de flujo de acuerdo 
con su función. 
 
Frecuencia 
Mensual 
Bloqueo de la válvula 
Obstrucción parcial 
Sobrepresión 
 
Fallo mecánico 
 
 
Solicite reparación 
Verifique que la válvula no cambie la 
configuración que se le da para su operación, 
es decir que permita, interrumpa, se reduzca 
o aumente la cantidad de flujo 
repentinamente. 
 
Frecuencia: Grupo A Semanal 
         Grupo B Mensual 
Bloqueo de la válvula 
Obstrucción parcial 
Alteración en presión y caudal 
Fallo mecánico 
 
Solicite reparación 
Verifique de forma visual que no se 
presenten roturas o grietas en las válvulas 
 
Frecuencia 
Semanal 
Corrosión 
Vibraciones 
Golpes 
 
Identifique la causa de rotura o 
formación de grietas. 
 
Nota: En los casos que no se logre corregir el problema solicite reparación 
 
Materiales: Válvula de repuesto, empaque de válvula. 
Equipos: Herramienta menor para cambiar y arreglar válvulas 
Nota: Se debe verificar si el daño es producido en las uniones con la válvula. 
Utilice fichas PV01, PV02, PV03. 
 
Mantenimiento preventivo de válvulas 
a) Realice las siguientes actividades 
Frecuencia Actividades Materiales y Equipos 
Semanal Aplique lubricante, engrase 
elementos de operación y los 
tornillos de montaje, utilice una 
brocha o cepillo. 
Grupo A 
Materiales: Aceite 
 
Equipos: Herramienta menor 
 
Gire lentamente abriendo y 
cerrando las válvulas para evitar 
que se endurezcan.  
Grupo A 
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Mensual Inspeccione las cajas en donde 
se encuentran las válvulas, 
observe anomalías como 
empozamiento de agua, tierra 
acumulada, elementos en mal 
estado, etc. Corrija el problema 
si es posible. 
Equipos: pico, pala, herramienta 
menor. 
Aplique lubricante, engrase 
elementos de operación y los 
tornillos de montaje, utilice una 
brocha o cepillo. 
Grupo B 
Materiales: Aceite 
 
Equipos: Herramienta menor 
 
Gire lentamente abriendo y 
cerrando las válvulas para evitar 
que se endurezcan.  
Grupo B 
 
Anual Pinte las válvulas, así como las 
cajas de protección 
Materiales: Pintura 
anticorrosiva, diluyente. 
 
Equipos: Herramienta menor, 
brocha. 
 
Utilice Ficha PV01, PV02, PV03. 
 
Operación 
a) Manipulación: en la figura se muestra la posición de la manija para abierto y cerrado de dos tipos 
de válvula 
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b) Cierre y abra las válvulas despacio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
Los indicados. 
 
Equipos 
Los indicados. Protección personal: Casco de seguridad, overol industrial, guantes de 
cuero, botas. 
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Bombas P29 
 
Objetivo 
Verificar que las bombas que intervienen en los procedimientos de este manual estén condiciones de un 
correcto funcionamiento. 
Buscar causas de fallos y de ser posible repararlos. 
Identificar casos que impliquen reparaciones o reposiciones de bombas. 
 
Definiciones 
• Daño 
Se da cuando una bomba no funciona adecuadamente, es decir: 
− Se presenta variaciones del caudal bombeado 
− Fallos en el funcionamiento normal del motor o la bomba por alteraciones en: vibración, goteo, 
temperatura, cebado 
− Problemas con el encendido o apagado 
 
• Causas de daño 
Las causas de fallo más comunes son fallas eléctricas del motor de la bomba, desgaste, una incorrecta 
operación como una inadecuada sumergencia de la tubería de aspiración, cavitación. 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento Código: 
P29  
Bombas 
 
Fecha: 
07/08/2019 
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Actividades 
Inspección. Mantenimiento correctivo. 
a) Realice las siguientes verificaciones de funcionamiento de bombas, en el caso de que no logre una 
verificación aplique las actividades de mantenimiento de bombas para una posible solución. 
 
Verificación de funcionamiento 
de bombas 
Causa Corrección 
Mida el caudal bombeado y 
compruebe que no varié del 
normal. Compruebe que no 
exista baja presión. 
 
Realizar esta actividad con el 
procedimiento detallado a 
continuación de esta tabla. 
 
Frecuencia:  Cada 6 meses 
Bomba no cebada 
Falla en el motor 
Realice la actividad de cebado de 
la bomba detallado más 
adelante en este procedimiento. 
 
Conducto de rodete obstruido Solicite reparación 
Poca sumergencia de la tubería 
de aspiración 
Prolongue la tubería de 
aspiración para aumentar 
sumergencia 
Mida el caudal bombeado y 
compruebe que no varié del 
normal. Compruebe que no 
exista bajo caudal 
 
Realizar esta actividad con el 
procedimiento detallado a 
continuación de esta tabla. 
 
Frecuencia:  Cada 6 meses 
Válvulas del sistema de bombeo 
parcialmente obstruidas 
Solicite reparación 
Poca sumergencia de la tubería 
de aspiración 
Falla en el motor 
Prolongue la tubería de 
aspiración para aumentar 
sumergencia 
Fugas Compruebe de forma visual que 
no exista fugas en el sistema 
Rodete parcialmente atascado Solicite reparación 
Altura de aspiración grande Disminuya la altura de 
aspiración 
Desgaste de piezas internas Solicite reparación 
Verifique visualmente que no 
exista variaciones en la vibración 
 
Frecuencia:  Cada mes 
 
Cimentación defectuosa Ajuste la bomba correctamente. 
Desequilibro del rodete Solicite reparación 
Cavitación Solicite reparación 
Verifique visualmente que no 
exista goteo  
 
Frecuencia:  Cada mes 
Empaque desgastado Solicite reparación 
Eje desgastado Solicite reparación 
Cierre mecánico desgastado Solicite reparación 
Verifique mediante el tacto 
variaciones en la temperatura. 
 
Frecuencia:  Cada mes 
Mal engrase Revise la calidad de la grasa 
aplicada. Reponga el nivel de 
grasa. 
Las tuberías producen tensiones 
en la bomba 
Suelde las tuberías ajustándolas 
de manera que no se produzca 
empujes sobre la bomba. 
Nota1: En los casos que no se logre corregir el problema solicite reparación 
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Utilice fichas PB01, PB02. 
Medición de caudal de bombas 
Para medir el caudal de bombeo de bombas, con excepción de las bombas de lodo, se sigue el siguiente 
procedimiento: 
Medir la variación del nivel del tanque donde se aspira durante un minuto.  
Determinar el volumen, V, que se bombea en un minuto con la siguiente ecuación 
V = A ∗ ΔH 
 
Donde: 
V: Volumen de agua bombeado en un minuto 
A: Área del tanque donde se aspira 
ΔH : Variación del nivel de agua del tanque donde se aspira en un minuto 
Determinar el caudal, Q, que se bombea con la siguiente ecuación: 
Q =
V
T
 
Donde: 
Q: Caudal de bombeo  
V: Volumen de agua bombeado en un minuto 
T: Tiempo 1 minuto (poner en unidades que se requiera) 
Nota: Se debe verificar si el daño es producido en las uniones con la bomba. 
 
Cebado de bombas 
Consiste en la eliminación de aire contenido en el interior del sistema de bombeo, mediante el llenado 
con agua la tubería de aspiración succión y la carcasa de la bomba. 
Se sigue el siguiente procedimiento: 
1. Verifique que la bomba esté apagada 
2. Desajuste la tuerca que se encuentra en el frente del artefacto con una llave. 
3. Cargue agua de a poco hasta llenar la bomba. 
4. Una vez que el agua rebosa por el agujero de la tuerca, cierre la tuerca, encienda la bomba. 
5. Compruebe que la bomba funcione correctamente. 
La bomba se ceba cuando se nota una disminución en el caudal o la presión con la que bombea. 
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Fuentes específicas para el procedimiento: 
http://www.benoit.cl/Manual.htm  
Frecuencia según la probabilidad que hay de que se dé un problema, criterio personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
Tubería, grasa. 
 
Equipos 
Herramienta menor. Protección personal: Casco de seguridad, overol industrial, 
guantes de cuero, botas. 
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Procedimiento Código: 
P30  
Tuberías 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
 
Tuberías P30 
 
Objetivo 
Buen estado de tuberías 
 
Definiciones 
 
c) Daño 
Se da cuando una tubería no funciona adecuadamente, es decir: 
− No conduce el flujo total o parcialmente. 
− Se presenta fugas al exterior 
 
d) Causas de daño 
Los principales problemas que se producen son obstrucciones, fallas en la sujeción, presencia de 
aire, roturas. 
 
Actividades 
Inspección. 
a) Verifique los sistemas de sujeción de las tuberías. 
Reacción: 
Asegure la sujeción de las tuberías 
Frecuencia: Cada semana 
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b) Verifique que no existan fugas, grietas roturas en las tuberías. 
Las fugas pueden detectarse por existencia de humedad en el alrededor. 
Reacción: 
Repare de inmediato, si no se dispone de repuesto solicite repuesto de tubería. 
Frecuencia: Cada semana 
 
Utilice ficha PT01 
 
Mantenimiento preventivo 
 
a) Pinte el exterior de las tuberías de acero.  
Frecuencia: Cada año 
 
b) Realice una limpieza general de las cajas de revisión. Retire maleza, lodo acumulado. 
Frecuencia: Cada semana 
 
Utilice ficha PT02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
Pintura, materiales para la sujeción de tuberías: tuercas, tornillos, etc. 
 
Equipos 
Herramienta menor, brocha. Protección personal: Casco de seguridad, overol 
industrial, guantes de cuero. 
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Procedimiento Código: 
P31  
Rejillas 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
Rejillas P31 
 
Objetivo 
Dejar las rejillas en buen estado. 
 
Actividades 
Nota: Para realizar este procedimiento la PTA debe estar parada. 
Inspección 
a) Velique el buen estado de la rejilla, que no esté rota. Si ve la rejilla rota no intente repararla, 
reemplácela por una que no presente daños y solicite una nueva. Utilice Ficha SE01. 
Frecuencia: Cada semana 
Limpieza 
a) Limpie las rejillas del canal de agua cruda (rejilla 1) y del canal de agua sedimentada (rejilla 2) 
• Retire las rejillas 
• Limpie con un chorro de agua a presión y mediante un cepillo con movimientos circulares 
ejerciendo la presión necesaria para desalojar partículas, pero sin deformar la rejilla. 
• Coloque las rejillas 
Frecuencia limpieza. Aplique esta actividad en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cuando la planta va a estar parada por más de una semana. 
• Cada semana.  
 
Utilice ficha MP31 
 
 
 
Materiales 
 
 
Ficha MP31 
 
 
Equipos 
Manguera, cepillo.  Protección personal: Casco de seguridad, overol industrial, guantes 
de goma, botas. 
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Procedimiento Código: 
P32  
Instalaciones en general 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
Instalaciones en general P32 
 
Objetivo 
Conservar de instalaciones 
 
Actividades 
a) Revise que no exista daños en las instalaciones. Revise todo el recorrido de tratamiento del agua 
y demás instalaciones de la PTA. 
Frecuencia. Aplique esta actividad en cualquiera de los siguientes casos: 
• Cada vez de puesta en marcha de la PTA 
• Cada mes 
 
b) Retire maleza. Esta puede crecer también en los alrededores de las estructuras de hormigón 
Frecuencia: 
Cada semana 
 
c) Limpie las instalaciones, barra, retire polvo, escombros. 
Frecuencia: 
Cada semana 
 
d) Realice mantenimiento de área verde 
Frecuencia: 
Cada semana 
 
e) Pinte las instalaciones:  
• Paredes exteriores de los tanques, canales, entre otras estructuras. 
• Pasamanos. 
• Paredes de cuartos de almacenamiento, laboratorio. 
Frecuencia: Cada año 
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Materiales 
 
 
Ficha MP32, pintura 
 
 
Equipos 
Herramientas de jardinería, escoba, trapo, cepillo, brocha, baldes. Protección personal: 
Casco de seguridad, overol industrial, guantes de goma, guantes de cuero, botas, 
protector de ojos, mascarilla. 
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Procedimientos de control de calidad 
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Procedimiento Código: 
P33  
Toma de muestra de agua y determinación su 
turbiedad 
 
Fecha: 
07/08/2019 
 
Toma de muestra de agua y determinación su turbiedad P33 
 
Objetivo 
Determinar la turbiedad de una muestra de agua para utilizar este dato en procedimientos o para 
comprobar que las unidades estén produciendo la turbiedad adecuada. 
 
Actividades 
Muestreo 
a) Realice la toma de muestras de forma manual, mediante recipientes de una capacidad que puede 
ser desde 125 ml hasta 400 ml. 
b) Tome las muestras sumergiendo el recipiente en la unidad. No tome de manera superficial. 
c) Lleve las muestras al laboratorio de la PTA. 
 
Prueba de laboratorio 
a) Determine la turbiedad de agua mediante el turbidímetro nefelométrico (según indique manual 
del equipo). 
 
Utilice para el registro de la turbiedad la ficha RP33. 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
Ficha RP33, recipientes para toma de muestras. 
 
 
Equipos 
Turbidímetro nefelométrico, materiales de laboratorio. Protección personal: Casco de 
seguridad, overol industrial, guantes de goma, botas. 
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Codificación de accesorios de red de tuberías operables de la PTA 
El nombre está compuesto de 2 letras y 1 número 
La primera letra indica el accesorio, la segunda a está relacionada a la función y el número distingue 
entre varios accesorios del mismo sistema. 
VP Válvula de paso conducción 
VD Válvula de purga o desagüe 
VC Válvula del sistema de recirculación CTD 
VI Válvula de interconexión de tanques de almacenamiento 
VL Válvula de sistema de desinfección 
VS Válvula agua filtrada 
VA Válvula sistema de dosificación de coagulante 
VR Válvula sistema de retrolavado de filtros 
VT Válvula tanques de filtración 
VU Válvula agua para usos generales 
BR Bomba de retrolavado de filtros 
BF Bomba de filtros 
BE Bomba de estación de bombeo 
BU Bomba agua para usos generales 
BC Bomba de sistema de recirculación CTD 
BS Bomba agua filtrada 
MR Motor de bomba de retrolavado de filtros 
MF Motor de bomba de filtros 
ME Motor de bomba de estación de bombeo 
MU Motor de bomba agua para usos generales 
MC Motor de bomba de sistema de recirculación CTD 
MS Motor agua filtrada 
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Cajas de control 
 
Descripción 
 
Existen dos cajas de control de la PTA. 
1) Caja de control general 
Está ubicada en la caseta de almacenamiento. 
 
 
2) Caja de control estación de bombeo 
Está ubicada en la estación de bombeo 
 
Las cajas de control tienen en general para cada elemento cuatro accionantes: 
 
1) Botón de encendido 
2) Botón de apagado 
3) Perilla: Modo automático-Modo manual 
4) Botón de apagado de emergencia 
 
 
 
 
 
        Figura 23 Caja de control general 
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Figura 24 Caja de control estación de bombeo 
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Abreviaturas y símbolos 
 
Abreviatura de unidades de medida. 
Abreviatura Unidad 
L Litro 
S Segundo 
Cm Centímetro 
M Metro 
G Gramo 
H Hora 
Min Minutos 
 
Abreviaturas 
Abreviatura Significado 
T.T. Trabajo de titulación 
PTA Planta de tratamiento de agua 
CTD Central termoeléctrica El Descanso 
S.A. Sociedad anónima 
EPTA Evaluación de planta de tratamiento de agua 
EB Estación de bombeo 
 
Símbolos 
Símbolo Significado 
M Parámetro específico para ecuación de aforo de caudal con vertederos 
          Q  Caudal 
          H Nivel de agua 
 
En cada procedimiento constan símbolos en referencia al tipo de actividades: 
 
  Manipulación de equipos 
  
 
Planificación 
 
 
                        Uso de equipos varios 
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 Mantenimiento 
 
 
 
 
 
Control 
 
 
 
 
 
                Registros 
 
 
 
Alerta 
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Fichas de registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106 
 
 
Ficha de registro RP01P02 
 
№ 
 
Inspección para la puesta en marcha de la PTA 
 
Operador:  Fecha de puesta en marcha:        /       / 
 Clima: Soleado  Nublado  Lluvioso    
 
Actividades 
 
Cumple 
 
Detalle del daño 
-Elemento con daño 
-Condición en la que se 
encuentra 
a) De forma visual se verifica que no existen daños en las 
instalaciones 
  
Conducción   
No existe fugas   
Buen estado físico   
Estación de bombeo (EB)   
Buen estado físico   
Conducción (EB – tanque de recepción de agua cruda)   
No existe fugas   
Buen estado físico   
Tanque de agua cruda   
Buen estado físico   
Canal (tanque de recepción de agua cruda – cámara de mezcla rápida)   
Buen estado físico   
Cámara de mezcla rápida   
Buen estado físico   
Instalaciones de dosificación de coagulante   
Buen estado físico de los tanques   
Buen estado físico de la canaleta dosificadora   
No existe fugas en los tanques   
Floculador   
Buen estado físico   
Buen estado físico de las Pantallas   
Sedimentador   
Buen estado físico   
Buen estado físico de las placas   
Colocadas bien todas las placas   
Buen estado de las tuberías recolectoras   
Canal de agua sedimentada   
Buen estado   
Tanque de agua sedimentada   
Buen estado físico   
Filtros   
Buen estado físico   
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Tanque de agua filtrada   
Buen estado físico   
Instalaciones de dosificación de cloro   
Buen estado físico   
Tanques de almacenamiento   
Buen estado físico   
No existen fugas en ninguna instalación   
Tuberías en buen estado físico   
Válvulas en buen estado físico   
Bombas en buen estado físico   
Todos los elementos para el funcionamiento de la PTA estén en su sitio   
b) Las siguientes operaciones de mantenimiento estén realizadas 
conforme a su frecuencia: 
  
Válvulas. Procedimiento P28. (Revisar que el procedimiento esté al día 
según las fichas de registro: PV01, PV02, PV03, PV04) 
  
Bombas. Procedimiento P29. (Revisar que el procedimiento esté al día 
según las fichas de registro: PB01, PB02) 
  
Tuberías. Procedimiento P30. (Revisar que el procedimiento esté al día 
según las fichas de registro: PT01, PT02) 
  
c) Existe sustancias químicas en esta cantidad:   
Sulfato de aluminio: mínimo 500 kg   
Cloro: mínimo 1 cilindro de 68 kg   
d) Se cuenta con los requerimientos previos (realizar una revisión de 
la lista expuesta en la actividad d) del procedimiento P01 para 
verificar que elementos esenciales no falten) 
  
e) Instalaciones limpias   
f) Instalaciones libres de escombros y sustancias que impliquen 
peligro de contaminación en la planta 
  
g) Las siguientes operaciones de mantenimiento estén realizadas 
conforme a su frecuencia. (Revisar que el procedimiento esté al 
día según las fichas de registro indicadas) 
  
Estación de bombeo. Procedimiento P27.   
(Revisar registro de fichas MP27) 
  
Tanques de agua: cruda, sedimentada, filtrada y los tanques de 
almacenamiento agua tratada. Procedimiento P25. 
(Revisar registro de fichas MP25) 
  
Rejillas. Procedimiento P31. 
(Revisar registro de fichas MP31) 
  
Tanques, canales e instalaciones que lo requieran. Procedimiento P26. 
(Revisar registro de fichas MP26) 
  
Tanques de solución de coagulante. Procedimiento P21. 
(Revisar registro de fichas MP21) 
  
Floculador. Procedimiento P22. 
(Revisar registro de fichas MP22) 
  
Sedimentador. Procedimiento P23. 
(Revisar registro de fichas MP23) 
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Filtros. Procedimiento P24 
(Revisar registro de fichas MP24) 
  
h) Turbiedad del agua cruda es menor de 835 UNT   
Aceptabilidad para la puesta en marcha 
Determinar la aceptabilidad de las instalaciones de la PTA para su puesta en marcha en base a la inspección, criterio 
del operador siguiendo lo que se define en los procedimientos P01 y P02. 
 
 
  Cumple  No cumple, pero la PTA   No cumple. No se puede  
    si puede funcionar  poner en marcha la PT 
 
Observaciones: 
Firma operador: 
 
*El buen estado físico comprende: que no haya fisuras o daños en general en las estructuras de 
hormigón, en las tuberías y accesorios.  
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Ficha de registro RP05 
 
№ 
 
Medición de Caudal 
 
Operador:  
Dato tomado Resultado calculado  
Fecha 
Hora 
 
Observaciones H 
Nivel de agua en la regleta 
 (cm) 
Q 
Caudal que entra a la PTA  
(l/s) 
 
 
     /       / 
        : 
 
 
 
     /       / 
        : 
 
 
 
     /       / 
        : 
 
 
 
     /       / 
        :       
 
      /       / 
        : 
 
      /       / 
        : 
 
      /       / 
        : 
 
      /       / 
        : 
 
      /       / 
        : 
 
      /       / 
        : 
 
Observaciones generales: 
Firma operador: 
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Ficha de registro RE01 
 
№ 
 
Eventualidad en la PTA 
 
Operador:  Fecha:        /       / 
Procedimiento que se encontraba 
realizando al momento que se detectó 
la eventualidad: 
 
Eventualidad presentada Equipo afectado 
(si existe) 
Reacciones efectuadas ante la 
eventualidad 
 
Solicitudes que realiza 
    
  
 
 
 
  
Observaciones generales: 
Firma operador: 
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Ficha de registro RA01 
 
№ 
 
Programación de actividades de mantenimiento y operación 
 
Personal encargado:  Fecha:        /       / 
    
 Clima: Soleado  Nublado  Lluvioso   
Equipo/instalación Falla Actividades que realizar Tiempo estimado 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anotaciones generales: 
Firma operador: 
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Ficha de registro RP16 
 
№ 
 
Retrolavado de filtros 
 
Operador:   
Actividades Fecha/hora 
 
 
 
Retrolavado de filtros 
   
   
  
Si
S 
   N
o
 
    
   
   
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
    
  
    
   
 
    
   
   
    
   
 
    
   
    
   
    
   
 
    
   
 
    
  
    
  
     
  
    
   
    
   
 
    
   
   
  
Observaciones generales (Poner la fecha junto con la observación): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma operador: 
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Ficha de solicitud SP07 
 
№ 
 
Determinación de características del Sulfato de Aluminio  
 
Operador solicitante:  Fecha:        /       / 
Proveedor:  
 
Se solicita: 
 
Determinar las siguientes características de una muestra del sulfato de aluminio mediante ensayos de laboratorio y 
comprar con las especificaciones requeridas en la PTA de la CTD que se muestran a continuación. 
 
Parámetro  Especificaciones 
requeridas 
Impurezas objetables  No 
Granulometría  90% pasa tamiz #10 
Contenido de Aluminia Al2O3  17% 
Al soluble en el agua   9% 
Contenido de hierro Fe2O3  0.75% 
Insolubles suspendidos Sin purificar  10% 
Purificado  0.5% 
 
El producto debe ser: 
 
Tipo: A 
Estado: Granular  
 
 
Observaciones generales: 
Firma operador: 
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Ficha de solicitud SE01 
 
№ 
 
Solicitud de adquisición de elementos para la PTA 
 
Operador solicitante:  Fecha:        /       / 
 
Equipo o material necesario o que necesita reparación: 
 
 
 
 
Cantidad #  
Razón de solicitud (Si existe un daño especifíquelo): 
 
 
Observaciones generales: 
Firma operador: 
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Ficha de registro MP21 
 
№ 
 
Mantenimiento 
Tanques de solución de coagulante 
 
Operador:   
Actividades Fecha (Coloque la fecha al estar cumplida la actividad) 
Cada semana  
 
Inspección 
a) Verifique que no existan 
daños en los tanques, 
fisuras. 
   
   
   
Si
S 
   N
o
 
    
   
   
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
    
  
    
   
 
    
   
   
    
   
 
    
   
    
   
    
   
 
    
   
 
    
  
    
  
     
  
    
   
    
   
 
    
   
   
  
Cuando la planta va estar parada 
por una semana o más o cada mes  
 
 
Drenaje 
     
 
 
Limpieza y desinfección 
     
Observaciones generales (Poner la fecha junto con la observación): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma operador: 
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Ficha de registro MP22 
 
№ 
 
Mantenimiento 
Floculador 
 
Operador:   
Actividades Fecha (Coloque la fecha al estar cumplida la actividad) 
Cada semana  
 
Inspección 
a) Verifique que no existan 
fugas, grietas en el 
floculador.  
b) Verifique que las pantallas 
estén en buen estado y en 
su posición correcta. 
   
   
   
Si
S 
   N
o
 
    
   
   
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
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  N
o
 
   
   
  S
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  N
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Cuando la planta va estar parada 
por una semana o más o cada mes  
 
 
Drenaje 
     
 
 
Limpieza 
     
 
 
Desinfección 
     
Cada año  
 
Mantenimiento preventivo 
específico 
a) Coloque impermeabilizante 
en la base del floculador 
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Observaciones generales (Poner la fecha junto con la observación): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma operador: 
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Ficha de registro MP23 
 
№ 
 
Mantenimiento 
Sedimentador 
 
Operador:   
Actividades Fecha (Coloque la fecha al estar cumplida la actividad) 
Cada semana  
 
Inspección 
a) Verifique que no existan 
fugas, grietas en el 
sedimentador.  
b) Verifique que las placas 
estén en buen estado y en 
su posición correcta. 
   
   
   
Si
S 
   N
o
 
    
   
   
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
    
  
    
   
 
    
   
   
    
   
 
    
   
    
   
    
   
 
    
   
 
    
  
    
  
     
  
    
   
    
   
 
    
   
   
  
Cada vez que el nivel de lodos del 
sedimentador sea mayor a 50 cm 
medidos desde la base de la tolva o 
cuando la planta va estar parada 
por una semana o más.  
 
Drenaje y extracción de los lodos del 
sedimentador 
 
     
 
 
Limpieza 
     
 
 
Desinfección 
     
Observaciones generales (Poner la fecha junto con la observación): 
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Firma operador: 
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Ficha de registro MP24 
 
№ 
 
Mantenimiento 
Filtros 
 
Operador:   
Actividades Fecha (Coloque la fecha al estar cumplida la actividad) 
Cada semana  
 
Inspección.  
Mantenimiento preventivo 
 
a) Revise la estructura para 
verificar que no exista fugas, 
daños o deterioro 
   
   
   
Si
S 
   N
o
 
    
   
   
   
   
  S
i  
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Cuando perciba una disminución 
en la eficiencia de los filtros o cada 
6 meses.  
 
Inspección.  
Mantenimiento preventivo 
 
b) Destape los filtros. 
Verifique: 
• Que la cantidad de material 
filtrante no haya disminuido, 
debe tener un espesor 
mayor a 40 cm. 
• La capa superior del material 
filtrante no debe ser 
irregular. 
• No exista bolas de lodo 
visibles formadas en el 
material filtrante. 
      
Cada año  
 
Mantenimiento preventivo 
 
c) Pinte las estructuras de 
acero 
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Observaciones generales (Poner la fecha junto con la observación): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma operador: 
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Ficha de registro MP25 
 
№ 
 
Mantenimiento 
Tanques de agua: cruda, sedimentada, filtrada y los tanques de almacenamiento agua tratada 
 
Operador:   
Actividades Fecha (Coloque la fecha al estar cumplida la actividad) 
Cada semana  
 
Inspección 
a) Revise si existen filtraciones, 
fugas, grietas en la 
estructura. 
   
   
   
Si
S 
   N
o
 
    
   
   
   
   
  S
i  
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Tanque de agua cruda y tanque de 
agua sedimentada: 
Cuando la planta va estar parada 
por una semana o más o cada mes  
 
 
Drenaje 
 
     
Tanque de agua filtrada y tanques 
de almacenamiento: 
Cada 6 meses previa autorización  
 
 
Drenaje 
 
 
Tanque de agua cruda y tanque de 
agua sedimentada: 
Cada mes      
 
 
Limpieza 
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Tanque de agua filtrada y tanques 
de almacenamiento: 
Cada 6 meses 
     
 
 
Limpieza 
     
Cuando se vea presencia de algas en 
el tanque o cada 6 meses  
 
 
Desinfección 
 
Cada año  
Mantenimiento preventivo 
a) Pinte el exterior e interior de 
la estructura con pintura 
adecuada. 
  
Cada semana  
Mantenimiento específico Tanque 
de almacenamiento 
 
a) Revise si el tanque contiene 
sedimentos. 
b) Retire sedimentos mediante 
un filtro para agua 
                     
Observaciones generales (Poner la fecha junto con la observación): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma operador: 
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Ficha de registro MP26 
 
№ 
 
Mantenimiento 
Tanques, canales y demás instalaciones de la PTA 
 
Operador:   
Actividades Fecha (Coloque la fecha al estar cumplida la actividad) 
Cada semana  
 
Inspección 
a) Verifique que no existan 
filtraciones, verifique que no 
existan grietas en la 
estructura. 
   
   
   
Si
S 
   N
o
 
    
   
   
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
    
  
    
   
 
    
   
   
    
   
 
    
   
    
   
    
   
 
    
   
 
    
  
    
  
     
  
    
   
    
   
 
    
   
   
  
 
 
Drenaje 
 
                    
 
 
Limpieza 
                    
Cuando se vea presencia de algas 
en el tanque o cada 6 meses  
 
 
Desinfección 
 
 
Cada año  
 
Mantenimiento preventivo 
a) Coloque material anti 
filtrante en las bases de las 
estructuras que ya lo tengan 
actualmente. 
 
b) Pinte el exterior e interior de 
la estructura con pintura 
adecuada 
  
 
 
126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones generales (Poner la fecha junto con la observación): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma operador: 
 
 
127 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de registro MP27 
 
№ 
 
Mantenimiento 
Estación de Bombeo 
 
Operador:   
Actividades Fecha 
Cada mes y cada vez que la PTA se 
vaya a parar por más de un mes 
 
 
 
Drenaje, extracción de lodos y 
limpieza 
     
   
 
Si
S 
   N
o
 
    
   
   
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
    
  
    
   
 
    
   
   
    
   
 
    
   
    
   
    
   
 
    
   
 
    
  
    
  
     
  
    
   
    
   
 
    
   
   
  
Observaciones generales (Poner la fecha junto con la observación): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma operador: 
  
 
   128 
 
 
 
 
Ficha de mantenimiento PV01 
 
№ 
 
Mantenimiento de válvulas 
Inspección diaria 
 
Operador:   
 
         Inspección 
 
    
 
Actividades de 
Inspección 
Diaria 
Fecha 
                    
Cumplen todas las válvulas 
Verifique de forma visual que no 
exista fugas al exterior en la válvula 
mientras se encuentra operando 
normalmente regulando flujo 
(Grupo A) 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
Si
S 
   N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
 
Válvulas con daño 
Código Fecha de detección del daño Ubicación Daño/Observación 
    
    
    
    
Observaciones:  
Firma operador: 
 
 
129 
 
 
 
Ficha de mantenimiento PV02 
 
№ 
 
Mantenimiento de válvulas 
Inspección semanal 
 
Operador:   
 
         Inspección 
 
    
 
Actividades de 
inspección 
semanal 
Fecha 
                    
Cumplen todas las válvulas 
Verifique que la válvula no cambie la 
configuración que se le da para su 
operación, es decir que permita, 
interrumpa, se reduzca o aumente la 
cantidad de flujo repentinamente. 
(Grupo A) 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
Si
S 
   N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
 
Verifique de forma visual que no se 
presenten roturas o grietas en las 
válvulas 
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
Si
S 
   N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
 
Válvulas con daño 
Código Fecha de detección del daño Ubicación Daño/Observación 
    
    
    
    
Observaciones:  
Firma operador: 
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Ficha de mantenimiento PV03 
 
№ 
 
Mantenimiento de válvulas 
Inspección mensual 
 
Operador:   
 
         Inspección 
 
    
 
Actividades de 
inspección  
mensual 
Fecha 
                    
Cumplen todas las válvulas 
Verifique de forma visual que no 
exista fugas al exterior en la válvula 
mientras se encuentra operando 
normalmente regulando flujo 
 (Grupo B) 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
Si
S 
   N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
 
Verifique de forma visual que no 
exista fugas al exterior con la válvula 
completamente cerrada 
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
Si
S 
   N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
 
Verifique que la válvula no cambie la 
configuración que se le da para su 
operación, es decir que permita, 
interrumpa, se reduzca o aumente la 
cantidad de flujo repentinamente. 
(Grupo B) 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
Si
S 
   N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
 
Válvulas con daño 
Código Fecha de detección del daño Ubicación Daño/Observación 
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Observaciones:  
Firma operador: 
 
 
132 
 
 
Ficha de registro PV04 
 
№ 
 
Válvulas 
Mantenimiento preventivo 
Operador:   
Actividades Fecha 
Semanal  
Aplique lubricante, engrase 
elementos de operación y los 
tornillos de montaje, utilice una 
brocha o cepillo. 
(Grupo A)     
   
 
Si
S 
   N
o
 
    
   
   
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
    
  
    
   
 
    
   
   
    
   
 
    
   
    
   
    
   
 
    
   
 
    
  
    
  
     
  
    
   
    
   
 
    
   
   
  
Gire lentamente abriendo y 
cerrando las válvulas para evitar que 
se endurezcan.  
(Grupo A) 
                    
Mensual  
Inspeccione las cajas en donde se 
encuentran las válvulas, observe 
anomalías como empozamiento de 
agua, tierra acumulada, elementos 
en mal estado, etc. Corrija el 
problema si es posible. 
      
Aplique lubricante, engrase 
elementos de operación y los 
tornillos de montaje, utilice una 
brocha o cepillo. 
(Grupo B) 
     
Gire lentamente abriendo y 
cerrando las válvulas para evitar que 
se endurezcan.  
(Grupo B) 
     
Anual  
Pinte las válvulas, así como las cajas 
de protección 
 
 
 
133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones generales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma operador: 
 
 
134 
 
 
Ficha de mantenimiento PB01 
 
№ 
 
Mantenimiento de Bombas 
Inspección mensual 
 
Operador:   
 
         Inspección 
 
    
 
Actividades de 
Inspección 
Mensual 
Fecha 
                    
Cumplen todas las bombas 
 
 
Verifique visualmente que no exista 
variaciones en la vibración 
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
Si
S 
   N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
 
 
 
Verifique visualmente que no exista 
goteo  
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
Si
S 
   N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
 
 
 
Verifique mediante el tacto 
variaciones en la temperatura. 
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
Si
S 
   N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
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i  
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i  
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o
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i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
 
Bombas con daño 
Código Fecha de detección del daño Ubicación Daño/Observación 
    
    
    
    
 
 
135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones:  
Firma operador: 
 
 
136 
 
 
 
Ficha de mantenimiento PB02 
 
№ 
 
Mantenimiento de Bombas 
Inspección semestral 
 
Operador:   
 
         Inspección 
 
    
 
Actividades de 
Inspección 
Semestral 
Fecha 
                    
Cumplen todas las bombas 
 
 
Mida el caudal bombeado y 
compruebe que no varié del normal. 
Compruebe que no exista baja 
presión. 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
Si
S 
   N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
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  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
 
 
 
Mida el caudal bombeado y 
compruebe que no varié del normal. 
Compruebe que no exista bajo 
caudal 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
Si
S 
   N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
   
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
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i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
 
    
   
  S
i  
   
   
   
   
  N
o
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i  
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Bombas con daño 
Código Fecha de detección del daño Ubicación Daño/Observación 
    
    
    
    
Observaciones:  
Firma operador: 
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Ficha de mantenimiento PT01 
 
№ 
 
Mantenimiento de Tuberías 
Inspección semanal 
 
Operador:   
 
         Inspección 
 
    
 
Actividades de 
Inspección 
Semanal 
Fecha 
                    
Cumplen todas las válvulas 
 
 
Verifique los sistemas de sujeción de 
las tuberías. 
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o
 
Si
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Verifique que no existan fugas, 
grietas roturas en las tuberías. 
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Tuberías con daño 
Código Fecha de detección del daño Ubicación Daño/Observación 
    
    
    
    
Observaciones:  
Firma operador: 
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Ficha de registro PT02 
 
№ 
 
Tuberías 
Mantenimiento preventivo 
Operador:   
Actividades Fecha 
Semanal  
 
Realice una limpieza general de las 
cajas de revisión. Retire maleza, lodo 
acumulado. 
 
                    
Anual  
 
 
Pinte el exterior de las tuberías de 
acero.  
 
 
Observaciones generales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma operador: 
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Ficha de registro MP31 
 
№ 
 
Mantenimiento 
Rejillas 
Operador:   
Actividades Fecha (Coloque la fecha al estar cumplida la actividad) 
Cada semana  
 
Inspección 
Velique el buen estado de la rejilla. 
 
   
   
  
Si
S 
   N
o
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Cuando la planta va a estar parada 
por más de una semana o cada 
semana  
 
 
Limpieza 
Limpie las rejillas del canal de agua 
cruda (rejilla 1) y del canal de agua 
sedimentada (rejilla 2) 
                      
Observaciones generales (Poner la fecha junto con la observación): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma operador: 
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Ficha de registro MP32 
 
№ 
 
Mantenimiento 
Instalaciones en general 
Operador:   
Actividades Fecha (Coloque la fecha al estar cumplida la actividad) 
Cada semana  
 
Retire maleza. Esta puede crecer 
también en los alrededores de las 
estructuras de hormigón 
     
   
 
Si
S 
   N
o
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i  
   
   
   
   
  N
o
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Realice mantenimiento de área 
verde 
 
                    
 
Limpie las instalaciones, barra, 
retire polvo, escombros. 
 
                    
Cada vez de puesta en marcha de la 
PTA o cada mes  
 
Revise que no exista daños en las 
instalaciones. Revise todo el 
recorrido de tratamiento del agua y 
demás instalaciones de la PTA. 
      
Cada año  
 
 
Pinte las instalaciones:  
 
 
Observaciones generales (Poner la fecha junto con la observación): 
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Firma operador: 
   
 143 
 
Ficha de registro RG01 
 
№ 
 
Actividades de operación 
 
Operador:  Fecha:        /       / 
 Clima: Soleado  Nublado  Lluvioso   
Actividad Materiales y equipos: Observaciones 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Observaciones generales: 
Firma operador: 
 
 
 
 
 
 
144 
 
 
Ficha de mantenimiento MP25 
 
№ 
 
Estación de bombeo 
 
Operador:  Fecha:        /       / 
 Clima: Soleado  Nublado  Lluvioso   
Procedimiento P25  
Actividad Materiales y equipos: Observaciones 
Drenaje y extracción de lodos   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fecha de próximo mantenimiento:        /       / 
Observaciones generales: 
Firma operador: 
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Ficha de registro RP33 
 
№ 
 
Turbiedad 
 
Operador:  
Turbiedad  
(UNT) 
 
Fecha 
Hora 
 
Observaciones 
Agua 
 cruda 
Agua 
Sedimentada 
Agua  
filtrada 
Agua  
Almac. 
        /       / 
        : 
 
        /       / 
        : 
 
        /       / 
        : 
 
        /       / 
        :       
 
        /       / 
        : 
 
        /       / 
        : 
 
Observaciones generales: 
Firma operador: 
 

CAP´ITULO 8
Conclusiones
En este trabajo consta el desarrollo del procedimiento para la elaboracio´n del manual de
operacio´n, mantenimiento y control de calidad de la PTA de la CTD.
Se pretende que con este manual se de el funcionamiento o´ptimo de la PTA de la CTD.
Se definieron los requerimientos de calidad de agua necesaria en la Central Termoele´ctrica
El Descanso, en base a normativa internacional y manuales del fabricante de los equipos de la
CTD.
Se evaluo´ los elementos que integran la planta de tratamiento de agua, se excluyo´ lo relativo
a operacio´n o mantenimiento debido al manejo emp´ırico que se da en la actualidad, en estos
casos se determino´ como se esta´ operando actualmente y en lugar de evaluar, se procedio´ a
determinar los para´metros o´ptimos correspondientes, su seleccio´n se realizo´ en funcio´n de la
estructura existente, pues el fin de determinarlos, fue optimizar los sistemas actuales.
En base a los para´metros o´ptimos determinados en la evaluacio´n, se elaboro´ los procedi-
mientos expuestos en el manual.
Este trabajo esta´ a disposicio´n de la Universidad de Cuenca y ELECAUSTRO S.A.
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APE´NDICE A
Planos de la Planta de Tratamiento de Agua de la Central
Termoele´ctrica El Descanso de la Empresa Electro Generadora del
Austro S.A.
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APE´NDICE B
Informe de resultados. Laboratorio de Ingenier´ıa Sanitaria. Facultad
de Ingenier´ıa. Universidad de Cuenca
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